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1. |uvoD

Studijom dugoro¢nog sagledavanja prenosne mreze ,Elektromreza Srbije* AD na
vremenskom horizontu do 2035. godine, kao jedan od projekata za realizaciju u narednom
periodu detektovano je povezivanje nove, planirane, distributivne transformatorske stanice
110/x kV ,Beograd 46 — Zbeg“ sa ciliem unapredenja daljeg razvoja podrucja leve obale
Dunava, imaju¢i u vidu da je potrebno ostvariti rastereéenje postojece TS ,Beograd 7
(Krnjaca)“ kao jedinog objekta sa transformacijom 110/x kV na ovom podrudju.

Napajanje i povezivanje nove TS 110/35 kV ,Beograd 46 — Zbeg*®, a §to je usaglaSeno izmedu
OPS-a i ODS-a, predvideno je izgradnjom dva jednosistemska dalekovoda i njihovim
priklju€enjem na postojeci dalekovod 110 kV br. 1153 (TS ,Pangevo 2“ — TS ,Beograd 7).

Cilj izrade Urbanisti¢kog projekta je stvaranje urbanisti¢kog okvira za izgradnju navedena dva
jednosistemska dalekovoda naponskog nivoa 110 kV, ulaznog i izlaznog voda postojeceg
dalekovoda 110 kV br. 1153, preko kojih bi se predmetna planirana TS 110/35 kV ,Beograd
46 — Zbeg“ prikljucila na prenosni sistem elektricne energije.

Sastavni deo UrbanistiCkog projekta je ldejno reSenje dalekovoda 110 kV broj 1153 (TS
.Pantevo 2“ — TS ,Beograd 7“), uvodenje u TS 110/x kV ,Beograd 46 — Zbeg“. Projektant
Idejnog reSenja je ,ELEM & ELGO® doo, preduzece za projektovanje, konsalting, trgovinu
Beograd. Investitor izrade ldejnog reSenja i UrbanistiCkog projekta je ,Elektromreza Srbije”
AD.

2. | PRAVNI | PLANSKI OSNOV

Pravni osnov za izradu predmetnog UrbanistiCkog projekta predstavlja:

- Zakon o planiranju i izgradnji (,SI. glasnik RS* br. 72/2009, 81/2009 — ispr., 64/2010 —
odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 — odluka US, 98/2013 —
odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 — dr. zakon, 9/20, 52/2021 i
62/2023), u daljem tekstu ZPl;

- Zakon o energetici (,Sl. glasnik RS* br.145/2014, 95/2018 — dr. zakon i 40/2021, 35/2023
— dr. zakon i 62/2023), u daljem tekstu ZE; i

- Pravilnik o sadrzini, naéinu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanisti¢ckog planiranja (,SI. Glasnik RS" br. 32/2019); i

- Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnhog napona od 1 kV do 400 kV (,SI. list SFRJ“ br. 65/88 i ,SI. list SRJ“ br.
18/92), u daljem tekstu Pravilnik.

Izradi predmetnog UrbanistiCkog projekta pristupa sa ciliem izgradnje javnih objekata javne
namene za potrebe utvrdivanja javnog interesa Cija je izgradnja predvidena planskim
dokumentom (ZPI ¢lan 60. stav 2 i 3).

Takode, Zakon o planiranju i izgradnji omogucéava izgradnju elektroprenosnih stubova
elektroenergetskog sistema i nadzemnih elektroenergetskih vodova na poljopriviednom
zemljiStu, bez obzira na katastarsku klasu poljoprivrednog zemljista (¢l.69 st.7), bez obaveze
definisanja javne namene i formiranja gradevinske parcele javne namene (¢1.69 st.2, 4 i 8).

Planski osnov za izradu predmetnog Urbanistickog projekta predstavijaju sledecéi vazedi
planovi:



- Regionalni prostorni plan administrativnog podruéja grada Beograda (u daljem
tekstu RPPAP), (,SI. list grada Beograda“ br. 38/11);

- Prostorni plan podrucja posebne namene koridora autoputa Beograd — Zrenjanin —
Novi Sad, (u daljem tekstu PPPPN auto puta BGD — ZR - NS), (,SI. glasnik RS* br.98/21);

- Generalni urbanisti¢ki plan Beograda (u daljem tekstu GUP Beograda), (,SI. list grada
Beograda®“ br. 11/16);

- Plan generalne regulacije sistema zelenih povrSina Beograda (u daljem tekstu PGR
zelenih povrsina), (,Sl. list grada Beograda“ br. 110/29);

- Plan generalne regulacije gradevinskog podruéja sedista jedinice lokalne
samouprave — grad Beograd (celine | — XIX), (u daljem tekstu PGR Beograda), (,SI. list
grada Beograda®“ br. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 i 27/22);

- Plan detaljne regulacije privredne zone uz Severnu tangentu, severno od naselja
Ovéa, gradska opstina Palilula, (u daljem tekstu PDR privredne zone uz Severnu
tangentu), (,SI. list grada Beograda®“ br. 102/19);

- Plan detaljne regulacije za saobraéajnicu Severna tangenta od saobraéajnice T6 do
Pancevackog puta - sektor 2 (deonica od Zrenjaninskog puta - M 24.1 do
Pancevackog puta M 1.9), (u daljem tekstu PDR za Severnu tangentu), (,SI. list grada
Beograda® br.24/10); i

- Plan detaljne regulacije dela Zrenjaninskog puta sa kontaktnim podruc¢jem, od
kanala Sebes do saobracajnice Severna tangenta, gradska opstina Palilula, (u daljem
tekstu PDR dela Zrenjaninskog puta), (,Sl. list grada Beograda“ br.59/24);.

Regulacione linije prikazane na svim grafickim prilozima preuzete su iz vazecih planova
detaljne regulacije.

3. | OBUHVAT URBANISTICKOG PROJEKTA

Predmetna lokacija nalazi se u okviru opstine Palilula, a granicom su obuhvaceni delovi
katastarskih opstina KO Bor€a i KO Ovc&a, na prostoru koji se nalazi izmedu postojecih
saobracajnica Zrenjaninski put i Severna tangenta.

UrbanistiCkim projektom obuhvaéena je povrSina od oko 59.7 ha, a granica je uskladena sa
zonom zastite dalekovoda za naponski nivo mreze 110 kV, po 30 m levo i desno u odnosu na
osu planiranog koridora dalekovoda (25.0 m obostrano od krajnjeg faznog provodnika, Cija je
horizontalna projekcija na 5.0 m od ose koridora dalekovoda). Granica Urbanisti¢kog projekta
prikazana je na svim grafi¢kim prilozima.

Planiranim reSenjem predvideno je uvodenje postojeteg dalekovoda 110 kV br. 1153 (TS
“Beograd 7“ — TS ,Panc¢evo 2) u buduéu TS 110/35 kV ,Beograd 46 - Zbeg“ izgradnjom dva
voda. Planirana duzina trase svakog voda je oko 5.6 km. Veci deo trase planiranih dalekovoda
nalazi se na teritoriji KO Bor€a, a nakon ugaonih stubova US12 i US23 planirani dalekovodi
prelaze na teritoriju KO Ov€a. Rasecanje postojeCe trase dalekovoda 110 kV br. 1153
predvideno je na teritoriji KO Ov¢&a, u rasponu izmedu postojecih stubova br.27 i br.29. Spisak
katastarskih parcela (delova i celih kp) u obuhvatu UrbanistiCkog projekta prikazan je u tabeli
1.

Topografski posmatrano predmetna lokacija karakteriSe se kao ravni€arsko podrudje,
orijentacionih niveleta izmedu 72.00 i 73.00 mnv. Ravni€arski teren u predmetnom obuhvatu
Cine oranice i poljopriviedno zemljiSte koje je ispresecano atarskim, nekategorisanim
putevima. U predmetnom obuhvatu nema izgradenih objekata osim saobracajnih, vodnih i
infrastrukturnih objekata: puteva, kanala i dalekovoda 35 kV. U jednom delu, planirani
dalekovodi 110 kV prelaze preko saobracéajnice Severna tangenta — drzavnog puta IM reda
broj M6. Takode, u predmetnom obuhvatu detektovan je odredeni broj melioracionih kanala.
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opstina / kat. opstina broj kat. parcele

delovi kp br. 10982/1, 10983/1, 10984/1, 11055, 11017, 11018,
11019, 11020, 11021, 11022, 11023, 11024, 11025/2, 11025/1,
11026, 11027, 11056/1, 10981, 10011/1, 10936, 10932/1, 11039/3,
11040, 11041, 11042, 11043, 11044, 11045, 11005, 11006, 11007,
11046, 11008, 11060, 11049, 11050, 11061, 11011, 11051/1,
10937/1, 10110, 10109, 10108, 10107, 10106, 10105, 10104, 10103,
opstina Palilula 10102, 10939, 10093, 10092, 10091, 10090, 10089, 10088, 10087,
/ KO Bor¢a 10086, 10085, 10949, 10150, 10151, 10152, 10153, 10154, 10155,
10156, 10157, 10948, 10189, 10190, 10191, 10192, 10193, 10194,
10195, 10947, 10224, 10225, 10226, 10227, 10946/1, 10240, 10241,
10242, 10243, 10244, 10945, 10293, 10294, 10295, 10269, 10297,
10298, 10299, 10300, 10301, 10302, 10303, 10952, 10328, 10329,
10330, 10331, 10332, 10333, 10334, 10335, 10336, 10337, 10338,
10339, 10340, 10341, 10342, 10951, 10934, 10956, 10526, 10955
cele kp br. 770/73, 770/74, 3598/2, 3598/3 i 3597/2,
delovi kp br. 764, 5070/1, 766/3, 766/4, 766/1, 5107/1, 770/68,
770/69, 770/70, 770/71, 770/72, 3598/1, 3597/1, 3597/4, 5077,
3597/5, 3597/6, 3597/7, 3597/8, 3597/9, 3597/10, 357/11, 3597/13 i
3597/14

opStina Palilula
/ KO Ov¢a

Tabela 1: popis katastarskih parcela u obuhvatu UP-a

U slu€aju neslaganja brojeva katastarskih parcela iz tekstualnog i grafickog dela, merodavna
je situacija iz grafi¢kog priloga B3.1-B3.4 ,Regulaciono-nivelaciono resenje, R 1:2500.

4. | URBANISTICKO RESENJE

PLANIRANE NAMENE

Planirane namene povrSina u obuhvatu Urbanistickog projekta ne menjaju se i zadrzavaju se
u skladu sa namenama iz vazecih planova viSeg reda koji predstavljaju planski osnov za
izradu ovog Urbanistickog projekta.

Planirane namene prikazane na grafiCkom prilogu B2.1-B2.4 ,Namena povrsina“, R 1:2500,

preuzete su iz planske dokumentacije vazece na predmetnoj teritoriji, a planirane su:

- javne saobracajne povrsine (prema PDR za Severnu tangentu i prema PDR privredne
zone uz Severnu tangentu);

- nekategorisani putevi u javnoj svojini (prema katastarskom i faktickom stanju);

- javne zelene povrSine — zastitni zeleni pojas (prema PDR privredne zone uz Severnu
tangentu);

- vodne povrsine — melioracioni kanali (prema katastarskom i faktickom stanju);

- poljoprivredno zemljiste i poljoprivredne povrSine (prema RPPAP i GUP Beograda);

- povrsine za infrastrukturne objekte i komplekse — TS ,Beograd 46 (Zbeg) (prema PDR
dela Zrenjaninskog puta) .

Nekategorisani putevi koji se nalaze u predmetnom obuhvatu i koji su detektovani na terenu i
faktiCkom katastarskom stanju zadrzavaju se kao u postojeCem stanju i ovim Urbanisti¢kim
projektom nije predvidena njihova rekonstrukcija.

Urbanisti¢kim projektom definisan je zastitni pojas dalekovoda 110 kV, u skladu sa zakonskim
odrednicama za predvideni naponski nivo elektroenergetske mreze. U zastithom pojasu, iznad
ili pored elektroenergetskog objekta, mogu se graditi objekti, izvoditi druge radnje ili zasadivati
drvece i drugo rastinje, ukoliko te radnje nisu u suprotnosti sa planskim aktom, namenom



zemljiSta, propisima o izgradnji objekata, uslovima propisanim zakonom ili tehniCkim
normativima i drugim propisima (ZE, ¢lan 218 st.7).

U skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog hapona od 1 kV do 400 kV, u daljem tekstu Pravilnik, (,SI. list SFRJ“ br.
65/88 i ,Sl. list SRJ* br. 18/92), a imaju¢i u vidu znaCaj sistema i naponski nivo
elektroenergetske mreze, za izgradnju u blizini ili ispod dalekovoda potrebna je saglasnost
vlasnika dalekovoda. Saglasnost se daje po uslovima vlasnika dalekovoda, odnosno nakon
izrade elaborata kojim se prikazuje ta¢an odnos predmetnog dalekovoda i objekta koji se gradi
ukoliko su ispunjeni svi uslovi predvideni vaze¢im zakonom i propisima.

PovrsSine za infrastrukturne objekte i komplekse — TS 110/35 kV ,.Beograd 46 - Zbeg*

Parcela trafo stanice 110/35 kV ,Beograd 46 - Zbeg“ definisana je PDR-om dela Zrenjaninskog
puta kao parcela TS-a koja se sastoji iz cele kp br. 10984/1 i delova kp br. 10983/1 i 10982/1,
sve KO Bor¢a, ukupne povrsine oko 18.647 m?. Zbog izgradnje koja se planira u neposrednom
okruZenju, TS je ovim Planom definisana kao zatvoreno postrojenje. Sa ekonomskog aspekta
izgradnja zatvorenog sistema nije povoljna ali omogucava visoku sigurnost i pouzdanost rada
postrojenja, jednostavno upravljanje i odrzavanje postrojenja, i nije heophodno obezbediti
zastitni pojas prema ¢l. 218 Zakona o energetici (,Sluzbeni glasnik Republike Srbije“, br.
145/14 1 95/18).

Ovim Planom definisana su sva pravila gradenja i uredenja, a predmetnim Urbanisti¢kim
projektom ne menja se njena namena, kao ni sva pravila definisana ovim PDR-om koja ostaju
na snazi.

Javne saobracajne povrsine

U skladu sa kategorizacijom iz Uredbe o kategorizaciji drzavnih puteva (,Sluzbeni glasnik RS*
br. 87/23 i 24/24), predmetni dalekovodi prelaze preko dela trase postoje¢eg drzavnog puta
IM reda broj M6: Beograd (petlja Kovilovo) — Panéevo (veza sa drZzavnim putem IB 10 i lIA
130), deonica broj M6001/M6002, od &vora broj M601 petlja Kovilovo kod km 0+000 do ¢vora
M602 Beograd (Stamparija) kod km 12+235.

Na ovom potezu, severno od granice Urbanisti¢kog projekta, planirana je trasa autoputa, a na
osnovu vazeceg Prostornog plana podruc¢ja posebne namene koridora autoputa Beograd —
Zrenjanin — Novi Sad, (u daljem tekstu PPPPN auto puta BGD — ZR - NS), (,SI. glasnik RS*
br. 98/21). Na osnovu pribavljenih podataka i saradnje sa projektantom predmetnog autoputa,
AG Institutom iz Novog Sada, uo€eno je da granicom Urbanisti¢kog projekta nije obuhvacena
zona eksproprijacije odnosno prostor na kome ¢e se izgraditi autoput Beograd — Zrenjanin —
Novi Sad prema pomenutom prostornom planu i projektu. Na slici 1 prikazano je preklapanje
granica PPPPN auto puta BGD — ZR — NS i Urbanisti¢kog projekta.

U skladu sa planskim reSenjem PDR dela Zrenjaninskog puta, granicom Urbanistickog
projekta obuhvaceni su delovi planiranih saobraéajnica sekundarne ulicne mreze Nova 2 i
Nova 3. Regulacione linije navedenih planiranih saobracéajnica prikazane na svim grafickim
prilozima preuzete su iz ovog vazeceg planskog reSenja.

U predmetnom obuhvatu nema javnih saobracajnica koje su u nadleznosti grada Beograda
prema Odluci o kategorizaciji opstinskih puteva i ulica na teritoriji grada Beograda (,SI. list
grada Beograda®“, br. 139/20).

Sa aspekta opremljenosti linija javnog linijskog prevoza (JLP), ne predmetnom prostoru nema
koridora kojim se planira vodenje trasa redovnih linija JLP-a, kao ni infrastrukturnih objekata
u funkciji JLP-a. Sekretarijat za javni prevoz Gradske uprave grada Beograda ne planira



promenu trase postojecih linija niti uspostavljanje novih linija JLP-a i njihovo vodenje u
predmetnom obuhvatu.

Predmetna lokacija nalazi se izvan zastitnog pojasa magistralne zelezni¢ke pruge Beograd
Centar — Panfevo Varo§ — VrSac — drzavna granica — (Stamora Moravita), odnosno
manipulativhe pruge Ov€a — Padinska Skela. U predmetnom obuhvatu nema postojecih ni
planiranih povr§ina namenjenih odvijanju zelezni¢kog saobracaja.

Regulacione linije javnih saobrac¢ajnih povrSina — saobracajnice IM reda broj M6 (Severna
tangenta) prikazane na svim grafi¢kim prilozima definisane su u skladu sa vaze¢im planskim
reSenjem Plana detaljne regulacije za saobracajnicu Severna tangenta od saobracajnice T6
do Pancevackog puta - sektor 2 (deonica od Zrenjaninskog puta - M 24.1 do Pan¢evackog
puta M 1.9), (,SI. list grada Beograda“ br.24/10).

GRANIGA URBANISTICKOG PROJEATA

] REGULACIONA LINLA [prema vazecem PDR

f= e granica PPPPN aytoput BEOGRAD-ZRENJANIN-NS

granica eksproprijaciie za autoput BEQGRAD-ZRENJANIN-NS
Jiz 10P auto putal

el |

———]  KORIDOR OSE PLANIRANOG DV 110 kY

Mus 1 PRIKAZ PLANIRANIH UGACGNIH STUBCYA DV 110 kV
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Slika 1: preklapanje granice PPPPN auto puta BGD — ZR — NS, obuhvata idejnog projekta za autoput i
predloga reSenja i granice predmetnog Urbanisti¢kog projekta

Javne zelene povrsine — zastitni zeleni pojas

Zastitni zeleni pojas Ciji deo se nalazi u predmetnom obuhvatu definisan je Planom detaljne
regulacije privredne zone uz Severnu tangentu. Ovaj pojas zastitnog karaktera planiran je od



zelenila lis¢arskih i zimzelenih vrsta drvecéa i Siblja uz primenu vrsta koje nisu na listi
alergenata, i koje je prilagodeno prirodnim i stvorenim uslovima sredine. Zeleni pojas uz
kanale mora biti integralni deo naturalne regulacije obala, a dozvoljeno je visenamensko
koris¢enje sa Setnim stazama i eksternim mobilijarom.

Za zastitni zeleni pojas zadrZavaju se sva pravila uredenja koja su definisana vaze¢im Planom
detaljne regulacije privredne zone uz Severnu tangentu, severno od naselja Ov¢a, gradska
opstina Palilula (,SI. list grada Beograda“ br. 102/19), kao i Planom generalne regulacije
sistema zelenih povrSina Beograda (,,SI. list grada Beograda®“ br. 110/29).

U predmetnom obuhvatu nema javnih zelenih povrSina u nadleznosti JKP ,Zelenilo —
Beograd®.

Vodne povrSine

Vode i vodno zemljiSte u javnoj svojini su javno dobro i koriste se na nacin i pod uslovima
utvrdenim Zakonom o vodama (,,SI. glasnik RS* br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18).

Prema PGR Beograda, predmetna lokacija nalazi se u okviru celine VI u okviru koje postoje
brojni melioracioni kanali Cija je osnovna svrha odvodnjavanje poljoprivrednog zemljiSta.
Glavni odvodni kanal na predmetnoj teritoriji su kanali Vizelj i Sebe§, kojima se odvode
povrSinske i deo podzemnih voda. Sve vode iz melioracionih kanala se dovode do
melioracionih crpnih stanica "Bora" i melioracione crpne stanice "Reva". Prenamenom
zemljista, uz Severnu tangentu iz poljoprivrednog u gradsko gradevinsko zemljiSte do¢i ¢e do
promene funkcije postojeéih kanala.

Predmetno podrucje odvodnjava se preko CS ,Reva“, a maksimalni nivo vode u kanalima je
70.00 mnm, a najmaniji 69.5 mnm, dok je pri funkciji navodnjavanja koje se vrSi u letnjem
periodu 70.00 mnm, izuzetno 70.20 mnm.

Na sledecoj tabeli prikazani su kanali Ciji se delovi nalaze u obuhvatu Urbanistickog projekta,
sa karakteristikama koje imaju u zoni ukrStanja sa planiranim dalekovodima. Svi kanali
pripadaju slivu CS ,Reva“. Sve karakteristike kanalske mreZe sa kojima se ukrstaju planirani
dalekovodi preuzete su iz Glavnog projekta uredenja poljoprivrednih povrSina na privatnom
sektoru KO Bor¢a i KO Ov¢a, RO ,,PKB Agroinzenjering-Beograd® iz 1989. godine.

duzina kota Sirina
broj kanala kota dna vodeno dubina nagib dna ad dna
kanal katastarske /stacionaza kanala 9 kosina P
arcele ukrétania sa (mnm) ogledala | kanala m) kanala kanala
P oy (mnm) (b)
4-93-1 Kéoggrzc‘ia /Iffr?felrgo 68.62 69.32 0.7m 1:1.5 1.00m 0.1%o
770/70,
4-93-1 770/3, 9.500 m .
(R-7) 3597/2 Jkm 44000 69.598 69.688 - 1:15 1.00 m 0.1%o
KO Ovéa
764 1.960 m .
4-90 KO Ovéa km 1+050 68.62 69.67 - 1:1.5 1.00m -
4-92 K%)g)\f | o2 | ess9 69.69 - 115 | 1.00m | 0.1%
10934 /0+000 69.00 69.356 - 1:1.5 1.00 m 0.6%o
R-9-2.3 | KOBorca
projektovan, /0+620 69.372 69.529 - 1:15 1.00 m 0.6%o
nije izveden

Tabela 2: popis kanala ¢iji se delovi halaze u obuhvatu UP-a



Zona privredno-komercijalnih delatnosti P2

Prema PGR Beograda, predmetna lokacija nalazi se u okviru celine VI, a planirana zona P2
deo je transformacije prostora uz saobracajnicu Zrenjaninski put. Privredno-komercijalne zone
obuhvataju vrlo Sirok spektar privrednih delatnosti poev od manufakturne i zanatske
proizvodnje, objekata saobracajne privrede, preko skladistenja, prodaje na otvorenom, pa do
onih oblika maloprodaje koji zahtevaju velike prodajne prostore tipa hipermarketa. U
priviedno-komercijalne zone mogu da budu ukljuCeni i objekti visoko komercijalizovanih
sportskih aktivnosti ili masovnih oblika zabave tipa luna parkova.

Poljoprivredne povrsSine

Prema GUP-u Beograda, poljoprivredne povrSine nalaze se na perifernoj zoni grada izvan
gradevinskog podrucja. Pretezna namena podrazumeva poljoprivrednu proizvodniju,
poljoprivredno zemljiste i objekte u funkciji poljoprivrede. Moguée kompatibilne namene koje
su definisane GUP-om Beograda su zelene povrsine, infrastrukturni objekti i turistiCki sadrzaiji.
Namene koje nisu dozvoljene u okviru poljoprivrednog zemljista su deponije, komercijalni
sadrzaji, privredne povrsine izuzev preradivackih pogona.

Uslovi JP ,,Putevi Srbije” (dopis broj VIII 953-13902/23-1 od 17.07.2023. na$ broj 934 od 20.07.2023.)
Misljenje JP ,Putevi Srbije“ (dopis broj VIII 953-20153/24-1 od 08.10.2024. na$ broj 1271 od
17.10.2024.)

Saradnja sa AG Institutom doo Novi Sad (mejl zaveden pod br. 975 od 25.07.2023.)

Uslovi Sekretarijata za saobracaj Gradske uprave grada Beograda, Sektor za planiranje saobracaja i
urbanu mobilnost, Odeljenje za planiranje saobracaja (dopis broj IV-08 br. 344.5-534/2023 od
10.07.2023. na$ broj 1013 od 27.07.2023.)

Uslovi Sekretarijata za javni prevoz Gradske uprave grada Beograda (dopis broj XXXIV-03 br. 346.8-
41/2023 od 31.08.2023. nas broj 1215 od 13.09.2023.)

Uslovi AD za upravljanje javnom Zelezniékom infrastrukturom ,Infrastruktura Zeleznice Srbije“ Beograd
(dopis broj 3/2023-941 od 10.08.2023. na$ broj 1100 od 18.08.2023.)

Uslovi JKP ,Zelenilo — Beograd*” (dopis broj 14049/1 od 01.08.2023. nas broj 1049 od 07.08.2023.)
Uslovi JVP ,Srbijavode® Beograd, VPC ,Sava — Dunav*“(dopis broj 1915 od 12.02.2024. na$ broj 486
od 09.04.2024.)

REGULACIONO-NIVELACIONO RESENJE

UrbanistiCkim projektom definisan je zastitni pojas predmetnog dalekovoda c€ija je Sirina
uskladena sa propisima definisanim Zakonom o energetici (,SI. glasnik RS* br.145/14, 95/18,
40/21, 35/23 i 62/23). Zastitni pojas svakog pojedinacnog dalekovoda za naponski nivo 110
kV iznosi 25.0 m obostrano od krajnjeg faznog provodnika, €ija je horizontalna projekcija na
5.0 m od ose koridora dalekovoda §to iznosi 30 m levo i desno od ose dalekovoda. Ovo je
zona u kojoj se utvrduju posebna pravila koriséenja i uredenja prostora u cilju obezbedenija,
pre svega preventivnog, tehnickog obezbedenja za nesmetano funkcionisanje
elektroenergetskog objekta - dalekovoda i zastite okruzenja od mogucih uticaja istih. U
zastitnom pojasu se bez promene vlasniStva, obezbeduje sluzbenost prolaza za vreme
trajanja radova i uspostavlja trajna obaveza pribavljanja uslova/saglasnosti od strane
preduze¢a nadleznog za upravljanje vodovima, kod planiranja, projektovanja i izvodenje
gradevinskih radova.

Izgradnja svih stubova dalekovoda predvidena je u okviru definisane zone gradenja koja
predstavlja prostor neposredno uz osu koridora dalekovoda, u okviru zastithog pojasa. U
okviru zone gradenja dalekovoda definisana je sluzbenost prolaza za potrebe izvodenja
radova, nadzor i redovno odrzavanje instalacija dalekovoda.



Za predmetni dalekovod 110 kV, Sirina zone gradenja je 10.0 m (po 5.0 m u odnosu na osu
planiranog koridora dalekovoda). Pozicije ugaonih stubova definisane su analiti¢ki ovim
UrbanistiCkim projektom, dok ¢Ce pozicije nosecih i dimenzije temeljenja svih stubova biti
precizirane u okviru projekta za gradevinsku dozvolu, u svemu u skladu sa pravilnicima i
tehni¢kim normativima iz ove oblasti.

Zastitni pojas i zona gradenja planiranih dalekovoda 110 kV prikazani su na svim grafickim
prilozima. Ugaoni stubovi planiranih dalekovoda 110 kV prikazani su na svim grafi¢kim
prilozima, a njihove analiticki definisane pozicije prikazane su na grafickom prilogu B3.1 —
B3.4 ,Regulaciono-nivelaciono reSenje, R 1:2500.

Maksimalna dozvoljena visina stubova planiranih dalekovoda je 45.0 m. U daljim fazama
projekta moze doci do promene visine stubova dalekovoda, tacna visina stubova precizirace
se u zavisnosti od konfiguracije terena, uslova na trasi, kao i od ukrstanja sa drugim objektima
i instalacijama.

PRAVILA UREDENJA | GRADENJA DALEKOVODA

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradniji (,SI. glasnik RS* br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23), ¢lan
69, za nadzemne elektroenergetske vodove ne formiraju se posebne gradevinske parcele.
Pribavljanje zemljiSta u javno vlasnistvo sprovodi se u delu izvodackog pojasa iskljucivo za
stubna mesta planiranih dalekovoda 110kV.

U okviru zastitnog pojasa planiranih dalekovoda, buduc¢a izgradnja omoguéena je u skladu sa
vazecom planskom dokumentacijom i planovima videg reda na predmetnom podrucju, a u
svemu prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnhog napona od 1 kV do 400 kV (,,SI. list SFRJ“ br. 65/88 i ,SI. list SRJ* br. 18/92).
Navedenim Pravilnikom definisana su pravila koja se moraju poStovati kako pri izgradnji
dalekovoda u predmetnim planiranim zonama, tako i za izgradnju novih objekata u okviru
zastitnog pojasa dalekovoda.

Za gradnju u blizini ili ispod dalekovoda potrebna je saglasnost vlasnika dalekovoda
.Elektromreza Srbije*“ AD. Saglasnost se daje po uslovima vlasnika dalekovoda, odnosno na
uraden ,Elaborat o moguc¢nostima gradnje planiranih objekata u zastithom pojasu dalekovoda®
kojim se prikazuje tacan odnos predmetnog dalekovoda i objekta koji se gradi ukoliko su svi
zakonom i propisima predvideni uslovi ispunjeni. Elaborat je potrebno uraditi o trosSku
investitora objekata koji se grade u zoni dalekovoda.

Prilikom izrade Elaborata, proraCune sigurnosnih visina i udaljenosti uraditi za temperaturu
provodnika od +80°C, za slu€aj da postoje nadzemni delovi, u skladu sa tehni¢kim uputstvom
TU-DV-04. Za izradu Elaborata koristiti podatke iz projektne dokumentacije dalekovoda koje
¢e EMS AD dostaviti po zahtevu, kao i podatke dobijene na osnovu azurnih topografskih
podloga uradene o trosku vlasnika i investitora izgradnje planiranih objekata.

Prilikom dalje projektantske razrade, neophodno je postovati opSte tehnicke uslove i pravila,

kao i posebna pravila gradenja za planiranu namenu/zonu. Op&ti tehnicki uslovi za izgradnju

i uredenje u okviru zastitne zone dalekovoda koji se moraju postovati:

- prilikom izvodenja radova i kasnije, tokom eksploatacije objekata, ne narusiti sigurnosnu
udaljenost od 5.0 m u odnosu na provodnike dalekovoda naponskog nivoa 110 kV;

- nije dozvoljena sadnja visokog drveca koje se svojim rastom moze pribliziti na manje od
5.0 m u odnosu na provodnike dalekovoda 110 kV, kao i u slu€aju pada stabala;

- zabranjeno je koriS¢enje prskalica i vode u mlazu za zalivanje ukoliko postoji moguénost
priblizavanja mlaza vode na manje od 5.0 m od provodnika dalekovoda 110 kV;



- zabranjeno je skladistenje lakozapaljivog materijala u zastithom pojasu dalekovoda;

- niskonaponske, telefonske prikljucke, priklju¢ke na kablovsku televiziju i druge prikljucke
izvesti podzemno u sluc¢aju ukrstanja sa dalekovodom;

- prilikom izvodenja bilo kakvih gradevinskih radova, nivelacije terena, zemljanih radova i
iskopa u blizini dalekovoda ni na koji na¢in ne sme se ugroziti staticka stabilnost stubova
dalekovoda;

- teren ispod dalekovoda i oko stubova dalekovoda ne sme se nasipati;

- sve metalne instalacije (elektro instalacije, instalacije grejanja i sl.) i drugi metalni elementi
(ograde isl.) moraju biti propisno uzemljeni, sa naro€ito voditi raCuna o izjednaCavanju
potencijala;

- delovi cevovoda kroz koje se ispusta fluid moraju biti udaljeni najmanje 30.0 m od
najisturenijih delova dalekovoda pod naponom.

Takode, a u skladu sa Planom generalne regulacije sistema zelenih povrsina (,SI. list grada
Beograda® br. 110/29) i dostavljenim uslovima JKP ,Zelenilo — Beograd®, u okviru zastitne
zone planiranih dalekovoda 110 kV dozvoljeno je ozelenjavanje u smislu primene ekstenzivnih
travnjaka, livadskih vrsta, pokriva¢a tla, puzavica i druge zeljaste vegetacije.

Uobi¢ajena je praksa da se u postojeéim koridorima dalekovoda mogu izvoditi sanacije,
adaptacije i rekonstrukcije, ako to u buducnosti zbog potreba intervencija i revitalizacija
elektroenergetskog sistema bude neophodno, a ne moze biti sagledano u ovom trenutku.

Svaka izgradnja objekta koji se povezuje na prenosni sistem odnosno izgradnja ispod ili u

blizini dalekovoda uslovljena je vazec¢om regulativom C¢ije se odredbe moraju u svemu

postovati:

- Zakonom o energetici (,SI. glasnik RS br. 145/14, 95/18, 40/21, 35/23 i 62/23);

- Zakonom o planiranju i izgradnji (,SI. glasnik RS* br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23);

- Zakonom o zaéstiti od nejonizuju¢eg zracenja (,Sl. glasnik RS* br.36/09);

- Pravilnikom o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (,SI. list SFRJ“ br. 65/88 i ,SI. list SRJ“ br. 18/92);

- Pravilnikom o tehni¢kim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona
iznad 1000V (,Sl. list SFRJ“ br. 4/74, 13/78 i ,SI. list SRJ* br. 61/95);

- Pravilnikom o tehni¢kim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja
nazivnog napona iznad 1000 V (,Sl. list SRJ* br. 61/95);

- Pravilnikom o granicama nejonizuju¢im zracenjima (,SI. glasnik RS* br. 104/09);

- Pravilnikom o izvorima nejonizujucih zraenja od posebnog interesa, vrstama izvora,
nacinu i periodu njihovog ispitivanja (,SI. glasnik RS* br.104/09);

- SRPS N.C0.105 Tehnicki uslovi za$tite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja
elektroenergetskih postrojenja (,SI. list SFRJ“ br. 68/86);

- SRPS N.C0.101 Zastita telekomunikacionih postrojenja od uticaja EE postrojenja — Zastita
od opasnosti (,SI. list SFRJ“ br. 68/88);

- SRPS N.C0.102 Zastita telekomunikacionih postrojenja od uticaja EE postrojenja — Zastita
od smetniji (,SI. list SFRJ* br. 68/86); i

-  SRPS N.C0.104 Zastita telekomunikacionih postrojenja od uticaja EE postrojenja —
Uvodenje telekomunikacionih vodova u elektroenergetska postrojenja (,SI. list SFRJ* br.
68/88).

Na osnovu pribavljenih podataka, JKP ,Gradska Cisto¢a“ nema nikakvih uslova koji se moraju
postovati prilikom izgradnje planiranih dalekovoda 110 kV.

Uslovi ,ElektromreZza Srbije“ AD (dopis broj 130-00-UTD-031-919/2023-001 od 18.07.2023. na$ broj
940 od 20.07.2023.)

Uslovi JKP ,,Zelenilo - Beograd” (dopis broj 14049/1 od 01.08.2023. na$ broj 1049 od 07.08.2023.)
Uslovi JKP ,,Gradska cCisto¢a*“ (dopis broj 9318/2 od 28.06.2023. na$ broj 884 od 06.07.2023.)



Pravila gradenja dalekovoda na parceli planirane TS 110/35 kV ,,.Beograd 46 (Zbeg)“

Granicom Urbanistickog projekta obuhvaéen je deo planirane gradevinske parcele
transformatorske stanice 110/35 kV ,Beograd 46 (Zbeg)“ u povrsini od oko 2.649 m2. Ovim
Urbanisti¢kim projektom zadrzavaju se pravila uredenja i gradenja definisana planom detaljne
regulacije koji vazi na predmetnoj lokaciji.

Tehnicko reSenje planiranih dalekovoda uslovilo je postavljanje dva stuba (stubovi US 16 i US
27) u okviru parcele predmetne TS. U izradi dalje tehnicke dokumentacije i kasnije, tokom
izvodenja, neophodno je obaviti saradnju sa operatorom distributivnog sistema, odnosno
korisnikom planirane TS ,Beograd 46 (Zbeg)“ radi uskladivanja tehni¢kih reSenja predmetnih
dalekovoda i portala unutar trafo stanice, kao i dobijanja saglasnosti za izvodenje radova.

Pravila gradenja dalekovoda u zoni javnih saobraé¢ajnih povrsina

Sve stubove (ugaone i nosece) planiranih dalekovoda 110 kV neophodno je pozicionirati izvan
zastitnog pojasa drzavnog puta $to za puteve | reda iznosi 20.0 m mereno od granice putnog
zemljista. U slu€aju da je visina stuba veca od propisane Sirine zastitnog pojasa drzavnog
puta, rastojanje predvideti na minimalnoj udaljenosti za visinu stuba, mereno od granice
putnog zemljiSta. U daljim fazama projektovanja, potrebno je obezbediti sigurnosnu visinu od
7.0 m mereno od najviSe kote kolovoza do lan€anice, pri najnepovoljnijim temperaturnim
uslovima, u cilju ostvarivanja bezbednog prolaza svih vrsta vozila kolovozom.

Ugaoni stub US 22, kao najblizi zastithom pojasu drzavnog puta, udaljen je od istog oko 58.6
m, $to je u skladu sa pribavljenim uslovima JP ,Putevi Srbije“ (dopis broj VIII 953-13902/23-1
od 17.07.2023. na$ broj 934 od 20.07.2023.). Udaljenje svih najblizih ugaonih stubova
planiranih dalekovoda 110 kV od zastitnog pojasa navedenog drzavnog puta prikazano je na
grafickom prilogu B4.1 ,Prikaz saobracajne i komunalne infrastrukture® R 1:2500.

U skladu sa tehni¢kim mogucnostima, koridor trase planiranih dalekovoda ukrsta se sa
drzavnim putem IM reda priblizno pod uglom od 90°. Ukrstanje planiranih dalekovoda sa
drzavnim putem IM reda prikazano je na grafickim prilozima u sklopu ldejnog reSenja koje je
sastavni deo Dokumentacije Urbanistickog projekta. Stacionaze ukrstanja planiranih
dalekovoda i drzavnog puta IM reda prikazane su na grafi¢kim prilozima B3.1-4 ,Regulaciono-
nivelaciono resenje“ i B4.1-4 ,Prikaz saobrac¢ajne i komunalne infrastrukture®.

Delovi planiranih javnih saobracajnica koje se nalaze u obuhvatu predmetnog Urbanisti¢kog
projekta, zadrZavaju planirani rang, Sirinu profila i rezim kori8¢enja. U cilju bezbednog i
neometanog odvijanja saobracdaja, trasu predmetnih dalekovoda projektovati na dovoljnoj
propisanoj udaljenosti od postojece i planirane ulicne mrezZe. Stubove planiranih dalekovoda
postaviti van odvodnog jarka saobracajnica, tako da svojim poloZajem ne ugroZavaju
slobodan profil.

Takode, prilikom projektovanja dalekovoda, odnosno projektovanja planiranih saobracajnica
u zoni predmetnih dalekovoda 110 kV neophodno je primenjivati uslove priblizavanja i
ukrstanja dalekovoda sa saobracajnom infrastrukturom, a prema prethodno pomenutom
Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (,SI. list SFRJ“ br. 65/88 i ,SI. list SRJ* br. 18/92):
- Regionalni putevi, lokalni putevi i putevi za industrijske objekte izgradeni kao i putevi za
op$tu upotrebu:

Sigurnosna visina voda iznosi 7.,0 m (¢l.118);

Udaljenost bilo kog dela stuba od spoljne ivice puta, po pravilu, ne sme biti manja od 10

m, a u izuzetnim slu€ajevima moze se smanijiti na najmanje 5 m (¢l.119);

Izolacija mora biti elektri¢no poja¢ana (&1.119);

U rasponu ukrstanja dozvoljava se jedan nastavak po provodniku ili zastithom uzetu
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(€1.119);
Ugao ukrstanja voda i regionalnog puta, po pravilu, iznosi najmanje 20°(¢l.120); i
Za lokalne puteve i puteve za industrijske objekte ugao ukrstanja nije ogranicen (¢l.120).
- Maagistralni putevi:
Sigurnosna visina voda iznosi 7.0 m (¢l.121);
Horizontalna udaljenost bilo kog dela stuba od spoljne ivice puta iznosi 20,0 m. Kad vod
prelazi magistralni put, udaljenost bilo kog dela stuba moze biti manja ako to uslovljavaju
mesne prilike, ali ne sme biti manja od 10.0 m (¢l.122);
Izolacija mora biti mehanicki i elektricno pojacana (€l.122);
Ugao ukrstanja, po pravilu, iznosi najmanje 30° (¢l.123); i
U rasponu ukrstanja nije dozvoljeno nastavljanje provodnika i zastitne uzad (&1.123).
- Auto-putevi:
Sigurnosna visina voda iznosi 7.0 m (¢l.124);
Udaljenost bilo kog dela stuba od ivice auto-puta iznosi najmanje 40,0 m. Kad vod
prelazi preko auto-puta, udaljenost bilo kog dela stuba moze biti manja ako to zahtevaju
uslovi tla, s tim da ne sme biti manja od 10,0 m (¢l.1245).
Izolacija mora biti mehanicki i elektriéno poja¢ana (¢l.125);
Dozvoljeno naprezanje (normalno i izuzetno) provodnika i zastitnih uzadi smanjuje se
na 75% od vrednosti navedenih u tabeli 2 iz ¢lana 20 Pravilnika (¢1.126)
U rasponu ukrstanja nije dozvoljeno nastavljanje provodnika i zastitne uzadi (¢1.127)
Ugao ukrstanja ne sme biti maniji od 30° (¢l.128)
Pri vodenju vodova paralelno sa auto-putem, udaljenost voda od auto-puta na potezima
duzim od 5 km mora biti najmanje 100 m (¢l.129); i

U sluCaju ukrstanja dalekovoda sa stajaliStima javnog gradskog prevoza, potrebno je
ispostovati sledeéa pravila ukrstanja i priblizavanja dalekovoda iz pomenutog Pravilnika:
- Parkiralista i autobuska stajalista (&1.136):
Sigurnosna visina iznosi 7.0 m;
Izolacija voda mora biti mehanicki i elektricno pojacana; i
Smatra se da vod prelazi preko parkiraliSta, odnosno autobuskog stajalidta i kad je
rastojanje horizontalne projekcije najblizeg provodnika u neotklonjenom stanju manje
od 5.0 m.

Sekretarijat za saobracaj i Sekretarijat za javni prevoz Gradske uprave grada Beograda
nemaju posebnih saobrac¢ajno-tehni¢kih uslova koji se odnose na uvodenje planiranih
dalekovoda 110 kV u planiranu TS ,Beograd 46 - Zbeg*.

Uslovi JP ,,Putevi Srbije“ (dopis broj VIII 953-13902/23-1 od 17.07.2023. nas$ broj 934 od 20.07.2023.)

Misljenje JP ,Putevi Srbije” (dopis broj VIl 953-20153/24-1 od 08.10.2024. na$ broj 1271 od
17.10.2024.)

Uslovi Sekretarijata za saobracaj Gradske uprave grada Beograda, Sektor za planiranje saobracaja i
urbanu mobilnost, Odeljenje za planiranje saobracaja (dopis broj IV-08 br. 344.5-534/2023 od
10.07.2023. nas$ broj 1013 od 27.07.2023.)

Uslovi Sekretarijata za javni prevoz Gradske uprave grada Beograda (dopis broj XXXIV-03 br. 346.8-
41/2023 od 31.08.2023. nas broj 1215 od 13.09.2023.)

Uslovi JKP ,Beograd-put“ (dopis br. V br. 26804-1/2023 od 04.07.2024. nas broj 1289 od 22.10.2024.)

Pravila gradenja dalekovoda u zoni vodnih povrsina

Nosece stubove planiranih dalekovoda postaviti izvan radno-inspekcionih staza kanala u
obostranom pojasu Sirine od najmanje 5.0 m, u skladu sa ¢lanom 133. Zakona o vodama (,,SI.
glasnik RS* br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 — dr. zakon). Sigurnosnu visinu dalekovoda
na mestu ukrstanja dalekovoda sa parcelom vodnog zemljiSta projektovati tako da se omogudi
bezbedan rad mehanizacije prilikom odrzavanja kanala, u skladu sa Zakonom o vodama i
svim pravilnicima i tehni¢kim normativima iz oblasti projektovanja i izgradnje
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elektroenergetskih vodova. Provodnici dalekovoda na mestu ukrstanja sa kanalima moraju biti
izolovani, kako ne bi doslo do elektro praznjenja.

Izbor reSenja fundiranja delova objekata u direktnoj je vezi sa nivoom podzemnih voda §to
moze izazvati eventualno plavljenje nizih kota ili dejstvo uzgona. U daljoj tehnickoj
dokumentaciji neophodno je precizirati postojeci nivo podzemnih voda i za oekivane uticaje
izvrSiti odgovarajuce proracdune stabilnosti planiranih stubova dalekovoda. Predvideti
neophodne zemljane i hidrotehni¢ke radove u cilju zastite podzemnih i atmosferskih voda,
uvazavaju¢i merodavne kote terena. Posebno obratiti paznju kada je u pitanju zastita od
velikih voda, za$tita voda, kao i koris¢enje voda.

Prilikom izvodenja zemljanih radova (iskop i nasipanja u obalama za potrebe izgradnje
dalekovoda) mesto odlaganja materijala ne sme biti na obalama i u koritu kanala.
Predvidenom izgradnjom ne ugrozavati sprovodenje odbrane od poplava i zastitu od velikih
voda, u svemu u skladu sa propisanom zakonskom regulativom iz ove oblasti.

U skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih

vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, neophodno je postovati uslove priblizavanja i

ukrstanja dalekovoda sa vodoprivrednim objektima i to:

- za neplovne reke i mocvare (€l.100): Sigurnosna visina iznosi 4,0 m, a sigurnosna
udaljenost 3,0 m;

- horizontalna udaljenost bilo kog dela stuba iznosi nhajmanje od obale 10,0 m, a od stope
nasipa 6,0 m (¢l.143);

- izolacija voda mora biti mehanicki i elektricno pojacana (¢l.143);

- dozvoljeno naprezanje (normalno i izuzetno) provodnika i zastitne uzadi smanjuje se na
75% od vrednosti navedene u tabeli 2 iz ¢lana 20 Pravilnika (Cl.144);

- urasponu ukrstanja nije dozvoljeno nastavljanje provodnika i zastitne uzadi (¢1.145);

- ugao ukrstanja ne sme biti manji od 30° (¢l.146); i

- pri vodenju vodova paralelno sa plovnim rekama i kanalima na potezima duzZim od 5km,
udaljenost od obale, odnosno od nasipa ne sme biti manja od 50 m (¢l.147).

Svi vlasnici i korisnici vodnog zemljiSta i vodnih objekata duzni su da poStuju zabrane i
ogranienja prava vlasnika i korisnika zemljista i vodnih objekata definisanih u ¢lanovima 133,
134, 135, 136 i 139 Zakona o vodama (,SI. glasnik RS* br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 1 95/18
— dr. zakon). Investitor je u obavezi da reSi imovinsko-pravne odnose u posebnom postupku
kako sa korisnikom privatnog zemljita, tako i sa upravljatem vodnog zemljiSta u javnoj svojini,
u skladu sa €l.10d Zakona o vodama (,,Sl. glasnik RS* br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18).

U daljim fazama projektovanja, predmetne objekte projektovati u skladu sa postojecim
rezimom povrsinskih i podzemnih voda. Prilikom projektovanja potrebno je voditi rauna o
postoje¢im vodnim objektima na nacin koji ¢e obezbediti njihovu stabilnost i spreciti
pogorsanje vodnog rezima. Takode, neophodno je poStovati vazece propise o potpunoj zastiti
vodnih objekata i vodnog reZima u uslovima koriS¢enja voda, zastite od voda i zaStite
povrsinskih i podzemnih voda od zagadenja.

U daljoj razradi, tehni¢ka dokumentacija mora se uskladiti sa Operativnim planom za odbranu
od poplava za vodotokove | reda za 2024. godinu (,SI. glasnik RS* br. 117/23) i Uredbom o
utvrdivanju OpSteg plana za odbranu od poplava za period od 2019-2025. godine (,SI. glasnik
RS* br. 19/19).

Prilikom dalje izrade tehniCke dokumentacije, u okviru postupka sprovodenja objedinjene
procedure i pribavljanja lokacijskih uslova, neophodno je pribaviti vodne uslove od nadleznih
javnih vodoprivrednih preduzec¢a, u svemu u skladu sa vaze¢im Zakonom o planiranju i
izgradnji, Zakonom o vodama i Pravilnikom o postupku sprovodenja objedinjene procedure
elektronskim putem.
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Uslovi JVP ,Srbijavode” Beograd, VPC ,Sava — Dunav* (dopis broj 1915 od 12.02.2024. na$ broj 486
od 09.04.2024.)

Pravila gradenja u zoni poljoprivrednog zemljiSta

Izgradnja dalekovoda na poljoprivrednom zemljiStu uslovljena je oCuvanjem namene i
funkcionalnosti predmetnih parcela, uz obavezu saniranja ili isplate naknade za pricinjenu
Stetu na zemljidtu i kulturama. Predvideno je zadrzavanje poljoprivredne proizvodnje, uz
privremenu obustavu obavljanja poljoprivrednih aktivnosti tokom obavljanja radova
postavljanja predmetnih dalekovoda. Na delu poljoprivrednih povrSina na trasi planiranih
dalekovoda nisu dozvoljene aktivnosti koje bi ugrozile sigurnosnu zonu od 5.0 m u odnosu na
provodnike voda naponskog nivoa 110 kV.

U zoni zastitnog pojasa, zabranjeno je zasadivanje drveca i drugog rastinja ispod ili u blizini
dalekovoda koje se svojim rastom mozZe pribliZiti na manje od 5.0 m u odnosu na provodnike
dalekovoda, kao i u slu¢aju pada drveta.

U zasdtithom pojasu dalekovoda zabranjeno je koris¢enje sistema za navodnjavanje sa
rasprskavanjem, prskalica i vode u mlazu za zalivanje ukoliko postoji opasnost priblizavanja
vode ha manje od 5.0 m u odnosu na provodnik dalekovoda naponskog nivoa 110 kV.

Postavljanje montazne sajle i vodova dalekovoda preko zemljiSta sa viSegodiSnjim zasadima
(vo¢njaci, vinogradi, rasadnici i sl.) reSava se, po pravilu, premosc¢avanjem uz pomoc¢ zastitnih
portala. Propisana sigurnosna visina provodnika iznad obradivog zemljiSta iznosi minimum
8.0 m, a sigurnosno rastojanje izmedu provodnika i krune zasada minimum 7.0 m. Sigurnosna
visina i udaljenost provodnika pri normalnom radu dalekovoda, od Zi€ane mreZe oko objekata
i u poljima (vinogradi, voénjaci i sl.) iznosi minimum 5 m.

Za podizanje vo¢njaka i vinograda kao i zastitnih ograda mreza i nadzemnih sistema za
navodnjavanje neophodna je prethodna saglasnost preduzeca “Elektromreza Srbije" AD.

Takode, obavezno je primenjivanje svih ograni€enja definisanih Pravilnikom o tehni¢kim
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do
400 kV (,SI. list SFRJ* br. 65/88 i ,Sl. list SRJ* br. 18/92) izmedu ostalih i za:
- Metalne i Zi€ane ograde (€l.182):
Metalne i Zi€ane ograde koje se nalaze oko objekata u kojima se zadrzava veci broj lica
ili sluze za stanovanje ne smeju se postavljati u blizini €elicnih i armiranobetonskih
stubova. Njihova udaljenost mora iznositi najmanje 0,7 Un (cm), s tim Sto ne sme biti
manja od 20 cm, gde je Un nazivni napon (kV);
Za vodove nazivhog napona 110 kV i viSe, potrebno je sraCunavanje ili merenje
indukovanih napona pri normalnom pogonu dalekovoda;
Ako je indukovani napon prema zemlji veci od 65 V, moraju se preduzeti posebne mere
zastite (uzemljenje, galvansko odvajanje delova ograde, zamena ograde ili slicno). Ako
se zastita vrSi uzemljenjem, otpornost uzemljenja ne sme biti ve€a od 25Q; i
Sigurnosna udaljenost voda od metalne i zicane ograde iznosi 3,0 m.
- Zi¢ane mreze:
Sigurnosna visina i sigurnosna udaljenost od Zi€ane mreZze u poljima zasejanim
hmeljom, vinogradima i voénjacima iznose 3,75 m (¢l.183);
Izolacija voda mora biti elektriCno pojacana (¢l.184);
Najmaniji dozvoljeni preseci provodnika i zastitnih uzadi odreduju se prema cClanu 168
Pravilnika (¢1.185); i
Za vodove nazivnog napona 110 kV i viSe, primenjuju se odredbe st. 2 i 3 ¢lana 182
Pravilnika koji se odnosi na prelaz preko metalnih i Zi€anih ograda (¢1.186).
- Stogovi i susare (¢l.192):
Sigurnosna visina iznosi najmanje 12,0 m, a sigurnosna udaljenost mora da iznosi
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najmanje 5,0 m bez obzira na nazivni napon voda; i
Odredbe €l. 103 i 110 Pravilnika primenjuju se i za zgrade u kojima se susi seno, Zitarice
i sl. (senjaci, ambari i koevi).

- Staklenici i staklene baste (&l.224):
Odredbe ¢lana 103, odnosno ¢lana od 104 do 108 Pravilnika koje se odnose na zgrade
za stalan boravak ljudi, primenjuju se i za prelaske elektroenergetskih vodova preko
staklenika i staklenih basti.

USLOVI ZA IZVODENJE RADOVA

Izgradnja dalekovoda obuhvata pripremne, glavne i zavrSne radove. U svim etapama, izvodac
radova je obavezan da sprovodi mere propisane vazeéom regulativom iz oblasti zastite na
radu, kao i internim pravilnicima izvodaca radova, uputstvima Investitora, isporucioca opreme
i nadzornog organa. Takode, sve etape radova potrebno je adekvatno prijaviti nadleznim
sluzbama, organima lokalne samouprave, kao i drugim korisnicima prostora u neposrednoj
blizini planiranih dalekovoda.

U skladu sa Uslovima Zavoda za za$titu prirode, obavljanje radova i izvodenje ne obavljati
tokom nodéi. Pre pocetka radova, stabla u blizini mesta postavljanja dalekovoda obezbediti od
oStecenja usled manipulacije gradevinskih masina i transportnih sredstava ili skladistenja
opreme, instalacija koje se ugraduju i sl.

Prilikom izvodenja gradevinskih i zemljanih radova, iskopa i nasipanja terena za potrebe
izgradnje dalekovoda neophodno je odrediti mesto odlaganja materijala neophodnog za
izvodenje radova, kao i materijala nastalog tokom i nakon izvodenja radova.

Materijal i zemlju iz iskopa privremeno deponovati na za to planirano mesto, izvan pasnjaka,
livada i vodenih staniSta. Materijal se ne sme odlagati u kanalsku mrezu, staraCe, kao ni na
obalama kanala, potoka ili reka.

Izvodenjem radova na izgradniji dalekovoda ne sme biti ugrozena stabilnost postojecih vodnih
objekata ili vodni rezim. Eventualna oSte¢enja koja nastanu tokom izvodenja radova moraju
se otkloniti o trosku investitora izgradnje.

Nakon zavrSetka radova obavezno je izvrSiti saniranje svih degradiranih povrSina nastalih
prilikom izvodenja radova ili privremenog deponovanja otpada. Takode, Investitor radova je
duzan da nadoknadi troSkove ostecenja nastalih ovom prilikom na zemljidtu, kulturama i/ili
nepokretnostima ukoliko postoje.

Upravljanje otpadom potrebno je sprovesti po propisanim uslovima i merama postupanja sa
otpadom po pitanju sistema sakupljanja, transporta, skladiStenja, tretman i odlaganje otpada,
uklju€ujuci i nadzor nad tim aktivnostima u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (,SI.
glasnik RS br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 i 35/23).

U skladu sa ¢1.69 Zakona o planiranju i izgradnji (,SI. glasnik RS* br. 72/2009, 81/2009 — ispr.,
64/2010 — odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 — odluka US,
98/2013 — odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 — dr. zakon, 9/2020,
52/2021 i 62/2023), Investitor u toku izgradnje predmetnih dalekovoda 110 kV ima pravo
prolaza i prevoza preko susednog i okolnog zemljista koje je u svojini drugih vlasnika. Za kolski
prevoz opreme i delova instalacije dalekovoda koristice se najkraci prilazi sa javnih
saobracajnih povrSina i/ili nekategorisanih puteva. Prelazi neposredno preko poseda i
formiranje gradiliSta izvan planiranog izvodackog pojasa bic¢e uslovljeno dobijanjem prethodne
saglasnosti od strane vlasnika odnosno korisnika zemljista. U skladu sa pomenutim ¢lanom
ZP1I, svi vlasnici i drzaoci susednog i okolnog zemljiSta duzni su da omogucée nesmetani pristup
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gradilistu tokom izvodenja radova. U slu€aju eventualne Stete nastale na zeml;jistu tokom
izvodenja radova, prolazom ili prevozom opreme, Investitor je duzan da vlasnicima/ drzaocima
zemljidta nadoknadi Stetu odnosno vrati zemiljiste u prvobitno stanje. Ukoliko ne dode do
sporazuma o visini naknade Stete, odluku o naknadi Stete donosi nadlezni sud.

Re8enje o uslovima zastite prirode Zavoda za zastitu prirode Srbije (dopis broj 03 br. 020-2480/2 od
21.07.2023. na$ broj 1014 od 27.07.2023.)

Uslovi JVP ,Srbijavode” Beograd, VPC ,Sava — Dunav“(dopis broj 1915 od 12.02.2024. na$ broj 486
od 09.04.2024.)

9. ‘ INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST

U predmetnom obuhvatu UrbanistiCkog projekta, kompanija NIS ad Novi Sad nema objekte
infrastrukture (benzinskih stanica, skladista, stovarista, vodova i instalacija) u vlasnistvu i
nadleznosti ovog preduzeca i stoga nema posebnih uslova ni zahteva.

Prema dostavljenim podacima, JKP ,Beogradske elektrane nemaju posebnih uslova za dalju
razradu projektne dokumentacije i izvodenje planiranih dalekovoda 110 kV i daju saglasnost
na planiranu trasu dalekovoda.

U skladu sa podacima dostavljenim od strane ,Telekom Srbija“ AD, u predmetnom obuhvatu
nema telekomunikacione mreze, objekata, kablova polozenih u zemlju i tk kanalizaciju u
nadleznosti ovog preduzeca, a koja mogu biti ugroZena izgradnjom planiranih dalekovoda.

Preko predmetne teritorije ne prelaze radiorelejni koridori JP ,Emisiona tehnika i veze* (JP
ETV). Predmetnu teritoriju pokriva emisiona stanica Avala (44°13'14.50”N, 22°13’'01.64"E).
Emitovanje radijskog signala se izvodi po standardu SRPS N.N6.015 (ETS 300384) i SRPS
N.N6.015/1 (EN 50067). Emitovanije digitalnog televizijskog signala se izvodi po standardu EN
302 755 (DVB-T2) uz standard za video kompresiju H.264 (ISO/IEC 14496-10) i audio MPEG
Leyer 1. JP ETV nema planova za izgradnju novih objekata na predmetnoj teritoriji.

Na grafickom prilogu B4.1-4 ,Prikaz saobracajne i komunalne infrastrukture®, u zoni postojec¢e
saobracajnice Severna tangenta i planiranih saobrac¢ajnica Nova 3 i Nova 2, prikazana je
planirana infrastrukturna mreza definisana vazecom planskom dokumentacijom (PDR za
Severnu tangentu i PDR dela Zrenjaninskog puta).

Elektroenergetski vodovi naponskog nivoa 110 kV - planirani dalekovodi 110 kV

U skladu sa omogucéavanjem sigurnog i pouzdanog napajanja elektricnom energijom
banatskog dela Beogradskog konzuma, planovima viSeg reda planirana je izgradnja
transformatorske stanice 110/35 kV ,Beograd 46 — Zbeg“. Lokacija je definisana vazeéim
PGR-om Beograda, dok je gradevinska parcela definisana PDR-om dela Zrenjaninskog puta
sa kontaktnim podrucjem, od kanala Sebes$ do saobraéajnice Severna tangenta (Odluka ,SI.
list grada Beograda“ 19/17) koji se proceduralno nalazi u fazi usvajanja u trenutku izrade ovog
Urbanisti¢kog projekta.

Prema usaglasenom planu razvoja prenosnog i distributivnog sistema planirana je izgradnja
ove nove transformatorske stanice koja bi rasteretila postojecu TS ,Beograd 7 — Krnjaca“. U
skladu sa ¢lanom 118 Zakona o energetici (,SI. glasnik RS* br. 145/14, 95/18, 40/21 i 35/23)
priklju€enje energetskih objekata za distribuciju elektricne energije izvrSice se na osnovu
Ugovora kojim ¢e se definisati medusobna prava i obaveze izmedu operatora prenosnog i
operatora distributivhog sistema.
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Uvodenje postoje¢eg dalekovoda 110 kV br. 1153 (TS ,Beograd 7“ — TS ,Pangevo 2%) u
planiranu transformatorsku stanicu 110/35 kV ,Beograd 46 - Zbeg“ predvideno je po principu
wulaz-izlaz* izgradnjom dva voda:

- ulazni vod 110 kV TS ,Beograd 7“ — TS ,Beograd 46 - Zbeg“ i

- izlazni vod 110 kV TS ,Beograd 46 - Zbeg“ — TS ,Pancevo 2°.

Pocetne tacke planiranih trasa ova dva nova voda dalekovoda 110 kV predstavljace portali u
planiranoj TS ,Beograd 46 - Zbeg“, dok su krajnje tatke, tacke prikljuenja na postojedi
dalekovod 110 kV br. 1153. Ovakvim reSenjem, predvideno je ukidanje dela trase postojeceg
dalekovoda 110 kV br.1153 neposredno uz postojeci stub PS 28 koji je predviden za
demontazu i stavljanje van funkcije.

Tehnicko reSenje planiranih dalekovoda 110 kV uslovilo je postavljanje dva stuba (US 16i US
27) na buducoj planiranoj gradevinskoj parceli planirane TS. Imajuci u vidu trenutni status
urbanisti¢ckog plana kojim ¢e ova TS biti definisana, navedeni stubovi pozicionirani su na
postoje¢im katastarskim parcelama broj 10983/1 odnosno 10984/1, obe KO Bor&a. U izradi
dalje tehnicke dokumentacije i kasnije, tokom izvodenja, neophodno je obaviti saradnju sa
operatorom distributivnog sistema, odnosno korisnikom planirane TS ,Beograd 46 - Zbeg" radi
uskladivanja tehni¢kih reSenja predmetnih dalekovoda i portala unutar trafo stanice, kao i
saglasnosti za izvodenje radova.

Tehnicki podaci uvodenja predmetnih dalekovoda u planiranu TS ,Beograd 46 — Zbeg®, kao i
pravila izgradnje dalekovoda opisani su u poglavljima 4. Urbanisti¢ko reSenje — Regulaciono-
nivelaciono reSenje — Pravila uredenja i gradenja, kao i u poglavlju 6. Tehni¢ko reSenje
planiranih dalekovoda 110 kV.

UrbanistiCkim projektom definisan je zastitni pojas predmetnog dalekovoda cija je Sirina
uskladena sa propisima definisanim Zakonom o energetici. Zastitni pojas dalekovoda (za
naponski nivo 110 kV - 25.0 m obostrano od krajnjeg faznog provodnika, ¢ija je horizontalna
projekcija na 5.0 m od ose koridora dalekovoda) je zona u kojoj se utvrduju posebna pravila
koris¢enja i uredenja prostora u cilju obezbedenja, pre svega preventivnog, tehni¢kog
obezbedenja za nesmetano funkcionisanje elektroenergetskog objekta - dalekovoda i zastite
okruzenja od mogucih uticaja istih. U obuhvatu zastitnog pojasa izuzetno je moguca izgradnja,
rekonstrukcija i investiciono odrzavanje drugih objekata i instalacija infrastrukture. Uslove za
navedene radove izdaje ,Elektromreza Srbije“* AD, odnosno preduzece nadlezno za
predmetne vodove.

Definisana zona gradenja predstavlja prostor neposredno uz dalekovod, u okviru zastitnog
pojasa, u kome se utvrduju posebna pravila koriS8¢enja i uredenja za potrebe izgradnje
dalekovoda. Za predmetni dalekovod 110 kV, Sirina zone gradenja je 10.0 m (po 5.0 m u
odnosu na osu planiranog koridora dalekovoda), u okviru koje ¢e biti izgradeni ugaoni i noseci
stubovi dalekovoda.

Zastitni pojas i zona gradenja planiranih dalekovoda 110 kV prikazani su na svim grafi¢kim
prilozima.

Na grafickom prilogu B4.1-B4.4 ,Prikaz saobracajne i komunalne infrastrukture® R 1:2500,
prikazano je ukrstanje planiranog dalekovoda sa postojeéim infrastrukturnim vodovima koji su
pribavljeni kroz saradnju sa nadleznim institucijama odnosno koji su detektovani planskim
reSenjima vazecCih planova. Prilikom projektovanja neophodno je poStovati sve odrednice
Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1 kV do 400 kV koji se primenjuju u odnosu na druge postojece i/ili
planirane objekte infrastrukture.

Uslovi priblizavanja i ukr§tanja dalekovoda sa elektroenergetskim objektima:
- UkrStanje visokonaponskog voda sa drugim visokonaponskim vodom i njihovo medusobno
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priblizavanie:

Sigurnosna visina voda iznosi 2,5 m, a sigurnosna udaljenost 1,0 m. Ovi uslovi moraju biti

ispunjeni i kad na gornjem vodu ima dodatnog opterecenja, a na donjem vodu nema

(€1.152);

Vod viSeg napona postavlja se, po pravilu, iznad voda nizeg napona (¢l.152);

Gornji vod mora se izgraditi sa elektricno pojacanom izolacijom (¢l.152); i

Najmanja medusobna udaljenost provodnika paralelnih vodova mora biti jednaka

udaljenosti D iz ¢l. 30. i 32. Pravilnika. Pri najve¢em otklonu provodnika jednog voda zbog

dejstva vetra, mora se proveriti da medusobna udaljenost provodnika paralelnih vodova
nije manja od sigurnosnih razmaka za visi napon, s tim da ne sme biti manja od 70 cm kad
provodnici drugog voda nisu otklonjeni (¢l.153).

Ukrstanje visokonaponskog voda sa drugim niskonaponskim vodom i njihovo medusobno

priblizavanje:

Prelazak niskonaponskog voda preko visokonaponskog voda nije dozvoljen (&l.155);

Sigurnosna visina voda iznosi 2,5 m, a sigurnosna udaljenost 2,0 m (&l.155);

Gornji vod mora se izgraditi sa elektricno pojaCanom izolacijom (€1.155);

Iznad niskonaponskih provodnika moraju se postaviti dva obostrano uzemljena sigurnosna

uzeta Cija racunska sila kidanja (mehanicka ¢vrstoca) iznosi najmanja 1000 daN (¢l.156);

Zastitha uzad iznad niskonaponskih vodova ne moraju se postavijati ako su za

visokonaponski vod ispunjeni sledeci uslovi (€1.157):

a) da je izolacija u rasponu ukrstanje elektricko i mehanicki pojacana;

b) da normalno dozvoljeno naprezanje ne prelazi 1/3 (prekidne &vrstoce provodnika i
zastitne uzadi;

c) da je raspon ukrStanja ogranien nosec¢im stubovima, a sigurnosna visina iznosi
najmanje 4 m i kad u prelaznom rasponu postoji dodatno opterecenje, a u susednim
rasponima nema dodatnog opterecenja na provodnicima i zastitnoj uzadi.

Ako uslovi iz €l. 156 i 157 Pravilnika nisu ispunjeni, vod niskog napona treba postaviti u

kabl ili ga izmestiti (¢1.158); i

Najmanja medusobna udaljenost provodnika paralelnin vodova mora biti jednaka

udaljenosti D iz €l. 30. i 32. Pravilnika. Pri najve¢em otklonu provodnika jednog voda zbog

dejstva vetra mora se proveriti da medusobna udaljenost provodnika paralelnih vodova nije
manja od sigurnosnog razmaka za viSi napon, s tim da ne sme biti manja od 70 cm kad
provodnici drugog voda nisu otklonjeni (¢l.159).

Uslovi priblizavanja i ukrStanja dalekovoda sa elektronskim komunikacionim objektima:

UkrStanje nadzemnog elektroenergetskog voda sa telekomunikacionim vodom i njihovo
medusobno priblizavanje:
Na mestu ukrstanja nadzemnog elektroenergetskog voda sa telekomunikacionim vodom
sigurnosna visina izmedu najnizeg provodnika elektroenergetskog voda i najviSeg
provodnika telekomunikacionog voda iznosi 3,0 m (¢1.161);
U rasponu ukrdtanja nadzemnog elektroenergetskog voda sa telekomunikacionim vodom
izolacija mora biti mehanicki i elektri¢no pojacana (¢l.162);
Na mestu ukrdtanja nadzemnog elektroenergetskog voda sa telekomunikacionim vodom
nije dozvoljeno postavljanje zastitne mreze iznad telekomunikacionog voda (¢l.163);
U rasponu ukr$tanja nadzemnog elektroenergetskog voda sa telekomunikacionim vodom
nije dozvoljeno nastavljanje provodnika, odnosno zastitne uzadi (&l.164);
Na stubovima raspona ukrstanja elektroenergetskog voda sa telekomunikacionim vodom
nije dozvoljena upotreba isko¢nih i kliznih stezaljki (¢1.165);
Ugao ukrstanja nadzemnog elektroenergetskog voda sa telekomunikacionom vodom, po
pravilu, ne sme biti manji od 45°, s tim da se izuzetno moze smanijiti do 30° (&l.166);
U zateznom polju ukrStanja nadzemnog elektroenergetskog voda sa telekomunikacionim
vodom najmaniji dozvoljeni preseci provodnika i zastitne uzadi iznose (¢l.168):

a) za bakar i ¢elik 16 mm?;

b) za Al-Celik 25 mm?;

c) za uze od drugih materijala 35 mm?.
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Upotreba jednozi¢nih provodnika i zastitne uzadi nije dozvoljena.
Raspon ukrstanja nadzemnog elektroenergetskog voda sa telekomunikacionim vodom,
po pravilu manji je od susednih raspona, ili se stubovi u rasponu ukrstanja proraéunavaju
za veci raspon (¢l.169);
Na mestima priblizavanja vodova, horizontalna udaljenost izmedu najblizih provodnika
oba voda mora biti jednaka visini viSih stubova, uve¢anoj za 3,0 m. lzuzetno od ove
odredbe, dozvoljena je horizontalna udaljenost jednaka sigurnosnoj visini iz ¢lana 161
Pravilnika, s tim da izolacija voda bude mehanicki i elektri¢no poja¢ana (¢l.170);
Telekomunikacioni kablovi poloZzeni u zemlju moraju se udaljiti od stubova
elektroenergetskih vodova najmanje 10,0 m za nazivni napon 110 kV (¢l.173);
Postavljanje telekomunikacionih vodova na stubovima nadzemnih elektroenergetskih
vodova nije dozvoljeno, osim ako taj telekomunikacioni vod sluZi za signalizaciju i
telekomunikacije u elektroenergetskim mrezama (¢l.174);
Horizontalna udaljenost najblizeg provodnika elektroenergetskog voda do stuba
telekomunikacionog voda ne sme iznositi manje od 5,0 m. Taj uslov mora biti ispunjen ako
visinska razlika izmedu najblizih provodnika oba voda iznosi najmanje 10,0 m.
Horizontalna udaljenost stuba elektroenergetskog voda od najblizeg provodnika
telekomunikacionog voda ne sme biti manja od 2,0 m (¢.175); i
Ako su na mestu ukrstanja telekomunikacioni vodovi izvedeni kao kablovski, horizontalna
projekcija udaljenosti najblizeg provodnika nadzemnog elektroenergetskog voda od
najblizeg stuba koji nosi telekomunikacione vodove, odnosno izvod telekomunikacionog
kabla mora biti najmanje jednaka visini stuba elektroenergetskog voda na mestu
ukrstanja, povec¢anoj za 3,0 m (C.176).
Antene televizijskih i radio-prijemnika (€l.150):
Sigurnosna udaljenost mora iznositi 5,0 m.
Izolacija mora biti mehanicki i elektricno pojacana.
Normalno dozvoljeno naprezanje ne sme da prelazi 1/3 prekidne &vrstoée provodnika i
zastitne uzadi.
Ako je raspon ukrstanja ograni¢en nosecim stubovima, mora se proveriti udaljenost kad u
prelaznom rasponu ostaje dodatno opterecenje, a u susednim rasponima nema dodatnog
opterecenja na provodnicima i zastitnoj uzadi. Dozvoljena sigurnosna visina mora da iznosi
2,0 m.
Antene predajnih i prijemnih stanica (¢l.151):
Prelazak voda preko antena predajnih i prijemnih radio-stanica nije dozvoljen.

Imajuci u vidu morfoloSke karakteristike terena predmetne lokacije, potrebno je primeniti i
pravila i uslove priblizavanja i ukrstanja dalekovoda u odnosu na vrstu terena iz pomenutog
Pravilnika:

za nepristupana mesta (npr.: gudure, stene, neplovne reke, mocévare i sl.) sigurnosna
visina iznosi 4,0 m, a sigurnosna udaljenost 3,0 m (¢l.100);

za mesta nepristupacna vozilima sigurnosna visina iznosi 5,0 m, a sigurnosna udaljenost
4,0 m (¢1.101); i

za mesta pristupacna vozilima oko naseljenih podrucja, iznad polja oko kojih se nalaze
poljski putevi, iznad livada i oranica, iznad poljskih puteva i Sumskih puteva) sigurnosna
visina iznosi 6,0 m, a sigurnosna udaljenost 5,0 m (¢l.102).

U daljim fazama projektovanja dalekovoda neophodno je u svemu primenjivati pravila i
tehniCke standarde vazecCe regulative:

Zakona o energetici (,SI. glasnik RS* br.145/14, 95/18 —dr. zakon, 40/21, 35/23 —dr. zakon
i 62/23);

Zakona o planiranju i izgradnji (,SI. glasnik RS* br. 72/09, 81/09 — ispr., 64/10 — odluka
US, 24/11, 121/12, 42/13 — odluka US, 50/13 — odluka US, 98/13 — odluka US, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 — dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23);

Zakonom o zastiti od nejonizujuéeg zracenja (,Sl. glasnik RS br.36/09 i 93/21);
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- Pravilnikom o tehnic¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, u daljem tekstu Pravilnik za izgradnju nadzemnih ee
vodova, (,Sl. list SFRJ* br. 65/88 i ,SI. list SRJ* br. 18/92);

- Pravilnikom o tehni¢kim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona
iznad 1000V (,SI. list SFRJ“ br. 4/74, 13/78 i ,SI. list SRJ* br. 61/95);

- Pravilnikom o tehni¢kim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja
nazivnog napona iznad 1000 V (,Sl. list SRJ“ br. 61/95);

- Pravilnikom o granicama nejonizujuéim zra¢enjima (,,SI. glasnik RS* br. 104/09);

- Pravilnikom o izvorima nejonizujucih zraCenja od posebnog interesa, vrstama izvora,
nacinu i periodu njihovog ispitivanja (,SI. glasnik RS* br.104/09);

- SRPS N.CO0.105 - Tehnicki uslovi zastite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja
elektroenergetskih postrojenja (,SI. list SFRJ“ br. 68/86);

- SRPS N.CO0.101 - Zaéstita telekomunikacionih postrojenja od uticaja EE postrojenja —
Zastita od opasnosti (,SI. list SFRJ“ br. 68/88);

- SRPS N.C0.102 Zastita telekomunikacionih postrojenja od uticaja EE postrojenja — Zastita
od smetnji (,SI. list SFRJ* br. 68/86); i

- SRPS N.C0.104 - Zastita telekomunikacionih postrojenja od uticaja elektroenergetskih
postrojenja — Uvodenje telekomunikacionih vodova u elektroenergetska postrojenja (,Sl.
list SFRJ“ br. 68/88).

Elektroenergetski vodovi naponskoqg nivoa 35 kVi 10 kV

U skladu sa podacima dobijenim od ,Elektrodistribucije Srbije“ doo Beograd, u predmetnom

obuhvatu i neposrednoj blizini registrovani su sledeci elektroenergetski vodovi:

- nadzemni vod br. 361 veza TS 110/35 kV ,Beograd 7“ — TS 35/10 kV ,Frikom®, nadzemna
deonica (od SM 3501 do SM 3502), tipa i preseka provodnika 122-AL1/20-ST1A (stara
oznaka Al/C 3x120/20mm?) —vod u vlasni$tvu preduzeca Frikom doo Beograd: i

- vodovi naponskog nivoa 10 kV i 1 kV.

Prema vaze¢em PGR Beograda i PDR-u dela Zrenjaninskog puta sa kontaktnim podrucjem,
od kanala Sebe$ do saobracajnice Severna tangenta, Cije se usvajanje uskoro ocekuje,
definisana je gradevinska parcela TS 110/35 kV ,Zbeg"“ sa instalisanim snagama energetskih
transformatora 2x31.5 MVA, kapaciteta 2x40 MVA. |1z budu¢e TS 110/35 kV planira se
polaganje kablovskih vodova 35 kV od planiranin TS 35/10 kV ,Zbeg“, ,Ov¢a“, ,Bor¢a“,
.~oeverna tangenta“ i ,Crvenka“, kao i postoje¢ih TS 35/10 kV ,Bor¢a“ i ,Bora 2.

Vaze¢im PDR-om za Severnu tangentu i PGR-om Beograda predvidena je izgradnja dva
kablovska voda 35 kV.

Duz cele trase svih navedenih kablovskih vodova 35 kV, za potrebe ,Elektrodistribucija Srbije*
doo Beograd (zastita kablovskih vodova, MTK, upravljanje, nadzor itd) predvida se u rovu uz
elektroenergetske kablovske vodove 35 kV dve polietiienske cevi pre¢nika @40mm,
odgovarajuée duzine, kao i revizioni $ahtovi za potrebe instalacija telekomunikacionih opti¢kih
kablova.

Zastitni pojas za nadzemne 35 kV EE vodove iznosi ukupno 30.0 m, po 15.0 m sa obe strane
voda od krajnjeg faznog provodnika. Prilikom izgradnje planiranih dalekovoda naponskog
nivoa 110 kV potrebno je zastititi i obezbediti predvidene sigurnosne visine i sigurnosna
rastojanja novih nadzemnih dalekovoda 110 kV od postojecih 35 kV.

Ukoliko nije mogucée obezbediti propisima predvidene sigurnosne visine i rastojanja, nadzemni
vod je potrebno izmestiti nadzemnim 35 kV vodom, tipa i preseka 94-AL1/15-ST1 (stara
oznaka Al/C 3x95/15 mm?). Prilikom izmes$tanja nadzemog 35 kV voda, predvideti postavljanje
novih stubova umesto postojecéih, ukoliko je to potrebno zbog povecanja visine ili promene
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trase. Postojece stubove koji se zadrzavaju staticki proveriti za nove sile zatezanja i nove
uglove skretanja trase. Ukoliko nije moguce ispuniti standarde, i njih zameniti.

Prilikom izmestanja 35 kV voda voditi ra¢una o potrebnim medusobnim rastojanjima i uglovima
savijanja pri paralelnom vodenju i ukrstanju sa drugim elektroenergetskim i ostalim
instalacijama. Novu trasu 35 kV voda odabrati tako da se na njoj ne nalaze nikakvi objekti koji
mogu ugrozavati funkcionisanije i pristup vodu prilikom kvara.

U slu€aju potrebe izmestanja nadzemnog voda br. 361 veza TS 110/35 kV ,Beograd 7“ — TS
35/10 kV ,Frikom®, neophodno je obratiti se preduzeéu Frikom doo Beograd u &ijem je
vlasniStvu navedeni vod, a za dobijanje saglasnosti na potencijalno izmestanje ili kabliranje
voda.

Tehnicki uslovi i opSte smernice koje se moraju primenjivati u slu€aju potrebe izmestanja
nadzemnih i podzemih vodova naponskog nivoa 10 kV i 1 kV odnosno ukrstanja ovih vodova
sa drugim infrastrukturnim objektima i instalacijama sastavni su deo Dokumentacije
UrbanistiCkog projekta, u sklopu uslova ,Elektrodistribucija Srbije“ doo, Sektor za planiranje i
investicije Beograd, Sluzba za energetiku (dopis broj 01110 NS, 82110 SR, 2097/22 od
29.04.2022. nas broj 728 od 11.05.2022.).

Sve potrebne radove u vezi sa zastitom, izmestanjem i izgradnjom elektroenergetskih vodova

35 kV izvesti u skladu sa vazecCim odredbama:

- Zakona o energetici (,SI. glasnik RS* br. 145/14, 95/18, 40/21, 35/23 — dr. zakon i 62/23);

- Zakona o planiranju i izgradnji (,SI. glasnik RS* br. 72/09, 81/09 — ispr., 64/10 — odluka
US, 24/11, 121/12, 42/13 — odluka US, 50/13 — odluka US, 98/13 — odluka US, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 — dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23);

- Zakona o zaétiti od nejonizuju¢eg zraCenja (,SI. glasnik RS* br.36/09 i 93/21);

- Pravilnika o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, u daljem tekstu Pravilnik za izgradnju nadzemnih ee
vodova, (,SI. list SFRJ* br. 65/88 i ,SI. list SRJ“ br. 18/92);

- Pravilnika o tehni¢kim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnhog napona
iznad 1000V (,SI. list SFRJ“ br. 4/74, 13/78 i ,Sl. list SRJ* br. 61/95);

- Pravilnika o tehni¢kim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog
napona iznad 1000 V (,SI. list SRJ* br. 61/95);

- Pravilnika o tehni¢kim normativima za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja
i vodova (,Sl. list SRJ“ br. 41/93).

Gradevinske radove u neposrednoj blizini elektroenergetskih objekata vrsiti ruéno, bez
upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje svih potrebnih mera zastite. Zadrzati sve elektricne
veze izmedu postojecih elektroenergetskih objekata Cije je izmestanje potrebno. Zastita od
napona koraka, napona dodira i zastitha mera od elektricnog udara mora biti usaglasena sa
vazeéim propisima i preporukama iz ove oblasti.

Najkasnije osam dana pre pocetka bilo kakvih radova u blizini elektroenergetskih objekata,
Investitor je u obavezi da se u pisanoj formi obrati Sluzbi za odrzavanje EEO visokog napona
~Elektrodistribucije Srbije“ doo Beograd, Vojvode Stepe 422 i Sluzbi za pripremu i hadzor
odrzavanja — Ogranak Krnja¢a, Grge Andijanovi¢a 1 (za 10 kV i 1 kV), sa navodenjem svih
neophodnih podataka o datumu pocetka radova i odgovornom licu za izvodenje radova.

U slu€aju da se prilikom izvodenja naide na podzemne vodove 35 kV, Investitor je u obavezi
da obavesti Sluzbu za odrzavanje EEO visokog napona ,Elektrodistribucije Srbije* doo
Beograd, Vojvode Stepe 422, Beograd, a za podzemne vodove 10 kV i 1 kV
,Elektrodistribuciju Srbije“ doo Beograd, Krnjaca, Grge Andijanovi¢a 1.

U slu€aju potrebe za izmesStanjem ili zastite elektroenergetskih objekata zbog izgradnje
planiranih dalekovoda 110 kV, moraju se obezbediti alternativne trase i infrastrukturni koridori,
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uz prethodnu saglasnost ,Elektrodistribucija Srbije“ doo Beograd. TroSkove postavljanja EE

objekata na drugu lokaciju, kao i troSkove izgradnje snosi investitor objekta zbog Cije se

izgradnje vrSi izmeStanje, a u svemu u skladu sa €l.217 Zakona o energetici. Takode,

neophodno je zadrzati sve elektricne veze izmedu postojec¢ih EE objekata €ije je izmestanje

potrebno.

Investitor je duZan da se, pre podnoSenja zahteva za pribavljanje gradevinske dozvole i/ili

reSenja o odobrenju za izvodenje radova, direktno obrati ,Elektrodistirbuciji Srbije“ doo

Beograd sa ciljem:

- pribavljanja pozitivnog miSlijenja na projektno reSenje izvodenja elektroenergetskih
objekata (EEO) koji su u nadleznosti ,Elektrodistirbucija Srbije“ doo Beograd;

- zaklju€ivanja Ugovora o izmes$tanju postojec¢ih EEO; i

- zakljucivanja Ugovora o postavljanju prava sluzbenosti izmedu vlasnika posluznog dobra
i imaoca javnog ovlaséenja ,Elektrodistirbucija Srbije“* doo Beograd radi pristupa
elektroenergetskim objektima na parceli vlasnika posluznog dobra.

Za izmeStene trase elektroenergetskih vodova potrebno je pribaviti saglasnost
~Elektrodistirbucija Srbije* doo Beograd, Gospodar Jevremova 26-28, Beograd.

Instalacije javhoqg osvetljenja

Unutar zone planiranih radova izgradnje dalekovoda 110 kV, kao i u njenoj neposrednoj blizini
predvideti zastitu i izmesStanje svih stubova javnog osvetljenja sa prate¢om instalacijom, a koji
¢e biti direktno ugrozeni planiranom izgradnjom, uz zadrzavanje svih postojecih elektricnih
veza.

Kod formiranja trase odnosno polozaja stubova i njihovog medusobnog razmaka voditi ra¢una
o polozaju susednih objekata i drugih instalacija, kao i konfiguracije terena duz trase.

Radove u blizini kablova vréiti ruéno ili mehanizacijom koja ne izaziva ostecenje izolacije.
Prilikom izgradnje, radi obezbedenja osoblja, sve provodnike uzemljiti. Ukoliko se u toku
gradnje pojave opravdane potrebe da se odstupi od projekta i izvrSe manje izmene, izvodac
mora za svako odstupanje/izmenu pribaviti pismenu saglasnost nadzornog organa.

Tokom izvodenja radova, kao i nakon zavrSetka radova, mora se voditi rauna da svaki deo
postoje¢ih saobracajnica (koje se nalaze unutar zone planiranih radova, kao i u njenoj
neposrednoj blizini), mora u svakom trenutku biti adekvatno osvetljen (za vreme rada sistema
javnog osvetljenja na teritoriji grada Beograda).

U slu€aju potrebe za izmesStanjem postojecih instalacija javnog osvetljenja zbog izgradnje

planiranih dalekovoda 110 kV potrebno je postovati sledece uslove:

- uklonjenu instalaciju zameniti novom koja ¢e predstavljati alternativno reSenje;

- pri izmeStanju vodova voditi rauna o potrebnim medusobnim rastojanjima i uglovima
savijanja pri paralelnom vodenju i ukrdtanju sa drugim elektroenergetskim i ostalim
podzemnim instalacijama koje se mogu naci u trasi ee vodova;

- novoprojektovanu instalaciju javnog osvetljenja napojiti preko novopostavljenog ormana
javnog osvetljenja.

U slucaju da se novoprojektovana instalacija javnog osvetljenja, ili jedan njen deo prikljuCuje
na mrezu javnog osvetljenja potrebno je u svemu postupiti po uslovima JKP ,Javno
osvetljenje* Beograd (dopis broj T3688 od 29.06.2023. na$ broj 885 od 06.07.2023.) koji su
sastavni deo dokumentacije ovog Urbanistickog projekta. Ovim uslovima definisani su mesto
i nacin prikljuenja, izbor opreme, izbora kablova i njihove trase, nacina zastite od kratkog
spoja i preoptereéenja, zastite od previsokog napona dodira.
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Pre pocetka izvodenja radova, u cilju pruzanja informacionih usluga potrebno je da se
Investitor obrati JKP ,Javno osvetljenje“ Beograd, Teodora Drajzera 42, Beograd, kao i
Sekretarijatu za energetiku, TirSova 1/lll, Beograd. Takode, nakon okon€anja radova,
Investitor je u obavezi da na obe adrese dostavi Projekat izvedenog objekta.

Vodovodna i kanalizaciona mreza

U predmetnom obuhvatu nema postoje¢e vodovodne mreze koja je u nadleznosti JKP ,BVK®.

Direkcija za gradevinsko zemljiSte i izgradnju Beograda JP dostavila je podatke da je u toku
izrada tehni¢ke dokumentacije za izgradnju cevovoda od Zemuna do Zrenjaninskog puta —
liveno-gvozdenog vodovoda @500mm. Uvidom u dostavijenu dokumentaciju, uo€eno je da
predmetni cevovod nije ugrozen izgradnjom planiranih dalekovoda 110 kV imajuéi u vidu da
je njegova izgradnja planirana izvan granice Urbanisti¢kog projekta.

Na predmetnoj lokaciji, vazeéim urbanistiCkim planovima planirana je slede¢a vodovodna

mreza:

- cevovod @500 mm na potezu duZ Zrenjaninskog puta, na deonici od postoje¢eg cevovoda
@500 mm u naselju Bor¢a do Padinske Skele i cevovod @400 mm, u delu SMT koji je
trasiran ka naselju Ov¢a (prema PDR za saobracajnicu Severna tangenta od
saobracajnice T6 do PanCevackog puta — Sektor 2 (deonica od Zrenjaninskog puta M24.1
do Pancéevackog pua M1.9), Sl list grada Beograda“ br. 24/10);

- cevovod @400 mm duz SMT-a i cevovodi @150 mm duz planiranih servisnih saobrac¢ajnica
SAO1iSAO2 (prema PDR privredne zone uz Severnu tangentu, severno do naselja Ov¢a,
,9l. lista grada Beograda“ br. 102/19).

Prilikom definisanja tatne pozicije nosecih stubova planiranih dalekovoda 110 kV potrebno je

voditi raéuna o obezbedivanju minimalno dozvoljenog rastojanja temelja stuba od spoljne ivice

planiranih cevovoda:

- za vodovodnu mrezu prec¢nika do @300 mm — min 1.0 m od spoljne ivice distributivhog
cevovoda;

- za vodovodnu mrezu prec¢nika preko @300 mm — min 1.5 m od spoljne ivice magistralnih
cevovoda (narocito na mestima Sahtova).

U zastithom koridoru, iznad instalacija vodovoda nije dozvoljena izgradnja i postavljanje
zidanih i stalnih objekata uredenja.

Trase planiranih dalekovoda 110 kV ne ukrstaju se sa postojecom kanalizacionom mrezom
koja je u nadleznosti JKP ,BVK".

U cilju medusobnog usaglasavanja planiranih instalacija dalekovoda i kanalizacione mreze,

prilikom definisanja tacne pozicije nosecih stubova planiranih dalekovoda 110 kV potrebno je

postovati sledece uslove minimalno dozvoljenih rastojanja:

- od spoljne ivice kanalizacije do spoljne ivice temelja stubova projektovati min rastojanje
1.5m;

- za paralelno vodenje — min 1.0 m od spoljne ivice kanala, odnosno 1.5 m od spoljne ivice
kolektora, a narocito na mestima uli¢nih silaza (za slivni¢ke veze izuzetno 0.3 m);

- za visokonaponske kablove, Sirinu zastitnog koridora — rova projektovati tako da se u toku
izvodenja ili bilo kakve intervencije na instalacijama kanalizacije u rovu ne pojavi deo kabla
ili energetski kabl u celini;

- za ukrstanje kablovskih instalacija sa postojec¢im i planiranim kanalizacionim instalacijama
(kanalizaciona mreza, slivnici, slivni¢ke veze, priklju¢ci) minimalno dozvoljeno rastojanje
u vertikalnom smislu je 0.5m;

- nije dozvoljeno ukrstanje pod manjim uglom od 60°.

22



Minimalno dozvoljeno rastojanje omogucéava formiranje neposrednog zastitnog koridora za
vodovodne i kanalizacione instalacije u cilju obezbedivanja njihove funkcionalnosti, stabilnosti
i nesmetanog pristupa za odrzavanje.

U daljoj tehnic¢koj razradi neophodno je kroz projekinu dokumentaciji prikazati sve
karakteristiCne poduzZne, poprecne profile i detalje paralelnog vodenja i ukrstanja kablovske
mreze sa instalacijama kanalizacije (sa kotiranim rastojanjima izmedu spoljne ivice kanala do
spoljne ivice kabla i/ili kablovske kanalizacije ifili spoljnih ivica temelja stubova) i sve
predvidene adekvatne mere zastite kanalizacionih instalacija.

Medusobno usaglasavanje instalacija na nivou planiranih instalacija je u nadleznosti organa
koji izdaje reSenje za izvodenje radova.

Planirana vodovodna i kanalizaciona mreza definisana je vaze¢om planskom dokumentacijom

Sto je prikazano na grafickom prilogu B4 ,Prikaz saobracajne i komunalne infrastrukture®,
1:2500.

Gasovodna infrastruktura

U obuhvatu predmetnog UrbanistiCkog projekta izgradena je slede¢a gasovodna mreza u
nadleznosti JP ,Srbijagas*®:

- distributivha gasovodna mreza od Celi¢nih cevi maksimalnog radnog pritiska MOP 16 bar;
- distributivha gasovodna mreza od polietilenskih cevi MOP 4 bar.

Distributivni gasovod od polietilenskih cevi MOP 4 bar definisan je Planom detaljne regulacije
privredne zone uz Severnu tangent severno od naselja Ov&a (“Sl. list grada Beograda” br.
102/19).

Zbog mogucéeg odstupanja podataka iz katastra podzemnih vodova od stanja na terenu, pri
izvodenju radova neophodno je izvrsiti probne iskope (,Slicovanje®) radi utvrdivanja tacnog
polozaja gasovoda (pri izvodenju objekata za koje su izdati lokacijski uslovi i gradevinska
dozvola na osnovu plana).

Prilikom dalje razrade projektne dokumentacije neophodno je poStovati sva propisana

udaljenja od gasnih instalacija, a u skladu sa:

- Pravilnikom o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima
pritiska do 16 bar (,SI. glasnik RS* br. 86/15) i

- Tehni¢kim uslovima za izgradnju u zastitnom pojasu gasovodnih objekata koji su definisani
u nastavku teksta.

Tehnicki uslovi za izgradnju objekata u zastithom pojasu distributivnog gasovoda od Celi¢nih

cevi MOP 16 bar i distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi MOP 4 bar:

- izgradnja novih objekata ne sme ugroziti stabilnost, bezbednost i pouzdan rad gasovoda;

- minimalno rastojanje temelja objekata od gasovoda od Celi¢nih cevi MOP 16 bar je 3.0 m;

- minimalno rastojanje temelja objekata od gasovoda od polietilenskih cevi MOP 4 bar je
1.0 m;

- minimalno dozvoljeno rastojanje spoljne ivice podzemnih ¢&eliénih gasovoda 10 bar
<MOP=<16 bar sa drugim gasovodima , infrastrukturnim i drugim objektima su:

minimalno dozvoljeno rastojanje (m)
ukrstanje paralelno vodenje
od gasovoda do niskonaponskih i 03 06
visokonponskih el.kablova ' '
od gasovoda do Sahtova i kanala 0.2 0.3
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- minimalno dozvoljeno rastojanje spoljne ivice podzemnih €eli¢nih i polietilenskih gasovoda
MOP=<4 bar sa drugim gasovodima, infrastrukturnim i drugim objektima su:

minimalno dozvoljeno rastojanje (m)
ukrstanje paralelno vodenje
od gasovoda do niskonaponskih i
. ) 0.2 0.64
visokonponskih el.kablova
od gasovoda do Sahtova i kanala 0.2 0.3

- nije dozvoljeno paralelno vodenje podzemnih vodova iznad i ispod gasovoda;
- nije dozvoljeno postavljanje Sahtova iznad gasovoda.

Posebne mere zastite izgradenih gasovoda pri izvodenju radova

Posebne mere definisane u narednom delu tekstu potrebno je predvideti u slu¢ajevima kada
se lokacijski uslovi izdaju samo na osnovu Urbanisti¢kog projekta, bez pribavljanja uslova u
postupku objedinjene procedure.

U pojasu Sirine po 3.0 m sa svake strane, racunajuci od ose distributivnog gasovoda MOP 16
i 4 bar, na mestima ukrstanja i paralelnog vodenja, predvideti izvodenje svih zemljanih radova
ruénim iskopom. Na rastojanju 1.0 m do 3.0 m bliZe ivice rova od spoljne ivice gasovoda,
moguce je predvideti masSinski iskop u slu¢aju kad se probnim iskopima (,Slicovanjem®)
nedvosmisleno utvrdi taCan polozaj gasovoda i kad masinski iskop odobri predstavnik JP
~orbijagas” na terenu.

Ukoliko na mestima ukrstanja i/ili paralelnog vodenja dode do otkopavanja gasovodne cevi,
osteéena izolaciona traka se mora zameniti novom. Zamenu obavezno izvode radnici JP
~orbijagas” o trodku investitora, a po dostavljanju blagovremenog obavestenja.

Ukoliko na mestima ukrstanja i/ili paralelnog vodenja dode do otkopavanja cevi i oSte¢enja
gasovoda o ovome se hitho mora obavestiti JP ,Srbijagas” radi preduzimanja potrebnih mera
koje ¢e se odrediti nakon uvida u stanje na terenu.

U slucaju ostecenja gasovoda, koje nastane usled izvodenja radova u zoni gasovoda, usled
nepridrzavanja utvrdenih uslova, kao i usled nepredvidenih radova koji se mogu javiti prilikom
izvodenja objekta, investitor je obavezan da snosi sve troSkove sanacije na gasovodnim
instalacijama i nadoknadi Stetu nastalu usled eventualnog prekida distribucije gasa.

Prilikom izvodenja radova gradevinska mehanizacija mora prelaziti trasu gasovoda na
obezbedenim prelazima uradenim tako da se ne izaziva pojaCano mehani¢ko naprezanje
gasovoda.

Upotreba vibracionih alata u blizini gasovoda je dozvoljeno ukoliko ne utice na mehanicka
svojstva i stabilnost gasovoda.

U zoni 5.0 m levo i desno od ose gasovoda ne dozvoljava se nadvi$enje (nasipanje postoje¢eg
terena), skidanje humusa, odnosno promena apsolutne kote terena koja je postojala pre
izvodenja radova.

Prilikom izvodenja radova u zonama opasnosti i kod oslobodene gasovodne cevi potrebno je
primeniti sve mere za spreCavanje izazivanja eksplozije ili pozara. Zabranjeno je raditi sa
otvorenim plamenom, raditi sa alatom ili uredajima koji mogu izazvati varnicu, koriS¢enje
elektri¢nih uredaja koji nisu u skladu sa normativima propisanim u odgovaraju¢im standardima
SRPS za protiveksplozivnu zastitu, odlaganje zapaljivih materija i drzanje materija koje su
podloZne samozapaljenju.
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U skladu sa Zakonom o cevovodnom transportu gasovitih i te€nih ugljovodonika i distribuciji
gasovitih ugljovodonika (,SI. glasnik RS* br. 104/09), Investitor je obavezan da 10 dana pre
pocetka radova u zastitnom pojasu gasovoda obavesti JP ,Srbijagas® u pisanoj formi, kako bi
se obezbedilo prisustvo njihovog predstavnika za vreme trajanja radova u blizini gasovoda.

Kontrola sprovodenja navedenih mera vrSi se o trosku Investitora.

Ukoliko postoji potreba za izgradnjom objekata u okviru predmetnog obuhvata za koje se ne
moze obezbediti podtovanje uslova o potrebnim udaljenjima i nivelacionim rastojanjima od
gasnih instalacija, potrebno je predvideti zastitu gasovoda — postavljanje gasovoda u zastitnu
cev, mehanitku zastitu gasovoda i/ili izmeStanje gasovoda. lzmeStanje distributivnih
gasovoda se moze izvrSiti samo u javhu povrSinu. Za izmes$tani gasovod je potrebno
obezbediti adekvatan planski osnov sa elementima detaljnog sprovodenja za novu trasu
gasovoda.

Za zastitu gasovoda za koju je neophodna intervencija na gasovodu potrebno je pre usvajanja
UrbanistiCkog projekta pribaviti nacelnu saglasnost JP ,Srbijagas®. Pribavljena nacelna
saglasnost je privremena do sklapanja Ugovora o izmestanju sa JP ,Srbijagas” kojim se
definiSu sve medusobne obaveze Investitora objekata u okviru plana i JP ,Srbijagas”.
Sklapanje navedenog Ugovora se pokrece na osnovu obrac¢anja Investitora objekata u sklopu
plana tzv. Pismom o namerama za sklapanje Ugovora o izmestanju, a sve u skladu sa ¢lanom
322 Zakona o energetici (,SI. glasnik RS* br. 145/14, 95/18 — dr. zakon, 40/21, 35/23 — dr.
zakon i 62/23).

Izmestanje gasovoda i/ili izgradnja dela gasovoda se radi u posebnom postupku (po posebnoj
gradevinskoj dozvoli). Svi troSkovi prilikom izvodenja radova na zastiti, izmesStanju i/ili izgradnji
gasovoda ili dela gasovoda (kao posledice izmes&tanja gasovoda) padaju na teret Investitora
izgradnje novoprojektovanog objekta u okviru Urbanistickog projekta.

Uslovi ,Naftna industrija Srbije“ad Novi Sad (dopis broj NM_444000/1Z-do/004448/2023 od 12.07.2023.
na$ broj 939 od 20.07.2023.)

Uslovi JKP ,Beogradske elektrane” (dopis broj RI-50504/23 od 17.07.2023. na$ broj 941 od
20.07.2023.)

Uslovi ,Telekom Srbija“ AD (dopis broj 279563/2-2023 od 13.07.2023. na$ broj 936 od 20.07.2023.)
Uslovi JP ,Emisiona tehnika i veze Beograd” (dopis broj 2567/23-1 od 03.07.2023. nas broj 906 od
13.07.2023.)

Uslovi ,Elektromreza Srbije“ AD (dopis broj 130-00-UTD-003-919/2023-001 od 18.07.2023. na$ broj
1366 od 11.08.2022.)

Uslovi ,Elektrodistribucija Srbije“ doo Beograd, Direkcija za planiranje i investicije, Sektor za planiranje
i investicije Beograd, Sluzba za energetiku (dopis broj 01110 NS 3114/23 od 10.07.2023. na$ broj 1069
od 11.08.2023.)

Uslovi JKP ,Javno osvetljenje“ Beograd (dopis broj T3688 od 29.06.2023. na$ broj 885 od 06.07.2023.)
Uslovi JKP ,Beogradski vodovod i kanalizacija®, SluZzba tehni¢ke dokumentacije (dopis broj A-505/2023
od 18.07.2023. na$ broj 1135 od 29.08.2023. i dopis broj D-231/2023 od 24.07.2023. nas$ broj 1136 od
29.08.2023.)

Dopis Direkcije za gradevinsko zemljiste i izgradnju Beograda JP (dopis broj 34962/6-01 od 07.07.2023.
na$ broj 907 od 13.07.2023.)

Uslovi JP ,Srbijagas” (dopis broj 06-07-11/1944/1 od 31.07.2023. nas broj 1070 od 11.08.2023.)

6. | TEHNICKO RESENJE PLANIRANIH DALEKOVODA 110 kV

Uvodenjem postoje¢eg dalekovoda 110 kV broj 1153 (TS ,Beograd 7“ — TS ,Pancevo 2%) u
TS ,Beograd 46 — Zbeg“ formiraju se dva nova dalekovoda:

- DV 110 kV ,TS Beograd 7“ — TS ,Beograd 46 — Zbeg"; i

- DV 110 kV ,TS Beograd 46 — Zbeg“ — TS ,Pancevo 2.
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TehniCko reSenje zahteva primenu nosecih i ugaono-zateznih stubova, pri ¢emu je 14
ugaono-zateznih stubova (po sedam na svakoj trasi) geodetski pozicionirano na ugaonim
(prelomnim) tatkama trase. Predvideno je ukupno 34 noseca stuba (po 17 na svakoj trasi), a
precizne pozicije nosecih stubova bi¢e definisane Projektom za gradevinsku dozvolu, u okviru
definisane zone gradenja, prema pravilima gradenjima definisanim u Pravilniku o tehni¢kim
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nadzemnog napona od 1kV
do 400kV (Sluzbeni list SFRJ, broj 65/88 i Sluzbeni list SRJ, broj 18/92), (Pravilnik) kao i u
skladu sa lokacijskim uslovima. Ukupan broj stubova je okviran i u daljim projektnim fazama
moze doc¢i do promene konac¢nog broja stubova, usled dalje razrade tehni¢kog resenja.

Na predmetnim dalekovodima predvideni su novi Celi¢ni reSetkasti stubovi tipa ,Jela“ sa
jednim vrhom za zastitno uze, a primenice se tipski stubovi koji se ve¢ primenjuju u mrezi 110
kV EMS-a. Stubovi su projektovani kao slobodno stojeéa, prostorna, Celicno redetkasta
konstrukcija, uklieStena u temelje.

Temelji stubova ¢e biti uskladeni sa odabranim tipovima stubova i geoloSkim i morfolodkim
karakteristikama terena. Uzemljenje svakog stuba je poja¢ano i izvodi se u vidu dva prstena i
to jedan prsten oko svakog temelja i jedan zajednicki prsten oko svih temelja. Kao uzemljivac
se predvida pocinkovano okruglo gvozde pre¢nika 10 mm i za konstrukciju stuba se priklju€uje
preko stezaljki za uzemljenje. Ovaj uzemljivaC na terenima predmetnih dalekovoda
obezbeduje otpornost uzemljenja ispod 15Q $to prema ¢lanu 83. Pravilnika pruza dovoljnu
zastitu od povratnog preskoka na provodnike pri udaru groma u stub ili zastitno uze.

Predvideno je kori¢enje Al/Ce uzeta, u skladu sa merodavnim SRPS i IEC standardima.
Dalekovodi ¢e na celoj trasi biti projektovani za temperaturu provodnika od +80°C sa aspekta
sigurnosnih visina, uz rezervu u ugibu od 2.0 m u sredini raspona. Rezerva ugiba je u skladu
sa projektnom praksom zahtevanom za izradu projekata u mrezi EMS AD. Sigurnosne visine
provodnika dalekovoda iznad terena i objekata se odreduju u skladu sa Pravilnikom i svim
drugim vazeéim propisima iz ove oblasti.

Uticaj od elektromagnetnog polja regulisan je Pravilnikom o granicama izlaganja
nejonizujuéim zra€enjima (,SI. glasnik RS* br. 104/09), kojim su utvrdene granice koje se
odnose na podrucja profesionalnog izlaganja i podru¢ja povecane osetljivosti. Preporukama
Evropske Unije date su graniCne vrednosti jaCine elektricnog i magnetnog polja za javnu
bezbednost: elektricno polje 5 kV/m; i magnetno polje 100 uT.

Granice izloZzenosti stanovnistva elektromagnetskom polju u zonama poveéane osetljivosti pri
uCestanosti od 50 Hz prema Pravilniku o granicama izlaganja nejonizujué¢im zra¢enjima (,SI.
glasnik RS* br. 104/09) iznose: elektricno polje 2 kV/m i magnetno polje 40 uT. Tokom izrade
dalje projektne dokumentacije ¢e se usvojiti minimalna visina provodnika iznad zemlje koja
zadovoljava ove preporuke.

Idejno reSenje dalekovoda 110 kV broj 1153 (TS ,Pancevo 2“— TS ,Beograd 7¢), uvodenje u TS 110/x
kV ,Beograd 46 — Zbeg” na kp br. 766/1 KO Ovéa i kp br. 10981 KO Boréa sastavni je deo
dokumentacije UrbanistiCkog projekta

7. | MERE | USLOVI ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Kako bi se izbegao negativan uticaj na Zivote i zdravlje ljudi, pri izgradnji infrastrukturnih
objekata neophodno je postovati propise o tehni¢kim normativima i standardima, a narocito o
neophodnim udaljenjima ovih objekata od drugih sadrzaja.
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Izgradnju predmetnog elektroenergetskog (EE) voda potrebno je izvesti u skladu sa vazeéim
tehni¢kim normativima i standardima iz ove oblasti i za ovu vrstu objekata. Prilikom dalje
razrade tehni¢ke dokumentacije potrebno je izvrsiti proracun jacine elektriénog polja i nivoa
magnetne indukcije EE voda 110 kV, a u skladu sa odredbama Pravilnika o izvorima
nejonizujuéeg zraCenja od posebnog interesa, vrstama izvora, nacinu i periodu njihovog
ispitivanja (,SI. glasnik RS* br. 104/09) u zonama povecane osetljivosti.

Takode, obavezno je poStovanje sledecih pravilnika i tehni¢kih normativa:

- Pravilnika o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona 1 kV do 400 kV;

- Pravilnik o granicama nejonizujuéim zra€enjima (,Sl. glasnik RS* br. 104/09);

- SRPS N.C0.105 Tehnicki uslovi za$tite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja
elektroenergetskih postrojenja (,SI. list SFRJ“ br. 68/86);

- SRPS N.C0.101 Zastita telekomunikacionih postrojenja od uticaja EE postrojenja — Zastita
od opasnosti (,SI. list SFRJ“ br. 68/88);

- SRPS N.C0.102 Zastita telekomunikacionih postrojenja od uticaja EE postrojenja — Zastita
od smetniji (,SI. list SFRJ* br. 68/86);

- N.CO0.104 Zastita telekomunikacionih postrojenja od uticaja EE postrojenja — Uvodenje
telekomunikacionih vodova u elektroenergetska postrojenja SRPS (,SI. list SFRJ* br.
68/88).

U toku izvodenja radova na postavljanju odnosno izgradnji predmetnog EE voda potrebno je

predvideti sledece mere zastite:

- Snabdevanje masina naftom i naftnim derivatima obavljati na posebno opremljenim
prostorima. U slu€aju izlivanja ulja i goriva u zemljiSte izvodac je u obavezi da prekine
radove i izvr8i sanaciju zagadene povrsine; i

- Gradevinski i ostali otpadni materijal nastao u toku postavljanja predmetnog EE voda i
izvodenja radova potrebno je sakupiti, razvrstati i odloZiti na za to predvidenu lokaciju. Nije
dozvoljeno skladistenje gradevinskog materijala na uredenim zelenim povrsinama.

Nadzemni vodovi emituju nejonizujuce zracenje, tako da je neophodno u fazi projektovanja

proracunima dokazati da Ce vrednosti elektricnog i magnetnog polja biti manje od dozvoljenih,

u skladu sa Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizuju¢im zracenjima (,,SI. glasnik RS®, br.

104/09). Nakon izgradnje i postavljanja predmetnog EE voda vlasnik odnosno korisnik je u

obavezi da u zonama povecane osetljivosti:

- lzvrSi ispitivanje odnosno merenje nivoa elektricnog polja i gustine magnetnog fluksa;

- Obavlja periodi¢na ispitivanja u skladu sa vaze¢om zakonskom regulativom iz ove oblasti;
[

- lzveStava nadlezni organ o dobijenim podacima o izvr§enim ispitivanjima nejonizujuceg
zraCenja.

Dalekovod, kao elektroenergetski objekat, u toku eksploatacije nema negativne uticaje na
Zivotnu sredinu u smislu emisije zagaduju¢ih materija u vazduh, vodu i zemljidte. U daljim
fazama izrade projektne i tehni¢ke dokumentacije, neophodno je poStovati sve propise iz
oblasti zastite Zivotne sredine u vezi sa zastitom voda, zemljista, vazduha, prirode, upravljanja
otpadom i otpadnim vodama, upravljanje hemikalijama, zastita od buke itd.

Prilikom projektovanja i izgradnje dalekovoda potrebno je primeniti sve mere za smanjenje
uticaja dalekovoda na Zivotnu sredinu. Lokacije stubnih mesta odrediti tako da najmanje
ometaju zateCene funkcije u prostoru ili da se uklope u postojeéu infrastrukturu, a sigurnosne
udaljenosti i visine dalekovoda od objekata projektovati prema vazecim propisima.

Na predmetnim dalekovodima postoji veoma mala verovatnoéa za pojavu akcidenata. Najtezi
akcident je ruSenje stuba i kidanje provodnika pod naponom, $to moze prouzrokovati
ekstremno veliko opterecenje od vetra, naslaga leda i snega i eventualno udar vozila u stub.
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Smanijenje rizika od akcidenata potrebno je ostvariti odrzavanjem propisnih sigurnosnih visina
i udaljenosti u zastithom pojasu dalekovoda. Rizik opasnosti od napona koraka i dodira je
prakticno zanemarljiv jer se vrdi efikasno uzemljenje stubova sa oblikovanjem potencijala, a
sam dalekovod pripada mrezi sa efikasno uzemljenom neutralnom tackom i opremljen je
zastitom za brzo automatsko iskljuéenje. Primeniti mehanicke faktore sigurnosti elemenata
dalekovoda veée od propisanih.

Korona je efekat koji kod dalekovoda vrlo visokih napona zbog velike vrednosti elektri¢nog
polja i proboja vazduha na povrdini provodnika dovodi do pojave buke u okolini sli¢no
pucketanju ili zujanju. Za dalekovode naponskog nivoa koji je manji od 345 kV nivo buke usled
korone je zanemarljiv.

Dalekovodi naponskog nivoa 110 kV su objekti za koje se mozZe traziti procena uticaja na
zivotnu sredinu, u skladu sa vazecéim zakonom i setom podzakonskih akata koji ureduju ovu
oblast. U daljim fazama izrade projektne i tehni¢ke dokumentacije, u saradnji sa nadleznom
sluzbom iz oblasti zastite Zivotne sredine (u okviru procedure ispred Ministarstva zastite
Zivotne sredine) neophodno je razmotriti potrebu o izradi procene uticaja na zivotnu sredinu,
a u skladu sa Zakonom o zastiti zivotne sredine (,SI. glasnik RS* br. 135/04, 36/09, 72/09,
43/11, 14/16, 76/18, 95/18 i 95/18), Zakonom o proceni uticaja na zivotnu sredinu (,SI. glasnik
RS* br.135/04 i 36/09) i Uredbom o utvrdivanju liste projekata za koje je obavezna procena
uticaja i liste projekata za koje se moze zahtevati procena uticaja na zivotnu sredinu (,SI.
glasnik RS* br.114/08).

Uslovi Ministarstva zastite Zivotne sredine RS (dopis broj 350-01-00095/2023-03 od 11.07.2023. na$
broj 1053 od 08.08.2023.)

Uslovi ,Elektromreza Srbije“ AD (dopis broj 130-00-UTD-031-919/2023-001 od 18.07.2023. na$ broj
940 od 20.07.2023.)

8. | MERE | USLOVI ZASTITE PRIRODE

Podrucje u obuhvatu UrbanistiCkog projekta ne nalazi se u okviru zasticenog podruéja za koje
je sproveden ili pokrenut postupak zastite prirode i nije u prostornom obuhvatu ekoloske mreze
Republike Srbije.

Prilikom dalje razrade projektne dokumentacije, izvodenja radova i eksploatacije planiranih

dalekovoda 110 kV neophodno je poStovati sledece uslove:

- svi pripremni radovi na izgradniji i izvodenju predmetnih dalekovoda 110 kV, ra&¢iS¢avan;j
terena, obezbedenje prostora za dopremu i smestaj gradevinskih proizvoda i opreme,
zemljani radovi i sl. ne smeju prouzrokovati eroziju terena, zagadenje i ne smeju ugroziti
nacin koriséenja okolnog prostora i objekata koji se nalaze u neposrednoj blizini;

- prilikom predmetnih radova neophodno je spreciti razvoj inZenjerskogeoloskih procesa i
pojava,

- predvideti postavljanje odgovarajucih tipova izolatora u vidu izolatorskih poklopaca kako
bi se spredilo stradanje ptica i pravljenje ,kratkih spojeva“ na mestima spojeva zica
dalekovoda, a u skladu sa odredbama Pravilnika o tehniCkim normativima za izgradnju
nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1 kV do 400 kV (,SI. list SFRJ*
br. 65/88 i ,Sl. list SRJ* br. 18/92);

- kontaktne delove dalekovoda sa provodnicima gde moze doci do pomenutog ,kratkog
spoja“ konstruisati tako da se izbegne ispadanje sistema i prekid rada odnosno stradanje
ptica na dalekovodima. Ove mere sprovesti u skladu sa Preporukom br. 110 (2004)
Stalnog komiteta za smanjenje Stetnih efekata koji imaju objekti za prenos elektricne
energije koji se nalazi iznad zemlje (elektrovodi) na ptice;
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- predvideti dobru fizi¢ku izolaciju stubova i svih instalacija dalekovoda kako bi se sprecilo
stvaranje otvora i Supljina koji omogucavaju naseljavanje Zivotinja;

- U slu€aju nailazenja potencijalne kolonije ptica ili aktivnog gnezda ptica sa pologom ili
mladuncima (prec¢nika preko 50cm), prilikom izvodenja radova, neophodno je priviemeno
izostaviti lokaciju iz trase dalekovoda i obavestiti Zavod za zastitu prirode Srbije;

- Primeniti odgovarajuce mere za oCuvanje kvaliteta voda kanala Pitrop i Omar, kao i svih
povrsinskih i podzemnih voda, u skladu sa Zakonom o vodama (,Sl. list RS* br. 30/10,
93/12, 101/16, 95/18 i 95/18).

Otpad nastao usled izgradnje dalekovoda mora biti privremeno skladisten na propisan nacin
do njegovog konacénog zbrinjavanja, u svemu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom
(,SI. glasnik RS* br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 i 35/23). Tokom izvodenja radova sistematski
prikupiti i deponovati gradevinski Sut i ¢vrst otpad koji se javlja u procesu izgradnje i boravka
radnika privremeno i deponovati na obelezenim i zasti¢éenim lokacijama koji je potrebno
ukloniti po zavrSetku gradenja. Nakon zavrSetka radova, obavezno izvrSiti saniranje svih
degradiranih povrSina nastalih tokom izvodenja, uz spre€avanje Sirenja invazivnih vrsta
biljaka.

Imajuci u vidu specifiCnosti izgradnje dalekovoda, materijal koji je potreban za gradnju
dalekovoda ne deponovati na jednom mestu. U skladu sa dinamikom izvodenja radova, sav
neophodan materijal direktno odvesti do lokacije gde se odmah i ugraduje. Sa demontiranom
opremom postupati u skladu sa internim aktima EMS AD i odloziti na skladiStenje u najblizi
Regionalni centar odrzavanja.

U slucaju otkrivanja geolosko-paleontoloskih ili mineraloSko-petroloskih objekata (fosilni
ostaci, minerali, kristali idr.) prilikom izvodenja radova, a za koje se pretpostavi da mogu imati
svojstvo prirodnog dobra, izvodaé radova je duzan da obavesti Ministarstvo zastite Zivotne
sredine i preduzme sve mere kako se prirodno dobro ne bi ostetilo do dolaska ovlas¢enog
sluzbenog lica, u svemu u skladu sa ¢1.99 Zakona o zastiti prirode (,SI. glasnik RS* br. 36/09,
88/10, 91/10, 14/16, 95/18 i 71/21).

Resenje o uslovima zaStite prirode Zavoda za za$titu prirode RS (dopis broj 03 br. 020-2480/2 od
21.07.2023. nas broj 1014 od 27.07.2023.)

9. | MERE | USLOVI ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA

Sa aspekta zastite nepokretnih kulturnih dobara i u skladu sa Zakonom o kulturnom nasledu
(,SI. glasnik RS* br. 129/2021), predmetni prostor nije utvrden za kulturno dobro, ne nalazi se
u okviru prostorno kulturno-istorijske celine, ne uziva status dobra pod prethodnom zastitom i
ne nalazi se u okviru prethodno zasti¢ene celine. U skladu sa navedenim, nije potrebno
pribaviti ReSenje o utvrdivanju uslova za preduzimanje mera tehniCke zastite ni ReSenja o
davanju saglasnosti na projekat i dokumentaciju, koje izdaje Zavod za zastitu spomenika
kulture grada Beograda.

Ukoliko se prilikom izvodenja zemljanih radova naide na arheoloSke ostatke, izvodac radova
je, u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima, €1.109. stav 1 (,Sl. glasnik RS* br. 71/94,
52/2011, 99/2011) i Zakonom o kulturnom nasledu, ¢lan 137, duzan da odmah, bez odlaganja,
prekine radove i obavesti nadlezni Zavod za zastitu spomenika kulture grada Beograda.
Takode, izvodac radova je duzan da preduzme sve potrebne mere da se nalaz ne unisti, ne
osteti i da se saCuva na mestu i u polozaju u kome je otkriven. Investitor radova je duzan da,
prema ¢lanu 110 navedenih zakona, obezbedi finansijska sredstva za istrazivanje, zastitu,
Cuvanje, publikovanje i izlaganje dobra, do predaje dobra na Cuvanje ovlaséenoj ustanovi
zastite.
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Uslovi Zavoda za zastitu spomenika kulture Kraljevo (dopis broj 62-281/2023 od 06.07.2023. na$ broj
1326 od 03.10.2023.)

10. | USLOVI ZASTITE OD POZARA

Pre izdavanja lokacijskih uslova neophodno je pribaviti posebne uslove zastite od pozara i
eksplozija u skladu sa &l.54 Zakona o planiranju i izgradnji (,SI. glasnik RS* br. 72/2009,
81/2009 — ispr., 64/2010 — odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 — odluka US, 50/2013 —
odluka US, 98/2013 — odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 — dr.
zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i ¢1.20 Uredbe o lokacijskim uslovima (,SI. glasnik RS* br.
87/2023).

11. | INZENJERSKOGEOLOSKI USLOVI

Prema PGR Beograda, naselja Bor€a, Ov¢a i Crvenka karakteriSu se terenom sa apsolutnim
kotama 70.50 - 73.82 mnv. Sa aspekta geomorfoloSkih karakteristika tla, predmetna lokacija
se pretezno nalazi u podrucju koje se sastoji od Sljunka, peska, alevrita i prasine i prasinastog
peska. Kvartarni sedimetni su predstavijeni aluvijalnim nanosom Dunava kojeg izgraduju
razliCite facije — facija povodnja, facija mrtvaja i facija korita. Ukupna debljina facije povodnja
i mrtvaja je krajnje neujednacena i iznosi od 2.0 — 8.0 m, dok je utvrdena debljina facije korita
od 25.0 — 30.0 m (prema raspolozivoj dokumentaciji). U zoni postojeéih saobrac¢ajnica i na
prostoru kolektivne gradnje na vise mesta otkriveni su tehnogeni materijali. Predstavljeni su
razli€itim vrstama nasipa i kanalskim nasipima. Nasipi predstavljaju antropogene tvorevine,
izgradeni su od heterogenih kvartarnih materijala, ili organogeno-barskih sedimenata,
dobijenih izradom novih ili ¢iséenjem starih kanalskih sistema.

U razli¢itim periodima istraZivanja, nivo izdani je registrovan na dubini 0.4 - 1.9 m, na
apsolutnoj koti terena u rasponu 69 - 71 mnv. Pri visokom vodostaju Dunava, izdan se izdize
kroz slabo vodopropusne glinovite naslage kada odvodni kanali svojim postojanjem deluju na
shizenje nivoa. U periodu niskog vodostaja, voda se preko kanala gravitaciono oceduje ka
Dunavu.

Na oshovu podataka iz PGR Beograda, predmetna lokacija nalazi se u zoni uslovno povoljnih
terena (reon 1IBy) i terena nepovoljnih za urbanizaciju (reon IlIBs).

InZzenjerskogeoloska svojstva uslovno povoljnih terena uslovljavaju izvesna ograni¢enja pri
urbanizaciji prostora. U zavisnosti od lokacije koris¢enje ovih terena za urbanizaciju uslovljeno
je: nivelaciono prilagodavanje prirodnim uslovima, preventivhim geotehnickim merama zastite
stabilnosti iskopa i prirodnih padina, kontrolisano dreniranje podzemnih voda, primenu
geotehni¢kih meliorativnih mera, kao S$to su regulisanje vodotokova, nasipanje, izrada
drenaznih sistema, raznih vrsta poboljSanja tla, izbor adekvatnog nacina fundiranja. Izgradnja
objekata na ovim prostorima zahteva detaljna geolo$ka istrazivanja koja ¢e definisati uslove
gradnje za svaki pojedinacni objekat.

Reon 1IB; obuhvata terene koji su uslovno povoljni za urbanizaciju, sa kotama u rasponu od

71.00 — 73.50 mnv. Nivo podzemnih voda je na dubini od 1.5 — 2.0 m od povrSine terena.
Prilikom kori§¢enja ovog rejona u cilju urbanizacije treba da se ispostuju sledece preporuke:
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- koriSéenje ovog prostora u urbane svrhe zahteva primenu meliorativnih mera u smislu
odstranjivanja negativnog uticaja podzemnih voda, neravhomernog sleganja, pobolj$anja
nosivosti;

- neravnomerna sleganja kod plitkog fundiranja objekata visokogradnje reSavati uredenjem
terena (nasipanjem, izradom tamponskog sloja). Kod varijante dubokog fundiranja povoljni
su sedimenti facije korita (Sljunak, pesak);

- objekti manjeg specificnog opterec¢enja mogu se utemeljiti do dubine od 1.0 — 1.5 m bez
pojave vode u iskopu;

- vertikalni iskopi preko 1.5 m dubine moraju se obezbediti od zaruSavanja i priliva vode;

- vrstu i dimenzije temelja prilagoditi karakteristikama sredine;

- poboljSanje nosivosti sredine (i eleminaciju Stetnih slaganja) obezbediti primenom
odgovarajuéih metoda (zbijanje podtla, ugradnja $ljun¢anog tampona i dr.);

- podzemne vodove postaviti u kanale (po mogucéstvu betonske), sa fleksibilnim vezama,
kako bi se pri havarijama sprecile infiltracija vode u podzemlje;

- pri izradi iskopa, neophodno je predvideti zastitu od zaruSavanja i priliva voda primenom
adekvatnih tehnickih i meliorativnih mera.

Inzenjerskogeoloske karakteristike terena nepovoljnih za urbanizaciju u prirodnim uslovima
su ograni¢avajuci faktor. Ova kategorija obuhvata terene: uzane proluvijalne ravni i izvoriSne
Celenke; potencijalno nestabilne padine sa umirenim klizistima; delove aluvijalnih ravni ispod
kote 72 mnv, mrtvaje, bare i starale; lesne odseke sa pojavom odrona i proloma tla.
Koriséenje ovih terena za urbanizaciju zahteva prethodnu pripremu terena primenom
sanacionih i meliorativnih mera, u smislu poboljSanja stabilnosti padina i obezbedenja
objekata na njima; regulisanje vodotoka; u zonama ispod kote 72.00 mnv. Neophodna je
priprema Sireg prostora u vidu slozenih hidrotehnic¢kih melioracija i regulisanje terena do kote
dejstva visokih voda (nasipanjem, izradom drenaznog sistema).

Rejon 11IB; obuhvata delove aluvijalnih ravni ispod kote 72.00 mnv, priobalni deo mrtvaje, bare
i starale. Uslovnost rejona je u nasipanju terena do kote 72.00 - 72.50 mnv ili izradi drenaznih
sistema. Obuhvata delove terena sa kotama u u rasponu od 69.5 — 71.5 mnv. Nivo podzemne
vode se kreée u rasponu od 0.5 - 1.5 m.

Prilikom kori§¢enja ovog rejona u cilju urbanizacije treba da se ispostuju sledece preporuke:

- u okviru ovog rejona gradnja je moguca tek nakon nasipanja terena do minimalne kote
72.00 mnv i izgradnje planirane infrastrukture;

- vrstu i dimenzije temelja prilagoditi karakteristikama nasutog materijala;

- mere zasStite iskopa prilagoditi vrsti nasutog materijala;

- za objekte veceg specificnog opterecenja, pri izboru varijante dubokog fundiranja, uzeti u
obzir da peskovi do dubine od 12.0 m ne predstavljaju sredinu pogodnu za direktno
oslanjanje temelja. Planira se varijanta lebdecih Sipova;

- Iskope stititi od zaruSavanja i priliva vode od povrSine terena odgovaraju¢im meliorativnim
merama (dreniranje, mlazno injektiranje, dijafragme, ekrani i dr.);

- zone sa vodom na povrsini terena (lokalne bare), moraju se prvo nasipati, a zatim kroz
nasip vrsiti iskop;

- podzemne vodove postaviti u betonske kanale sa fleksibilnim vezama u cilju spre¢avanja
infiltracije vode u sluc€aju havarija.

Sa ciliem definisanja uslova i nac¢ina fundiranja, u daljoj projektantskoj razradi i izradi tehni¢ke
dokumentacije neophodno je izvrSiti detaljna geoloSko-geotehni¢ka i hidrogeoloska
istrazivanja terena na predmetnoj lokaciji, a u skladu sa odredbama Zakona o rudarstvu i
geoloskim istrazivanjima (,SI. glasnik RS* br. 101/15, 95/18 — dr. zakon i 40/21).

Prema postojecoj dokumentaciji predmetni prostor pripada 7° MCS sa koeficijentom
seizmicnosti Ks=0.025. Izmenom i dopunom Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju
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objekata visokogradnje u seizmickim podrucja ("Sluzbeni list SFRJ", br. 59/90) ovaj, kao i drugi
tereni Beograda dobili su veci stepen seizmickog intenziteta sa 7° na 8° MCS.

Sa aspekta seizmoloskih karakteristika, projektovanje i izgradnja objekata mora se uskladiti
sa uslovima seizmicke zastite, narocito primenom odgovarajuéih materijala i nacina izgradnje.
Radi zastite od moguéeg zemljotresa neophodno je kod buduce i planirane izgradnje strogo
primeniti vaze¢u zakonsku regulativu iz oblasti projektovanja i izgradnje objekata u seizmickim
podrucjima.

12. | POSEBNI USLOVI

U predmetnom obuhvatu nema objekata od znacaja za civilni vazdusni saobraca;.

U skladu sa ¢l. 117, 118 i 119 Zakona o vazduSnom saobracaju (,SI. glasnik RS, br. 73/10,
57/11, 93/12, 45/15 , 66/15 — dr. zakon, 83/18, 9/20 i 62/23) za izgradnju objekata, instalacija
i/ili uredaja koji kao prepreka mogu da uti€u na bezbednost vazdusSnog saobracaja ili rad radio-
uredaja koji se koriste u vazdusnoj plovidbi, neophodno je u daljim fazama izrade projektne
dokumentacije pribaviti saglasnost Direktorata civilnog vazduhoplovstva RS na njihovo
postavljanje, kao i predvideti njihovo adekvatno obelezavanje u skladu sa pribavljenim
reSenjem Direktorata.

U daljoj razradi tehnicke dokumentacije potrebno je pridrzavati se Pravilnika o utvrdivanju i
obelezavanju prepreka u vazduSnom saobracaju (,Sl. glasnik RS* 39/21) i Pravilnika o
utvrdivanju i uticaju objekata, instalacija i uredaja na rad radio-uredaja koji se koriste u
vazdusnoj plovidbi (,SI. glasnik RS 41/22).

U predmetnom obuhvatu nema posebnih objekata, vaZzecih prostornih i urbanisti¢kih planova
od znacaja za odbranu zemlje, kao ni posebnih uslova i zahteva za prilagodavanje potrebama
odbrane zemlje.

Imajuci u vidu da Zakonom o planiranju i izgradniji nije propisano pribavljanje uslova RHMZ u
postupku izrade urbanisti¢ko-planske dokumentacije, kao ni u postupku dobijanja lokacijskih
uslova i gradevinske dozvole, dalju projektnu dokumentaciju je potrebno uraditi u skladu sa
Uredbom o utvrdivanju lokacija meteorolo$kih i hidroloSkih stanica drzavnih mreza i zastitnih
zona u okolini tih stanica, kao i vrstama ograni¢enja koje se mogu uvesti u zastitnim zonama
(,SI. glasnik RS* 34/13). U slu€aju potrebe za dobijanjem hidroloSkih i/ili meteoroloskih
podataka, neophodno je obratiti se RHMZ sa zahtevom u kome ¢e biti precizno navedeni naziv
mernog mesta, tip, vrsta i obim podataka koji su potrebni za izradu projektne dokumentacije.

Uslovi Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (dopis broj 4/3-09-0209/2023-0002 od
11.07.2023. nas$ broj 933 od 20.07.2023.)

Uslovi Ministarstva odbrane RS, Sektor za materijalne resurse, Uprava za infrastrukturu (dopis broj
10719-2 od 25.07.2023. nas broj 1054 od 08.08.2023.)

13. | SMERNICE ZA SPROVODENJE URBANISTICKOG PROJEKTA

Ovaj Urbanisti¢ki projekat uraden je u skladu sa ¢lanom 60. stav 2. Zakona o planiranju i
izgradnji (,SI. glasnik RS* br. 72/2009, 81/2009 — ispr., 64/2010 — odluka US, 24/2011,
121/2012, 42/2013 — odluka US, 50/2013 — odluka US, 98/2013 — odluka US, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 — dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i predstavlja
osnov za izdavanje lokacijskih uslova, reSavanje imovinsko-pravnih odnosa i izradu potrebne
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projektno-tehni¢ke dokumentacije za izgradnju planiranih dalekovoda 110 kV na predmetnoj
lokaciji.

U skladu sa Uputstvom o primeni pojedinih odredbi vazeéeg Zakona o planiranju i izgradnji
na temu izrade urbanisti¢kih projekata, a u vezi sa primenom odredbe ¢lana 57. stav 4, kao
primarni osnov za izdavanje lokacijskih uslova primenjuje se urbanisticki projekat, pa zatim
planski dokument na osnovu koga se potvrduje urbanisticki projekat, s tim da se planskim
dokumentom ne potiru pravila koja su odredena verifikovanim urbanisti¢kim projektom.

Prema navedenom Clanu 57. Zakona o planiranju i izgradniji, uslovi imalaca javnih ovlaSc¢enja
koji su pribavljeni u postupku izrade i potvrdivanja Urbanistickog projekta su istovremeno i
uslovi koji se koriste prilikom izdavanja lokacijskih uslova, ukoliko se uz zahtev za izdavanje
lokacijskih uslova dostavi i potvrden urbanisti¢ki projekat.

Ministarstvo gradevinarstva, saobracaja i infrastrukture RS, Uputstvo o primeni pojedinih odredbi
Zakona o planiranju i izgradnji — urbanisti¢ki projekat - (broj 011-00-605/2020-1 od 27/11/2020 i 350-
01-00067/2023-11 od 17.01.2023.)

odgovorni urbanista

Jelena Deri¢, dipl.inz.arh.
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Analiticko-geodetski elementi za obelezavanje

GRANICA URBANISTICKOG PROJEKTA

GRANICA KATASTARSKE OPSTINE

REGULACIONA LINIJA /prema vazecim PDR-ovima/

KORIDOR OSE POSTOJECEG DV 110 kV br. 1153

KORIDOR OSE POSTOJECEG DV 110 kV br. 1153 - ukida se
POSTOJECI STUB DV 110 kV BR.1153

POSTOJECI STUB DV 110 kV BR.1153 - ukida se

KORIDOR OSE PLANIRANOG DV 110 kV

ORIJENTACIONI PRIKAZ PLANIRANIH UGAONIH STUBOVA DV 110 kV

GRANICA ZONE GRADENJA DALEKOVODA

ZASTITNI POJAS DV 110 kV - ZONA KONTROLISANE IZGRADNJE

Analiticko-geodetski elementi granice UP-a

stubova planiranih DV 110 kV

br.tacke koordinate
X v X Y
1 7 462 687.51 4 972 387.35
Us 13 7 459 538.8 4973 675.6 2 7 462 656.03 4 972 374.99
uS 24 7 459 534.1 4973 631.7 3 746263022 4972 118.90
4 7 462 591.54 4 972 123.07
5 7 462 342.03 4 972 326.65
6 7 461 645.96 4 972 307.58
Analititko-geodetski elementi zone gradenja DV ; ; jgg 252382? 3 g;g 2?2(1)8
br tack voordi 9 7 458 194.15 4973 312.00
rtacke w inate v 10 7457 530.39 4973 027.12
19 7 462 658.47 4 972 410.07 1 745753789 4973010.97
12 7 457 491.63 4 973 008.96
20 7 462658.73 4 972 400.07
13 7 457 459.95 4973 077.04
21 7 462 614.52 4972 149.50
14 7 458 150.36 4 973 401.98
22 7 462 608.20 4972 141.75
15 7 458 502.18 4 973 402.00
23 7457 506.67 4 973 024.04
16 7 459 543.08 4973 708.13
24 7457 502.42 4973 033.20
17 7 461672.65 4 972 408.50
25 7 457 492.85 4 973 053.84 18 7 462 668.66 4972 435.35
26 7457 488.59 4 973 062.89 ’ '

investitor:

7 ElektromreZa Srbije AD

Beograd, Kneza Milosa 11

organizacija:

projektna Elektroistok projektni biro d.o.o.
Beograd, Rovinjska 14

Urbanisti¢ki projekat za uvodenje dalekovoda 110 kV br. 1153
(TS "Pandevo 2" - TS "Beograd 7") u TS "Beograd 46 - Zbeg"
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Analiticko-geodetski elementi za obelezavanje

stubova planiranih DV 110 kV

X Y
us 14 7 458 506.5 4973 372.0
Us 15 7 458 157.1 4973 372.0
Us 16 7 457 499.8 4 973 062.6
USs 25 7 458 546.3 4973 342.0
US 26 7 458 187.6 4973 342.0
Us 27 7 457 513.6 4973 032.8
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11044

GRANICA URBANISTICKOG PROJEKTA

GRANICA KATASTARSKE OPSTINE

POSTOJECI STUB DV 110 kV BR.1153

KORIDOR OSE PLANIRANOG DV 110 kV

REGULACIONA LINIJA /prema vazec¢im PDR-ovima/

KORIDOR OSE POSTOJECEG DV 110 kV br. 1153

POSTOJECI STUB DV 110 kV BR.1153 - ukida se

GRANICA ZONE GRADENJA DALEKOVODA

PLANIRANA TS 110/35 kV "BEOGRAD 46 - ZBEG"

KORIDOR OSE POSTOJECEG DV 110 kV br. 1153 - ukida se

ORIJENTACIONI PRIKAZ PLANIRANIH UGAONIH STUBOVA DV 110 kV

ZASTITNI POJAS DV 110 KV - ZONA KONTROLISANE IZGRADNJE

Analiti€ko-geodetski elementi granice UP-a

br.tacke koordinate
X Y
1 7 462 687.51 4 972 387.35
2 7 462 656.03 4972 374.99
3 7 462 630.22 4972 118.90
4 7 462 591.54 4972 123.07
5 7 462 342.03 4 972 326.65
6 7 461 645.96 4 972 307.58
Analiticko-geodetski elementi zone gradenja DV 7 7 459 529.80 4 973 599.18
8 7 458 550.61 4973 312.00
br.tacke koordinate 9 7 458 194.15 4973 312.00
X Y 10 7 457 530.39 4973 027.12
19 7 462 658.47 4 972 410.07 11 7 457 537.89 4973 010.97
20 7 462 658.73 4 972 400.07 12 7 457 491.63 4 973 008.96
21 7 462 614.52 4 972 149.50 13 7 457 459.95 4973 077.04
22 7 462 608.20 4972 141.75 14 7 458 150.36 4973 401.98
23 7 457 506.67 4 973 024.04 15 7 458 502.18 4 973 402.00
24 7 457 502.42 4973 033.20 16 7 459 543.08 4973708.13
25 7 457 492.85 4 973 053.84 17 7 461 672.65 4 972 408.50
26 7 457 488.59 4 973 062.89 18 7 462 668.66 4 972 435.35
investitor: projektna

Beograd, Kneza Milo$a 11

7 Elektromreza Srbije AD

organizacija:

Beograd, Rovinjska 14

/ Elektroistok projektni biro d.o.o.

Urbanisti¢ki projekat za uvodenje dalekovoda 110 kV br. 1153
(TS "Pancevo 2" - TS "Beograd 7") u TS "Beograd 46 - Zbeg"
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GRANICA URBANISTICKOG PROJEKTA

GRANICA KATASTARSKE OPSTINE

REGULACIONA LINIJA /prema vaZe¢im PDR-ovima/
KORIDOR OSE POSTOJECEG DV 110 kV br. 1153
KORIDOR OSE POSTOJECEG DV 110 kV br. 1153 - ukida se
POSTOJECI STUB DV 110 kV BR.1153

POSTOJECI STUB DV 110 kV BR.1153 - ukida se

KORIDOR OSE PLANIRANOG DV 110 kV

PRIKAZ PLANIRANIH UGAONIH STUBOVA DV 110 kV

GRANICA ZONE GRABENJA DALEKOVODA

ZASTITNI POJAS DV 110 kV - ZONA KONTROLISANE IZGRADNJE
TRASA POSTOJECEG DV 35 kV /prema PGR Beograda/

ZONA ZASTITE POSTOJECEG DV 35 kV

POSTOJECI NN VOD

GRANICA ZASTITNOG POJASA DRZAVNOG PUTA

PDR privredne zone uz Severnu tangentu
severno od naselja Ov¢a
I"Sl. list grada Beograda" 102/19/

legenda graf. priloga 8b "Sinhron plan"

nocrojefin MenuopauroHn KaHanu
NNaHUpaHyM MenvopagnoHy KaHanm

3dUEeBbeHN MENHOPALMOHW KaHanu

-UH(PaCTPYKTYpa-

1ELD

==
o
==
=]
=
—
==
=

MIGHUPaHK BOAOBOA
nnaH1paHa dekanHa kaHanusauvja

nnaHKMpaHa aTMocdepcka kaHanusauuja

niaHWpaHu cenapaTop aTtMocthepckux Boaa (ypehaj 3a npednwhasatke)

33aWTUTHKM Nojac HapgsemHor Boaa 110 kY

noctojehu HapgzemHn eoa 110 kV

nnaHupaHy nogseMHu Bogoeu 35 kY

nnaHupaHa cnoGoaHoctojeha TC 10/0,4 kV - 32 notpebe JO
nnaHupaHu nogseMHu/HaasemMH sogoen 10 kY, 1 kV u JO
noctojehn nogzemHn soa 10 kV

noctojehin nogsemHn Boa 1 KY

noctojehn cTy6 JO

nnaHupaHa TK KaHanavsauuja

noctojeha Tk KaHanwsauuja

NaHAPaHu YenuqHK gaucpybyTrernu racosog (p=6-+16 bar-a)

nnaH{upaHK nonueTuneHcku racoson (p=1+4 bar-a)

investitor: Elektromreza Srbije AD projektna / Elektroistok projektni biro d.o.o.
’ Beograd, Kneza Milosa 11 organizacija: Beograd, Rovinjska 14
‘/_ - _""“*\\

Urbanisticki projekat za uvodenje dalekovoda 110 kV br. 1153

(TS "Pancevo 2" - TS "Beograd 7") u TS "Beograd 46 - Zbeg"
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GRANICA URBANISTICKOG PROJEKTA

GRANICA KATASTARSKE OPSTINE

REGULACIONA LINIJA /prema vazecim PDR-ovima/

KORIDOR OSE POSTOJECEG DV 110 kV br. 1153

‘ KORIDOR OSE POSTOJECEG DV 110 kV br. 1153 - ukida se
MUS 4L POSTOJECI STUB DV 110 kV BR.1153
WUS 4L POSTOJECI STUB DV 110 kV BR.1153 - ukida se
KORIDOR OSE PLANIRANOG DV 110 kV
D US 11 PRIKAZ PLANIRANIH UGAONIH STUBOVA DV 110 kV

GRANICA ZONE GRADENJA DALEKOVODA

ZASTITNI POJAS DV 110 KV - ZONA KONTROLISANE IZGRADNJE

»»

TRASA POSTOJECEG DV 35 KV /prema PGR Beograda/

ZONA ZASTITE POSTOJECEG DV 35 kV

POSTOJECI NN VOD
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GRANICA ZASTITNOG POJASA DRZAVNOG PUTA
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oy investitor: /7 Elektromreza Srbije AD projektna Elektroistok projektni biro d.o.o
) Beograd, Kneza Milosa 11 organizacija: Beograd, Rovinjska 14
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Urbanisti¢ki projekat za uvodenje dalekovoda 110 kV br. 1153
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GRANICA KATASTARSKE OPSTINE
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Urbanisti¢ki projekat za uvod‘enje dalekovoda 110 kV br. 1153
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KORIDOR OSE POSTOJECEG DV 110 kV br. 1153

X KORIDOR OSE POSTOJECEG DV 110 kV br. 1153 - ukida se

ZONA ZASTITE POSTOJECEG DV 35 kV

R \ . . \ - Severna tangenta, gradska opstina Palilula
) A k - T102572 2 @ 5 MenMopaumMonm kaxan ["S. list grada Beograda" 59/24/
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1 nocTojehu Bogosoa

legenda graf. priloga 8.4 "Sinhron plan”

nocTojehu BogoBoA - ykuaa ce

POSTOJECI NN VOD

\ 3 11024

nnaHnpaHn BoaoBoa

| U 1 »"‘ | | | @US 4L POSTOJECI STUB DV 110 kV BR.1153
> ; AR e t | Aead | WUS 4L POSTOJECI STUB DV 110 kV BR.1153 - ukida se
a 4 r ————]  KORIDOR OSE PLANIRANOG DV 110 kV
: k + 4 |[DUS 11| PRIKAZ PLANIRANIH UGAONIH STUBOVA DV 110 kV
; | o e . .- 7 ¥ 7B ~7 \ | - — — o GRANICA ZONE GRADENJA DALEKOVODA
Ih 3' g | R - | 5 2 e — - R [T T T ] zASTITNIPOJAS DV 110 kV - ZONA KONTROLISANE IZGRADNJE

T 2 N , IR e 3 “ , [~ ] TRASAPOSTOJECEG DV 35 KV Jorema PGR Beogradal
giiN , ' ~ | Vs 1O 2 wppacTpyTypa- P od kel Seo0 do smobraCaice.
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nnaHupaHa aTMocdepcka kaHanuaauuja
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nnaHnopanu Hagaemuu sog, 110 kV-
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nnauupana TC 110/35 kV
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1101 A 5

nnanupaHa TC 35/10 kV
nnanupanu 6poj TC 10/0,4 kV y 6noky
nnanupaHa cnooaHoctojeha TC 10/0,4 kV
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T=2w | 8000029071984 IIPUBPE/HOI CYBJEKTA

|

OCHOBHH HAEHTHOUKAIIMOHU NNOJIATAK

Maruunu / Perucrapcku 6poj 20055871

CTATYC

Craryc npuspeanor cyGjexra | AKTHBHO NPUBPEIHO JPYILITBO

ITPABHA ®OPMA

[Ipagna gopma HpylITBO ca orpaHMycHOM OJIroBopHoLhy

IHOCJIOBHO UME

PRIVREDNO DRUSTVO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I
INZENJERING ELEKTROENERGETSKIH I
TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA I SISTEMA ELEKTROISTOK -
PROJEKTNI BIRO DOO BEOGRAD (VOZDOVAC)

[TocnoBHO WMe

Cxpaheno nociosno ume | ELEKTROISTOK-PROJEKTNI BIRO DOO BEOGRAD

ITOJIAIIN O AIPECAMA

Ajapeca ceqHIuTa

OnutiHa beorpan-Boxaosany

Mecro beorpan-Boxnosan

Ynuua Posucka

bpoj u cnoeo 14

Cnpar, Opoj cTaHa v CloBO / /
HOCJIOBHM ITOJJAIA

Iopnanm ocnuBama

Hatym ochuBarba 27. maj 2005

Bpeme rpajamwa

Bpeme Tpajama npuBpeHor cyGjexra Heorpanuucno

lIpere:xkna nenarmocr

[Hudpa nenarnoctu 7112

Hasue nenarnocTu HH)KGH:GPCKG ACTATHOCTH U TCXHHYKO caBeTOBabLe

Ocraiu uaenTHOHKAHON N 101A1H

Hana 08.11.2013. roauue y 13:17:18 yacosa Crpana | on 4




[Topecku Mpenrndukaimonu bpoj (ITME)  [103937872

Tlonanu o cTaTyTy / OCHHBAYKOM aKTY

[locToju obasesa oBepe H3MeHa Harym paxeher ctaTyTa
OCHUBAYKOI" aKTa

Jlatym Baxeher ocHuBauyKor akTa

3aKkoHCKH (CTATYTAPHHM) 3ACTYNHUIH

Ouznuka auna

1. Hme Bopan | [Mpesume [Yokar
JMBI 2101981710299 |
PyHKLMja lllu pexTop ]

Orpanuyeme .
P [He MOCTOJH OTPaHHYELE CYMOTIHCOM

CYMOTIHCOM

Jupexropn / ynanoBu oabopa qupexkropa

Jduperropu

Ynanosu oadopa MpexTopa

1 Mwme Bopan I Ipesume [Yokaru
IMBI 2101981710299 |

Yaanosu / CyBnacuuuu

Honanu o wiany

[ocoo ume | jAVNO PREDUZECE ELEKTROMREYA
SRBIJE BEOGRAD

Perucrapcku /

Matn4nn 6poj i

IHomxanm o kanurTaxy
Hosuanu
W3HOC JaTym

Ynucan: 177.905,05 EUR

M3HOC JlaTym

Vinahen: 67.115,79 EUR, y npoTHBBpeIHOCTH 01 29. jyu 2005
5.555.999.,46 RSD

H3HOC HAaTyM

Ynnahen: 23.221,04 EUR, y npoTUBBpPEIHOCTH 01 9. neuembap
2.000.000,31 RSD 2005

Hana 08.11.2013. roaune y 13:17:18 yacosa

Crpana 2 on 4



W3HOC

JATYM

Vnnahen: 84.171,24 EUR. y npoTHBBPEHOCTH 01
7.171.389,65 RSD

30. ncucmbap
2005

Henopuanu
BPE/IHOCT JlaTyM onuc
VYnucan: 158.131,17 EUR, y npoTHBBpeIHOCTH 01 VY HeNOKPETHUM, MOKPETHUM
12.959.972,11 RSD CTBApHMA W NpaBUMa
BpeHOCT JlaTym ONUC
Yuer: 158.131,17 EUR, y nIpoTHBBPEAHOCTH O] 27.maj 2005 [|Y crBapuma v npaBuma
12.959.972,11 RSD
uzHoc(%)
CyBJIaCImlllTBO vaeaa oa 100,00000
OcHoBHH KannTaj JIPYIITBA
HoBuann
M3HOC JlaTyM
Vnucan: 177.905,05 EUR : :
M3HOC JlaTyM
VYnnahen: 67.115,79 EUR, y npoTUBBpeIHOCTH 0] 29. jyn 2005
5.555.999.46 RSD
W3HOC JaTyM
Ynnahen: 23.221,04 EUR, y ipOTHBBPEAHOCTH O] 9. neuembdap
2.000.000,31 RSD 2005
H3HOC JaTym
Vnnahen: 84.171,24 EUR, y nporueBpeaHoCcTH 0/ 30. neuembap
7.171.389,65 RSD 2005

IHenoBuanu

BPEJHOCT JaTym onuc

Vinmean: 158.131,17 EUR, v npoTUBBpeIHOCTH 0] : |y HEMOKPETHUM, NMOKPETHUM
12.959.972,11 RSD CTBApHUMa U NpaBuMa

BPEeJIHOCT JaTyM Onyc

Vuer: 158.131,17 EUR, y npoTuBBpeiHOCTH 011 27. maj 2005 Y cTBapuma 1 npaBuma
12.959.972,11 RSD

3adenexde
[ Tun [
Hatym 16. maj 2007
Teker Opnykom Buaje PenyGiuke CpOuje u3BpiieHo je Gpucare npuBpeHor

Hana 08.11.2013. roaune y 13:17:18 vacosa

Crpana 3 on 4



apywTea ELEKTROPRIVREDA SRBIJE-JAVNO PREDUZECE ZA
PRENOS ELEKTRICNE ENERGIJE ELEKTROISTOK SA POTPUNOM
ODGOVORNOSCU BEOGRAD, KNEZA MILOSA 11 matuunu 6poj
07794525 u ocrosano je JAVNO PREDUZECE ELEKTROMREZA
SRBIJE, BEOGRAD, KNEZA MILOSA 11, matuunu 6poj 20054182 koje
Jje mpey3seio cpejicTa npasa u obasese OpucaHor ApyiuTea, (pelewe AITP
bJ1 81644/2005 on 30.06.2005. roauHe).

Perucrparop, Munagus Marjios
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Penybauka Cpouja
MHUHHUCTAPCTBO TPABEBUHAPCTRBA,
CAOGPARAJA U HHOPACTPYKTYPE
Bpoj: 351-02-02494/2021-09
Hatym: 14.09.2021.roauue
beorpag

MunucrapcTeo rpahesnnapeTsa, caobpahaja u MH(pacTpyKType Ha OCHOBY 4JiaHa 23.
3akoHa o apsaBHOj ympasu (,,CiyxGenu rnackuk PC?, 6p. 79/2005, 101/2007, 95/2010,
99/2014), unana 7. 3akona o MuHMcTapcTBUMa (,,ClykGeHU raacHuK PC”, 6p. 128/2020),
uynaHa 126. u uynana 150. ctag 4. 3akona o niaaHupawy ¥ usrpaiwu (,,CnyxbeHu riacHUK
PC”, 6p. 72/09, 81/09 - ucnipaeka, 64/10 - YC, 24/11, 121/12, 42/13 - VC, 50/13 - VC, 98/13
- YC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019 - ap. 3aKOH W 9/2020), unana 137. 3akoHa o
OonuiTem ynpaeHOM nocTynky (,,CayxGenn raacuuk PC”, 6p. 18/2016 u u 95/2018) u
IlpaBuiiHnka © HauMHY, NOCTYNKY M CajpKMHW 1ojaTaka 3a yTBphHBame ycioBa 3a
HW3laBakbe JIMLCHUE 3a W3pally TEXHUUKe JAOKyMeHTalMje U IuleHue 3a rpaheme ofjexara 3a
Koje 0f00perbe M3/laje MHHUCTAPCTBO, OAHOCHO ayTOHOMHA MOKpajHHa, Kao U yC/oBUMA 3a
ony3uMarbe THX auleHIM (,,Cayxbenn rnacumuk PC”, Gpoj 24/15), a pewasajyhiu no 3aXTeRy
npuspentor apywrtsa ELEKTROISTOK-PROJEKTNI BIRO DOO BEOGRAD, YL
Poeumcka 6p.14 , Beorpan-Bosxnoan, maruunu Opoj 20055871, IMUB 103937872, 3a
M3/IaBatbe JIMUCHIM 33 M3pajlly TeXHHYKE JOKyMeHTaluje 3a ofjekte 3a Koje rpaheBHHCKY
JI03BOJTY M3/1aje MUHACTAPCTBO HAIEKHO 3a 110COBE TpaljeBUHAPCTBA, JOHOCH:

PEINNIEBE

1 Yrtephyje ce pma npuspeano apywtso ELEKTROISTOK-PROJEKTNI
BIRO DOO BEOGRAD, yn. Posumcka op.14 , beorpan-Boxnosau,
matHyHi Gpoj 20055871, TIMB 103937872, HCITYEbABA YCJIOBE za
nobujaibe AMLEHUM 3a M3paly TeXHHYKEe NOKyMeHTalmje 3a oOjekTe 3a Koje
rpaljeBHHCKY ~103BOY M3/daje MMHMCTAPCTBO HAANEKHO 32  MOCIOBE
rpaljeBHHapCTBa U TO:

- TMpPOjEeKTH  ENEeKTPOEHEPreTCKUX MHCTAjlalMja  BHCOKOT M Cpelle€r  HaroHa 3a
xuapoenekrpate cHare 10 MW u uie (TI051E1);

- MpPOJeKTH  €NeKTPOEHEPTeTCKMX MWHCTANalMja BMCOKOT W Cpe[tber HanoHa 3a
TepmoeniekTpane cHare 10 MW u Buwe (TT052E1);

- TIPOJeKTH  €J/IEKTPOEHEPTETCKMX  MHCTAflauMja  BMCOKOT M CPE/ber  HanoHa
€JICKTpOEHEPreTcKUX BojoBa HanoHa 110 u Buue kV (II061E1);

- TPOJeKTH  eJCKTPOEHEPTeTCKMX  MHCTANlauMja  BMCOKOT M Cpeiber  HaroHa
TpaHC(HOPMaTOPCKUX cTaHuua Hanona 110 n Buwe kV (I062E1);

- MPOJEKTH €NIEKTPOEHEPreTCKMX MHCTANAlMja BUCOKOT M CPEIber HAroHa 3a objexTe 2a
NpOM3BO/kLY EHEPTHje U3 OCHOB/LMBHX M3BOpA eHepruje cHare 10 MW u sume (I11 90E1) u
- IPOjeKTH rpa)eBUHCKUX KOHCTPYKLMja 3a 06jekTe mpeko 50 m BucHHE (I2031°1).

2. OBum Pemiemem npectaje na Baxu Peweme 6p. 351-02-03096/2019-070n
17.09.2019.rogune .

3. OBo Pereme Baskn no 14.09.2023. roguue.



Ob6pasaoxkeme

YUnanom 23. craB 2. 3akoHa O APXKABHO] YNpaBH NPOMMCAHO je Jia MHHMCTap
NPeACTaR/ba MHHHUCTApCTBO, JOHOCH TIPONMCE W pellea Y YOPaBHHM W JIPYTHM
[0jeIMHAYHMM CTBApUMa H OJUTyuYyje O APYTHM MUTAHMA U3 AeNOKPYra MUHMCTAPCTRA.

Unanom 7. 3akoHa O MHMHHCTApCTBMMa YTBpheHa je HaJUIe:KHOCT MUHMCTapcTBa
rpahesunapcTsa, caoOpahaja u undpactpykrype.

Unanom 126. cta 1. 3akoHa 0 nIaHUparby M M3rpabH [POMMCAHO j& 1a TEXHHUUKY
JOKYMEHTanuMjy 3a u3rpajwy objexkata Moxe aa uspaljyje NpUBpPeNHO APYLITBO, OAHOCHO
APYro npaBHO JMuUe, OJHOCHO TPENY3ETHUK KOjU CY YNHCaHW y oaroapajyhu perucrap sa
u3paly TeXHu4Ke AoKyMmeHTanuje. CraBoM 2. MCTOr TNpPOMHMCAHO je O3 TeXHHUUKY
NOKYMEHTALHM]y 3a M3rpajmy odjexaTa 3a Koje rpal)eBMHCKY 103BONY M3aje MHHMCTApCTBO,
OTHOCHO ayTOHOMHA MOKpajuHa MOXe 1a uspalyje NpuUBpeAHO APYIITBO, OAHOCHO APYro
MpaBHO JIMLE KOje je ynucaHo y oArosapajyhiu perucrap 3a u3pajy TeXHHUKE 10KyMeHTalH|e
3a Ty BpCTy ofjekata ¥ Koje MMa 3arocieHa JIMLa ca JWLEHLIOM 33 0JrOBOPHOT NpOjeKTaHTa
Koja umajy oArosapajyhe cTpyuHe pesynTarte y u3paju TEXHUYKE JOKYMEHTAlH|e 3a TY BPCTY
u HameHy oOjekara. CTaBom 3. NpeAMETHOT ujiaHa MPOMNUCAHO je Ja CTPYy4YHE pe3yartate, y
CMHUCITY CTaBa 2. OBOI 4WiaHa, MMa JIMUE KOje je W3pajuiio MM YUYECTBOBAIO y M3pajH,
OJHOCHO y BpUICHY TEXHHUYKE KOHTPOJIE TEXHWUKE AOKYMEHTalMje Mo Kojoj ¢y uirpahenu
00jeKTH Te BpcTe M HaMeHe, JOK je CTaBOM 4. [JaTor w4iaHa MpOoNHCaHo [a MCIYHEHOCT
ycnosa M3 craBa 2. OBOr 4jaHa yTephyje peluermeM MHHHUCTAp Hal/ie:KaH 3a MOC/IOBE
rpalieBUHApCTBRA.

Unanom 126. Cras 5. 3akoHa NMpPONUCAHO je Jia je pellewe U3 crasa 4. OBOr YjiaHa je
KOHAUHO JAHOM JOCTaBIbatha.

Unanom 126a. ctap 1. 3akoHa MponMcaHo je aa je NPUBPEIHO APYLITBO, OAHOCHO
ApYro NpaBHO JMLE MIIH MIPEeIy3eTHUK KOjH UCIYH-aBa YClloBe U3 unaHa 126, cras 2. W yiaHa
150. craB 2. 3akona, obaBe3Ho je nga y mnucaHo] dopmu 0e3 omnarama 00aBECTH
MHUHHMCTapCTBO HAJIKHO 3a MOCI0BE rpaljeBUHAPCTBA O CBAKOj MPOMEHH YCII0Ba yTBpheHHX
pelemheM MHHUCTpa M y poKy oi 30 lana nojHece 3aXTEB 3a JOHOLUCHE HOBOT PelIeHa W
AOCTaBM J0Kaze O HCIyH-CHOCTH YCIOBa 3a YAWC y oAroBapajyhu perucrap 3a wuspany
TEXHUYKE JOKYMEHTALM]e 3a Ty BpCTY odjekara.

YUnanom 137. 3akoHa 0 ONLITEM YIPABHOM MOCTYIKY MPONHCAHO j& Ja KOJIerujaniu
oprad JIOHOCH pelere BehMHOM rnlacoBa ykynHor Opoja 4aaHOBa, ako Apyraduje Huje
NpoNUCcaHo M Ja Kox mojeibeHor Opoja riacoa, Omyuyje riac npezcenasajyher
KOJIErMjaHOT OpraHa.

YUnanom 7. mpeamernor [lpaBunHuka nponmucaHo je Aa y NOCTYNKY yTBhuBama
MCIIYE:CHOCTH YCI0BA 32 M3/1aBabe JIWLIEHLE 3a U3pajly TEXHHUKE JIOKYMEHTalMje 3a objekTe
3a Koje rpaljeBHHCKY 103BONY H3faje MMHMCTApPCTBO, OJHOCHO AyTOHOMHA MOKpajuna,
Komucuja ytephyje na nu 3anociieHa nuua ca JIMLUEHIOM OJrOBOPHOT MpOjeKTaHTa MMajy
oxnrosapajyhe pedepeHue 3a u3pany TexHHuUKe JOKyMeHTaluje 3a objexkTe oapehene Bpere
HaMeHe. Menyiberme MUHMMAIHUX 3aXTeBa W3 cTasa 1. oBor unana 3xauu: 1) Ja cy HajMarbe
J1BA 3aM0Cc/eHa JMua ca oaroapajyhom JHIEHLOM M3pajii/ia WM Y4ecTBOBANA Y U3PaJH Kao
O/IFOBOPHH MPOJEKTAHTH, OJIHOCHO M3BPIIMANM TEXHHUKY KOHTPOJIY HAjMaHe Mo JBa rjaBHa
NpojeKTa WM NpojekTa 3a rpaljeBHHCKY J03BOIY, MpOjeKTa 3a uzBoherme umu 2) f1a je jeaHo
3aroclieHo NIWLE ca oarosapajyhoM JIMUEHIIOM W3paJuilo WM YHECTBOBAIO Y M3pajd Kao
OJICOBOPHH TPOJEKTAHT, OJHOCHO M3BPIIMIO TEXHHUKY KOHTPOIY HajMame TpH IJiaBHA
npojeKTa, MpojekTa 3a rpaleBMHCKY N03BOJMY MJTH MpojeKTa 3a u3soheme 3a oarosapajyhy
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thasy ceakor Thna oGjexta M3 unana 133. ctae 2. 3akona 3a KOjH Ce Tpa)H JINLIeHIa, & Pyro
3aM0CNEHO JHLE Ca OAroBapajyhoM JMLEHUOM M3paiuno WM yqecTBOBAlO y M3pajn Kao
OArOBOPHH MPOjEKTAHT, OAHOCHO M3BPUIMIO TEXHHYKY KOHTPOIlY, HajMambe jeJAHOr IJaBHOT
npojexTa, NpojekTa 3a rpalleBUHCKY [03BOMY MM MpojekTa 3a uzsoheme 3a oaroeapajyhy
(hazy ceakor Tuna objexTa u3 unana 133. cras 2. 3akoua 3a KOjH C€ TPaskH JIMLEHLIA.

Unanom 11. ueror Ilpapunnuka nponucano je na nuueHua ce oly3uMa Kajaa ce
HaKHaJHOM [POBEPOM YTBPAM /id je MPHBPEHO APYIITBO, OJHOCHO JAPYrO [PaBHO JHLIE,
MpECTano jia MCryaea HajMatbe jefan Oj1 yeloBa Moj KOjuMa je NHLEHLA W3AaTa Wi Kajga

C¢ HaKHaJHOM MNpPOBEPOM YTBpAM na je U3ata Ha OCHOBY HEHCTHHHUTHMX W HETAYHMUX
nojgartaka.

Hana  27.07.2021.  roaume, 3axtesoMm  6poj:  351-02-02494/2021-09080M
Muununcrapersy o6patuio ce npuspeano apymtso ELEKTROISTOK-PROJEKTNI BIRO
DOO BEOGRAD, yn. Poeumcka 6p.14 , Beorpan-Boxaoeal, mMatuunu Opoj 20055871,
[TMb 103937872 3a u3naBatbe JMUCHUM 33 U3PAY TEXHUUKE AOKyMeHTalHje 3a ofjekre 3a
Koje rpaheBMHCKY J03BONTY M3aje MUHMCTAPCTBO Ha/EKHO 3a MOCIIORE rpaheBuHapcTBa.

Y3 3aXTeB 3a M31aBaibe JMLEHLHM [0CTaB/beHa je cBa noTpeGHa NOKYMEHTalu]ja
nponucana Ynatom 126. 3akona o nnanupatby u usrpamsu (,,Cir. rnacuuk PC”, 6p. 72/2009,
81/2009 - ucnp., 64/2010 - onnyka VC, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oanyka YC, 50/2013 -
opnyka YC u 98/2013 - onnyka YC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019 - Jp. 3aKOH U
9/2020) v un.d4 u un9 IlpaBunHuKa O Hauuuy, MOCTYNKY M CaAp/HHHU [ojaTaka 3a
YTBphHBaIbE MCMYHEHOCTH YCIOBa 3a M3JaBabe NMIEHLE 3a u3paay TEXHHYKE
JIOKYMEHTalnje 1 Juliente 3a rpaheme objexata 3a koje ogobperse 3a M3rpalitby M3naje
MHHHMCTApCTBO, ONHOCHO ayTOHOMHA MOKpajHHa, Kao H O YCIOBUMa 3a OJY3UMame THX
muueHun (,CnyxGenn rnacuuk PC”, Gp. 24/15).

Ha ceannum crpyune komucuje oGpasoaHe 0j cTpaHe MUHHCTpA, OJIpIKaHOj JaHa
14.09.2021. roaune yTBpheno je na moaHocHIiall 3axTesa UCTIyHaBa yciioBe 3a nobujatbe
HABC/CHHX JIMLUEHUM W3 cTaBa 1. y cmucay oapendu ui. 126. 3akoHa o nnasMpamy M
u3rpajby v Ui 7., wi.9. u w11, IpaBuisuka o HauuHy, NocTymnky u CaapKMHM rojaTaka
32 yrBphuBambe MCIYHEHOCTH YCJIOBA 3a M3JaBaibe JMUeHlLe 3a U3pajy TeXHHYKe
JOKyMEHTaLMje 0 JHlenle 3a rpalieibe ofjexata 3a koje onobpere 3a H3rpaiwy uzjaje
MHHHCTapCTBO, OJHOCHO AYTOHOMHA [OKPajMHa, Kad H O YCIOBMMA 32 OLY3MMAame THX
JHULEHLH.

Menymeny cy ycloBH 3a MLEHLE:  NPOjeKTH eneKTPOSHEPIeTCKHX MHCTanauuja
BUCOKOI M Cpe/iber HaroHa 3a Xxuapoesiekrpate chare 10 MW u Buwe (II051E1) na ocHoBy
Tpu pedeperue [lparane BpawkoBuh 351 G596 08 u jenne pedepenue Anexcanjpe
Ierposnh 351 C388 05; npojekTn enekTpoeHepreTcKux MHCTaNalMja BUCOKOT M Cpefber
HaroHa 3a TepMoenekTpane cuare 10 MW u suwe (IT0S2E1) Ha ocHOBY Tpu pedepeHiie
Anekcanyipe [Tetporuh 351 C388 05, ne pedepeniie Musbate Munojkouh 351 J715 11 u
jeane pedepenue Becne Bypuue 351 1984 10; mpojexru €JIEKTPOCHEPIeTCKMX MHCTaNalM]a
BUCOKOI' H Cpe/Itber HaloHa eNeKTPOeHepPreTekuX Boaosa Harona 110 u Buwe kV (IT061E1)
Ha ocHOBY jenanaect pedpepenum Case CkpoGame 351 4034 03, nee pedepenue Mpana
Munanosa 351 1202 09, yetupn pedepenue Yapue Hebuh 351 1620 10, TpH pedepenLe
Jbumane Jlanh 351 M805 13 u tpu pedeperue Henana Tpunkosuha 351 K506 11; NIPOjeKTH
€/IEKTPOEHEPTeTCKHX WHCTaalija BUCOKOT M CPeiber HaMoHa TPaHC(OPMATOPCKUX CTAHULA
nartona 110 u Buwe kV (IT062E1) na ochoBy net pedepenuu Jlparane Bpamxopuh 351
G596 08, tpu pedeperiue Anexcanape IMerposuh 351 C388 05, yeTHpu pedepenue Corme
Croxuh 351 A449 04 u Tpu pedepenuie Musbana Munojkoeuh 351 J715 11;

- TIPOJEeKTH e/IEKTPOCHEPreTCKUX MHCTANAlMja BUCOKOT M CPEIbel HanoHa 3a objexrte 3a
NPOU3BO/IbY €HEPrHuje W3 OOHOB/BHBUX H3BOpa eHepruje cHare 10 MW u Buue (IT190E1) na
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OcHOBY Tpu pedepenue Anexcanapa Ilerposuh 351 C388 05 u tpu pedepenue Jlparane
Bpamwkosuh 351 G596 08 u npojextu rpaljleBHHCKHX KOHCTpYKUMja 3a 06jekTe npeko 50 m
Bucune (I1203I'1) Ha ocHoBy jenue pedepenue Mupocnasa Ipucrosa 310 E491 07, jeane
peeperie Becne Hukomuh 310 M405 13, Ttpu pedepenue CnoGonanke Bynuh 310 7096
04 u nse pedepenue Tamape hupuh 310 P212 17.

Ha ocHoBy M3HeTOr, Ha NMpPEeANor cTpy4yHe KOMHCHje M wiaHa 137. 3akoHa o onurem
YNPaBHOM MOCTYNKY, OJUIYYEHO j& Ka0 Y AUCTIO3UTHRY pelleba.

Takca 3a oo pewewe Hartahiena je y  wusnocy oa  24.810,00
(Baiece TYETHPHXMIBAICOCAMCTOIECET) IMHAPA.

YryTcTBO 0 mpaBHOM cpencTBY: OBO pellere je KOHAYHO Y YNPaBHOM MOCTYIKY W
[MPOTHB Hera ce He MOXKE U3jaBUTH kanba, anu ce MO)Ke NOKPEHYTH YIPaBHH CIIOp TYXOOM
koA YnpaeHor cyna Cpbuje y poky o 30 gaHa o1 1aHa 10CTaB/bakba.

JlocTaBuTH:

- NIOJITHOCHOILY 3aXTeBa;

- HaJUIeXKHO] MHCTIEKIIMjH;
- apXHBHU.
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Perucrap llpuspeanux cybjexara
bJ1. 80365/2005

Jlana, 30.06.2005 ronune
beorpan

AreHnuja 3a npuBpenne perucrpe, Perucrparop koju Bojm Perucrap npuBpe/iHux cydjexara, Ha OCHOBY Ull.
4 3axkona o Arennujn 3a npuspeane peructpe (CiayxOenu rinacauk PC 55/04) u wiana 23. u 25. 3akona o
peructpannjn npuspeanux cybjekara (CiayxOenn riacuuk PC 55/04), pemasajyhu no 3axrteBy 1nojHocHola
pETHCTPAIHOHE IIPHjaBe 3a PETUCTPAllN]y OCHHBaa NPUBPE/IHOT ¢y0jeKTa, KOjH je MOJHET OJI CTpaHe:

Mme u npezume: Paqusoje Lpwbun
JMBI™: 2307952710384
Ajpeca: Bnajmmupa Tomanosuha 13, beorpajn (rpax), Cpouja u Ilpua 'opa

JIOHOCH
PEHIEILE

VeBaja ce 3aXTeB M0/ IHOCHOIIA PErHCTPAalMOHe MpHjase, 11a ce y Perucrap npuspeinux cy0jekara
PETUCTPYje OCHHBAILE IIPUBPEAHOL cydjexTa
PRIVREDNO DRUSTVO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I INZENJERING
ELEKTROENERGETSKIH I TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA I SISTEMA
ELEKTROISTOK-PROJEKTNI BIRO DOO BEOGRAD, ROVINJSKA 14
ca cienehnm nojanuma:
Ilyno nociiouo ume:  PRIVREDNO DRUSTVO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I
INZENJERING ELEKTROENERGETSKIH I TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA 1 SISTEMA
ELEKTROISTOK-PROJEKTNI BIRO DOO BEOGRAD, ROVINJSKA 14

Ilpasua popma: Jlpymreo ca orpanuueHoM ojrosopHoihy

Cenmire: beorpay (rpan)

Omce aenarsoctin: PRIVREDNO DRUSTVO ZA PROJEKTOVANIE, KONSALTING I INZENJERING
ELEKTROENERGETSKIH [ TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA I SISTEMA

Ckpaheno nocaosno ume: ELEKTROISTOK-PROJEKTNI BIRO DOO BEOGRAD

Perucrapcku 6poj/Matuunu 6poj: 20055871

Iperexna nenarnoct: 74202 — IPOJEKTOBAILE I'PA'D. U JIPYI'MX OBJEKATA
[IpuBpennu cydjekar je perucTpoBaH 3a ClOJBHO TPrOBUHCKHA POMET

IIpuBpeinu cydjekar je perucTpoBaH 3a yeayre y crioJbHOTPIrOBHHCKOM IIPOMETY
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Hopanu o kanurany
= Yrmcalm KarnmTasn
: H‘anaﬂn 177.905,05 EUR

Ioxaum o ocHuBaYnMa:

Iocnosno ume: ELEKTROPRIVREDA SRBIJE-JAVNO PREDUZECE ZA PRENOS ELEK TRICNE
ENERGIJE ELEKTROISTOK SA POTPUNOM ODGOVORNOSCU BEOGRAD, KNEZA MILOSA 11

Maruunu 6poj: 07794525

Ceanmrre: Knesza Musnoma 11, beorpan (rpan), Cpbuja u Lipua ['opa

Ynucanu kanurasi
Hosuann 177.905,05 EUR
He-nosyanu 451.688,23 EUR (VY HenokpeTHHUM, IOKPETHUM CTBapuMa U IIpaBuMa)

YiuilaheH-yHeT Kanuras
Hosuanu 67.115,79 EUR, 29.6.2005 roaune
He-nosuann 451.688.23 EUR, 27.5.2005 roause (Y HENOKpEeTHUM, IIOKPETHUM CTBapMMa H I1paBHMa)

Vieo 100,00 %.

Hoxauu o JIMpeKTopy:

Wme u npezume: Pamusoje Lpmun
JMBI: 2307952710384
Anpeca: Bnanumupa Tomanosuha 13, beorpan (rpan), Cpbuja u Llpna ['opa

IMoamm o 3acTynuuinuma:
3acTynHHUK
Wme n npesnme: Pajmsoje Lpwun
JMBI™: 2307952710384

®dyHKIMja y IpUBpeIHOM cyOjekTy: JlnpekTop
Ognanthemsa y npomery

Osnamrhera y yHYTpalimbeM IPOMETy HeorpaHuyeHa
Onsanihersa y ¢rnosbHOTPrOBHHCKOM IIPOMETY HEOI'paHMUEeHa

Haknany y usnocy o/ 3.000,00 qunapa 3a peructpaiiujy Hanpe/i HapeIeHMX nojataka Hamiahena je on
IIO/IHOCHOIA perucTpaluone npHjase.

Obpasinoxeise
ITojiocHIan perueTpalone npujase MoJHEOo je PerncTPalony NpHjaBy 3a OCHUBAILE IIPUBPEIHOT cyOjeKTa
PRIVREDNO DRUSTVO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I INZENJERING
ELEKTROENERGETSKIH I TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA I SISTEMA
ELEKTROISTOK-PROJEKTNI BIRO DOO BEOGRAD, ROVINJSKA 14
PeiaBajyhu 110 3axreBy nojHocuona, 003MpoM Jia ¢y HCIYHEeHH 3aKOHOM TNpe/IBUl)CHH YCIIOBH, PELICHO j€

Kao y JUCIIO3UTHBY.
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_BucnHa Haknase 3a peructpanujy ojipehena je y ckiay ca wianosuma 2., 3. u 4. Ypende o BUCHHY HakHajle
@ PETHCTPalM]y U JIpyre yciyre Koje npyxa Arennuja 3a npuspejane perucrpe (Ciyx6enu rnacauk PC 6poj
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5000031607266

Perucrap npuBpeIHUX CyOjeKata

B 43627/2010

Jana, 13.05.2010 ronuse
Beorpan

AreHUHja 32 IPHBPENHE perucTpe, PerucTpaTop KOji BOUH Perucrap npuBpeiHnx cybjekara,
Ha OCHOBY Wi 4. 3aKOHa O areHUHju 3a npuspexre peructpe (CiryxOeHH rIacHuK PC 6p. 55/04),
gnana 23. 25. u 27. cTas 3. 3aKoHa 0 perncrpauujn npuspenHmX cybjekata (CryxOeny riIacHRK PC
6p. 55/04, 61/05), pewasajyhu y MOCTYmIKy Mo xa70M M3jaB/b€HO] Ha 3aKbydak Permcrpatopa
ATeHImje 3a TIpUBpE/IHE PErHCTPe KOjH BOAH Perncrap MpUBPEIHIX cybjexara BJI 43627-1/2010 oz
10.05.2010. rogmHe, NOHET [0 3aXTeBY NOAHOCHOLA PETMCTPalliOHE TpHjaBe 3a PErHCTpalujy
TpOMeHe TofiaTaka MpHUBpemHOr cybjexTta y Perucrap mpuBpenHMX cyGjekata, KOjH j€ HOLHET Off

cTpaHe:

Fme ¥ npesume: Pagmura MapyeTnh
JMBT: 1408958715504
Anpeca: CTenesnaka 23, beorpan (rpan), CpGuja

JOHOCH

PENIEBE

I Yepaja ce xanba nOIHOCHOL@ PEerucTpauuone npujaBe M3jaBJbeHa IPOTHB 3aKJbyyka PerHCTpaTopa
AreHUHje 3a NPUBPEIHE PErHCTPE KOjM BOXM Perncrap NpuBpeIHIX cybjexara BJI 43627-1/2010 on
10.05.2010. rogmue, KojuM je oabayeH 3axTeB NOAHOCHOUZ 3a perHCTpalHjy NpoMeHe IodaTaka -

[IpOMEHE TUPEKTOPA.

II VcBaja ce 3aXTeB IOAHOCHOLA PETMCTPaIMOHe IpijaBe, na ce y Perucrap npuepeauux cybjexara
pErucTpyje MpoMeHa noaaraka O NPHEPEIHOM cyBiekTy ynucaHoM y Persicrap npuspelHux cyGjexara

PRIVREDNO DRUSTVO ZA PROJEKTOVANIJE, KONSALTING I INZENJERING
ELEKTROENERGETSKIH I TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA I SISTEMA
ELEK TROISTOK-PROJEKTNI BIRO DOO BEOGRAD, ROVINJSKA 14

ca MaTHYHHM Opojem 20055871
U 1o cnenehnx npoMeHa:

[lpomeHa 3acTynHuKa!
Bpurue ce:
Wnme u ipesume: Panusoje LpwHH
JMBI™: 2307952710384
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Anpeca: Bnazumupa Tomanosuha 13, Beorpan-Bosxnosan, Cpouja
Qyrkuuja; upexkrop
Osnawhera y YHYTpallll-eM IIPOMETY HEOTpaHHYeHa
Opnamhemna y CIIOJBHOTPIOBHHCKOM IPOMETY HEOTpaHH4eHa

Ynucyje ce:
Wwe u npesume: ['opan ITasnosuh

IMBI: 0811958750054

Aunpeca: Jlyke Bojeonutha 75/18, beorpan (rpan), CpOuja
Osnamhera y YHyTpalilleM IPOMETY HEOrpaHHUCHa
Ornawhetba v CIIOJBHOTPIOBHECKOM NPOMETY HEOTPaHWYeHa

Obpaznoxeme

IlogHOCHIAL perHcTpalloHe NpujaBe nomseo je naxa 05.05.2010 perncTpauuony npHjasy 3a
TIPOMEHY TIOJaTakKa O TIPUBPEIHOM CyOjeKTy yIicaHoM y Perucrap npuspe HuX cybjexara xao

PRIVREDNO DRUSTVO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I INZENJERING
ELEKTROENERGETSKIH I TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA 1 SISTEMA
ELEKTROISTOK-PROJEKTNI BIRO DOO BEOGRAD, ROVINISKA 14

Permapajyhu o 3axTeBy TOIHOCHONa, Peructpatop AreHlvije 3a IPHBPEIHE PETHCTpE KOj# BOIH
Perncrap mpuepeannx cyGjekata nomeo je jasa 10.05.2010. rommme sakmyyak B 43627-1/2010,
TIPOTHB KOjer je noHocHNal 61aroBpeMeHo u3jaBHo xaunly.

Onpenbom wiana 27. cTaB 3. 3aKOHa O PErHCTpallyjy MPUBPEIHHX cybjexara npenBUhEHO je Ja ako
PercTpatop OUEHM Ia je Kanba OCHOBaHa, MOXKE NOHETH pellielme KojuM fie 3aMeHuTH no6ujano
pelietbe, ONHOCHO CTABMTH BaH CHare 3aK/byyaK W YCBOJMTH 3aXTEB M3 DETHCTPalIHOHE rpyjase, y
cknafy ca unasoM 25, 3aKoHa, nia je Permcrpatop pemasajyhu no 3axTeBy M KanOu IORHOCHOUR, C
0631pOM fia je anfa OCHOBAHA H Jla Cy MCITYBEHHU 3aKOHOM NpeBileHy YCIoBH, I0HEO OIYKY Kao Y
M3peLH pelleHa.

Bucsna HakHa/e 3a perucTpaidjy y uanocy ox 2.000,00 munapa onpeljena je y cknamy ca OmIykoM
O HAKHAZaMa 3a PEerucTpalHjy M Apyre ycnyre koje mpyka AreHiyja 3a NpHBpPENHE DErHCTPE Y
nocTyIky Bojema Perncrpa npuspeHux cybjexata u PerncTpa JaBHHX T71achia (Crry>xGeHn IiacHHK

PC 6poj 21/2010).

IToyxa O IpaBHOM JIEKY:
TIpOTHB OBOI pellierha MOKe Ce U3jaBUTH xanba

" MEHHCTpY HannexsoM 3a rocnore npusperne PC,
y oKy oz 8 [asa Ol laHa IpHjeMa pellck:a,

a IpeKO ATEeHLH]e 2a IPHBPEIHE PETHCTPE.
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Popylinasa Qoo
Arennuja 3a upuupease perncipe ” lf

Perucrap npuBpennux cy6jexara 5000071342790
BJ133313/2013

Hana, 01.04.2013. rogune
Beorpan

Peructparop Peructpa npuspennnx cy6jexara KOjU BOOM ATEHLMja 3a NpUBpEIHE perucTpe, Ha
OCHOBY 4naHa 15. craB 1. 3akoHa 0 mOCTYNKy peructpanmje y ATeHUH]H 3a NIPHBPEIHE perncrpe
(~Cayx6enn rnacuuk PC*, 6p. 99/2011), 0UTy4yjyhr O PerucTpalHoHOj NpHjaBH IIPOMEHE M0JaTaKa
xon PRIVREDNO DRUSTVO ZA PROJEKTOVANIE, KONSALTING I INZENJERING
ELEKTROENERGETSKIH I  TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA I SISTEMA
ELEKTROISTOK-PROJEKTNI BIRO DOO BEOGRAD (VOZDOVAC), matnunu 6poj: 20055871,

KOjy je noaHeo/na:

Mme 1 npesume: Jenena Panomuposuh
JMBI™: 1008981715262

JOHOCH
PEHIEHLE

YCBAJA CE perucrpauuona npujapa, na ce y Perucrap npuspennux cy6jexara perucrpyje
[IpOMeHa 110/1aTaka Ko:

PRIVREDNO DRUSTVO ZA PROJEKTOVANIJE, KONSALTING I INZENJERING
ELEKTROENERGETSKIH I TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA 1 SISTEMA
ELEKTROISTOK-PROJEKTNI BIRO DOO BEOGRAD (VOZDOVAC)

Perucrapcku/Matiunu 6poj: 20055871
1 1O cnenehux nmpomena:

IIpomena 3aKoHCKHX 3acTynHHKA:
On3uyka aHua:
VYucyje ce:
e Hme u npe3ume: 3opan Yokam
JMBI": 2101981710299
Oynkuuja y npupennom cyGjekty: Jlupektop
Haunn 3actynama: camocranso

IIpomena octanux 3acrynuunka:
Duznuka Jaumna:
Bpuine ce:
e Hme u npesume: IN'opan [TaBnosuh
JMBI": 0811958750054
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Hpomena JupeKTopa:

JlnpexTopH - pu3HUKa Janna:
Vnucyje ce:
o lme u npesume: 3opan Hokarl
JMBI™: 2101981710299

O6paszaoxeme

IToctynajyhu y ckinany ca onpendom uiana 17. cra 3. 3akoHa O MOCTYIKY perucrpauje y
ATeHIIHjH 3a IIpHBpeIHe PETUCTPE, OAHOMWCHEM perucTpannone mnpujase 6poj BJ1 33313/2013, nasa
27.03.2013. roauHe, TOJHOCHJAIl j€ 3aipkKao MNpaBo MNpHOpHUTETA OUTy4HBaEka O TOj TNpHjaBH,
4aCHOBAHO TIOJHONICIEM TpHjaBe Koja je PelIeeM perucrparopa BJ1 31182/2013 on 27.03.2013
onbaueHa, jep je yrBpheHo Jia HUCY HCIYH-CHH YCIIOBH 3 1IaHa 14. ctaB 1. Tauka 2), 5) ucror 3aKoHa.

TlpoBepaBajyhn HCIIyHEHOCT ycioBa 32 perucTpaiyjy IpoMeHe TojlaTaKa, IpONHCaHiX
oapenbom wiana 14. 3akoHa O NOCTYNKY perucTpandje y AreHumMju 3a NPUBPENHE PETHCIPE .
PerncTpaTop je yTBP/HO Jia Cy HCIyheHH YCIOBH 33 perucTpalnjy, na je oJuIyyHo Kao y AHCIO3UTHEY
pellierha, y CKIIaly ca o/ipeoM unana 16. 3axoHa.

Bucuna HakHale 3a Boleme NOoCTynkKa peructpanyje yTsphena je OMTyKoM O HakHajama 3a
110CTIOBE perHcTpanuje u Ipyre ycuyre Koje nmpyxa ATeHInja 3a IIPHBPE/IHE PETHCTPE (,,Ci1. rIacHUK
PC*, 6p. 5/2012).

VIIYTCTBO O [TPABHOM CPEJICTBY:
[TpoTHB OBOT pelieba MOXKeE ce 13jaBUTH Kanda

MUHHACTPY HAJUIEKHOM 32 I10J107Ka] NPUBPEIHIX /

) 6 , .+ .. PETMCTPATOP
ApyIuTaBa ¥ Apyrux obInKa nocioBama, y poxy AR SpC Sy I S

on 30 nana on jana o6jaBJbHBaiba Ha HHTEPHET fa S TSN A

s - ) ? "}/‘! |
h@l{ﬂﬁxﬁﬂ Marnos

cTpanu AreHije 3a TPUBPEIHE PETHCTPE, & (o ™
npexo ATeHIyje. R
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RESENJE O ODREDIVANJU ODGOVORNOG URBANISTE

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradniji (,SI. glasnik R. Srbije“ br. 72/2009, 81/2009 -
ispravka, 64/2010 — odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 — odluka US, 50/2013 —
odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 —
dr.zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i ¢l. 26 Odluke o osnivanju Privrednog drustva za
projektovanje, konsalting i inZenjering elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata
i sistema ,Elektroistok — Projektni biro” d.o.0. Beograd donosim sledece:

ODGOVORNI URBANISTA

za izradu Urbanisti¢kog projekta za uvodenje dalekovoda 110 kV br. 1153 (TS “Beograd
7" =TS “Pancevo 2" u planiranu TS 110/35 kV “Beograd 46 (Zbeg)”, odreduje se:

Jelena Beri¢, dipl.inz.arh.

broj licence 200 1505 15

Projektant: ELEKTROISTOK PROJEKTNI BIRO D.O.0O.
Beograd, Ul.Rovinjska 14

Odgovorno lice / zastupnik: Zoran Cokas, dipl.ekonomista 77
Pecat: Potpis: o

// %q&u«« % @@:?2;7

/f \\k\! —

ll: I

\\ /f

¢ /
Broj tehnicke dokumentacije: UP 3390
Broj redenja: 1246

Mesto i datum: Beograd, 19.09.2023. god.



OArOBOPHOI YPBAHUCTE

Ha ocHoBy 3akoHa O 1IAaHUpPAhY U U3rPaJby U
Craryra Nmxemepcke komope Cpbuje

YIIPABHU OBOP NHKEHEPCKE KOMOPE CPBUJE
yrBphyje 4a je

Jeaena /. ‘hepuh

AUIIAOMUPaHH HHXEmEP apXUTEKType
ANB 01583098024
OATOBOPHH ypbaHuCTa

3a pykosoheme n3pajoM ypOaHUCTHYKIX IIAaHOBA M YPOaHUCTUYIKKUX NIpojeKaTa

bpoj Augennze
200 1505 15

MMPEACEAHMNK KOMOPE

M

IIpod. Ap Muancas Aammanosnh

AHMIIA. UHX, apx.

Y Beorpaay,
25. jyna 2015. roaune

I




Bpoj: 02-12/2023-356
Beorpag, 10.01.2023. roguHe

Ha ocHosy unana 14. Cratyta Unxerepcke komope Cpbuje
("CI" PC", 6p. 36/19) a Ha nuuHuM 3axTeB 4naHa Komope,
Wixerepcka komopa Cpbuje uagaje

norepoy

Ko;om ce notaphyje Aa je Jenewa [l. hepuh, aunn. nHx. apx.
nuueHua 6poj

200 1505 15

'3a
o,qroaopuor yp6aHucTy 3a pyxoaof)euae n3pagom ypObaHMCTUHKKX
nnaHoBa U ypoaHMCTUUKUX NnpojekaTa

Ha JaH uagasatba oBe NoTBpAe YnaH VHxerepcke komope Cpbuje, Aa je namupno
obasesy nnahara 4YnaHapure Konmopu 3a Tekyhy roguty, ogHocHo o 15.01.2024.
roavHe, Kao 1 Aa My Huje u3pedyexa mepa npes Cyn,om YacTn NHxerepcke
komope Cpbuje /) !

MNpepcenHuua Vkkerepcke Komope Cpbuie

ﬁg{ﬂvf«!

Mapmua WjajngByh, mmn/WH\K apx.




IZJAVA ODGOVORNOG URBANISTE

Odgovorni urbanista Urbanistickog projekta za uvodenje dalekovoda 110 kV br. 1153 (TS
“Beograd 7" — TS “Panc¢evo 2” u planiranu TS 110/35 kV “Beograd 46 (Zbeg)”

Jelena Beri¢, dipl.inz.arh.

IZJAVLJUJEM

Da je predmetni Urbanisticki projekat uraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradniji (,SI.
glasnik RS* br. 72/2009, 81/2009 — ispr., 64/2010 — odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013
— odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 — odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019 — dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i propisima donetim na osnovu
Zakona, kao i da je uraden u skladu sa vazec¢im planskim dokumentima koja su na snazi u
obuhvatu Urbanisti¢kog projekta.

Odgovorni urbanista: Jelena Deri¢, dipl.inz.a
Broj licence: 200 1505 15

Potpis:

Broj tehni¢ke dokumentacije: UP 3390

Mesto i datum: Beograd, decembar 2024. godine



IZVOD IZ PLANOVA VISEG REDA



C1-Izvod iz Prostornog plana podruéja posebne namene koridora autoputa Beograd — Zrenjanin — Novi Sad, (u daljem tekstu PPPPN auto puta BGD — ZR - NS), (,SI. glasnik RS* br.98/21)

JEIEHJAA
o I'PAHHLIE
——-‘; :‘-:.:.:..‘: lflupa J0HA NOCMaTpama
g C I'pannna obyxsara lpocropuor naana

S ——

e o b Tpannua jenuanue nokaane camoynpase

-

I ['panuiie KaracTapeke onmrse

O

yvéans

[ } I'pannua rpalieBHHCKOr noapy4ja Hace/ba
HAMEHA TTPOCTOPA
IMo/sonpuspeano semsuinre

OcTano nomoNpUBPEIHO IEMBLHIITE
Hudpacrpyxrypa
Hudpacrpyxrypa nyraor caodpahaja
E— |pkasuu nyT | peaa - Ayronyr
=== lpxasuu nyt | pena

====2  Jlpxkasuan nyt | peaa - nnasupano

e [|pxcasun nyt I pesa
wmmwe Jynkasun nyr I peaa - naannpano

wmmame Jinkasun nyt I peaa - nnannpana obunasanma

o mw OOHIAHHLE OKO 3pCHbaHHia ~ IVIAHUPAHA

OnmTHHCKH nyT
Hugpacrpyrrypa - nocedna namena

Hudpactpykrypa nyraor caoOpahaja

v

— AYTONY'T - NAAHHPAKO
-------- Motonyr - sumerpatna caofpahajuima - naaspano

ingbara |

)
J

[

.’6[

[Mojae KOHTPOIRCARE HITPA/IILE

/ D MOCT - nIaHHPANO

p 2

AN

N ’ s

¢ (‘f;;\}\ / / /- '

- e A TAEN, o ’ < J C - e
. - ) JleHHBEAHCAHE PACKPCHHULIE - NET/BE
2 \_. \ Q f‘.‘ ?‘.\\ 4 7 v- (./ y .

-\ \,\{¢ PR YALIZ S g / .

TGN TSR WA . [ewsa - nocrojehe

o Mewsa - naannpano

Izvod iz referalne karte ,,Posebna namena prostora“
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HHOPACTPYKTYPHH CHCTEMH
Hudpacrpykrypa - nocebna namena
Hudpacrpykrypa nyrnor caodpahaja
s— AVTONYT - IWIAHHPAHO
------- MotonyT - BHmeTpatna caodpahajuuia - IIAHAPaHo
-------- ANTCPHATHRHH MYTHH PaBall - IIAHHPAHO
-------- [Moesna caoGpahajunua - mannpano
e | aurmirin nojac jasuor myTa
| Tlojac kosrponncane Harpame

ExexrpoHcka KOMyHHKAUHOHA HHPPACTPYKTYpa

Onriukn kabn
-------- Onrruky kabn - IaHHpano
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Izvod iz referalne karte , Infrastrukturni sistemi, prirodni resursi, zastita Zivotne sredine i prirodnih i kulturnih dobara“
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JETEHJIA

I'PAHHILLIE
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W I'pamnua obyxsara [poctopror niaua

-
J

CIHPOBOBEILE [UIAHA
JAupexrno cuposoleme
Jlupextua npumcna [poctopuor nana
Odbasesna n3pana ypéanHcTHIROL NPojeKTa
@ Obasesna u3pam yphasHCTHYKON HPOjeKTS
Creyena obasesa

Jlnpexrsa npumena sakchix 1123H08A Y3 CMCPHUIC
H Mepe saurrire yraphenux osus Npocropuus mwiaxom

Izvod iz referalne karte ,Karta sprovodenja“



C2 - Izvod iz Regionalnog prostornog plana administrativhog podrucja grada Beograda

(,SI. list grada Beograda“ br. 38/11)

Izvod iz grafickog priloga ,,Osnovna namena zemljista“

............

IH ()

TPAHMIE

I'parss aaana

Tpasnu rpascke onurmme

I parmna xaracTapexe omurrmne
NOBONPFHBPEIHO SEMIBMINTE
Flosonpimpeano sesnminte
IPABEBHHCKO SEMILMINTE
Fpabenmmcro sesnmure

ﬂmem

Muryhsocor suutiax i cpegisy
DPERPEI (OCONA

Joua creproTixe
Tlocrojeba ayrouyy

Momarse Tossin » e

TR B S AT e M RS AGOR AT

-vmiummcxosmm
Hiymcko sesmmmTe

BOJIE M BOJIHO SEM/BHITTE
AKyMyanuge
Peresmye

Bogoroxomm

Licnrpamina passojia n KYIT¥PHa OCORMILA
Pawojie ocomme

Iynascro-urymamtjoes s
Cascxo-KoayGapexa soua

YpOasn pasmojies tenTpn



MPEXA IIEHTAPA CAOBPARAJ

Tepurropigo yacer rpancxol jextpa NMocrojehe  Flammpano  Kopsaoga
O Beorpaga (10 gesrpamon cenmrwwa) HCTI3
0 Tepuropiin REHTApa OCTATIX NOTCHENFANNNIK OGIACTH _— [ seseee U1 pegn - ayromyress
G naR yaer rpazexec jearpa bBeorpazs HCTI3
2 v o7 s apA ocT am— asacen ===== [I1]peaa. ocraam
woremmmanmx odtacrn HCTI? 1 Hpeaa
® v oswennern 0 TV RS =
. TLenTpit HOTEHIM|ATHIY CTATICTIYORNN CIITTIEND Keacymira npyra
nche rpanexe ommrrme JIAYL
, > ’ ¥
. TlenTpm noTemmjansny CTRTHCTIIKNS OMIETINS
Mame seoexe omurane TAY2 ———— « 2 xanocexa
C:) Tepuropmia BeUTApa I0jcTRMIE ceTa

{lpmapna ccocka macens s NODE TPYTE

MO HACR A TR RATUY CTaHCBatE A > _] Aepogpon
— . o1 00w
P X0 00
[~ ——— — llll: a0 £ A Jlyxa
v 3 F491- Walo
;0L S0 - - l'lpuamc
10 e
_»oTee
° ° Ayrofycxs craumn
CRARE THIT CARFAAS ORIFKATA LARMITX CYr RIS Mooy - ] Kescsmmgs cranmis
B 1,2,3 Comujaxma asmrara R ® Menmneamcams mopon
12,3 Ofpx
¢ i JIOrRCTIIXE tenTpy
@ 1,2,3 Sapascrscun ssurrera a Pob
% 1,25 Kyeiym = Polino tpascacgrion nesrap
A 1,2,3 Masopwarroa geaaTsocT B RossymuEame newrap
A JlmcrpaGy s
V 12,3 ®wmuxa xysrypa
* Bposennt Dopean CEwias MPENCT MOLEY BPCTY ONIERAT BT Cryaia A Pobuo xncrpuby i tcwrsg
upeacs Tademm Opo) 18 2 rexcra Kouuenra
EHEPIETHKA BOJIOIIPHBPEJIA
[ocrojebe  lyasmpaso Hoceajebs Tinamy
[ o= <& ARYNYARE
Hamresun sogoss 400 KV
] Peremmje
Hamvessn scmona 220 kV .
Hasopwmrra
— ——  Hagresmn nogoss 110 &V
B

n TCH0/20 KV TCH0/110 KV
-t —H—  Bogonomam rysex

TC220/ 110 kv wmsw  Hurepsestop

TCIO/35 &V TCII0/35/10 xv
M ISR AENTSECI SRR emdein Vs S0M0 CAMRTAPSC SATITS HIBOPHIZTE

3 @ s 8 0 ’
®

TCI0/ 10 &V

Tepsosacxrpans P it OatpavGemn nacun
A Puwoawo nocrpojen (PIT) 400 KV | Booroxosn

n ” Moctpojeme wa npermmmhasam.e page
A Paaaogmo noctposesne (PIT) 200 kv (Fm)
ol [ocrpojeme 9a mpemnhanase ormasuex
& Esexrposywia nogeraunns (EBI1) waan (TTITOB)
C : :: Excrroarama amrwirs
TOIUIOTHA EHEPTHIA M TENEKOMYHHUKAIIWIE

IPHPOJIHU I'AC

Mocrojebe  Thaammpano
Nocropehe Thrasupano

— Koaxcujamue xafnonn
[ [4) Txanis MEPHO PECYIANGE CTAMNN
(IMPC) e—— e Onreaxs xabaose
] Taasnn peryasgmons cramms (TPC)
® Mnopma ayvossarcxa TerogOoncKa newTpAIA,
< > e KPAJh SYTOMATORN TERCHONCKS HCRTPATA
amop (KCTPY) ® AyromMaTona TeRogoncks nerTpTa
— - Marncrpomnts racosox (p=50 bar )
2 Tanxes objextw
— - Pasnoau racowoa (p=30 bar)/ (p=30 bar)

- Banrpasocs vomsonoy

Izvod iz grafickog priloga ,,MreZa naselja i infrastrukturni sistemi“




C3 - Izvod iz Generalnog urbanistickog plana Beograda,

(,Sl.list grada Beograda“ br. 11/16)

3. NNAH HAMEHE NOBPLWWHA

NOBPWWHE JABHE HAMEHE

- LLlyMe 1 wymcKo sembuwTe

\ | 3enene nospmHe

| Bopge v BogHe nospwuHe

Mj JasHe cnyx6e

B  Komywanke nospwmHe
[[:] VIHhpacTpyKTypHe NospLlunHe
- CaobpahajHe nosplmHe

NOBPUIMHE JABHE WWA OCTANE HAMEHE
- CnopTcKu KoMnnekeu
NOBPIWMHE OCTANIUX HAMEHA

CraHoBarbe

B  Komepumjanty cagpxaju

, MpuspegHe NospwnHe

MorbonpuspegHe nospLinHe

[ Ocrane senene nospumte

30He KOMOMHOBaHUX HaMeHa

HameHa semrbuwiTa hie ce ogpeAnTH HaKoH
ycknahusarba noctojehinx HameHa ca
noceGHUM NPonNUcMMa U JOAATHUM UCTPaXUBatbUMa

AyTo nyT
===== Kopugop ayTo nyra

————— Marucrpanxe caobpahajHuye
-======: Kopugop maructpanse caocbpahajuuye
Vnuue npeor pega

Mewayku mocT

[lennBenucanu ykpLuTaju

nasHe NyTHUYKE XeneaHnyke cTaHvuue
Mehyrpaacke aytobycke craHuue
Peu4Ho nyTHUYKO npucTaHuwTe

nunus
=]
e JKENE3HUYKA Npyra
A7 Jlyka
> Aepoapom
— [ PaHULa NNaHa
—— Tpanuya rpahesuHckor nogpyyja

paHuya NPoCTOpHe 30He
.......... Y)Ka 30Ha caHUTapHe 3alTUTe BOAOUSBOPULLTA

Izvod iz grafickog priloga ,,Plan namene povrsina“



YPBAHUCTUYKW 3ABO/[ BEOIPALIA
JABHO YPBAHUCTUYKO NPEAY3ERE

FEHEPANHW YPEAHUCTUYKM MNAH
BEOrPAJA

9. NOAPYYJA JAJLE NNAHCKE PA3SPA[IE

— [ PaHUUa NNaHa

paHuya nnaHoBa reHeparHe perynayuje
rpaheBuHCKoOr nogpydja

NpaHuya rpakeBuHCKOr nogpydja
= AyTtonyTt
—==== Kopugop ayTo nyta

MaructpanHe caobpahajHuye
--=====:  Kopugop maructpanHe caobpahajHuue

Ynuye 1. pega

———— KenesHuuka npyra

MNP rpaheBuHcKor nogpyyja

MoBpLMHe BaH rpaheBUHCKOr nogpy4ja
Koje ce cnpoBsoge Yy cknagy ca nornassrbem 3.1

Izvod iz grafickog priloga ,,Podrucja dalje planske razrade”




"MPC "TIAUHCKA CKEJIA®

TO*bOPYA 3"

P

5.1. FTEHEPAJIHA PEWEHA CUCTEMA CHABJEBAHA
TOMNIOTHOM EHEPIT¥JOM, FACOM

U HA®THUM JEPUBATUMA
o} MocTojeha Tonnaxa
(@] [MnaHupaxa TonnaHa

MocTojeha rpejHa nogpy4yja TonnaHa

lMnauupaHxa rpejHa nofpy4ja TonnaHa

MnanupaHu BaHrpajCcKv TONMoBoA

[MocTojeka rnaBHa MepHO-perynayvoHa
ctanuya (TMPC)

[MocTojeha Komnpecopcka cTaHuya
racHor pasgentor 4sopa (KCI'PY)

MnaxupaHa rnasHa MepHo-perynayuoHa
cranuya (TMPC)

MnaHupaxu MarucTpaniu
racosog (p=50 6ap)

MocTojehn marucTpanyu
racoeog (p=50 6ap)

[MocTojetin passogHu
racosof (p=50 6ap)

MocTojeha cknaguwTa ropusa u
TeyHor HapTHor raca

yeHTtap TepmuHan "beorpag”

MnaxupaHy NpogyKToBO4

[paHuya nnaxHa

O

o

=

e~

5

{

" lMnanupaxu cknaguwHo AUCTpubyTUBHN
oy

e [ paHuya NpocTopHe 30He

[paHuya ypbaHUCTUHKUX LenuHa

XX Bpoj ypbaHucTudKe LenuHe
"paheBuHcKo nogpyyje

Boge u BogHe noBpwuHe

Izvod iz grafickog priloga ,,Generalna resenja sistema snabdevanja toplotnom energijom, gasom i naftnim derivatima*“
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5.2, TEHEPANIHA PELLEHA CUCTEMA CHABEBAA

EHEPIAJOM

ENEXTPHYHOM
W TENEKOMYHUKALMOHWM YCITYTAMA

MocTojetn Hagzemun sog 400 kV
Mnannpann Hagsemsu sog 400 kV
MocTojehn HagzemHn sog 220 KV

Mocrojetu Hagsemnn sog 220 KV (amewra ce)

Mnawnpann Hagsemuw sog 220 kV
MocTojetn Hagsemun sogq 110 kV

MocTojetwm Hagsemtn sog 110 KV (wamewra ce/kabnupa ce)

Mnanumpany vagsessu sog 110 kV
Mocrojekn nogaemun sog 110 kV

MocTojehn nogzemnun sog 110 KV (yxuaa ce)
MNnauvpanm nogsemun sog 110 KV

Mocrojeha TC 400/220 kV
Mnavupama TC 4001110 kV
Mocrojeha TC 220/110  kV
MocTojeka TC 110/35 KV
Mnamupana TC 110/35 kV
MocTojeka TC 110/35/10 kV
Moctojeha TC 11025 KkV (EBIM)
Mocrojeha TC 110/10  kV

Mnawwpana TC 110110 kV

Mnanmpanm KoprAaopH onTrHKkmx Kabnosa
MocTojehun KoprAopM ONTHHKKMX Kabnosa

Mocrojeha rnasHa TK YsopuiwTa

Ipamuya nnana

[pawnya npocropHe 3oue
[paunya ypoauncTHHKuX Yenuia
Bpoj ypbaHucTruke uenuHe

'paheanHcko nogpyyje

Bope u sogHe noBpumHe

Izvod iz grafickog priloga ,,Generalna reSenja sistema snabdevanja elektricnom energijom i telekomunikacionim uslugama“




LIC "OBYA”

5.4. TEHEPANHA PEWEHA CUCTEMA KAHANUCAHKA
ATMOC®EPCKUX U OTNAQHUX BOAA

.......... [paHuye kaHanusaynoHux cucrema
MNocTojeha kaHanuaayuja oTNagHUx Boga

lMnanupaxa kaHanuaayuja oTnagHux sBoga
MocTojeha KaHanusayuja aTmocdepckux Boga

MnaHupaxa kaHanusayuwja atmocepckux Boga
MocTojeha kaHanuaayuja onwTux cucTema

[MnaHupaHa kaHanuaayuja onwTux cucTema

MocTpojere 3a npeunwhasarbe 0TNAAHUX BoAa
Petenauje

MocTojehe upnHe cTaHule oTNagHWX Boga
lMnanvpare LpnHe cTaHuue oTnagHux Boaa
MocTojehe YpnHe cTaHuye KUWHUX U OTNagHUX Boga
[MnanvpaHe UpnHe CTaHuLe KULWHUX U OTNaAHUX BoAa
MocTojehe ypnHe cTanuye aTmoctepckux Boga
lMnaHupaxe ypnHe cTaHule aTMocgepckux Boga
MNocTojehe ypnHe cTaHuye onwTux cuctema

MnaxupaHe UpnHe cTaHuLe onwTUX cuctema

JlokanHo noctpojerbe 3a
npeuynwhasare 0TNagHWX Boga

[panuya nnaxa

paH1La NpoCcTopHE 30He

MpaHuLa ypbaHUCTUHKUX LenuHa

;gH‘ uoooo@@oolﬂﬂ%“”i

Bpoj ypbaHucTuyke LUennHe
[pakesuHcko nogpydje

Boge v BogHe nosplunHe

Izvod iz grafickog priloga ,,Generalna reSenja sistema kanalisanja atmosferskih i otpadnih voda“




Mnanupane akymynauwe v perosanie
Menuopaymosa ypnHa crasmya
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30 POKOMCTRYKLMY W N3rpagiey
— MocTojeha perynayvja BogoToxa
MNnanvpana perynaymja BogoToxa
MocTojehe akymynaywe
MNocrojeha kasancka mpexa
MnaHMpaKa KaHancka mpexa

soay pexa Case u [lynasa
Opabpambesn HACUN NNEHWPaH

Perynauwona nwinja aa many
Opbpambenn Hacun

7. BOJE W BOANE NOBPWMHE

Ipaunya crmsa

LUnpa rpaswya npuobana
BOAIOIAXBATHA NOAPY\LIA
CA MENOCPEAHWM JALITHTHAM JOMAMA

i
HHHH

Tepenn anysnjantiux PasHn KOjU Cy YTROXeHH
BUCOKMM HMBOOM NOG3EMHWX BOZE W

NOBPLIWHCKUM BOgaMA

Mospemeny NOBPWMHCKW BOJOTOK

Yixa 30Ha canmmrapie saunre

[: Lwpa J0ma CarmTapHe SalTire
Cransm nOBPLMHCKK BOJOTOK

Hexantupanm naeop
Mojasa TepuoMuHepante Boge
Q  3aapena

L{esacTn GyHapw
KanTtwpaxu nasop

Penw Gyrapn
Wasopuwra

)
NOJABE
N
-
£l
.
v

PACNPOCTPAMREIE XWIPOrEONOWKMNX PECYPCA Y

OKBWPY CWCTEMA XI'TC

n wrsynxkosa ca Corbicula fluminalis

A1-XuApDOreoTEPMANHA PECYPCKY Y OKBUDY NECKOBa
A2- XMAPOraoTepMantn PECYPC ¥ OKBUPY NBcKoBa

KBApTapHe CTapoCcTH

-------

--------------------------------------------------------
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

s
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-------------------------------
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Sine”

Izvod iz grafickog priloga ,Vode i vodne povr



C4 - lzvod iz Plana generalne regulacije gradevinskog podruéja sedista jedinice lokalne samouprave — grad Beograd (celine | = XIX)
(»Sl. list grada Beograda“ br. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 i 27/22)

ImmEEy  rpasua Nnada resepanye perynausje

rpamiua Ypbianucruakor npojexTa

rpaHuLa ypOoaHuCTUUKe LenuHe

rpaHuLa xaractapckux omwTuHa (K.0.)
- rpaxuLa OnLwITHMA
cnpoBoherse HenecpesHoM NPMMEHOM Npasuna rpalea

CrpoBOTEt:e HENCCPEAHOM NPUMEHOM NP3BUNE rpafietha-3eneHe NoBpuwnHe

cnpoBofjere HeNnoCpesHOM NpWMEHOM Npasuna rpafierba, M3panom
ypOaHuCTUIKar npojexTa

cnpoBoferse Ha ocHoBY Baxeher Nana fetarse perynayuje
onposoljerse Ha OCHOBY NPEUCNMTAHOT NNaxa AeTamkke paspaae (AYN, P)

ofage3sa u3pafa NNaKa aevarHe perynauvje

rpanmue W kaprorpadocm Gpojesw Bawehux NNaHoBa AETarke paspane

rpannye w kaprorpad oy Gpojesn Baxkenux HHOPACTPYKTYPHIUX NNaHoBa K
nnaHesa caobpahajHux Kopwaepa y TyHeny

NOAPYYja 33 HENOCPEHY NPUMeHy Npasuna

IEEmEmEE  rpaduya Nnada resepande perynagmje

pERanaw  TPaHMUR YpOaHWCTWMKOT NpojexkTa

rpaHnLa ypOaHUCTUUKE Lenume

— e [DAHALE KATECTAPOKMX ONWTHHE (K.O,)
_— e (pAHMUS ONWLTHHS

8 e o [pAHALA CPEALE M NEPUDEPHE 30HE
3JENSHE NOBPIUWME

Mpexa caobpahajHuua

BOAEHE NOBPLLMHE

OCTane 3enNenE NOBPWINHE

C4 - 30Ha NOPOAMHHON CTAHOBAK - CAHALM]A HennNaHCKK hopMupannx
Gnoxosa

C10 - 30H3 CTEHOB3#:3 Y HOBMM KOMNIEXCHMa
M1 - npuepeare 3oHe

N2 - 30Ha NPUBPEAHO KOMEPUMJANHE ABNATHOCTH

{1 TR

Izvod iz grafickog priloga ,Podela na zone sa istim pravilima gradenja“



rpariua Nnaxa reqepante perynawie

rpara YpGarscrvwukor npojexTa
rparya yplarionnke uenime

FPaHMLa KATACTADCMX onwTwa (KO0.)

R

FPAHALA ONWITHHA
BGnovaam

DAREHE NOBRWINE
mpea caobpahajmua

necrajehia TpastcdopMaTopoa crariga 110/35 kv

r paria TpancchopMaTopoe crasmua 110/35 kY
nnakMpasa Tpasodopraropod crasvua 110/10 kV

necrajehia TpancdopMaTopom crariga 35/10 kV

\ ! 35/10kV
\"v - T 10/10 kv AAAHNpAHa TRIHCEOPMATORCKS CTaNMUS

BEEN NnasMpaKy Hansen sog 110 kY
nocrojefm raguenns nog 110 kV
nnarpase nogsaven sog 110 &V

nocTojel HagzenHe Boq 35 KV

nocrajefu nagenn nog 35 kY ( a co/walrmpa oe)
AASHHpand Hagsemid sog 35 &V

Nrasmpaks NofaerHn sog 35 kY

JINETDDD =R =AL

nocrajefm noasemmi sog 35 kY

nocrojahu nogeemis sag 35 &V (mamewra ce)

!i

Izvod iz grafickog priloga , Elektroenergetska mreza, objekti i kompleksi®

ummmEe  rpasuua MNnasa redepanHe perynauuje

o S0 (e i —— rpaHuua YpbaHucTuukor npojekrta
— TDAHWLE YPOSHMCTHYUKE LENMHE
————  [PaHHLa KaTacTapckux onwruHa (K.O.)
—— - TPaHWALA OMWTHHA

6nokosu

BO/IEHE MOBPLIKHE

Mpexa caobpahajunua

nocrojehn kaHan

nocrojehu kaHan-ykuaa ce

nnanupanm KAHAT

Izvod iz grafickog priloga ,,Uredenje vodotokova“



rpasvua MNMnaHa reHepanHe perynauuje
---------- rpasuua YpbaHUCTUYKOr NpojexTa
rpaHuua ypbaHucTuyke uenuHe
rpaHuua KaTtacrapckux onwTtuHa (K.0.)
rPaHVLA ONWTUHA

6nokoeu

BO/iEHE noBpLUNHE

Mpexa caobpahajHuua

BOAOBOAHA MPEXA W OBJEKTU

E noctojehu sogosoa
E NNaHMpaH BOAOBOA

pmmmmE  rpasvua MNnana reHepanie perynauvje
---------- rpanuua YpbaHucTvuKor npojexTa
— [PaHWUA YPOAHUCTUUKE LiENUHE

—ie——  [P3HMUA KaTacTapckux onwtrHa (K.O.)

—— == [PaHHUA ONWTHUHA

Bnokoeun

| ' BOJEHE NOBPLUNHE
' I Mpexa caobpahajHuua

KAHATM3ALUMOHA MPEXA W OBJEKTW

E nNaHupaHa KaHanuzaunja atmocdepckux soaa

E nnanupaxa KaHanusauwja oTnaagmMx Boaa

Izvod iz grafickog priloga ,,Kanalizaciona mreza, objekti i kompleksi“



OCTANG 3ANENE NOBPUINE
- OCTANE 38NEHE NOBPLINNE - SAWTUTHN 34NeHN Nojac
FEE]

OCTANG 3ANAHE NORPWMHE ~ IRUTUTHS F0H3 3SPOAPOMI

NOBPLUMHE JABHE HEMEHE
[ soasee nospunse

JABHE 3ENEHE NOSPLUWHE

- -
.

38NeHE NOBPWHHE ¥ Npuobany

o y nocrojehem orsoperom crambernom Gnoxy
SAWTHTHA 3ENEHK NOJAC
IRNEHM KOPMACD

wyma

vemmeE  rpanga Maarka renepanie peryragpge
messsmsses  [PAHWLE YpOarmcTiaor npojexTa

rpAUR KaTacTapcoo onwrwea (K.0.)
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33XTEBA]Y HACUN3HR TepeHa A0 KoTe 72.50 MHB.
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K
P @1 w X AP AEXXIINIY. 4. A o .,x. wapany MAP.
s - ;El m—.: YA N LI YRS A
P Y Y
A A e AR A :ﬁr’ﬁ R A

g, VALY,
ey 7 :a_ v : v_ v‘ W TR, ' mﬁ / NERCNEKTHE-E NOKALMEE 38 KOpPI reOTepMan-e exepryje

it %&% p
A e e R

AAAAL), LA (NI RNV NA
O ‘

Izvod iz grafickog priloga , InZenjerskogeoloska kategorizacija terena”



pmmmme  rpaduua Mnaxa redepanye perynaymje
sessssssss  [PaHALA YPDAHUCTUUKOP NPOjEKTA
rpaH1ua Katactapckux onwrtuHa (K.0.)

——— rpanKua onwTHuHa

o

- ap2- npawvHe W NpawMHacT  necak , Yecto  CTpaTUdUKOBaH

- at?- tepace penatmsHe  sucuHe  7-12 m (t1), 25-35 m (t2) i 50-60 m
(t3) wm3rpalleHe o4 WbYHKAa ,necka . anespura

Izvod iz grafickog priloga , InZenjerskogeoloska kategorizacija terena”



C5 - I1zvod iz Plana detaljne regulacije privredne zone uz Severnu tangentu severno do naselja Ov€a, gradska opstina Palilula
(,SI. list grada Beograda“ br. 102/19)

B /W B rpasvua MNnaHa

rpaHMUa KaTacTapcke napuene

perynauuoHa nuHuja

A O3HakKa LuenuHe

Mi-1uMNi-2  O3HaKe 30Ha

m nnaHnupaHu MENNOPaUUOHN KaHanu

| " K"'mm' W8 V777 3auesmenm memopaunon Kaamm

- 3€eneHe nospLluinHe
[\ ~

35 - 3aWTUTHK 3€NeHn nojac
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Izvod iz grafickog priloga ,,Planirana namena povrsina“



rpaHuua MnaHa

perynauvoHa nuHuja
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rpah)eBUHCKa NuHUja

O3HaKa uenuHe

ni-1mni-2 O3HakKe 30Ha
3 MaKCUMasiHU UHAOEKC 3ay3eToCTU
MakKC.B.B. O3HaKa MakcuMasnHe BUCUMHe BeHUa objekTa
Makc.B.cC. O3HaKa MakcuMasnHe BUCMHe cneMeHa objekTa
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TaykKa npenoma rpaHuue Katactapcke napuene
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O3HAKE MOBPLUMHA JABHUX HAMEHA

Bl BOZHa MOBpLUMHA
ouc dekanHa LUpnHa cTaHuua
35 3alUTUTHM 3eNeHM nojac
2:'-_'._ 3,2_'-_'-_':':':'; nocrojehu MenuopaumoHn KaHanu
W NNaHMpPaHN MeNMoPaLIMOHM KaHanm
%
7%

3aUeB/beHN MENMOPALIMOHN KaHam
Izvod iz grafickog priloga ,,Regulaciono-nivelacioni plan sa analiticko-geodetskim elementima za obelezavanje”



B B B rpanaua Nnaxa

PEryNaumona NuHnia

...... rpahesuHcxa nuHKja

A 03HAKA NPOCTOPHE LENHHE

; NOCTOJENM MEIMOPALIMONH KaHaNH
\l l \ l \ I NASHWPAHW MENNMOPALMOHK Xasanu

W 3AUEBHEHW MENVOPSUMOHN KaHann

~MHppacTpyKTypa-
F===3  mawwom somoon
E nnakvpada Gexanka kaHammsaumja

E nnaumpana armocdencxa kamsanusaumja
nnanvipasu cenaparop atmocdepckx Boga (ypehaj 3a npesmwhasare)

[: 3aWTWUTHW Nojac Haa3emHor Boaa 110 kV

' \ E nocrojehst Hansemkm Boa 110 kV
l' \ a4 Al \ E NNGHMPAHK NOGIEMHH BOROBK 35 KV
\ I \ I X | Anaumpana cnoSoavocTojeha TC 10/0,4 kY - 3a notpete JO
: \ i :
..\

A\ \" \ ‘.‘ - \ ", | E NNaHKUparn NoAIeMHn/Haa3emHu sogoen 10 kV, 1 kV 1 JO

‘L \

\
1

nocTojehu noasessin soa 10 KV
E nocTojehu nogaesmnv soa 1 kV
E nocrojehw cTy6 10

E NNEHNPaHa TK Kasanuzaumja
E nocrojena Tx kamanusaumja

E NNAHUPAHN HenuiHn AncpnByTHeHK racoson (p=6+16 bar-a)

E NNaHUPAHN NONWETHNEHCKN racoso (p=1<+4 bar-a)

E nocTojehe uHCTanaumnie
E NNAHNPaHe WHCTanaumje
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Izvod iz grafickog priloga ,,Sinhron plan®
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Izvod iz grafickog priloga ,,Plan gradevinskih parcela sa smernicama za sprovodenje”

B W B rpanvua MNnaHa

rpaHmua katacrapcke onwrtuHe (K.0.)

rpaHuua rpahesuHcke napuene

03HaKa uenuHe

ni-1u4N3-2 0O3HakKe 30Ha

II] TauyKka npenomMa rpaHvue KaTtacrapcke napuene

: NoBpILMHE jaBHe HameHe

O3HAKE NOBPLUMHA JABHUX HAMEHA

ll BOAHA NOBPLUMHA
-‘DU.C upnHa CraHuua

[l rpahesuHcKa napuena caobpahajHuue

[CAO-1]| rpahesuncka napuena caobpahajimue Koja je Aedummcana sakehnm nnanoM

[CAM-1]| rpaheewncka napuena noctojehe caotpahajiuue
(I)LI,C-l rpahesvHcKa Napuena upnHe craHuue

[3115-1]| rpaheswrcka napuena sawmTHor 3enewor nojaca

CMEPHWLIE 3A CNPOBOBEHSE MJTAHA

rpaHvLa 30He 33 U3paay jeanHCTBeHor
npojexTa napuenauuje u npenapuenauuje



C6 - Izvod iz Plana detaljne regulacije za saobrac¢ajnicu Severna tangenta od saobracajnice T6 do Pan€¢evackog puta - sektor 2 (deonica od Zrenjaninskog puta - M 24.1 do
Pancéevackog puta M 1.9), (,SI. list grada Beograda“ br.24/10)
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BO3HA TPAKA

PA3JIENIHA TPAKA
UBUYHA TPAKA

SAYCTABHA TPAKA

FeomeTpujcku nonpeyHe npodwn 18 - 19

auga CT

Izvod iz grafickog priloga 3d ,,Regulaciono-nivelacioni plan za gradenje objekata i saobracajnih povrsina sa analiticko-geodetskim elementima za obelezavanje i popre¢nim profilima
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Izvod iz grafickog priloga 8d ,,Sinhron plan“

NErEHAA:

-85-8-8-8 AN

............ ws PEFYNALMOHA NUsBUA
| TPACA NO TEPEHY

— — — — — —

- F - é

MNARMPAHWU NPOIMTYCT MENMPALIMOHOI KAHATIA
MIAHUPAHA BOQOBOOHA MPEXA

MTAHUPAHA GEKATIHA KAHANTM3ALMIA
MNAHUPAHA KULLHA KAHANMBALIMIA

KOPUOOP LUMPUHE 10 m 3A MTYTHW KAHAN
MNIAHUPAHW MESWOPALIMOHK KAHAN

NOCTOJERM EN, BOAOEU 1 kV, 10 kV 1 30
NOCTOIERA HAIBEMHM EN1. BOAOBK 1 kV u 10 kV (yxupa ca)

é
-~ S 75 NOCTOIERY HAIZEMHY EN. BOJIOBA 110 KV

BO3HA TPAKA

PA3/IENHA TPAKA
UBUYHA TPAKA
3AYCTABHA TPAKA

wammo

NAHUPAHM EN. BOAOEM 1 kV, 10 KV « JO
TPACA MIAHWUPAHUX EN. BOAOBA 35 kV
TUIAHMPAHA TC 10/0,4 KV

NOCTOJERA TK BOL08M

NNAHKPAHU TK BOAOBM

NIAHAPAHU [PAZLICKM [ ACOBOAL (p=6+12 bar-a)

MTAHMPAHE UHCTATALWIE Y NPODANTY

1) ey enaend |




C7 - 1zvod iz Plana detaljne regulacije dela Zrenjaninskog puta sa kontaktnim podruéjem, od kanala Sebes do saobracéajnice Severna tangenta, gradska opstina Palilula,
(,SI. list grada Beograda“ br. 59/24)

g

nerexja:

15

= HOBAZ 10ss
%

T 4 rpaHuua MNnaxa

e 177 :

perynauvoHa nuHuja

LI
rpaH1La 30He
|

o3Haka bnoka

M 6 03Haka 30He

Frrrrrrr  DAUMKNMCTHYKA CTasa

@G/CHTPAM O3Haka cTajanuiuTa jaBHOT rpafcKor Npesosa

. : mpexa caobpahajuuua
15

e

) {

—

‘n.r“’

(+| nnaxupaHu apsopen

P

L

3eneHe NoBpLUMHE y perynawumjy ynuue

"1z
"oray

& MOBPLUWMHE JABHWX HAMEHA

BlM-1,2 u 3 - BoOHE NOBPLUWHE

[CTooo0] MEnMopauMoHM KaHan y okeupy rpafeBuHcke napuene

o] caoBpahaje noeplunHe C2 nedmHucade MNnaHom aetarsHe perynauwvje 3a
caobpahajuvuy CesepHa TaHredTa og caobpahajuuue T6 go MNaHdyesauxor
nyTa-cexktop 2 (geoHuua of 3perwaHuHckor nyTa - M 24.1 no Manyesaukor

nyta M 1.9), ("Cnyxbenw nuct rpana Berpapna", 6p. 24/10)

JeneHe NOBpPLWWHE
305 - 3aWTUTHKM 3eneHun nojac
NoBPLUMHE 33 MHPACTPYKTYpHE objekTe u komnnekce
®LUC - dekanHa upnHa cTaHuua
CEN-1,2,3 n 4 - cenapatop
TC-1 u 2 - TpaHcdopmaTopcKa cTaHuua

NOBPWWHE OCTANNX HAMEHA

& KAHAN40-58.2 § oo MELLOBUTK MPAACKM LIEHTDK
M6 - 30Ha MELLOBMTUX rPaACKWUX LIEHTapa Y 30HW HUCKe CNPaTHOCTH

e em—— I "oceuvve 2 ovepurianke canpiaie

%? — e K4 - 3oHa npatehux komepumjanHux cagpxaja

| ' o NOBpLUMHE 33 NPUBPEOHE 30HEe ‘

% | : N2 - 3oHa NnpuBpeaHO KOMepUWjanHe AenaTHOCTK
2 B B AT A AL WY N R YR e Y ey T ) e g e A G R A g

Izvod iz grafickog priloga ,,Planirana namena povrsina“
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Izvod iz grafickog priloga ,,Regulaciono-nivelacioni plan sa analiticko-geodetskim elementima za obelezavanje”

nereHga.

MaKC.B.B.

@FEC 1 TPAM

rpanuua MNnaxa
perynauvoHa nuHuja
rpaHuLa 30He

rpafileBMHCKa NWHWja
03Haka bnoka

03HaKa MakCMManHe BUCMHe BeHua objekTa

DUUMKNMCTHYKA cTas3a

03HaKa cTajanqiuTa jaBHOr rpafckor Npesosa
Mpexa caobpahajHuua
nnaHipady aopeopen

3ENeHe NoBPLUMHE Y perynaumju ynuue

MENUOPaLMOHK KaHan y OKBupy rpafieBuHCKe napuene

caobpahajHe noeBpwwuHe C2 peduHucane MNnaHom getarsHe perynauuje 3a
caobpahajuuuy CesepHa TaHreHTa on caobpahajHuue T6 oo MavdeBadkor
nyTa-cekTop 2 (aeoHuua of 3pewsaHnHckor nyta - M 24.1 no MNan4eBaykor
nyta M 1.9), ("Cnyxbenun nuct rpaga berpana”, bp. 24/10)

O3HAKE NOBPLUWHA JABHUX HAMEHA

BM1.2u3
3ns

TC1u2

BOOHE NOBPLUWMHE - KaHan

3ALUTUTHW 3ENEHW nojac

CEM1,2n3 cenapatopu

TpaHccopmaTopcke cTaHuLe

O3HAKE 30HA OCTANWX HAMEHA

M6

K4
nz

30Ha MELWOBWTOr rpagckor ueHTpa

30Ha npaTtehux komepuujanHux canpxaja (CCIN)

30Ha NPUBPEOHO-KOMEpUMWjanHMX 4enaTHOCTH

30OHE 3AWTWUTE NMPOCTOPA N OCHOBHA Or'PAHUYEHSA U3IrPAOHSE

3aLITUTUHK Nojac NnaHupaHor HagsemHor soga 110 kV
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Izvod iz grafickog priloga ,,Sinhron plan®

-UH(pacTpyKkTypa-

“ MEnMopaUMOHK KaHan

noctojefin BogoBog

nocTojefin BogoBOA - YKMOE Ce

NNaHHpaniK BoJoBoa

nocTojeha hekanHa kaHanu3auuja - yrnaa ce
NNaHWpaHK heKanHy KonNexTop

NNaHKpanda hekanHa kaHanuauuja

nocTojeha atMocdpepcka kKaHanuaauwja

nocTojeha aTMocipepcka kaHanu3auwja - ysMaa ce

nnasvpada atmoctepcka KaHanuiauwja

nnaHuMpaHu cenapatop atmocdepokus Boga
(ypehaj 3a npeunwfasaime )

3ALWTHMTHHK NOjaCc NNanMpasor Hagsemdor soga 110 kY

NNaHWopaHy HagaemHy sog 110 k-
npegmeT nocebror MP-a

nnadvpada TC 110735 kY

nnaxwpada TC 3510 kv

MNxT(C| nnasmpanm Gpoj TC 10/0,4 KV y Gnoky
nnaxuwpana cnobogHocTtojeha TC 10/0,4 kV
NNaHWpadu nogsemHn sog 35 kY

noctojehin nogseman sog 10 kY

nocTojefin nogaemun sog 10 kV - yrompa ce
nnasvpandy nogsemdn sogosn 10 kV, 1 kV wn JO
nocTojefin nogseman sog 1 kWY

nocTojefin nogaeman sog 1 kY - ykmpa ce

nocTojefin Hagsemuw sog 10 kV - ykupa ce

IARDDDDRRRE (L

nnaHupada BazHa cTaHuua

NNaHKWpaHda TH KaHanusauvja

nocTojeha Tk kaHanusaumja - yknaa ce

nocTojefin onTuykK TE KaBn

nocTojefin onTudkK Te kabn - ykuaa ce

noctojefiv apmupann Tk kabn - yenaa ce

NNaHMPaHK NONMETUNEHCKW OMCTPMGYTMEHK racosog p=1+4 Gap

NASHWPEHKW YENHYHIN AUMCTPHEYTUEHK racoeog p=6+16 Gap
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Izvod iz grafickog priloga ,,Plan gradevinskih parcela sa smernicama za sprovodenje”

nereHpa:

BB B rpanvualnaxa

M&E

K4

nz

rpaHuua rpafleBrMHCKe napuene
o3Haka 6noka

30Ha MeLIoBWTOr rpaackor ueHTpa

3oHa npartehux komepuwjanHux cagpxaja (CCI)

30Ha NPUBPEOHO-KOMEPLMjanHUX 4enaTHOCTU
Tauka npenoma rpaHuLe kaTactapcke napuene

NoBPLUWHE jABHE HAMEHE

O3HAKE NrPABEBMHCKWX NAPLIENA JABHUX HAMEHA

BIl-1

([CAO-1

CA-1
35

TC-1

rpahjeBMHCKa Napuena BOAHE NOBpPLUMHE

rpafhesnHcke napuene cacbpahajHe noBpwuHe C2 nedwvHWcaHe
MNnaHom getarcHe perynauuje 3a cao6pahajuuuy CeBepHa TaHreHTa
on caobpahajHvue T6 oo MaHuyeBaukor nyTa-cekTop 2 (AeoHuuUa oa
3perwanuHckor nyta - M 24.1 go Nanyesadkor nyta M 1.9),
("CnyxBeHwn nuct rpapa berpaga”, 6p. 24/10)

rpafjeeuHcKa napuena caobpahajHuue

rpafieBMHCKa Napuena 3awTUTHOr 3eneHor nojaca

rpafieeMHCcKa napuena TpaHcopmaTopcke CTaHUuLe

30HE 3AWITUTE NMPOCTOPA M OCHOBHA OrPAHUYEHSA M3ITPAOHSE

3alITUTUHK Nojac NnaHupaHor HagsemHor soga 110 kV



USLOVI NADLEZNIH INSTITUCIJA | PREDUZECA



USLOVI NADLEZNIH INSTITUCUA | JKP

institucija poslato dopis broj nas broj
Ministarstvo od!a-rane RS 310-00-UTD-031-
1 Sektor za materijalne resurse 44/2022-028 od 10719-2 od 1054 od
Uprava za infrastrukturu 25.07.2023. 08.08.2023.
Y . 23.06.2023.
Biréaninova 5, 11000 Beograd
310-00-UTD-031-
5 Ministarstvo zastite Zivotne sredine 44/2022-026 od 350-01-00095/2023- 1053 od
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd 03 od 11.07.2023. 08.08.2023.
23.06.2023.
310-00-UTD-031-
3 Direktorat civilnog vazduhoplovstva 44/2022-011 od 4/3-09-0209/2023- 933 od
Skadarska 23, 11000 Beograd 0002 od 11.07.2023. 20.07.2023.
23.06.2023.
"Infrastrukt zelezni ije", AD
n ras' ru' 'ura ie ezvnlce S'rvbue za 310-00-UTD-031-
4 upravljanje javnom Zeleznickom 44/2022-008 od 3/2023-941 od 1100 od
infrastrukturom 10.08.2023. 18.08.2023.
. 23.06.2023.
Nemanjina 6, 11000 Beograd
310-00-UTD-031-
5 JP "Srbijagas" 44/2022-025 od 06-07-11/1944/1 od 1070 od
Aut t 11, 11070 Novi B d 31.07.2023. 11.08.2023.
S S B 23.06.2023.
310-00-UTD-031-
6 Zavod za zastitu prirode 44/2022-015 od 03 br. 020-2480/2 od 1014 od
J ka 35, 11070 Novi B d 21.07.2023. 27.07.2023.
apanska ovi Beogra 93.06.2023.
P "Putevi Srbije" 10-00-UTD-031-
7 ;ulevztelrrlasljr: ZTeksandra 282, 11000 3440/20(?;2J ozz? 2d VIl 853-13902/23-1 934 od
’ i od 17.07.2023. 20.07.2023.
Beograd 23.06.2023.
EMS 310-00-UTD-031- 130-00-UTD-031- 940 od
8 Direkcija za aset mendZment 44/2022-030 od 919/2023-001 od 20.07.2023
Vojvode Stepe 412, 11000 Beograd 23.06.2023. 08.07.2023. T )
"Elektrodistribucija Srbije"
ektrodistri .ucu.a .r' ije . 310-00-UTD-031-
Sektor za planiranje i investicije Beograd 01110 NS 3114/23 od 1069 od
9 = B 44/2022-013 od
Sluzba za energetiku 93.06.2023 10.07.2023. 11.08.2023.
Gospodar Jevremova 26-2811000 Beograd o '
310-00-UTD-031-
10 ETV Emisiona Tehnika i Veze 44/2022-014 od 2567/23-1 od 906 od
Kneza Viseslava 88, 11000 Beograd 03.07.2023. 13.07.2023.
neza visesiav 2 23.06.2023.
"Telek ija" 10-00-UTD-031-
relekom Srbija" ad 310-00-UTD-03 279563/2-2023 od 936 od
11 Direkcija za mreZu, Sektor za EOM 44/2022-029 od 23.07.2023 20.07.2023
Takovska 2, 11000 Beograd 23.06.2023. T ) T )
310-00-UTD-031- NM_444000/iz-
1 | Naftnaindustrija Srbije” ad 44/2022-027 od do/001448/20£§ od 939 od
N fi 12,21 Novi 20.07.2023.
arodnog fronta 12, 21000 Novi Sad 93.06.2023. 12.07.2023. 0.07.2023
Gradska uprava Grada Beograda
Sekretarijat za saobracaj 310-00-UTD-031- IV-08 br. 344.5- 1013 od
13  |Sektor za planiranje saobracaja, Odeljenje za 44/2022-010 od 534/2023 od 27.07.2023
planiranje saobracaja 23.06.2023. 10.07.2023. o '
27.marta 43, 11000 Beograd
Gradska uprava Grada Beograda 310-00-UTD-031- XXXIV-03 br. 346.8- 1215 od
14 |Sekretarijat za javni prevoz 44/2022-009 od 41/2023 od A
27.marta 43-45, 11000 Beograd 23.06.2023. 31.08.2023. e )
IIB 2 H R 1]
JKPV eograﬁskn vodovod i k?nallzaC|ja 310-00-UTD-031-
15 Sluzba tehnic¢ke dokumentacije 44/2022-006 od A-505/2023 od 1135 od
Odeljenje za vodovod 18.07.2023. 29.08.2023.

Kneza Milosa 27, 11000 Beograd

23.06.2023.




JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"

310-00-UTD-031-

Sluzba tehnic¢ke dokumentacije D-231/2023 od 1136 od
16 L L 44/2022-007 od
Odeljenje za kanalizaciju 23.06.2023 24.07.2023. 29.08.2023.
Kneza Milo3a 27, 11000 Beograd R ’
310-00-UTD-031-
17 JKP "Beogradske elektrane" 44/2022-019 od RI-50504/23 od 941 od
Savski nasip 11, 11000 Beograd 17.07.2023. 20.07.2023.
23.06.2023.
310-00-UTD-031-
13 JKP Beogradput 44/2022-018 od V br. 26804-1/2023 od 1289 od
Dragoslava Srejovica 8a, 11000 Beograd 04.07.2023. 22.10.2024.
23.06.2023.
310-00-UTD-031-
19 JP Zelenilo Beograd 44/2022-023 od 14049/1 od 1049 od
Mali Kalemegdan 8, 11000 Beograd 01.08.2023. 07.08.2023.
23.06.2023.
310-00-UTD-031-
20 JKP Gradska ¢istoc¢a 44/2022-021 od 9318/2 od 884 od
Mije Kovacevica 4, 11050 Beograd 28.06.2023. 06.07.2023.
23.06.2023.
JVP "Srbijavode" 310-00-UTD-031- 486 od
21 VPC "Sava Dunav" 44/2022-017 od 1915 od 12.02.2024. 09.04.2024
Brodarska 3, 11070 Novi Beograd 23.06.2023. T )
Z sti ika kul 10-00-UTD-031-
. Bae\(l;ilaz:azastltu spomenika kulture grada 3440/20(?2;' Olé)zd 62-281/2023 od 1326 od
06.07.2023. 03.10.2023.
Kalemegdan Gornji grad, 11000 Beograd 23.06.2023.
310-00-UTD-031-
JKP "Beogradski metro i voz"
23 44/2022-020 od
Svetozara Markovica 38-40, Beograd / °
23.06.2023.
310-00-UTD-031-
Kp " lienie"
24 ! Jivno osvetljenje 44/2022-022 od T3688 od 29.06.2023. SERICR
Ustanicka 64, Beograd 06.07.2023.
23.06.2023.
Direkcij devinsk ljiste i 310-00-UTD-031-
i 07.07.2023. 13.07.2023.
Njegoseva 84, 11000 Beograd 23.06.2023.
AG Institut Novi Sad zaveden mejl
26 . . . 937 JD od 20.06.2023. 975 od
Veselina Maslese 54, 21000 Novi Sad
25.07.2023.
P "Putevi Srbije" 10-00-UTD-031-
29 :?,ulevl;trelrrlasljr: Z(Ieeksandra 282, 11000 3440/20(?23 052O zd VIl 953-20153/24-1 1271 od
’ i od 08.10.2024. 17.10.2024.
Beograd 25.09.2024.
310-00-UTD-031- d jl
Zavod za zastitu prirode 03 br. 021-2480/4 od zaveden me
30" |)apanska 35, 11070 Novi Beograd 44/2022-053 od 14.10.2024 975 od
2 ' 5 25.09.2024. e 25.07.2023.




Yygaru no 2028. rogute
Dyuxnuja 34 pea. 0p. 42
Harym: 20.07.2023. 1.
O6paljueaq: pc M.ITajaruh

PEITYBJINKA CPBHJA
MHUHUCTAPCTBO OABPAHE AKLVIGHAPCRO TPvITES
CEKTOP 3A MATEPHJAJTHE PECYPCE o e ey
VIIPABA 3A UHOPACTPYKTYPY emnere, T mmé 7
Bpoj 10719- o | Beoj | Apaa . wer —
9.5..dUL..2023 ... rommme (W Kee sl o
BEOTPA]J
OGaBemTeme y Be3u Y pOaHUCTHYKOT [IPOjeKTa
3a yBoheme JanekoBonay TC Beorpan 46
(36er), mocrasJspa
EJIEKTPOMPEXA CPBHUIJE a.n.
V1. Kueza Munomra 6p.11
11000 beorpan

Besa: 3axteB ,,EnextpoMperxa Cpbuje a.n. 6p. 310-00-UTD-031-44/2022-028 on 23.06.2023.
ronuHe

Ha ocHoBy Bauier 3axteBa, ckiagy ca taukoM 2. u 8. Opiayke o BpcTaMa WHBECTHULIMOHMX
objekaTa H IPOCTOPHMX H YpPOAaHHCTHYKHX IUTAaHOBA Of 3Hadaja 3a oxlpamy ("CiyxOeHu
rnacauk PC", 6poj 85/15), a mpema HOCTaB/bEHOj JAOKYMEHTaIMjH, obaBeinTaBamMo Bac Ja 3a
u3pany YpbanucTHUKOr NpojeKTa 3a yBohjeme manekoona 110 kV 6p. 1153 (TC ,,beorpan 7“ —
TC ,IlasueBo 2“) y nnanupany tpago cranuumy 110/35/10 kV ,beorpan 46 (36er)“, Hema
noceOHUX YCIIOBa U 3aXTeBa 3a Npuiarohapame norpedama onbpaHe 3eMibe.

OGpabusau ypGamucTuykor IMpojexTa je y obaBesu na y mpolecy H3paie NPUMEHH CBe
HOpMaTuBe, KpHUTEPHjyME M CTaHAapAe Y CKIaZy ca 3akoHOM O IUIaHHpamy H H3IPajmu
(,,Cnyx6enun rnacuuk PC”, 6p. 72/09, 81/09 - ucnpaska, 64/10 - YC, 24/11, 121/12 ,42/13 - VC,
50/13 - YC, 98/13 - VC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 — ngp.3axon, 9/20 u 52/21), kao u
CBHM TIOA3aKOHCKHM aKTHMa KOjH PEryIHINY PeIMETHY MaTCp_I:I;]'_}:.___‘

i

U3zpaheno y 1 (jeanom) npumepky,

YMHOXEHO y | (jeHOM) NpHUMEPKY U JOCTaBJHEHO:
— . Enexrpompesxa Cpbuje” a.nx.,
—ala
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~ I[onnconLﬁgpgj:‘}10‘-‘(_)_,0:_UII;I;):Q311f44?202'2'56'26"‘6‘ﬁ'23706.2023 obpatiiy cre ce MUHKUCTapCTBY
oz s TAUNTHTE JKHBOTHE Cpe/IHe.CA'3aXTEBOM 32 I0CTaBIbam:E YCN0Ba 3a yBoheme Aanekosoga 110 kV
6p. 1153 (TC ,,Beorpan 74X TC ,.Tlarueso 2°) y nanupany tpado cranuuy TC 110/35/10 kV

»beorpaj 46 (36er)“.-Hakon ﬁperilena Baller 3axresa 66apemrasamo Bac cieaehe:

[N

e VYpGaHHCTHUYKM NpojexaT 3a yohemwe aanekosoxa 110 kV 6p. 1153 (TC ,,Beorpan 7“ - TC

-~

,Manuero 2%) y nnanupany tpado cranmmy TC 110/35/10 kV ,Beorpan 46 (30er)“ je

ypaljen Ha ocHOBY Baxcehe nuaHcKe JOKyMeHTalMje. 3a MIaHCKy AOKyMeHTauujy je ypaheHa

cTpaTellka [polieHa yTHLja YKOJHKO je yTBpheno na fie GMTH 3HauajHHX HEraTHBHUX
_YyTHLaja Ha KUBOTHY CPEAIMHY yCIe]| heHe HUMIUIEMEHTaLHje.

&

e Kana cy y nutamy CeBeco MOCTPOjeHba, ONHOCHO KOMIUIEKCH KOjH 'Cy y ‘HAIIEKHOCTH

MHHHCTApCTBa 3alUTHTE JKMBOTHE  CpefiiHe, obaBelTaBaMo Bac Jia MHHHCTapCTBO Ha
OCHOBY JI0KyMeHarta Hi3Bemraj o Ge3beanoct u OGaBemITere ,B0M PErHCTap NOCTPOjersa
un ytephyje ¥ Boau eBuaeAuMjy o onepaTtepuma H CeBeco NOCTPOjEmMMa/KOMILIEKCHMA Ca
nosehaHoM BepoBaTHOROM HacTaHKa XeMMjcKOr yjeca WiM noeehasim mocieauuama Tor
yaeca, 360r mHXOBE JoKauuje, OnusMHE CIMYHMX NOCTpojema uaM 30or BpeTe
YCKIaJHIITEHHX OMAacHHUX MaTephja (.,aommHO edexar). Taxole, Ha OCHOBY OBHX
NoKyMeHara, MHHUCTapeTBO BOJM U Perucrap nocrpojera u yrephyje Céseco oneparepe u
TIOCTPOjerba/KOMITNEKCeE, yHje AKTMBHOCTM MOry H3a3BaTH XEMHjCKH Yyjec ca
NpeKOrpaHHYHNM MocaeuIama.

Tlopen MpeTXOIHO HABEASHOT, HA OCHOBY WiaHa 34 crap 1 Tauka 26 3aKona o 3awTHTH
KHBOTHC CpeauHe, MUHMCTapcTBO Haje ycnoBe 3a norpebe H3paje NPOCTOPHMX H
ypOaHHCTHYKHMX IU1aHOBa paju yTephuBama nojpyyja y kojuma hie ce AyropoyHo cadyBaTH
oxroeapajyhe ymamenoct usmely objekata y Kojuma je NpPHCYTHA HIM MOXe 6urn

-

—e
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B B
-npncy'n-la jenHa unH BMIIeE ONACHHX MaTepyja y KONMMYMHaMa Koje Cy Behe o mponucaHux u
cramOGeHrx noApydyja, jaBan npocropa, kKao M Nozipydja on nmoceGHOT 3Hayaja, pajau

~ 3alTHaTE )KHBOTa H BleaBJ'Ba J'byII,H H XHBOTHE CpPEAUHE. C 063Mp0M 7ia-c€ Baul 3aXTEB

' OJHOCH Ha Vpﬁaﬂncmqlm npojexar 3a yeohjeme gmanekosoaa 110 kV  6p. 1153 (TC
" Beorpag 7% — TC ,,Jlanuero 2“) y nnanupany tpado-cranuuy TC 110/35/10 kV-,Beorpax
46 (36er)“, ykasyjemMo Jia CX0[HO 3aKOHY O 3alITHTH XMBOTHE CPEAMHE, H3/IaBakLe yCIoBa U
nojaraka Kaja cy y nuramy CeBeco mocTpojema 3a norpebe: mspane YpOaHMCTHYKHX
npojeKaTa HHje y HaAIeKHOCTH pajia oBor MHHKCTapCTBa.

IMorpebno je aa YpbGanucTuyku mpojekar 3a ysohewe Aanexosona 110 kV 6p. 1153 (TCY
wbeorpan 7“ — TC ,JTlanueso 2) y nnanupaHy Tpado cranuy TC 110/35/10 kV ,beorpan
46 (36er)“Oyne ycarnaweH ca MponucuMa U3 OONAcTH 3alITHTE MHBOTHE CpERMHE
Peny6inuke CpGuje (3awTHTa BO#a, 3eMJBMINTA, Ba3AyX, NPHPOIE, YNPaB/bake OTNAI0M H
OTNAaAHMM BOAAMa, YNpaBbake XeMHUKaNnjama, 3aliTuTa of 6yke, UTx).

aé Ax@caﬂna

Neeres?

JlocTaBuTu:
- Hacnogy
- ApxuBHu
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CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF THE REPUBLIC OF SERBIA oy

933 - " ,EMEKTPOMPEXA CPEUJE” BEOTPAL
BPOf MUCAPHULA- 0
.0 3 nPUMILEHO: 14 07. 2R3
BATYM - fz I:izg—’—z Fof: Jojr,, Epoy "L’:J;q:)’;:“ Mpunar | Bpenwoc:
bp: 4/3-09-0209/2023-0002 ACE/ /' M h

Jarym:f4 . .07.202. ronune

EJIEKTPOMPEXA CPBHJE

IlenTap 3a uHRecTHUH]E, CexTop 3a BUCOKOHANIOHCKE BOJIOBE

11000 Beorpan
Kuesza Munomwa 11

Ilpepmer: 3axTeR 3a W3jaBawe  ycnoBa 3a W3paly YpbaHHCTUYKOr npojekta 3a ysoljebe

nanekosopa  110kV 6poj 1153 (TC Beorpanx 7 — TC Tlawueso 2) y nnaHupany

tpadoctanuiy TC Beorpan 46 (36er)

Besa: Baw 3axrtee 6poj 310-00-YT/-031-44/2022-011 oz 23.06.2023. roguue Koju je 3aBedeH
y Jlupexropaty uuuiHor BasfgyxomnobctBa PemyGnuke CpGuje noa 6pojem 4/3-09-
0209/2023-0001 on 28.06.2022. roauHe.

Y

BasAywHor caobpahaja cy aedunmcany TipaBuinnkom o ytephusamy u obenexasarby npenpeka y
Ba3AyLUHOM cao6paha_]y (Cn. rnacauk PC, 6p. 39-21) u npaBH.ﬂHHKOM o yrephuBamy yrHLaja
ofjexata, uHcTanauuja u ypchaja Ha pap pamwo-ypehaja koju ce KOpHCTE y BasAyILHO] NNOBHAGH
(,-Cnyx6enn rmacHuk PC*, 6poj 41/22).

Hupekropar uMBMnHOT BasgyxonsnoecTsa PemyGauke CpGuje je mpernenao AocTaBibeHy M
npeameTHy AOKYMEHTalM]y W YCTAHOBHO JIa C€ Y IIaHUpaHOM 0ByxBaTy Tpace He Hanase 06_]6KTM
O]l 3Hauaja 3a UWMBHITHK BasAyWIHU caobpahaj, Te u3 THX pasnora JlupekTopaT ReMa yea0Ba Koju 61
CE€ KOPHCTHIH Y H3panu ¥ pOanucTHuKOr npojexTta 3a yeohewe aanekosoaa 110kV 6poj 1153 (TC
Beorpaa 7 — TC [lanueso 2) y nnanupany Tpadocranunty TC Beorpaa 46 (36er) Ha ocropy
PENEBAHTHUX YHILCHHILA,

1.V cknany ca unanom 117. 3akona o BazmyuHom caoBpahajy (,,CnyxOenu rnacHuk PCY,
Opoj 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - np.3akou, 83/18 u 9/20) 3a usrpajby WK MOCTABILAILE
ofjexara, WHCTanauMja u ypehaja Ha noapydjy WiM u3BaH TOApYHja acpoapoMa, a KOjH Kao
npenpeka MOry aa yTHuy Ha GesGenHocT BasfymHor caobpahaja Mopa ia ce npubaBu carnacHocT
JlupekTopara uuBMIHOr Basayxomiosctsa PC.

2. Y ckiany ca unavoM 118. 3akona o BasnywHom caoGpahajy (,,CayxGenn riacHuk PCH
6poj 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - np.sakon, 83/18 u 9/20), ako npenpeka yTHYe Ha
Gesbeanoct BasmymHor caobpahaja, Taga moanexe ofenexkasatby W JIMPEKTOpaT LMBMIIHOr
BazfyxomnoecTea PC y pelllery kojuM M3/aje CaraacHOCT 3a NOCTaB/batke ofjexara, MHCTaNAlM]a
UM ypehaja koju Mory GUTH Mpenpeka, HajlaXe Aa CE NpenpeKa o0enexH.

3. ¥V cknapy ca unanom 119. 3akona o BazpywHom caobpahajy (,,Cnyx6enn rnacuuk PCH,
6p.73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - mp.3axon, 83/18 u 9/20) 3a u3rpagmy WM TOCTAaB/bALE
ofjexara, uHcTasauMja W ypehaja Ha noapydjy @M M3BaH noApydja aepoIpoMa, a KOjH Kao

~—-. ey _ - i _ bt _anne I o L U—Y . A P e T e S b A e
SO TH S 2TioCeGHu TYCHOBH 0 Ty THITE] Y =06jekaTa MHCTANALAja=n ™ypehaja=~Ha ~6e36€IHOCT — = = ~
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u:;, npenpeka MOTy Aa YTy Ha pajl pamuo-ypebaja koju ce KOPHCTe y BasmymHOj IUTOBHAOH, Mopa 1
ce npubapu carnacHoCT JIHpexTopaTa WHBHIIHOT Ba3qyXomIoBcTea PC.

. C nowrroBamem,
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< AKITUOHAPCKO JIPYIIITBO 3A VIIPABJbAILE
JABHOM XEJE3HMYKOM MHOPACTPYKTYPOM

= AW JAHO®PACTPYKTYPA KEJIESHUIE CPBUAJE® Beorpan
e fenesnmne Lhbue a.a. M3BPLUHU AMPEKTOP 3A PA3BOJ, HHBECTHLMJE U
' 3AJEJHUYKE [TOCJIOBE

11000 BEOI'PAJI, Hemamwnua 6, MB:21127094, ITUE 108420, Texyhn pauyn: 160-438771-53
‘Ten./ Tenedakc ITTT: +381 11) 36 16 841, Xar: 336 E-mail: milan.novovic@srbrail.rs

Bpoj: 3/2023- 34

Havia: }x?hﬁogﬁ)x 6 Eﬁymso
LENEKTPOIPEXA CPEUJE” BEOTPALL Al ,EJEKTPOMPEXA CPEHJE®
ncermn: B e e
_gl_r*"rj_M-MégijE 7 ciw 32| Fpunor L;nerr'f 11006 Beorpan
Jea | j wndhpa ‘:
AN

Tosm—; PathpactpyxTypa wenesnuue Cpbuje” an 3a uspany YpGaHucTHUKOr
npojexra 3a ysoljewe nanexopoga 110Kv 6p. 1153 (TC ,beorpax 7 - TC
,JTanueso 2*) y rmanupany TC 110/35/10 kV ,,beorpan 46 (36er)

Tonucom 6poj 310-00-UTD -031-44/2022-008 on 23.06.2023. ronnHe AOCTaBUIM CTE HaM 3aXTeB
3a yC/OBe 3a u3pany Y pbaHucTHUKOT NPOjeKTa 3a ysoheme aanexosona 110Kv 6p. 1153 (TC,,beorpan 7% -
TC ,ITanyeso 2*) y mnanupany TC 110/35/10 kV,Beorpan 46“ (36er).

Jubpacrpykrypa xenesuuue Cpbuje* aa xao wmanau jaBuux osnawhewa, uma obasesy
yTBphyBamka YCIOBa 3a M3paldy MnaHcke AOKyMeHTauMje y cknaiy ca Ilpocropuum niatom PemyGnuke
Cp6uje on 2010. no 2020. roaune (Cn. I'macauk PC 6poj 88/10) u ApyruM MaaHCKWM AOKYMEHTHMA,
3aK0HOM O NnanHpamwy u marpamby (CnyxGenn rnacuuk PC, 6poj 72/09, 81/09-ucnpaska, 64/10-YC,
24/11, 121/12, 4213-YC, 50/12-YC, 98/13-VC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 u 62/23),
HauMoHaTHHM TpOrpamMoM jaBHe xene3Huuke HHpacTpykType on 2022-2026, 3aKoHOM O XeNe3HHUH
(“Cnyx6enn rnacumk PC” 6poj 41/18, 62/23), 3akoHoM o 6€3BeNHOCTH Yy XENEIHUYKOM caobpahajy
(“CnyxGenn rmachuk PC” 6poj 41/2018), 3akc'ioM 0 HHTEPONEPAaOHIHOCTH HKCRE3HMUKOP CHCTCMA
(,.Cayx6enn rnacuuk PC* 6poj 62/23) u Apyrum 3arOHCKUM M MOA3AKOHCKHM aKTHMA, NPAaBUIHULKMA, Kao
Wy CKJIALY €A APXaBHUM ¥ Mel)yHapOLHUM CTaHOAp1MMa, PONMCHMA H KOHBEHLMjaMa.

VpbauucTukum npojextom obyxpahena je mospumna oa oxo 61.4 ha wva noapyujy rpana
Beorpana, rpancke onwruxe Ilanuiayna, KO Bopya n KO Osua. ['panuua YpbaHucTHukor npojexTa
YCIOBJbEHA je 3aIITUTHYIM 30HaMa NNaHUpaHuX NaneKoBoaa.

IMpeametHum ypGanucthukum npojexrom npensuhenc je crsapame ypOGauMCTHYKOr OKBHpa 33
peanusaumjy yeohjemwa nocrojeher aanekosoga 6p. 1153 y nnanupany TC ,Beorpan 46 (36er)“ on mecra
paceuawsa JIB 110 kV 6p.1153, npensubenor y pacnony nimely nocrojefinx crybosa 6p.27 n 6p.29.
Jly>kMHa Tpace M yNa3HOT W M3NasHOT Boja nakupanor nanekosona 110kV usHock 3aceGHO 0ko 5,6 km.

OGyxBar npeaAMeTHOr YpOaHUCTHYKOr NPOjeKTa CE HAa3k H3BAH 3ALUTHTHOT 10jaca Marucrpaine
wenesnnuke npyre Beorpax llentap — Ilandeso Bapowr — Bpuwan — npxaBna rpaHuua — (Stamora
Moravita), ofiHOCHO MaunnynatusHe npyre Osua — [lannHcka Cxena.

O631poM [1a ce MOCMATPAHO TMOAPYYje HANA3K M3BaH 3aLUTHTHOT Nojaca nocrojehinx ¥ MmIaHnpaHux
JKEJC3HWYKMX Mpyra Hemamo NoceGHMX YycioBa 3a u3paly VYpOaHuCTMUKOI TNpOjeKTa 3a yBoheme
nanekosona 1 10Kv 6p. 1153 (TC,Beorpan 7 — TC ,Jlanuero 2%) y nnanupany TC 110/35/10 kV,,beorpan
46 (30er).

" M3BPLUHU JUPEKTOP 3A PA3BOJ,
WHBECTHIMIE U 3AJETHNYKE NOCJIOBE
=2
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BHCOKOHAMOHCKHX BOJOBA Harym: 31 071083
Kuesza Munowa 6p. 11
beorpan
11000 beorpan-Bpauap
[TAK: 125104
PH 951/23

Mpeaner: Yenosn 3a uspaay Ypoanucruuxkor npojexra 3a ysoheme nanexosona 110 kV 6p.
1153 (TC ,,Beorpaa 7“-TC ,Ianueso 2%) y naanupany tpadocranuny TC 110/35
kV ,,beorpan 46 (36er)*

[Towrrosanu.

Y Be3u Batuer 3axteBa 3a H3apame ycioBa 3a u3paly YpOaHUCTHUKOT MTPOjeKTa 3a yRoljere
nanexosona 110 kV 6p. 1153 (TC ,,beorpan 7°-TC . Ilanueso 2%) y nnanupauy tpadocranuuy TC
110/35 kV . Beorpan 46 (36er), obasewrtasamo Bac fa cy y o6yxBary npeaMeTHor Y poaHucTHYKOT
npojexta. y namiexuoctu JIT . .Cpbujarac™ uzrpahenn:

- JMCTpUOYTHBHA racoBOJHA MPEXKa OJ YEITHUYHHX LEBH MAaKCHUMAIUOr PAJHON IPHTHCKA
MOP 16 bar,

- AMCTPUOYTHBHM FacoBOJHA MpPedXa oA nonuetTunenckux uesu MOP 4bar,

IUTO ¢ IPHKA3AHO HA CUTYAIM)H TIPUIIOIKEHO] Y3 OBaj JIOTIHC.

Tpace racosoja H Honoxaj odjekra gare y MPUIOFY Cy MH(OPMATHBHOI KapakTepa H 3a
n3pasy YpOaHHCTHYKOr MpPOJeKTa  KOPHCTHUTH 3BAHWYHE M QKYPHE MOAATKE O BHCHHCKOM M
CHTYALHOHOM TOJIOXKAj)y H3Beaennx wuHcTazaunja JI1 "Cpbmjarac” w3 HaANexHOr KaracTpa M
KaTacTpa MOoA3eMHHIX BOjoBa. 360r Moryher oacTynamwa nojaraka M3 KatacTpa MOA3EMHAX BOLOBA
Ol CTama Ha Tepeny, npH u3Bohewy panoRd HEONXOIHO je H3BPUIMTH 1podHe HCKore
("wnHLoBama) paan yrephUBaima TauHOT nonoxaja racosoaa (npu ussoliemy objexara 3a Koje cy
H3JIATH JIOKAIM]CKH YCTIOBH W rpaljeBHHCKa 103BOJIa HA OCHOBY ILUIAHA).
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Ha neny npeaMeTHe nokauuje Kao creueHa ypbaHucTHdka obapesa npelBHlena je usrpaama:

- AMCTPUOTHUBHOT TacoBoja oA momueTuneHckux nesn MOP 4 bar -flnanom nerabue
perynauuje nipuspexnte 3oue y3 CeBepHY TAHTEHTY, CEBEPHO 01 Haces/ba OBua.

[MoTpebHo je npu u3panu Y pOaHUCTAYUKOr TPOjeKTa HOLITOBATH CBA IPONHCaHA PACTOjarba Ot
racHWX WHCTalaluja, a y CKiaay ca:

— TlpasunHuKoM O yCIOBMMAa 3a HecMeTaHy M Ge30enHy AMCTpUOYUH]y NMPUPOAHOTr raca
racoBoAMMa npuTUcka a0 16 bar ("Ci. rnacauk PC", 6p. 086/2015),

—  u TeXHMYKMM YCTIOBHMA 32 H3TPAIIbY Y 3AIITHTHOM [10jacy racoBOAHHX ofjexara (HaTuM y
HACTaBKy TEKCTA).

TeXHHUYKH YCJIOBH 32 H3rpajiby Y 3a1UTIFTHOM 110jacy racoBoIHuX ofjeKkara:
Jucrpubyrusun racosoa oa yeanunnx uesu MOP 16 bar

Wsrpamba nosux ofjexkata He cme yIPO3HTH crabuiHocT, OesbenHoCT W moysnad paj
racoBoja.

MHHIMaNHO pacTojare Temesba objexara O racoBoja o je 3 m.

MpuEumansa J03B0JbEHA PAcTOjaba CHO/bHE UBHNE MOAZEMHUX HETHUHHX racoBoja 10 bar
<MOP< 16 bar ca apyrum racoBoauma, HHQPacTPYKTYPHHAM H APYTHM 00jeKTHMA CY:

. 1
Munrmanso A03BOJLEHO pacTojan.€ i

(m)
—— —— Yipurrawe  [Nlapaneano soljetse
Oz racoBOAA 10 HUCKOHAMOHCKHX W BHCOKOHATIOHCKUX 0.30 0.60
es.kabnosa ’
Ox racoBota 10 WAXTOBA KW KaHaja. 0,20 0.30 ‘

Huje 03B0IbeHO NapanenHo Bohemhe NOAEMHUX BOJIOBA H3HA/L M HCTOJL IAaCoROIA.
Huje n0380ibeHO NOCTaBbAME LAXTA H3HAJ FACOBO/IA.
2. JlncrpnbyTusHu racoBo oi nojneruienckux uesn MOP 4 bar

Marpamma noux ofjexata He CM€ YrposHTH CTaOMjHOCT, GesdejlHocT W moysaaH pan
racoBoja.
MuBHUMATHO pacTojame TeMelha ofjexara o/l racosoja o je 1 m.

MuHHMAnHA JO3BOBEHA PACTOjamka Clohie MBHLE nojizeMunx veanynnx n [IE racoBona
MOP < 4 bar ca 1pyram racoBoauma, uﬂ(l)paupymypnmw ¥ JPYTHM 00jeKTHMA CY:

(m)

I MUHHMAIHO 03BOIBEHO PACTOjAMbE
]
Ykpurraise | Mapanenno solere
1
H

011 racoBofa 10 HHCKOHANOHCKUX B BUCOKOHAMOHCKUX i i 0.40
eNneKTpo Kadaosy ) )

(On racoBoja /10 lHAXTOBA M KaHana. 0.20 0,30

Huje s10380JbeHO napasienso Boherme NoA3eMHUX BOAOBA H3HAM H HCIIOJ FacoBoa.

HPI_iC JI03BOJLEHO TTOCTARIBbAILE IIAXTa H3HA racoBoia.
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3. Ilocebue mepe z3amTuTe H3rpaljeHux racoBoaa npu nisoheiy pagosa:

VY ciyuajeBMMa KaJl ce JIOKAUUjCKH YCJIOBH M3/1ajy caMo Ha OCHOBY YpOGaHHCTHYKOT MpojekTa

JokymeHTa (6e3 npubapibama ycnoBa) moTpeGHO je npeaBuacTH nocebHe Mepe 3aurrute usrpaljenux
racoBoJa.

1.

|95

W

Y nojacy wHpHHe no 3 m ca cBake cTpaHe, padyHajyhu o oce aucTpubyTHBHOr TacoBoja
MOQOP 16 v 4 bar. Ha MecTHMa yKpIUTatba | napanentor soheiba. NpeABHICTH H3BOleHhe CBRX
3€MJbaHHUX pagoBa pydyHHM Hckoriom. Ha pactojamy 1 m no 3 m Osmmke uBuuLe poBa of
CroJbHE HMBHLE racoBoja, Mmoryhe je npeaBuaeTH MalIHHCKM MCKOM Yy Crly4ajy Kaa ce
npobHuM HckomuMa ("ITHIOBabeM") HEJBOCMUCICHO YTBPAM TadaH MOJIOXKaj racoBOAa M
Kaj MammHeky uekor ogo6pu npeacraBHuk JIT "CpOnjarac” Ha Tepeny.

YKonnKo Ha MecTHMa YKpLITawba W/WiK napaienHor Bohemwa golje 10 oTKonapamba racOBOAHE
ueBH, owtefieHa W30allMOHAa Tpaka ce MOpa 3aMEeHHTH HOBOM. 3ameHy 00aBe3HO HM3BOAE
panuuny JIT "CpOmrjarac” o TpolwKy HHBECTHTOpa, a MO JOCTaBsbawy OjaroBpeMeHor
obaBewITeHHA.

VYKOJIHKO Ha MECTHMa YKpIUTama W/Mny napanentor Bofema aolje 10 0TKONMaBaHka raCOBOAHE
ueBn W owrtehewa racoBoga o osome ce XHTHO Mopa obasecturu JIT "Cpbujarac” pamn
npeay3uMama noTpebHuX Mepa Koje fie ce oapeAMTH HAKOH YBHAA Y CTAHE HA TEPEHY.

VY cayuajy ourrehema racosoma, xoje HacraHe ycnel u3Boherwa panosa y 30HH racosoia,
yeIAeaA HenpHapiKasarba yTBplieHHX yCnoBa, Kao W yeien HenpeABHijeHHX pajioBa KOjH ce
MOT'Y JABHTH IPHJIHKOM H3BOljetba objexTta, HHBECTHTOP je odaesan 1a CHOCH CRBE TPOIIKOBC
CaHallHje Ha I'AacOBOJIHAM MHCTalauMjaMa W HaAOKHAAM WTCTY HACTAjY YCHeN eBEeHTYaJIHOr
npekuaa actpudyimje raca.

Ipumikom wigolersa panoea rpaheBricka MexaHu3alija MOPa NPENA3UTH TPacy FACOBOAA
Ha o0e3beljerum npenasuma ypalleiMM Tako Ja ce He H3a3uBa [0javaH0 MEXAHHYKO
Harnpesate racoBoa.

Yiorpeba BuOpauMoHnx anara y GIH3MHH racoBOa je J03BOJBCHA YKOAHKO HE YTHYE Ha
MeXalHUKa CROJCTBA H CTabMIIHOCT racoBOJA.

VY 3004 3 m JIeBO W JeCHO OA OCe racoBoJa HE H03BOBOABA CE HANBHUICILE (HACHITAILE
nocrojeher repena). CKUIAWE XyMyca. OJJHOCHO TPOMEHa ancoiayTHe KoTe Tepena Koja je
nocrojana npe u3solema paaosa.

[puiikom u3soljerba pagoBa y 30HAMAa ONACHOCTH W Ko ocioboljerie racosonne uesu
notpebio je npUMEHHTH CBE Mepe 3a CHpevaBarbe W3a3HBalba €KCIUIO3Hje WM noxkapa:
1aGpaILEHo j€ PAIMTH €a OTBOPCHHUM [JIAMEHOM. PAIHTH ca anatoM uiaK vpehajima kojn Moy
HPH YIOTPEGH M3a3BaTH Bapiuily. KOPHUIREILE BOZMIA KOJH HPH Pajgy MOrY H3a3Barn
gapumily. kopumihemwe enextpuudux  ypebaja koju HMCY Y CKilady ca HOpPMarTHBHM&
nponvcanum y oarorapajylinm cranmapauma SRPS 3a npoTHBEKCIUIO3HBHY 3aLUTHTY.
OJUlarame 3anabuBUX MaTepHja U Apiame MaTepuja Koje Cy NOAN0KIE CaMOo3alldibelby.

Musectnrop je obapeszaH, y cKjaLy ca 3aKOHOM O LEBOBOAHOM TPAHCITOPTY FacOBHTHX H
TCUHMX VITHOBOJOHHKA M AMCTpHOYNMjn racosutux yribosozonnka (Cor. rsacuuk PC. Op.
4/2009). na 10 pana npe rnoueTka pajoBa y 3alITHTHOM fojacy racosoja. odasecri Ji
"Cpbujarac" y nucanoj Gopmu, kako 61 ce 06e30e/1I0 [IPUCYCTBO HALUET NMpe/ICTaBHUKA 3a
BpeMe Tpajarha pajoBa y OJM3HHH racoBoja.

Kownrpona criposoljerba Mepa U3 0BUX Yca0Ba BpLIK ce o Tpoiuky Musecturopa.
4, 3amwrmura racoBoa — H3ipaaa NPOjeKTHO — TEXHIYKE JOKYMeTalje

YKonHKo noctoju norpeda 3a nirpajubom ofjexara y OKBHpY YpdaHHCTHUKOL [IpOjeKTa 3a

K()je ce He Moke 00e30eaMTH MOIUTOBAKE ychoBa O HOT})C6HHM YAAbLCILHMa W HHBEHAIHOHUM
pacmja;mma O 1'aCHHX nucranauuj& ![O'l'pC6HO je IPEABHACTH 3alUTHTY racosoia - rnoctaB/Latbe
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racoBoja y 3aliTHTHY LEB, MEXaHWYKY 3aIUTUTY FacOBOJA H/WIIH U3MEILTAILE racoBo/a. M3MelTame
AUCTPHOYTHBHMX racoBOJIA C€ MOXE HM3BECTH CaMO Y jaBHY NOBDLIMHY. 3a H3MEWITEHH racoBOJ je
noTpedbuo 06e30eMTH MNAHCKH OCHOB Ca €NeMEeHTHMA 3a AETajbHO CHpOBONeme 3a HOBY Tpacy
racoBoza.

3a 3aWTHTY racoBoja 3a KOjy je HEONXOJAHA MHTEPBEHNHMja HA racoBOAYy NoTpebHO je mpe
ycBajama Y p6aHHCTHUKOT MpojekTa npubaBuTH Hauenny carnacHoct JTT "Cp6ujarac”. [pubasisena
HayesHa CarnacHoOCT j€ NPUBPEMEHA 10 CKianama Yrosopa o usMelutawy ca JI1 "Cpbujarac” kojum
ce aepunny cae Mefhycobne obasese MuaecruTopa ofijekara y oksupy niana n JIT"Cpbujarac”.

Cknaname Yrosopa ce nokpehe Ha ocHOBY oGpahama MirsecTuTopa 06jexata y ckionmy nnaHa
138, IlicMOM O Hamepama 3a cKJlamame YTOBOpa O M3MEIITamy, a CBE Y CKIagy ca umaHoM 322
3aKoHa 0 eHepreTHIIH.

Mssmemrame racoBoda WKWK W3rpajba elia racoBOAa e pain Yy nocebnom noctynky (1o
nocednoj rpaljesHuCcKo] 10330I).

CBH TPOWIKOBM MPUITHKOM H3BOEra pajoBa Ha 3aWiTHTH racoBOAa W W3MEWITAIbY TaCOBOAA
W/HunM uW3rpajma Jena racoBoda (Kao Iocnefdlie  M3MeINTamha acoBofia) Majajy Ha Teper
HnBecTuTOpa HOBOMPOJEKTOBAHOI 00jEKTa Y OKBHPY YPOaHHCTHUKOT MPOjeKTa.

Pok BaxknocTn osor JNOKYMCHTa je roJvuHy jJaHa o aHa mCronor Wiaanatba.

Ilpunor: xao y tekcry
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Peny6bnukaCpbuja pROFFARB

“E REKTF2HICTOK - MPOJEKTHW BMPO™ g.0.0.
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3ABOJI 3A 3ALIITUTY IIPUPOJXE CPEHJE 'r —— |
Hosu beorpag, Janascka 6p. 35 o T e | Apcanax |
Ten: +381 11/2093-802; 2093-803 —]

Dakc: + 381 11/2093-867 ‘ij 445589 _ |

3aBon 3a sawruty npupone Cpbuje us Beorpaa, yi. Janancka 6p. 35, Ha ocHOBY 4naHa 9. 3akoHa
0 3alTHTH nipupoze (,,CiyxGenu raacuuk PC¥, 6p. 36/2009, 88/2010, 91/2010-ucnipaska 14/2016,
95/2018-npyru 3akon m 71/2021) u unasa 136. 3akoHa o ommTeM YNPaBHOM TOCTYIIKY
(,Cryx6enn rnacuuk PC*, 6p. 18/2016 u 95/2018 - ayrenTuuno TYMauemwe), MocTynajyhin mno
3axteBy 6p. 310-00-UTD-031-44/2022-015 op 23.06.2023. roaue AKUHMOHapCKOr ApyIITBa
»Enexrpompexe Cpbuje“ 3a usnasame ycoBa 3awTuTe npupojie 3a uspany YpOaHHUCTHUKOT
npojekta 3a ysoljeme aanexosoma 110 kv 6p. 1153 (TC wbeorpan 7 - TC ,Ilanyeso 2°) y
nnanupany tpado cranuny TC 110/35/10 kv ,Beorpan 46 (36er)“ naua r.2023. roguue
noa 03 6p. 020-2480/_7. nonocu

PEHIEBE

1. Y o6yxsaty Ypbauuctuukor npojexta 3a yroljere aanekosoma 110 kv 6p. 1153 (TC ,,beorpan
7% - TC ,Ilanyeso 2%) y nnanupany tpado cranuuy TC 110/35/10 kv »beorpax 46 (36er)*
HeMa 3aIITHReHHX MOApPYYja 33 KOje je CIPOBEAEH WM MOKPEHYT NOCTYNaK 3aLUTHTE U HHije y
pOCTOpHOM 06yxBaTy exonolke Mpedxe Pery6nuke CpGuje. CxoaHo ToMe, u3ajy ce cnenehin
YCI/IOBH 3aIUTHTE NPUPOJE:

1)
2)

3)

4
5)

6)

YpbaHucTHYKM TIpojekaT Ce MOXe M3paiuTH 3a NpocTopHK 06yxBar jAepuHuCcaH y
rpatiukom npusory ,[Ipeanor peuwera” (.dwg dopmar) KOjH je JOCTaBJbEH Y3 3aXTEB;
IInanvpane HameHe MOBPLIMHA TOTPEOGHO je YCKIAAMTH ca HaMeHaMa AehHHHCAHUM
IlnaHoM renepanHe perynaumje cHCTEMa 3€TEHHX NOBPLIMHA beorpana (,,Cnyx6enu nucr
rpana Beorpapa“ 6p. 110/29), IlnaHom reHepanue perynaumje rpaheBUHCKOr NOApYYja
CE/IMILTA jeAMHHULIE JIoKalHe caMoyTipase — rpaj Beorpax (uenuue I — XIX) (,,Cnyx6enu
nuct rpaja beorpama® 6p. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 u 27/22), InaHoM pmeTasbHe
perynalje fena 3peraHMHCKOr IyTa Ca KOHTAKTHHM MOApPY4YjeM, oA kanana Ceberm 1o
caobpahiajunue CesepHa TaHrenTa, rpajcka OMNLITHHA [anumyna, (Onnyka ,,CiyxGenn
auct rpana beorpapa® 6p.19/17);

Ceu npunpeMHy pafoBu Ha yBoheme gamexosoaa 110 kv 6p. 1153 (TC ,beorpag 7% - TC
»I[laHueBo 2“) y nnauupany tpado crammy TC 110/35/10 kv »beorpan 46 (36er)*, anu u
pawynhasawe TepeHa, oGesbeherme npocropa 3a JOTIPEMY M CMEIUTA] rpaljeBHMHCKHX
TPOU3BO/Ia M OTpEMe, 3EMIbaHH PaJIOBU H JIp., HE CMejy Ja MPOY3POKY]y epo3Hjy TepeHa,
3araljerse M yrpose Ha4yH kopuuhersa oKoJHUX o6jekaTa 1 npocTopa;

Ilpunnkom npenMeTHUX pajoBa CHPEYMTH Pa3Boj HHKEHEPCKOrEONOLIKUX npoueca H
nojaea;

Ipensuneru na oGjextn nanexoroaa Gyny A06po GpU3MYKY H30IOBAHY HA HAUUH la HeMa
ynjbHHA U OTBOPa KOju oMoryhaBajy HacesbaBame KUBOTUIHA;

[TpenBupetv nocrasmame oxroBapajyhiux Tunosa msomaropa y BUAY H30JIATOPCKMX
TOKJIOTIALA, KaKO OM Ce CIPEYHsio CTPa/iakhe ITHUA M NPAaBJBEHE ,,KPATKHX crnojesa®“ Ha
MECTHMa CTIOjeBa ML NaNeKOBOAa, a Y CKilady ca oapeabama TTpaBUIHIKa O TEXHUUKMM
HOpMaTHBMMA 33 U3rpajmby Ha3eMHHUX €NEKTPOCHEPreTCKUX BOJ0BA HAHBHOT HAIOHA O]
1 kV no 400 kV (,,Cnyx6enu nuct COPJ“, 6p. 65/1988 u »Cnyx6enn auct CPJ, 6p.
18/1992). KontaxTHe nenoBe 1anekoBoza ca NPOBOAHHLIMMA TIe Moxe 10hu 10 npobnema
T3B. KPaTKOT CII0ja TaKO KOHCTPYHCATH a ¢¢ H3GerHe MCTaame CHCTEMA H IIPEKHA pana,
OZIHOCHO CTpajaie nThla Ha panekosonuma. OBe Mepe CIPOBECTH y CKIagy ca



Ipenopyxom 6p. 110 (2004) Cransor xomuteTa 32 CMamebe WTETHAX edeKata Koju nMajy
06jeKTH 3a IPeHOC eNeKTPUYHE €HEepPrHje KOjH Ce Ha/la3e H3HAZ 3eMIbe (enexTpoBofoBH) Ha
NTHLE,

7) YkomuKO ce TOKOM niaHMpara Tpace fanekoso/ia Haule Ha aKTHBHO THE30 MpeYHHKa 50
Cm K BHINE Ca IOJIOTOM MM MJIaAyHLUMa MTHLA, K0 MOTCHUMjAIHY KOJIOHH]Y NTHI,
HEOIMXOAHO j& NMPUBPEMEHO HM30CTABUTH JIOKALWjy M3 Tpace AaNeKOBOXA M 0BaBECTUTH
3aBoz 3a samTuty npupoge CpGuje;

8) Ilpumenury oarosapajyhe MEp¢ 3a ouyBaise KBanMTETa BoAa KaHana [Tutpon u Owmap, kao
H CBHX TIOBPIIMHCKHMX M IIOA3€MHUX BOXA y CKJIaAy ca 3aKOHOM O Bogama (,,CnyxGenu
rnacHuk PC*, 6p. 30/2010, 9372012, 101/2016, 95/2018 u 95/2018 - np. 3aKon);

9) Tlpeneumeru u aedunncatu na je 3abpameHo n3poheme panosa y Toky HohH y wumy
3aITHTE hayHe NTHLA U CIIEMUX MUILEBA;

10) Nedunncaru wupuny samwatHOr Tnojaca aanekoBoaa u ypeljere NpocTOpa yHyTap mojaca,
KaKo Ou ce y normyHoctH o6esbeanna dynxumja nanexorona, a HCTOBPEMEHO M 3aIITHTHO
OCTATaK TPOCTOpa 04 HEraTHBHHX YTHLIAja;

11) Heonxomuo je MCIUIAaHUPATH JOKaUMjy 3a NPUBPEMEHO JIEIOHOBAMLE Matep#jana
HeomnxojHor 3a u3Boherme pagoBa, kao u MaTepujaga KOjH je 0CTa0 HAKOH 3aBplIETKa
pajioea;

12) Yrepaurn o6aBesy na HakoH OKOHuarea panosa Tpeba W3BPIUMTH CaHMpame CBHX
AErpajnpaHyX NOBPILMHA;

13) YpBanucrnukum npojexrom JeQHHHCATH a8 YKONMKO Ce TOKOM pagoBa Haubje Ha
TCOJIOMKO - MANCOHTONOWIKE MM MHHEPONOWKO - METPONOLIKe ofjekTe, 3a Koje ce
MPETNoCTaBka Aa HMajy CBOJCTBO MPUPOJHOT Ro6pa, u3sohau pamoma je IyXaH ja
obaBecTH MHHHMCTapcTBO 3aIUTUTE SKHBOTHE Cpeaune, kao u ja mpeay3Me cee Mepe
3auTuTe O/l yHUIITE A, OwTehema MK kpalje 10 fonacka oBnamheHor JIMLA, CarjacHo .
99. 3akoH o 3amTHTH npupoe.

2. Oso pemweme He ocnoBaha MORHOCHOLA 3aXTeBa Ja NpHOABM W Apyre YC/IOBe, M03BONE U
CarJlacHOCTH npeiBHeHe MO3UTHBHHM MPONMUCHMA.

3. VYxommxo nogHocunay 3axTera Y POKY O/l AB€ TOJMHE Ol JaHa IOCTaB/baka OBOT pellieka He
OTIO"HE pa/loBe M AKTUBHOCTH 32 KOj€ je 0BO peliese H31aTO, AY>KaH je [a NMOJHECE 3aXTeB 32
M3J1aBaH-€ HOBOT Pellema.

4. 3a cBe Apyre pagOBe/aKTHBHOCTH Ha NPEAMETHOM MOAPYYjy MIIM NPOMEHE YpGaHUCTHYKO-
TECXHUYKE JOKyMEHTALMje, TOTPeGHO je MOLHETH HOBM 3aXTeR,

S. Takca 3a usgaBame CTpyuHe OCHOBe 3a M3pajly pellersa O ycoBMMA 3alUTHTE TPHPOLE y
usHocy on 20.880,00 mumapa, oapeljena je v ckmany ca 3axoHom o penybiiHuKuM
aIMUCTpaTHBHUM Taxcama (,,Ciy:x6enu rnacuux PCH, 6p. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009,
54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - Apyru 3axoH, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 -
ucnpaska, 86/2019, 90/2019 - ucnpaska 144/2020, 138/2022 u 54/2023) - Tapudnuu 6poj 186a
—cTaB 2. Tauka 1) moarauxa (2).

Obpasnoncemwe

3aBoA 3a 3awWTUTY NpHpose Cpbuje npumeuo je nana 07.07.2022. roause 3axTep 3aBeaeH nox 03
6p. 021-2480/1 Akumonapckor Apywrsa ,,Enextpompena Cp6uje®, yi. Knesa Muowa op. 11,
Beorpan, 3a n3nasame ycnosa samrare NpUpoAe 32 u3pany Y pGaHHCTHYKOT MpojeKTa 32 yBoljeme
Aanexosona 110 kv 6p. 1153 (TC ,,Beorpag 7 - TC »l1aHueBo 2%) y MIaHHPaHy Tpao CTaHMLy
TC 110/35/10 kv ,»beorparn 46 (36er)“.
Y3 3axreB je mocTasiseHa crenehia JNOKyMEHTaLHja;

— MHdopmauwja y sesu ca npeaMeTanm YpbannucTHYKHM NipojeKToM;

— T'paguukn npunor ,ITpeasor pewewa”, dwg popmar.
Komnnerny yp6annctuuko — TEXHUYKY NOKyMeHTauMjy uspaljyje npeaysehe »EnexTpoucrox
ITpojexTHu 6upo 1.0.0.”, Kok Je HHBECTHTOP NipojexTta »~Enexrpomperxa Cp6uje” All



Ha ocnoBy mocraBsmeHor 3axtepa u npatehe AOKymeHTaLuje yTBpheHo je aa ce Inanupa uspaga
YpBanuctuukor npojexta 3a ysoljerse noctojeher nanexoeona 110 kv 6p. 1153 (TC »beorpag 7% -
TC ,IlanueBo 2“) y nnanmpany Tpado cranuny TC 110/35/10 kv »beorpan 46 (36er)*. Hoga
Tpancdopmaropeka cranuua ,,Beorpan 46 (36er)“ nnanupana je Inanom renepante peryjauuje
rpaleBHHCKOT MOZApPYYja ceAHIuTa JenuHuue noxaixe camoymnpase — rpax beorpan (ueamnne I -
XIX), (.,Cnyx6enu muct rpana beorpama®, 6p. 20/16, 97/16, 69/17, 97/ 17, 72/21 u 27/22).
OBaxeum pewemem omoryhyje ce CUTYPHO M IOY3[aHO Halajale €NeKTPHIHOM EHeprijoM
Gauatckor aena Beorpasckor kOH3yMa, Kao U pactepehiere noctojehe 35 kB Mpexe.

YBuznom y Llentpanuu perucrap sawruhennx npupoaHuX nobapa ¥ noKyMeHTauwjy 3aBoaa, a y
CKniafly ca MPONHCHMa KOjH perymuuly oGlacT 3alliTHTe IIpHpofe, yTBpheHH ¢y yciloBu 3amTure
NpHpoAe U3 qucnosuTuBa oBor Pewema. ITpu Tome ce uMano y By za ce NPEAMETHO NOApPYYje
Ha koMe ce nanupa yeoheme nanexopona 110 kv 6p. 1153 (TC »beorpan 7% - TC ,,Ilanueso 2%) y
nmanupany Tpago cranuuy TC 110/35/10 kv ,,Beorpan 46 (36er)* ne Hanasu yHyrap samruheHor
noApydja 3a Koje je CIIpOBe/ieH Wi IOKPEHYT TI0CTYNaK 3aIUTHTE, KAO HHM Y IPOCTOPHOM 06yXBaTy
exonowike Mpexe PenyGnuxe Cpbuje, npema Ypenbu o €KOJIOIIKO] MpexkH (,Ciy:x6eHH TiiacHUK
PC*, 6p. 102/2010).

3aKOHCKM OCHOB 3a [JOHOWIEH:E PeIlCHba: 3aKOH O 3aLUTUTH npupone (,Cnyx6enn rnacauk PC¥,
Op. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016, 95/2018-apyru 3akoH u 71/2021), 3axoH o 3amTHTH
KuBOTHE cpenuue (,,CyxGenn rnacuuk PCY, 6p. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016 u
76/2018-npyrn 3akon), 3akoH o Bojgama (~-Cnyx6enn rmacaux PC¥, 6p. 30/2010, 93/2012,
101/2016, 95/2018 u 95/2018 - pp. 3axoH), [Inan remepaine perynammje crcrema 3eneHux
nospuuta beorpana (,,CnyxGenu auct rpaga Beorpazna® 6p. 110/29), T1nan renepanue perynaumje
rpaljeBUHCKOT IOAPYYja CeAMINTA jeAMHHMIIE TOKATHE camoynpase —rpaj Beorpan (uemuse I - XIX)
(;Cnyx6enu nuct rpaga Beorpana“ 6p. 20/16, 97/16, 69/17,97/17, 72/21 u 27/22), Inan getamue
peryiauuje faena 3peHaHMHCKOT MyTa ¢a KOHTAKTHHM noapydjem, on kanana Cebewr io
caobpahajhnue CeBepHa TaHreHTa, rpajcKa OMUTHHA Hamunyna (Oanyka ,, Cayx6Genu nuct rpajga
Beorpana®, 6p.19/17).

Wspana VpGanuctuukor npojekra moxe ce peanu3oBaTH MOA YCNOBHMa AChHUHHCAHUM OBMM
Pewemem.

Ha ocHoBy cBera naBeseHor, omtyueno je kao y AMCMO3UTHUBY OBOT Pemmema.

Takca Ha 3axTeB ¥ Takca 3a peweise, o Tap. 6p. 1. u Tap. 6p. 9. cy Harrahene y cKiany ca
3aKoHOM O penybaHyKuM dAMHHHCTPaTHBHIM Takcama (,,Cryxbenu rnacumk PC”, Op. 43/2003,
51/2003-ucnpaska, 61/2005, 101/2005 - Ap. 3aKoH, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013
Ap. 3akoH, 83/2015, 112/20185, 113/2017, 3/2018-ucnparka, 95/2018, 86/2019, 90/2019 HCIIpaBKa,
144/2020 v Ycknahenn aunapcky u3HocH w3 Tapude peny6anukux aMMHHCTPATUBHUX TaKCH —
54/2023).

¥YnyreTeo 0 npasHoM cpexctry: IIpoTyE oBor Pellera MOME Ce U3jaBUTH Xasiba MuHucTapcTBy
SaLITUTE KMBOTHE CpEAMHE y POKY O 15 nana ox AaHa mpujeMa pewersa. Xan6a ce npenaje 3aBogy
3a samruty npupone Cpbuje, y3 nokas o yruiatn Peny6imuke a[IMMHUCTPATHBHE TaKCE Y H3HOCY
on 560,00 punapa Ha Tekyhu pauys 6p. 840-742221843-57, nosus na 6poj 59013 o Moaeny 97
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Ammonapclco ApYIITBO
EJIEKTPOMPE)KA CPBPIJE“

efTap 3a uusecruunje
CexTop'3a BUCOKOHATIOHCKE BOJIOBE

11000-BEOI'PA L
AL VYa. Kuéza Mumoma 6p. 11

Ha ocHoBy Bamer 3axTépa, 6poj 310-00-UTD-031-44/2022-024 on 23. 06 2023. rogune, Haw 6poj 953-
13902 on 28.06.2023. ronune, 3a U3[aRamke YCIIOBA 3a H3pany Ypﬁannc'mqlcor npojexTa 3a;yBoheme
aanexosoga 110 kV 6p.~1153(TC ,Beorpan 7 — TC ,Ilandeso 12%) y nnaanpany Tpadocranumy
TC 110/35/10 kV ,,Beorpana 46 (36er)*, a cxonno wiany 476, 60, 61, 62, 63 u 63a. 3akoHa 0 IIAHKUpaY
n wrpaasu ("Cn.rn.PC", 6poj 72/09, 81/09 64/10-YC, 24/11, 121/12, 42/13-YC, 50/13-YC, 98/13-YC,
132/14, 145/14, 81/18, 31/19, 37/19, 09/20 52/21)'n TlpaBHiIHHKa O CAIp)KMHU, HAYMHY W NOCTYNKY
H3paje JOKyMeHaTa HPOCTOPHOT | ypbaHucTHYKOTr iaHupama (,Cr.ra.PCY, 6poj 32/ 19), oBEM.1IyTEM Bac
obasemTaBamo ciezxehe:

Ha ocHOBY yBHIa Y NPHIIOKEHY HOKYMEHTALH}Y KQ]a Ce cacToju O
- wmper npernena obyxsara, .
- TI'paduuxor nmpuiora — NpeaIor peleka,
et~y THOOpMaIIHE. Y+BE3M,CA; HPEAMETHUM YPOAHHCTHIKHMATIPO] CKTOM it s 105 ety ot s
M joxymentaumjy kojom pacnomaxe JIT ,Ilyresn Cpbuje, y okBHpY obyxBata mpeAMETHOr
" ypbanmcTHIKOr I‘IpO_]eKTa, oz ofjexTa U3 Hallle HaJUTC)XHOCTH HaNasH ce:
Y cknany ca ycrojeHoMm Ypenbom o KaTeFOpPISaI.[H_lH npxkaBHuX myteBa (,,Ci.rm:PCY, 6p03 105/2013
119/2013 u 93/2015):
e JIpxkasun nyr 1b_pena 6poj 13 Xoprom — Kamuxa — Hopu Kuexesan — Yoka — Kuxunna —
3pemanud — YenTa - Beorpan, neonuua 6poj 01318/01319 ox ¥sopa 6poj 1316 nerma Kosminoso
ko kM 1804864 on uopa Gpoj 1001 Beorpax (urrammapiija) kon kM .193+099.

Y oxsupy rpaHHNa ypOaHHCTHYKOT IIpojeKTa mm y KOHTakTOj 30HM ca CEBCpHOM TPaHALIOM il
(moTpebHO je MpeknONTH rpaHUlEe TIaHOBA) HANA3H ce u NaHMpaHa Tpaca ayTolyTa, 3a Kojy je ypabeH
TIIIITIH Koppmopa ayTomyTa Beorpa.u 3pemanun —Hosi Cax (,Cn.rn.PC, 6p. 98/21) a 3a koju je y
TOKY M3pPajia POjeKTHE ,uoxymemaunje on ctpane AT” UuctrTyT 13 Hosor Capa.

JIT ,IlyreBu CpGuje* cy Ha Bail 3axTeB M3/l NpPETXOAHE ycloBa 3a notpebe oxpehusama unejHe
Tpace ysohema JIB 110kV 6p. 1153 TC IManyero 2 — TC beorpan 7 y.6yayhy TC 110/X kV Beorpax 46
(36er), mox 6pojem 953-16597/22-1 ox 15.08.2022. ronuse.

Kako je HaBeieHO y NOCTaBILEHOM 3aXTEBY, YpGaHucquOM npojekTy 3a ysoheme nanexooga 110 kV
op. 1153 (TC ,,beorpan 7“ — TC ,,Ilanueso 12%) y TIaHHpaHy tpadgoctanuuy TC 110/35/10 kV ,,beorpan
46 (36er)“ mpucTyma ce Ha OCHOBY IUIaHA, pa3Boja MPEHOCHOT. H JHCTPHOYTHBHOT CHCTEMa TO KOM je
InaHupaHa M3rpajma TpaHcdopmaropcke cramune 110/35/10 kV. ,Beorpax 46 (36er)“ [NosesuBame
TpaHcopMaTopcke cranuue npeasubeHo je mpeko AanexoBoma 110 kV. I(Q]I/l HacTajy pacenamem
noctojehier manexopoma 110 kV 6p. 1153 (TC ,beorpan 7% — TC ,IaxgeBo 2“) IIpenmer u3pane
VpbanmcTHuKor TpojeKkTa je M3rpanma Apa HoBa jganexoBofa 110 kV umMe ce TexHuuku ocTBapyje
yBoheme HaBeneHor ganekosonay TC ,,Beorpan 46 (36er)“.

Ha sokaimju Ha K0joj je muanupana nozuuija TC beorpaa 46 He Hallase ce Tpace APKaBHHX IyTEBa U3
Hagexxnoct JI1, ITyreru Cpbuje”.
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[IpunuxoM uzpaze ypOaHUCTHYKOr [pojekTa moTpeGHo je ucmyHuTH cnegehe ycnose:

» IlnaHupaHa pemema YCKIaNUTH ca 3aKoHOM 0 nIaHdpamy W usrpagsu (,,CnrnPCY, 6poj 72/09,
81/09, 64/10-YC, 24/11,.121/12, 42/13-YC, 50/13-YC, 98/13-YC, 132/14,- 145/14; 83/2018, 31/19,
37/19, 09/20 u.52/21) u 3akonoM o nyTesuma (,,Cn.ra.PCY, 6poj 41/18 u 95/ 18).

» Tlnancka pemermsa Mopajy OHTH yckialieHa H ca BakehoM NIIaHCKOM M MPOjeKTHOM JOKYMEHTAlldjoM,
TLTRHCKOM H TPOjeKTHOM NOKYMEHTAUMjOM 4Hja je u3paja y TOKy, Ha IPeIMETHOM MOAPYYjy, Kao H-3a
xojy je JII ,I1yTeBu CpOHje* H3AAT0 yCIOBE M CaracHOCTH.

Tlonarxe 3a Hanpe; HaBE/IEHO npubaBUTH O HAJIEXHHX ONIITHHCKMX OpraHa, mpeAyseha 3a uspany
TUTaHCKE M NPOjeKTHE NOKyMEHTALHje.

» Tloctojehé Tpace npxaBHMX myTeea, kao ¥ OpojeBe M cTauHOHaXe ITyTeBa, NpeyseTd W3 Ypenbe o
KaTeropMsalMji JIpKaBHHX NyTeBa ¥ PedepeHTHOr cucrema Mpexe apxasHUX nyTeBa PC n
JeduHHUCaTH MX Y TEKCTYaTHOM H rpadifukoM gery ypOaHHCTHYKOT IIPOjEKTA.

» Ha untepuer crpanuuu JII , ITyresun Cpbuje” https://cloud.gdi.net/smartPortal SRBRefSistem moxerte
U3BPIKTH YBHA ¥ PedepentHH chcrem ApxaBHHX nyTeka I m II Koju caapXu cBe peneBaHTHE M
notpedse HHOpMaLHje BE3aHe 3a APXKaBHE Iy TEBe.

> C 063HpOM Jla ce Tpaca JaJIEKOBOJa 110 kv YKpIUTa ca 6y,uthM ApPXKAaBHUM IIyTEM - ayTOIYTeM
nmpeﬁﬂo je mnaHupaHa peluera Ipey3eTH, ONHOCHO, YCKIamguTH H ca cneachoM MuanckoM H
NpOjeKTHOM )IOK)'MCHTaI.IHJOM . :
- Tpoctopuu mnan noapydyja nocebHe HamMeHe KOpUAopa ayTonyTta beorpan — 3pematuH — Hoeu Cax
(,,CJI IJI. PC“ 6p 98/21)

e ™ Y e} A TIPOj eKAT ayTOy T4 beorpan= 3péibanii = Hosn CAf, ifja'j& Wipaiay ToKy 0 Cipane A~
Hucturyr u3 Hoeor Capa.

» Tlotpebiio je OCTBAPHTH Capafiiby ca Hampen HaBeleHuM o6paljuBaurma IIaHCKE, OXHOCHO IIPOjEKTHE
AOKyMeHTalWje Kako OH Ipey3e/n [IaHHpaHa pellierha, Mpoduie U CII. Ha TPacH APKaBHOT MyTa H
Kako O pemema 6una meljycobro ycknaljena.

» VcioBM 32 HaO3eMHO Bohere HHCTaNalMja y OOHOCY Ha APKaBHH MyT:

e cTy6OBE TUIAHUPATH U3BAaH 3AIUTHTHOT Mdjaca ApxasHor myta (40,00m MepeHO Off TpaHMIe MyTHOT
3EMJBHUINTA APXKABHOT NyTa IA pena u 20,00m MepeHO o FpaHKIIE IIyTHOT 3€MJBHINTA APXKaBHOT IMyTa
Ib pexna), a y cnytajy Za je BUCHHA CTy0Oa Beha o] mpomnucaHe MUPHHE SAMTATHOT mojaca Ip>KaBHOr
nyTa, paCTO_]a}be TIPSABHIETH Ha MHHMMAJIHO] YAQBCHOCTH 3& BHCHHY CTy6a, MEpEHO Of] TpaHuIle
TMYTHOT 3EMJBHLITA,

o 06e3Gean CHTyPHOCHY ‘BUCkHY 0Z 7,00m MepeHO OX HajBHIe KOTE_ KONOBO3a /0 JIAHYAHHILE, npu
H&]HCHOBOIBHH]HM TEMIICPAaTYPHUM YCIOBUMA,

» Inanom npe,uBn,u;em # 00e30eUTH 3AINTHTHH NOjac M rmJac KOHTpOINUCaHe Tpajiike, Ha OCHOBY NiaHa
33. 34. u 36. 3axona o nyresuMa ("Cr.ri.PC", 6poj 41/18 u 95/18), Tako na npeH cazpxaj ‘o6jexara
BHCOKOTpajme Mopajy 6utu yaaeHn MEHUMATHO 40,00m o rpaHHIE ITyTHOT 3eMJBHIUTA APXKABHOI
nyTa IA pena n 20,00m ox rpaHuile TyTHOT 3eMJBHILITA Ap)KaBHUX myTaeea 1B pexa.

» JlocraBuTH HOTpedHE MPOdHIIE Ha MECTY Ha3EMHOT YKPIITAja AAIEKOBOZA Ca TPACOM APXKABHOT I1yTa.

» Ha rpauuxoM Npuory KOTHpaTH yAabeke CTy00Ba NajekoBoAa’y ONHOCY Ha APXKABHH UYT, Y CKIaIy
ca HaBEJICHAM YCIOBHMA.

®M 750.102 IR Crpana 2 o1 3




A G |
NYTEBU CPBUJE Veioru 3a u3pajty ypGaHHcTHUKOT NPoOjekTa

P

-

> I'paduuky npunor yp6aHHCTHYKOT IPOjeKTa YPAIUTH Y ofroBapajyhoj pasMepH, ca yUpTaHOM TPacoM
TpeAMETHOT JanekoBojia, Kao M jacHo aeduHHCaHHM NOcTOjehHM M MIAHMPAHHM APKABHUM ITYTEM H3
Halle HaJUIEXXHOCTH, OpOjeM H CTAUHOHAKOM JApP>KaBHOT IYTa, Y CKiIaly ca PedepeHTHHM CHCTeMOM Ha
MECTY YKpINTaja Nal¢KoBOZia ca APKaBHHM ITyTEM.

IIpe noTephuBama ypOaHHCTHUKOr IIpojeKTa NMOTPeOHO je Ja HaM HMCTH JOCTaBATE pajM IpOBepe
HCIYBEHOCTH ycnioBa gathx Ox crpate JIT , Ilyreru CpOuje” u u3naBama MHILJFERHA HA HCTH.

Ocd6a 3a kontaxt: Janujena Tojul, JUILIpocTop.wiaH. 011 /30-40-749
anijéla.gojic@putevi-srbijes

o O6paamo: |
T s TR b oo e i o e s e N TN e X Wy ABr et R oS Y i 1, R P
~ * Jlanujexna I'ojuh, AHTUT.IpOCTOP.TAH. A s _ -
g = KoHTposmcao:” _
Bessko bojosuh, aumn.npocTop.maH. | 2 i
HocTasmbeno:
g). Hacnosy .
2. JM "Nyresu CpGuje” beorpax, Apxusa N

3. “[yresu Cpbuje” Beorpar, Onememe 3a NPOjEKTHY K NIAHCKY LOKYMEHTAUH]y
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AKLWOHapPCKO APYLUTBO Bpoj: 130-00-UTD-031-919/2023- ¢ '
n»EfnexTpoMpexa Cpouje” Hatym: 18 -07- 1.4}

LlenTap 3a UnsecTuuuje, Cextop 3a *

BUCOKOHanoHcke BogoBe, Cnyxba 3a

npunpemy rpagi-¢ BUCOKOHaNOHCKUX BOAOBA
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11000 Beorpapn

fMpeamer: Ycnosu 3a uspagy YpbaHuctuukor npojekra 3a ysofjewse ganekosopa 110 kV 6p.
11563 (TC ,,Beorpag 7 — TC ,,ManueBo 2“) y nnaHupaHy Tpado cranuuy TC 110/35/10
kV ,,Beorpan 46 (36er)*

Ha ocHoBy Bawer 3axteBsa Opoj 310-00-UTD-031-44/2022-30 og 23.06.2023. roguHe u
JocrassbeHe fokyMeHTauumje (UHdbopmauvja vy Besn ca npeAMETHUM YPOGaHUCTUMUKUM MNPOJEKTOM U
obyxBaT npeAMETHOr NPojeKTa y enekTPoHCKOM 06nuky), obaselTasamo Bac Aa ce Tpace fanekosoaa:

o 110kV 6p. 1109 TC Beorpag 7 - TC MNanyeso 2,
e 110kV 6p. 1153 TC Beorpag 7 - TC [Nan4eso 2,

Koju cy y snacHuwTey "Enektpompexa Cpbuje” A. [., jegHnm CBOjUM genom YKpuwiTajy ca obyxsaToM
npeameTHOr npojekTa.

Mpema MnaHy pa3Boja npeHocHor cuctema u MnaHy MHBecTUUMja NNaHnpaHe Cy crieaehe akTUBHOCTY:

s MWarpagwa npuiibyuHor soga 3a TC 110/10 kV beorpag 56 (Hoesa nyka beorpap).
TpaHcthopmaTopeka cTaHuua he ce, MHAUMKATUBHO, NPUKIbYYUTU HA NPEHOCHW CUCTEM NO
npuHYMNy ,ynas-uanas‘ Ha 110 kV [AB 6p. 11563 TC beorpag 7 — TC lNanueso 2 (6yayha TC
beorpap 46 — 36er);

o MWarpagwa npubydrux Bogosa 3a ysofiewse OB 110kV 6p. 1153 TC beorpag 7 — TC
Manveso 2 y TC 110/35 kV beorpap 46.

O6asewwrtaBamo Bac aa je EMC Al yceojuo NpojekTHU 3aaatak 3a uspany npee ¢ase TexHuuke
bokymeHTauuje 3a B 110 kV 6p. 1153 TC beorpap 7 — TC INManHueso 2, ysohewse y TC 110/X kV beorpag
46 (36er) Ha 9/2020 cegHnuuym CTpydHOr NaHena 3a NPojeKTHO-TEXHUYKY JOKyMeHTauujy TexHuJKor caseTa
EMC AL, koju je y EMC Al 3aBegeH nop 6pojem 120-00-UTD-005-66/2020-005.

Y cknagy ca 4nadom 118. 3akoHa o eHepretuum (,CnyxGenu rinacHuk PC* 6p. 145/2014, 95/2018 — gp.
3aKoH, 40/2021 n 35/2023 — gp 3aKoH) NPUKIbYYEHe eHepreTckux objekara 3a gucTpubyumjy enekTpuyHe
eHepruje ce BpLLY Ha OCHOBY Yrosopa, Kojum ce ypelyjy meflycobHa npasa u obasese usmehy oneparopa
NPEHMoCHOT 1 onepaTtoTopa AUCTpUByTUBHOr cucTema.

Onepatopu AUCTPMOYTUBHOP ¥ NPEHOCHOT CUCTEMa HUCY 3aKibyunnu Yrosop 3a npukibyderse TC 110/35
kV Beorpag 46 Ha NpeHOCHU CUCTEM.

C ob3upom Ha rope nomeHyTe OKCAHOCTK oOaBeluTaBaMo Bac [a je CBaka rpapgta nucnoj wnu y
6ruv3nHn fanekoBoAa YCNoBbEHA:
+3aKOHOM 0 eHepreTuuw” (,Cn. rnacHuk PC”, 6p. 145/2014, 95/2018 — ap. 3akoH v 40/2021 n 35/2023 -
AP. 3aKoH),
+3AKOHOM 0 nnaHupamy n narpagin” (,Cn. racHuk PC”, 6p. 72/2009, 81/2009 - ucnp., 64/2010 - ognyka
YC, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - ognyka YC, 50/2013 - oanvka YC v 98/2013 - oanyka ¥YC, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - ap. 3akoH, 9/2020 n 52/2021),
S IPABUMHUKOM O TEXHUYKMM HOPMAaTUBMMA 3a W3rpagwy HaA3EeMHUX eneKTpoeHepreTcKux BohoBsa
HasueHor HarnoHa og 1 kV go 400 kV' (,Cn. nuct COPJ” bpoj 65 ua 1988. roa. n ,Cn. nuct CPJ” 6poj 18
u3 1992. rog.),
[ IPABUMHUKOM O TEXHMUKMM HOPMATUMBMMA 32 ENEKTPOSHEPreTcKa NocTpojeta HasUBHOr HanoHa n3Hag
1000 V' (,Cn. nuct COPJ” 6poj 4/74 v 13/78 n ,,Cn. nuct CPJ* 6poj 61/95),

AKUMOHAPCKO APYLUTBO
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KHesa Munowa 11 i

11000 Beorpaa WW.ems.r



L,[TPaBUNHNKOM O TEXHUYKMM HOPMAaTMBMMA 3a Y3eMIbeha €NeKTPOEHepreTCKUX NocTpojerba HasuBHoOr
HanoHa uaHag 1000 V” (,Cn. nuct CPJ” 6poj 61/95),

.3aKOHOM O 3alWITUTV Off HejoHuayjyhux 3pauersa” (,Cn. rnacHuk PC” 6poj 36/2009) ca npunagajyhum
npaBunHULMMa, of Kojux nocebHo uspsajamo: fpaBunHWK O rpaHuuama usnarakba HejoHusyjyhum
spadersuma” (,Cn. MnacHuk PC", 6p. 104/2009) u ,MpaBunHuk o nasopuma HejoHusyjyhux spadetrba on
noce6Hor uHTEpeca, BpcTama U3Bopa, HauuHy ¥ nepvoay wuxoeor ncnutusawa* (,Cn. MnacHuk PCY, Gp.

104/2009),
,SRPS N.C0.105 TexHWuKuM YCrioBUMa 3alliTUTE MOA3EMHUX MeTamnHWxX UeBOBOAA OA YTuuaja

enexkTpoeHepreTckux noctpojewa” (,Cn. nuct COPJ” 6poj 68/86),
,SRPS N.C0.101 - 3awTutom TeneKOMYHUKaLMOHUX MOCTPOjeha Of YTUlaja enekTpoeHepreTcKux

nocTpojetba - 3alwTnTa o ONacHoCcTH,
,SRPS N.C0.102 - 3awTNTOM TENEKOMYHWKAUMOHWUX MOCTpojela Of yTuLaja eneKTpoeHepreTckux
nocTpojet-a - 3awTnta of cmeThsu” (Cn. nuct COPJ 6poj 68/86), kao n
,SRPS N.C0.104 — 3awituta TEnekoMyHMKALMOHMX NOCTpoOjetba Of YyTULAja EneKTPOEeHEpPreTCKux
nocTpojetba — YBoRewe TenekoMyHUKaUMoHNX BOAOBA Y eneKTpoeHepreTcka noctpojewsa” (Cn. nuct
COPJ Opoj 49/83).

Y cknagy ca unaHoM 218. 3akoHa o eHepreTuuy (,Cn. rmacHuk PC”, 6p. 145/2014, 95/2018 — ap.

3akoH 1 40/2021 v 35/2023 — ap. 3akoH) oH6aBelLTaBamo Bac Aa 3alUTUTHU Nojac Aanekoeona uaHocu 25
m ca obe cTpaHe fanekoBoaa HanoHckor Hueoa 110 kV of kpajier ¢hasHor NpoBOAHKKA.

OcTtanu onwTh TeXHUYKK YCNOBY:

- MNpunukom nssofjersa pafoBa Kao M kacHuje NPUNMKOM ekcnrioatauuje nnadnupanHux objekara,
BOAUTY padvyHa Aa Ce He Hapywu CUrypHOCHA yAarbeHOCT 04 5 m y ogHOCy Ha NpOBOAHWKE
Janekosofa HarnoHckor Husoa 110 kV.

- Wcnog v y 6nusnHn panekosoga He CajuTh BUCOKO ApBehe koje ce CBOjUM PacToM Moxe
npubnmKATH Ha Mare 04 5 m y o04HOCY Ha NPOBOAHWKE RanekoBopa HanoHckor HuBoa 110 kV,
Kao W y criyvajy naga gpsera.

- 3abpameHo je kopuwhere npckanuLa v BoAe y MNasy 3a 3anusatbe YKOMMKO NocToju moryfiHocT
Aa ce Mnas soge Npubnuku Ha Mare of 5 m of NPOBOAHVKA Aanekoeoa HanoHckor Husoa 110
kV.

- 3abpareHo je cKnagulLTeR-€ J1aKko 3anarbuBor Marepujana y sawTUTHOM rojacy ganekosoga.

- TMpuKkrbyuke N3BECTM NMOA3EMHO Y CRyuajy yKpLiTara ca AanekoBoaoM.

- HwuckoHanoHcke, TenedOHCKe NPUKIbYYKe, NPUKIbYYKe Ha Kabnoecky Tenesusunjy v gpyre
NPUKIBYYKE U3BECTY NOA3IEMHO Y Criyyajy yKpluiTaka ca AanekoBoaoMm.

- Npunukom uasohewa O6MNO KakBux rpafjeBUHCKUX PpaaocBa, HuBenauwje TepeHa, 3emMibaHux
pagoBa ¥ uckona y Gnu3vHU JanekoBofa, HW Ha KOjU HayuH ce He CMe YrposuTWu cTaTuuyka
crabunHocT cTybosa ganekosoaa. TepeH Ucnop Aanekosoaa v oko cTybosa AanekoBoaa ce He
CMe HacunaTy.

- Cee MeTanHe WHcTanauuje (enekrpo-wHcTanauuje, rpejake u cf.) v Apyrn MeTanHu genosu
(orpape u cn.) mopajy aa Byay NponucHo ysemroeHu. Hapouuto BoauTh padyHa o usjeaHavery
noteHuwjana.

- Jenosn uesBoBoga Kpo3 Koje ce ucnywrta cnywp mopajy butn yaarbenu Hajmare 30 m og
HajuCTYpPEHNjUX fenosa AaneKkosona noa HanoHoM.

YobuuajeHa je npakca Aa ce y noctojehum Kopuaopuma AanekoBofa Mory U3BOAUTH caHaluje,
ajantauvje v pekoHcTpykuuwje, ako To y GyayhHoctu 36or notpeba uHTepseHUWja 1 pesuTanv3aumja
eneKrpoeHepreTckor cuctema byae HeonxoAHo, a He Moxe BuTK carnegaHo y 0BOM Yacy.

BaxHOCT NpeameTHUX YCRoBa je [Be roguHe of AaTyma usaasatba vnu kpahe ykonuko gohe go
NPOMEHE 3aKOHCKWX perynaTtusa u nponmca. HakoH ncTeka oBor poka noAgHocunay, 3axTesa je ayxaH aa
Tpaxun 06HOBY BaXXHOCTN UCTUX.



3a cBa goparHa ofjawmera moxeTte ce obpatutu Cekrtopy 3a aHanusy crawa enemeHara
npeHocHor cucrema, Jupekuunja 3a acet MeHaumeHT, Ynuua sojsoge Crene 412, 11000 beorpag v
Credhany Mapuhy Ha Ten. 011/3957-244.

C nowtoBartem,
WsBpLUHK QupeKTop 3a npeHoc
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Konuje gocrasuTi:

- MpeHoc enekTpuyHe eHeprije, [upekunja 3a oapxasake NpeHoCcHor cuctema, PeruoHanHn ueHTap
onpxaBarba beorpag

- WHBectuunje w passoj, [upexkuuja 3a wuHBecTuuuje, CekTop 3a WHBECTULMOHE NpOjEKTe
BWCOKOHaMNOHCKNX BOA0BA

- NHBecTULje 1 pa3ssoj, lupekuuja 3a passoj, CeKkTop 3a pa3soj NPeHOCHOr cucTema

- MuBecTuuuje 1 pa3Boj, [upekuuja 3a passoj, CexTop 3a TEXHUMKO-TEXHOMOLIKN Pa3Boj U UHBECTULIMOHK
nnaH

-UHBecTuUMje n passoj, [upekuuwja 3a KanuTanHe NpojeKTe W npojekte npukibyderwsa — CekTop 3a
ynpasrbake NpojeKTiMa Npukbyyera

- MpeHoc enexkTpuuHe eHeprvje, Qupekumja 3a aceT meHayumeHT, CexTop 3a aHanuay cTaka enemeHara
npeHocHor cucteMa, Cnyx6a 3a ucnutuearme 1 aHanuay crarba eneMeHara BUCOKOHAMoHCKUX BOAOBa

Opyrn opuruHan:
- Apxusa
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ENEKTPOAUCTPUBYLIMIA ;

% CPEMJE {/ of 2023
"Enextpoauctpubyuuja Cpbuje” a.0.0. beorpap AxumoHapcro apywreo "Enektpompexa Cpbuje”
[lupexuuja 3a NNaHupare 1 UHBECTULMje LlenTap 3a nHsecTUUMje
CekTop 3a nnaHuparse ¥ visecTuuuje Beorpag CeKTop 3a BUCOKOHANOHCKE BOZOBE
Cnyxba 3a eHepreTuxy Cnyba 33 0punpemy [antee BHCOKOHANOHCKUX BOAOBA
locnogap Jespemosa 6p. 26-28 ! ,msﬁ%ﬁ%wgsnﬁysaeprpm Kxesa Munotwa 6p. 11
11000 Beorpag - Crapu rpag | MCAPHILA: ) 11000 beorpaa
[Jlenosoghn 6poj: | MPUMILEHO: 07 U8 )
Haw shakn 6poj: 01110 HC, 3114/23  Opr. | oo | APkiax | mouner | Bpeppocr
Datym: 10.07.2023. B ol Lol R

"EnektpoaucTpubyunja Cpbuje" 4.0.0. Beorpap, Cnyxba 3a eHepreTuky pasmorpuna je 3axTeB NPUMILEH
pana 01.07.2023. roavHe koju je nocnao Al EMC, 3aseden noa 6p. 310-00-YT[-031-44/2022-013 op
naryma 23.06.2023 ropune. Ha ocHosy oppenbu unara 140. 3akoHa o eHepreTiuy ("Cnyx6eHn rnacHuK
PC', 6p. 145/2014, 95/2018, 40/2021  35/2023 - fip. 3aKOH), 4naHoBa 8 1 86. 3akoHa O nnaHvpawy U
warpaau ("Cryx6eru rracHuk PC', 6p. 72/2009, 81/2009 - nenp., 64/2010 - opnyka YC, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - opnyka YC, 50/2013 - opnyka YC, 98/2013 - onnyka YC, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019 - mp. 3axon, 09/2020 u 52/2021), Ypenbe o nokaumjckum ycnosuma ("Cnyxberm rnachnk PC", 6p.
35/2015, 114/2015, 117/2014 v 115/2020), Ypenbe o ycnosuma ucnopyke v cHabfeBatba eneKTPU4HOM
exeprvjom ("Cnyxbenu rnackuk PC', 6p. 63/2013 v 91/2018), Npasuna o pany AucTpubyTMBHOT CucTema
enekTpuuke exepruje ("Cnyxbenn rmackmk PC, 6p. 05/2010, 71/2017 v 14/2019) v Onnyke avpextopa
"EnexTpopvicTpubyunja Cpbuja" p.0.0. Beorpan o npeHocy osnalifeta u yTBphMBatLY HaANEXHOCTU W
ogrosopHocti 6p. 05.0.0.0-08.01.-23077/1-21 o 25.01.2021. roaune, poHoce ce:

YCNOBMW 3A YKPIUTAHE WU NAPANIENHO BOBEE

3a noTpebe napaae YpbaHucTiiKor npojexTa 3a yBofetba AanekosoAa 110 kV 6p. 1153 TC "Nanueso 2" -
TC "Beorpan 7" y byayhy TC 110/35 kV "Beorpap 46 - 36er" Ha noapyudjy rpagcke onwTukHe Manunyna.

1. MocTojehe cTalbe eneKTPOAMCTPUEYTUBHE MPeXe NPeAMETHOT NOAPYYja:

Y capau ca Cnyx6om 3a opkapatse EEQ BUCOKOT HaNOHa 11 YBUAOM Y AOCTaBIbEHE NOAATKE Cnyxbe 3a
TEXHUNKY AOKyMenTauwjy "Enextpopuctpubyumja Cpbuje” f.0.0. Beorpap o enexTpoeHepreTckim objexruma,
YCTEHOBILEHO je @ Ce y MPeOMETHOj 30HM WM Y HeHoj HerocpeaHo] bnuauHu Hanase cneaehu
enekTpoeHepreTcky objexTu

1.1. BogoBu HanoHckor HuBoa 35 kV:

1.1.1. Hagaemum sog (HB) 6p. 361, eaa: TC 110/35 kV "Beorpap 7" - TC 35/10 kV "®pukom”, HaasemHa
neonna (og CM 3501 po CM 3502), Tana 1 npeceka nposopHuka 122-AL1/20-ST1A (cTapa
oaHaka Al/C 3x120/20 mmg).

1.2. BonoBu HanoHckor HuBoa 10 kV u 1 kV:
Y npunory oBux ycrioa (npunioxenu LY1) pocTasrbamo Bam norioxaje Halmx eneKTpoeHepreTCkuX
objekata Hanorckor Hueoa 35 kV, 10 kV u 1 kV koje umamo y LOKyMEHTaLWjU.

2. EHepreTcKu nogauy u3 Baller 3axvesa: MnaHupaHn noTpoLaYu - HeMa 3axTeBaHe cHare.

EnekrpogucTpubyuuja Cpbuje A.0.0. Beorpag

11070 Beorpag - Hosy Beorpag ] - Mnb: 100001378
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3. MnanupaHo cTate enexTpoancTpubYTUBHE Mpelke npeaMeTHOr nogpyuja:

31

32

MnaHoBMMa reHepante perynauvje rpafjeBUHCKOr NOApyyja CeanTa jeAuHuLE nokanHe camoynpase
~ rpapa Beorpana (uerwHa V1) ("Cnyxbexu nuct rpana Beorpapa”, 6p. 2012016, 97/2016, 69/2017,
97/2017, 7212021 v 27/2022) v OnnykoM o n3pagy MnaHa AeTarbHe perynauuie Aena 3petbaHuHeKor
NyTa ca KOHTaKTHUM MoapyyjeM, of kaHana Cebew fo caobpahajHuue CeBepHa TaHreHTa, rpaacka
onwTvHa Nanunyna ("Cryx6exy nuet rpaga Beorpaga’, 6p. 19/2017) npeasuheHa je nokauvja 3a TC
110/35 kV "Beorpap 46 - 36er", ca MHCTanNMCaHWM CHarama EHepreTCKMX TpaHcpopmaropa
2x31,5 MVA, kanauvreta 2x40 MVA y 6nuaunv nnanvpare caobpahajiuue CeBepHa TaHreHTa U
3petbaHvHckor nyTa v nokauuja 3a TC 35/10 KV "36er”, ca uHCTanMcaHum cHaraMma eHepreTckx
TpaHcdopmaropa 2x12,5 MVA.

3a nnaHupary TC 110/35 kV "36er” nagsojexa je rpafjeBuHcka napuena (TC-1) nospmne 18647 m2
MCTOUHO Y3 caobpahajhiLly 3perbaHuHeku NyT y cesepHoM aeny 6noka 15, Ha KN 10984/1 v geny K
10983/1 v 10982/1 KO Bopua.

3a nnaHvpany TC 35/10 kV "36er" nansojexa je rpahesurcka napuena (TC-2) nospuinHe oko 164 m2y
Gnoky 14, sanaawo y3 ynuy Hoea 4, a aeny K 1181/5 KO Bopya.

W3 6ynyhe TC 110/35 kV "36er" nnanupa ce nonarate kabnosckux sogosa 35 kV o nnanupanux TC
3510 kV: "36er", "Osya’, "Bopua 3", "CesepHa TaHreHta" u "LipeeHka’, ka0 u nocTojefinx
TC 35/0 kV: "Bopua" u "Bopua 2". [Oyx uene Tpace kabrosckux sogosa 35 kV, 3a notpebe
"EnekrpoancTpubyuvja Cpbuje" A.0.0. Beorpap (3awTvta kabnoBckvx BOAOBA, MTK, ynpasreatse,
Wagsop, wTa.), npeasva Ce Yy poBy y3 enektpoeHepretcke kabroecke BogoBe 35 kV pee
nonveTUneHcke uesn npeuHuka @ 40 mm, oarosapajyhe AyXWHE, K0 W PEBU3VIOHM LWAXTOBY, 3a
notpebe uHCTanauuja TeNekoMyHMKaLMOHX ONTUKNX kabriosa.

MnaHom feTarbHe perynaumje 3a caoBpahajuuy CeBepHa TarewTa of caobpahajHiue T6 po
Mandesaukor nyTa - CekTop 2 (aeoxuua of 3petbaHuuckor nyta - M 24.1 o Manyesaukor nyta M
1.9), ("Cnyx6enn nuct rpapa Beorpapa” 6p. 24/2010) w lMnaHoBuma rexepante perynauyie
rpafjeBMHCKOT NOAPYYja CeAnLITa jeAuHIULE NoKanHe camoynpase — rpafa Beorpaga (yenvxa B v BUA)
("Criyxbetm nuct rpapa Beorpapa’, Gp. 2012016, 97/2016, 69/2017, 97/2017, 7212021 v 27/2022)

npeaeuheHa je uarpapa fAsa kabnoscka Boga 35kV.

Oyx uene Tpace kabnosckux Boposa 35 KV, aa notpefe "EnextpopvctpudyLimja Cpbuje" pn.0.0.
Beorpap, (3awmra kabnoeckux Bofosa, MTK, ynpaemsarse, Hapsop, Wif.), npeasuia ce y posy y3
enexktpoeHepreTcku kabnoecku Bop 35 KV dBe rnonveTvneHcke uesi npedHuka @ 40 mm,
onroapajyhe AyxvHe, ka0 W PEBM3UOHY LaxToBK, 3a NoTpebe uUHCTanauuja TeneKoMyHUKaLMOHHX
ONTUYKMX kabnosa.

4. WamewrTarbe v 3awTuTa noctojehiux enexkTpoeHepreTckux objexata:

41.

O6jexTu HanoHckor HuBoa 35 KV:

4.1.1. 3aWwTuUTHM Nojac 3a TpaHchopPMaTopCke CTaHULEe Ha OTBOPEHOM M3HOCH.

- 3a HanoHcky Hueo 1 kV po 35 kV, 10 metapa,
- 3a HanoHckw Hveo 110 kV n usHap 110 kV, 30 metapa.

4.1.2. 3awTuTHy nojac 3a HanaemHe 35 kV enekTpoeHepreTcke BoAoBe, ca obe cTpaHe Boja of Kpajiber

(hasHor NPoBOAHMKA, U3HoCK 15 MeTapa.

4.1.3. Ykormko ce npu u3sofjemsy papjosa, yrpoxasa HajsemHa AeoHuua noctojeher 35 KV Boga,

eHepreTcku Bof 3awTiTUTM u obe3beautn npegeufieHe CUTYPHOCHE BUCMHE W CUYPHOCHA
pacTojarba HoByx objexara oA noctojehe HansemHe AeoHmnue 35 kV soga.

4.1.4. Yronuko Hvje moryhe oBesbeguvt nponucuma npepsvfieHe curypHoCHe BUCHMHE W pacTojara,

eHepreTcku Hafi3eMH BOA je noTpebHO M3MECTUTU HaA3eMHUM 35 kV sogom, TMna n npeceka
npoBoaHuka 94-AL1/15-ST1A (crapa o3Haka AI/C 3x95/15 mm?).

2|CTPAHA



4.1.5. Npurokom nameluTara HaasemHor 35 kV Bofia, NpeABnAETH NoCTaB/batbe HOBMX ctybosa yMecTo
noctojehux, ykonuko je To notpebHo, 3bor noeefarba BHCKHA WM abor ckpevawa Tpace.
Moctojehe cTyGose npeaMeTHOr BoAa Koju Ce 3aapkasajy, CTaTiiki NpoBEPUTY 3a HoBe cune
3aTe3atba v YIToBe CKpeTara TPace W YKOMMKO HE 3a00B0rbaeajy NPpeasueTH HhiXoBe 3ameHe.

4.1.6. Mpunukom namewrTawa 35 kV soga BOAUTH padyHa o notpeGHum mefycobHim pactojatbima 1
yrmoBMMa CaBujatba Npu napanenHom Bofjewy U yKpLITaley Ca [PYrMM eneKTpOeHepreTckuM W
0CTanuM VHcTanauujama, Kkoje ce Mory Hafv y HOBOj Tpacu Boja.

4.1.7. NotpebHo je fa ce y tpacu 35 kV Boaa He Hanase Hukakakeu objexti Kkoju 61U yrpoxasani
eneKTpOeHepreTCKi BoA 1 oHemoryhasane NpucTyn BoAY NPUAKKOM kBapa.

C o6aupom fa je Hagsemnu sop (HB) 6p. 361, esa: TC 110/35 kV "Beorpag 7" - TC 35/10 kV

"QpukoM" y BnacHUWTBY npesyseha ®pukom A.0.0. Beorpaa HeONXoAHO je pa ce obpaTute OBOM
npegysehy 3a gobujatbe NOINTUBHE CarnacHoCTH 3a U3MewTatse (kabnmnpame) oBor fanekoBoAaa.

4.2. OBjextv HanoHckor HuBoa 10 KV u 1 kV:

YKONUKO je nOTpebHO U3MewTabe WNW 3awWTnTa eneKkTpOeHEepreTckux objexara yrpoXeHux
MNaHUpaHoM NpeaMeTHOM uarpaztbomM, notpebHo je Aa ce CTpanka opaTit EnextpopucTpubyumiu
Cpbuje a.0.0. Beorpap, Orparak Kptbaua, 3a 3akibyunsake Yrosopa 0 ypefjetby semrbuiiTa, npe
Wapaje IMaBHor NPojeKTa U Npe NoveTka aembaxyx paaosa. Msson 13 BaXeNUX TEXHWUKAX Nponvca 1
OnLUTE CMEPHULIE 32 U3MELLTaHE NO3EMHUX BOA0BA HANOHCKOT HBOA 10kVu1kv:

- Yxonuko ce Tpaca kabna Hafje ucnog konoeosa 3a kabnoscke sogose 10 kV 1 1 kV npegsupetv
kabnoscky kaHanuaauwjy uspafjeHy oA NNACcTUHHNX LeBM NpeuHika @ 100 mm, KabnoBcKko OKHO
KOPVCTTIA Ha NpaBoj AEOHWLM Kabroscke kaHanusauuje koja je pyxa o 40, kao n Ha MecTy
rPOMeHe npasLia unu H1BOa kabrioBeke KaHanusauyje.

- Mpepeunet 100% pesepse y Bpojy oTeopa kabnoacke kaHammsaLuje 3a HanoHckn Hueo 10 KV, a
50% 3a HanoHcku HuBo 1 KV,

- MpunukoM M3MeWTarka BOAOBA BOAWTH pauyHa O MOTPeOHMM MefycobHuM pacTojatiuma v
yIoBMMa CaBujarba fpu mapanenHom Bofjewy M YKpLITarsy Ca [pyruM enekTpoeHepreTCkim
BO/I0BYMa 1 OCTANMM NOA3EMHVM MHCTaNaLujama Koje ce Mory Hafi y HOBOj Tpack BOA0BA.

- Pagose y GruavHn kabnosa BpLMTM PY4HO WM MEXaHu3aLjoM koja He u3asvea owTeherwe
usonavpje 1 onosHor nnawra. Mpu nssofetby pagosa 3alTUTUTH noctojehe kabnoscke BOAOBE 04
MeXaHu4Kor owuteherba.

- MoTpebHo je Aa ce y Tpack Kabnosckux BOAOBA HEe Hanasy Hkakas objekar koju Bu yrpoxasao
eneKTPOeHepreTCkM B U OHeMoryhasao npucTyn kabnoBckom BOAY MPUIKOM kBapa.

- Papose y 6rnanHm kabna BPLIMTY PYYHO M MEXaHU3aLuMjom Koja He n3aaviea oluteherse kabna.

- 3a uameLuTeHe kabnoecke georvue 10 KV 1 1 kV kopncTuTy kabnose WCTor Tuna 1 Npecexa umm:
3x(XHE 49-A 1x150) mm2, 10 kV; XP0O AS 3x150+70 mm?, 1 kV.

Nssop w3 Bawehmx TEXHUMKMX PIPOMUCA 1 ONWTE CMEpHUUE 38 V3MEelWTake Haf3eMHuX BOAOBa
HanoHckor Heoa 10 kY un 1 kV:

- Mpunukom uamewwTarwa mewosutx 10 KV 1 1 kV HapsemHux BOA0BA, 38 YMOPULLTE KOPUCTUTH
GeToHcke CTYGOBE NPOMMCAHUX AuMeHavja u npoeopHuk: Al/C 3x70 mm2 unn XHE 48/0-A
3x(1x70)+50 mm2 , 10 kV, ofHocHO X00/0-A 3x70+54,6 mm?2 3a 1 kV Bogose. Ako Ce nnaHupa
yKVAatbe HaJ3eMHOT BOA U U3rpaatba HOBOT NOA3EMHON, KOPUCTUTY NPOBOARKK THNA U Npeceka
3x(XHE 49-A 1x150) mm2, 10 kV, ogHocHo XP0O AS 3x150+70 mm2, 1 kV.

- Mpunmkom nameiwtarsa 10 kV HagsemHux BOAOBA, 3a ynopuluTa KOpUCTUTU fetoHcke cTybose
MPONMCaHMX AUMEH3Wja Y1 NPOBOAHNK: AIIC 3x70 mm?2 urm XHE 48/0-A 3x(1x70)+50 mm?2. Ako ce
MNaHvpa ykWnawe Hag3eMHor BOAA W M3rpaaHka HOBOT MO/3EMHOT, KOPUCTUTY NPOBOAHUK THna 1
npeceka 3x(XHE 49-A 1x150) mm2,
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- Mprrmkom vamewTara 1 KV HaasemMHuX BOAOBA, 3a ynopuwra kopuctuty GeToHcke ctybose

MPOMMCAHYX AUMEH3V]a vt NPOBOAHMK TUNa U npeceka X00/0- A 3x70+54,6 mmz2.

-Tlpu ceohety HapseMHux KyRHUX MpUKIBYYaKa  KOPUCTUTA NPOBOAHMK TWNa M Mpeceka

X00-A 4x16 mm2,

- Mpenase uamewrennx 10 KV 1 KV HagsemHvx BogoBa npeko caofpahajHuua nnaHupary
nof3eMHo. KopucTuTM NpOBORHWK TUNa 1 Mpecexa XHE 49-A 3x150 mm2, 10 kV; XP0O AS

3x150+70 mm2, 1 kV.
- Axo ce nnaHupa ykupawe 1 kV HapsemHor Boaa W warpaawa Hosor 1 KV nogsemHor BOAa,

notpebHo je 0be3beuTu carnacHocT 3a yrpaatby KITK v ycriowckor Bofia Ha can objextvma KOju

ce Hanajajy npexo HafaeMHor KyRHOT NPUKIbY4Ka.

5. WxeecTuTop je y obase3n aa nowtyje cnegehe:

5.1, OGjekTH HanoHcKor HuBoa 35 kV:

Cse notpeGHe pajose y Be3n Ca 3aLUTUTOM, UaMeluTaeM W U3rpadoM  HaBefeHuUX
enekTpoeHepreTckux 35 KV Bofoea u3BecTy y cknaay, ¢a saxehum oppenbama:

3akoHa o exepreTvuy ("Cryxbenu rackmk PC", 6p. 145/2014, 95/2018, 40/2021 u 3512023 - ap.
3aKOH).

3aKkoHa 0 NnaHuparsy M varpagu ("Criykbenu rnacHuk PC", 6p. 72/2009, 81/2009 - wcnp.,
64/2010 - opnyxa YC, 2412011, 12112012, 42/2013 - opnyka YC, 50/2013 - opnyka YC, 98/2013 -
opnyka YC, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - mp. 3akow, 09/2020 v 52/2021).
3akoHa O 3alWTuTW Of HejoHuayjyher 3paqetba ("Cnyxbexm rnachuk PC", 6p. 36/2009) ca
npunanajyivm npasunHuLuMa: MNpasunHuk O rpaHulama Hejorunayjyher spauewa ("Criyxbenn
rmacHvk PC", 6p. 104/2009), Mpasunkuk o M3BOpUMa Hejorayjyhux 3padetba Of nocebHor
VHTEpeca, BpCTamMa U3Bopa, HauuHy 1 NepUOAY HXOBOT nenuTvBatba ("CnyxGeHy rnackuk PC”,
6p. 104/2009).

MpaBuriHvKa O TEXHUYKAM HOPMATUBIMA 32 UATPajitby HAIIEMHIX eneKTpOeHepreTCkUX BOAOBA
HasvBHor Hanoka of 1 kV Ao 400 kV ("Cryx6Genrn ruct COPJ', Bpoj 65/1988 u "Cnywbetn nuct
CPJ", 6poj 18/1992).

MpaBunHMKa O TEXHWKVIM HODMATVBIMA 3a EMIEKTPOeHEpreTCka MOCTPOjetea HA3MBHOT HanoHa
usHag 1000 V ("Criyx6etu nuct COPJ", 6poj 411974 1 17/1978 v "CnyxbeHu nuct CPJ", 6poj
61/1995).

MpaBunHMka O TEXHUYKAM HOPMATVBMME 33 Y3EMILEH:A eneKTPOBHEPreTCKMX  NOCTPOjetba
HaavBHOr HarioHa uaHag 1000 V ("CryxGerm nuct CPJ", 6poj 61/1995).

MpaBunHuka O TEXHWYKMM HOpMaTvBAMa 3a MOTOH W OpKaBake EneKTPOEHEPTETCKX
nocTpojerba v Bofosa (" Cryxberi nnet CPJ", 6poj 41/1993).

5.2. OGjekTn HanoHckor Hueoa 10 kVu1kV:
5.2.1, XOpU30oHTaNHa yAarbeHoCT BOJOBOAHUX W KaHAMM3ALMOHNX LieBu ofi eHepreTckor kabna mopa

uaHocuTV Hajmarse 0,5 m.

5.2.2. YKOMWIKO He MOrY [1a Ce MocTurHy npepievijera pacTojakba Ha Tum MECTUMa EHEpIETC kabn mopa

OUTY NONOXEH Y 3aWTUTHY LeB, anv 1 Taja pacTojatba He cMejy Aa byay matba oA 0,3m.

5.2.3. MpojekTHOM AOKYMEHTaUoM, Y cnydajy noTpebe, MpeaBUAETV UrPafiby WAXTOBA TaKko Aa HE

yrpoxaBajy Tpacy noctojelnx enekTpoeHepreTekiAX objekara.

5.2.4. 3aWTUTHE LEBM, NNACTVHMHN WTUTHULM, CUrHanHe Tpake U kabnoBcke O3Hake ce He CMmejy

YHUILTaBATV ¥ MOpajy ce BpatuTny npBoGUTHY NONOX).
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5.2.5. ViHsecTutop je y obasesu Aa 3awTwmu noctojehe kaBroscke Bojoee y Cknady ca oapenbama
MpaBunHUKa O TEXHWYKMM HOPMaTVBIMA 33 eMeKTpOeHepreTcka nocTpojetba HasWBHOr HamnoHa
wanag 1000 V ("Criyx6enn nmet COPJ", 6p. 4/1974 u 13/1978 ).

5.2.6. XOpU3OHTaNHa YAarbeHoCT eHepreTckor kabna u eneKTPOoHCKUX KOMYyHUKaUMja Mopa W3HOCHTH
Hajmatbe:

-0,5 m 3a kabnose 1 kVun 10kV,
- 1 m 3a kabnose npeko 10 kV.

5.2.7. YkpiuTare eHepretckor kabna v BoAoBa efeKTPOHCKUX KOMyHMKaLWja BPLLUM Ca HA BEPTMKANHOM
pasmaky of Hajmawe 0,5 m. BOAOBM ENEKTPOHCKE KOMyHuKaLuje Ce Ha MeCTy yKplTawa
NOCTaBrbajy M3Hag eHepreTckor kabna. Yrao ykpwitara no npasuny Tpeba fa je wro Grvkn 907,

5.2.8. YKONMKO He MOry fa C& MOCTUHY CUTYPHOCHM pasmalli, Ha TUM MECTUMa EHEpreTcki kabn mopa
GUTV NONOXEH Y 3aLLTUTHY LEB, &M 1 Tajja pasmak He cme Aa 6yne marwu og 0,3 m.

5.2.9. Tpaca Kabnosa enexTPOHCKUX KOMyHKaija mopa GuTh ynarsena Hajmarbe 1 m op Hajbrimke
cTpaHuLie BeToHcKor nocTorba cTy6a. Cratnika cTabunHocT cTy6oBa He cMe BTk yrpoxeHa.

5.2.10. Y Tpacu Ha Kojoj Ce BPLW M3rpaja eneKTpoHCKUX KOMyHUKaLwja Hanase ce nopgemin 0,4 kV
KkabBNOBCKUA MPUKIbYYLIM KOjU CY NOBE3aHN Ca HaA3EMHOM HH mpexom a Hucy yupTaHn y KAT-kom.

6. [logaTHu ycnoBsu 3a u3sofjeh-e panoBa Ha u3rpaatoh objekra:

6.1. [paheBuHcke pagoBe y HENnocpeaHoj BrvauHM enexTpoeHepreTckux objekara BpLMTH PY4HO, te3
ynoTpebe MexaHusaumje 1 y3 npeaysumarse CBuX noTpebHuX Mepa 3alTure.

6.2. 3ampxaTh CBE enekTpuuHe Bese uameny nocTojefuAx enexTpoeHepreTcknx objexara je je
13MeLLTare NoTpedHo.

6.3. 3awWTnTa Of HanoHa Kopaka, HaroHa 40AUPa v 3aWTVTHa Mepa Of enekTpUiHOr yaapa Tpeba na byne
ycarnatueHa ca BaxehM npon1cuma v npenopykama 13 ose obnactu.

6.4. HajkacHuje ocam fiaHa npe noveTka 6uno Kkakeux panosa y GrmauHu enekTpoeHepreTckux objekara
WUHBECTUTOP je y 0BaBe3Hu Aa ce y nucaHoj hopmu obparu:

- Cnyx6un 3a oppxasare EEO Bucokor HanoHa "Enektpoanctpubyuuja Cpbuje" n.0.0. beorpan,
ynvua Bajsone Crene 6poj 422 (3a 35 kV EEQ),
- Cnyx6u 3a npunpemy u Haasop oapxasatba - Orpanak Kpraya, ynuua Mpre Arpnjadosuha 6poj 1
(3a 10kV n 1 kV EEQ),
y kome he HaBECTYW aTYM 14 Bpeme NoYeTka PaoBa, OAroBOPHO MMLE 33 u3Bohiere pafoBa 1 KOHTaKT
TenedoH.

6.5. ObaBesyje ce WHBECTUTOP Aa YKOMMAKO NPUInKom ussohewa pagosa Havfe Ha nogsemxe 35 kv
enekTpoeHepreTcke objexte, oaMax obasecTn CnyxBy 3a oppxasawe EEQ Bucokor HaroHa
"EnextpoaucTpubyurja Cpbuje” A.0.0. Beorpap, ynuua Bojeoge Crene 6poj 422.

6.6. Y cnyuajy notpebe 3a M3MeLLTatEM ENEeKTPOEHEPreTeKUX objexata Mopajy ce o0esdeduTn
anTepHaTMBHE  Tpace M VH(PACTPYKTYpHW  KOpuaopn 3 MPETXORHY  CarnacHocT
"EnektpommcTpubyuvja Cpbuje" 1.0.0. Beorpas. Tpowikose NocTasrbakba enekTpoeHepreTckor objexra
Ha ApYry nokaujy, kao W TPOLWKOBE fpajte, y cknagy ca :naHom 217. 3akoHa 0 eHepreTuum
("Criyx6erin rnackuk PC", 6p. 1452014, 95/2018, 40/2021 1 35/2023 - gp. 3aKOH), CHOCH MHBECTUTOP
objekTa 3bor uje nsrpaabe Ce BpILN N3MELITar:E.

6.7. MHBecTnTOp je AyXaH Aa Ce, Mpe nopHolleta 3axTesa 3a npubasrbare rpaheBuHcke [O3BOTE /
pellierba 0 ofobpetvy 3a n3sofjere panosa, AUPEKTHO obpatu "EnekrpogvcTtpubyunja Cpbuja" o.0.0.
Beorpag pagu:

— MpubaBrbata NOMTUBHOT MULWbEHA HA NPOJEKTHO Pellere n3gohjerba eneKTPOeHepreTCrUX
objexara (EEO) koju Cy y HAAN@XHOCTH "Enektpoamctpubyuuja Cpbuja" 4.0.0. Beorpap.
—  3aKrbyuuBarba Yrosopa o uamellTary noctojefux EEC.
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— 3aKrbyuusarba Yroeopa O ycnocTaerbaky Npasa CryxGeHOCTU uaMely BnacHuka NoCnyXHor
foBpa u umaoua jaeHor oBnawherwa "Enektpopuctpubyumja Cpbuje” n.0.0. Beorpan paau
NPUCTYNa eNeKTPOeHepreTCkuM objexTMa Ha napLienama BRackHKka NOCNyXHor fobpa.

6.8. 3a uamewTeHe Tpace eneKTpPOBHepreTckMx Bopoea Npubasuth carnacHocT Cryxbe 3a TEXHMIKY
fokymenTauvjy "Enektpoguctpubyumja Cpbuje” n.0.0. Beorpas, locnopap Jespemosa 26-28/1V
(MPUNOXMTM TPV CUTYaLuMje Y Nanupy U jefHY eneKTPOHCKM yupTaHy (popmat .dwg) Ha Li-y).

7. Osu Ycnosu umajy BaxHOCT 12 mecely oA AaHa usfaeatba.

8. Ykonmuko HacTaHy npoMeHe Koje ce ofjHOCe Ha CUTyauujy Tpace-nokaunje npegmetHor objekTa,
UHBeCTUTOP je y 06aBe3n fa npoMeHe NpUjaBK 1 3aTPaXu U3aBarbe HOBUX YCIoBa.

9. YcnoBu 3a ykpwitake U napanenHo sofjetbe ca 0BEpeHUM cuTyauujama mopajy outi y caapxajy
npojeKTHe AOKyMeHTaLuje.

10. 3a HeyBaxasatbe 6o Kojer o HaBefeHUX YC0Ba MHBECTUTOP CHOCH NYHY OArOBOPHOCT.

C nowrosamem,

Enektpopuctpubyuvja Cpbuje 4.0.0. beorpag

[vpexuwja 3a nnanupatse 1 uHeecTULMje
Hocrasumu: CekTop 3a nnaxupar-e 1 uHeecTulmje beorpag
- Hacnos LOvipexTop CekTopa
-01.110 47 / A
- ApxuBa " M.n. s 7,
[ Mapuh, gunn. uHx. en.
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“EAEKTPOUCTOK - MPOJEKTHW BAPO" g.0.0.

BPOJ ____._%C_ =
patvn {302 2023
JN Emucmona TexHuka u Bese Beorpag BEOIPAN

KHeza Buwecnaea 88 | 11 030 beorpag | Cpbuja
T + 38111 3693 251

1jijl]* ETB ==
a7E: o AKUMOHAPCKQ AIPYIITED

B 106475271 | matnurin Gpoj 20610: »
SPeaa Fh1sha0T-0 "PhEKTPOMPEXA CREJJE" BEOIPAR

KomepuujanHa 6anxa Afl Beorpas [T')‘Vl CAFHWUA: M—

MR

CeKTOp TEXHHKe [mPUMBEHO 6072

Bpoj: 2567/23-1 “30‘;': | 500] . Tpusur | Gposmoe |
arym: 03.07.2027. ronuue X7

o e 7o®E [ ||

AKITMOHAPCKO APYUITBO ,,EJEKTPOMPEXE CPBAJE“
LHEHTAP 3A HHBECTHIMIJE,
CEKTOP 3A BUCOKOHAITOHCKE BOJOBE,
CJIYKBA 3A IIPUTIPEMY TPAJHBE BUCOKOHAIIOHCKHX BOAOBA

11000 beorpasn
Kuesa Munowa 11

Ipeamer: 3axTes 3a U3JaBab-e€ yC/10Ba 33 H3paay YpOAHHCTHYKOr NpojeKTa 32 yBolewe
aanexosoga 110kV 6p. 1153 (TC ,Beorpan 7 — TC ,IlanueBo 2) y
nianupany tpado cranuny TC 110/35/10kV ,,Beorpan 46 (36er)“

Besa: sam 6poj 310-00-UTD-031-44/2022 ox 23.06.2023. roaune

V Be3u Bawer npeameTHor 3axTesa, obapelurasamMo Bac 1a NpenMeTHY TEPUTODHIY
TIOKPHBA EMHCHOHA CTAHHLIA:

Asana, ca KOOpAHHAaTaMa 44°13'14.50"N 22°13'01.64"E

Koopaunuare cy nate y WGS84 gopmary.

JIUruTaIHN TENEBU3K]CKM [IPOrpaMK ce eMUTYjy Ha 22, 28 n 45 kanany ca Asane, 0K
ce eMuTOBame M3BOAM o crammapay EN 302 755 (DVB-T2), y3 cranaapa 3a BHIEO
xomnpecujy H.264 (ISO/IEC 14496-10) u ayano MPEG2 Leyer 1.

EMHTOBamE paJujcKOr CHTHANA ce H3BoAW no craHaapay — SRPS N.N6.015 (ETS
300384) n SRPS N.N6.015/1 (EN 50067).

Ipexo TepuTopHje 06yxBaTa [U1aHa He npenase pagHopenejuy kopugops JIT ETB.

JIT1 ETB Hema miaHoBe 32 u3rpaiiby HOBUX ofjexara Ha TepuTopuju ofyxBara nnauna
1 Hema nocebHe yc/10Be 110 NUTakY NpeAMeTHOr YpOaHUCTHUKOT NPOjeKTa.

H'a eXHRKa U Be3e™
fipexropa

.)1/"{:‘ *y* e,

JII , Emucu

JoctaBuTH:

- Axumnonapeko apyurreo Enexrpompese Cpbiuje
- Apxusu

‘350 B {S0/1EC BTN 1SO/IEC BTN 1S0 B 1S0 B IS0 B
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EPOJ

AATYM _Ve_‘g_;?éoé%;
Tenekom Cpbuja —  —,

Mpepy3ehe 30 TenekoMyHukauwje a.a.

[T ARUABHAPCRE (PYWTEDS T |
ZENEXTFOMPENA CROAJE® EECIPAY

| NMCAPHHLIA: .
Beorpap, TakoBcxa 2 " revvrserio: 17 -00- T~ T
[ENOBOAHW BPOJ: 279563/2 - 2023 Sl e Tasa] o T ]
BATYM: 75 F . 250 3 WA M1 Nl inid
MHTEPHK BPOJ: #Q‘?ﬁ?_—ﬂﬁﬁ ]

BPOJ U3 NKPM: 39

AWPEKUMJA 3A TEXHNKY

CEKTOP 3A MPEXXHE ONEPALMJE

CNYXXBA 3A MNAHUPAKE U U3TPARILY MPEXE BEOIPARL

BEOIMPA]], Hononasanewa 37-39

Al ,, ENEKTPOMPEXA CPBUJE ” BEOI'PA[]

Knesa Munowa 6p. 11
BEOIPAQ

MPEAMET: 3azmes 3a usdaearbe ycnosa 3a uspady Yp6anucmuuxoe npojekma 3a
yeoRerse danexoeoda 110kV 6p.1153 (TC ,, Beozpad 7” -TC ,,Nanyeso 2" )
y nnanupary mpagho cmaruuy TC 110/35/10 xV ,, Beozpad 46 (36e2) *.

( Bpoj: 279563/1-2023, 04.07.2023.200uHe, 324/23 34 )

NowToBaHw,

Y Besy ca BaluM 3aXTeBOM W3Aajy Ce TEXHWHKW YCNOBW U3 HaANeXHOCT! npepyseha
_Teniexom Cpbuja’ a.p 3a uspagy YpbaHncruukor npojekra 3a ysofjewe aanekoBoga 110kV
6p.1153 ( TC , beorpag 7" — TC ,[Manueso 2" ) y nnanupaHy Tpado cranuuy TC 110/35/10 K,

Beorpap 46 (36er) ".
Mocrojehe crame TK objexara

Mocrojeha TK Mpexa, Koja je opujeHTaLroHO yUpTaHa Ha CUTyaLmjn y NpUNory, y HapaneXxHocTy
Mpenyseha 3a TenekomyHukaLmje " Tenexom Cpbuja * a.4., n3peneHa je kabnoeuma NONOKEHUM
y 3eMIbY 1 TK KaHanusaLujy ( cram-e TeleCAD-GIS-a Ha aaH 05.07.2023. ropuHe ).

TexHUMKN YCNnoBH
CarnegaBsatem AOCTaB/beHe cuTyauumje, yTepheHo je aa nocrojefin Tk objextm Hehe Gutu

YrpOXeH) NNaHNpaHOM U3rPaatHoM .

Mpeaysehe 3a TenekoMyHuKaLwje., Tenexom Cp6wja’ a.a, 11000 beorpaa, TakoBcka 2
MaTuyHy 6poj: 17162543; NUB 100002887



Slati

na Nova 1302

b -
004 810y Bupgg | § Statina Nova 1301 s°
hj
’
<
&
A%
B
W' N My
3> NQ‘
g’ Nho
éﬁa_gm
200 g L
>.Dz t__ﬂ.w‘ﬂ. ﬂﬁ“ﬁ -)8‘5-__-!.! Uﬂ.
M ] e 2ap,
m QWL_
2 5 to ¥ 2o
5 n m\_af,..c
@ %5 oy,
Ll Baoy BunE|S ¢
w
m n3Ag ez )0y Son e,
H
z
®
<
=
® foz
®
470 87 10y mho_._« wgmm .
>on.on
b
¥ d
27 ﬁho o
N
o Ja o
& &, Q
n’.ﬂ._\s % N .ka_
. 2] 3 .9
a&—‘ 2 nm.f.m b
Yoy, & & F
4 > £ -F
< ¥ rG @
%* e W
e g & s b
& & 4 ®
¥, \o%, %,
R .
& e %
& e &‘&
& ,
F s
.% /* Q
&ﬂo i m
BIlaagy
e &
w -—
£ £
1 \ R
- { (] & w £
o n 4 e
2 , ) - ol
L) Aﬁ o@_\o
2 %
o
&



||||||||||| (AR ALY = R y73020.2023
AKLMOHAPCKO APYLLTBO e 17 ( N l S
LENEKTPOMPEXXA CPBWUJE" becrpan — T Aok f"';l . ‘, )

et L
AnekcaHaap Kparosuh, gupexkrop V y L
Owpexuuje 3a nHscTuumnje
Knesa Munowa 6p. 11
11000 Beorpag : - -
! UK_444o00 /1t ol /60;445/10/4
939 ’ iz 07713

MPEAMET: docTtaBreale nogaTtaka M ycrnosa 3a mspany YpGaHuMcTUMKOr ApojekTa 3a
yBofjetbe ganekoBoga 110 kV 6p. 1153 (TC ,Beorpan 7¢ - TC ,lManveso 2%) y
nnaHupay Tpadoctauuuy TC 110/35/10 kV ,,Beorpap 46 (36er)”

MowTosaHu rocnogune Kparosuhy,

Y cknagy ca saxtesom LlentTpa 3a MuBecTuumuje, Cektopa 3a BUCOKOHANOHCKE BOAOBE,
Cnyxbe 3a npunpemy rpaate BUCOKOHANOHCKMX BOAOBA, AKLUMOHApPCKOr ApywITBa
.Enekrpompexe Cpbuje* Beorpaa, 6poj: 310-00-UTD-031-44/2022-027, op 23. jyna 2023.
roouHe, carnacHo ogpeabama 3axkoHa o0 nnaHupawy u Warpagmwu (,Cn. rnacHuk PCY 6p.
7212009, 81/2009 - ucnpaska, 64/2010 - ognyka YC, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 -
oanyka YC, 98/2013 - oanyka YC, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-ap.
3akoH, 9/2020 u 52/2021), HAC a.n. Hoeu Cag poctaerea cnegehe:

YBupom y goctaerbeHy AokymeHTauujy, ytepheHo je na y obyxsaTty uarpagshe Aanekosofa
110 kV 6p. 1153 (TC ,Beorpag 7* — TC ,Manueso 2%) y nnaHupany tpadoctanmuy TC
110/35/10 kV ,Beorpag 46 (36er)", HAC a.a. Hosu Cap, Hema o6jekre uHbpacTpykrype, Te
Hemamo nocebHUX ycrnosa HUTK Npeasora.

3a cee aogartHe uKdopmaumje MoXeTe KoHTakTupaTt [lenaptmad 3a crnosbHe Be3e 1 ogHoce
ca gpxaBHuM opranuma y Cpbuju, Tenedon: +381 11 205 8775 e-mail: serbian.gr@nis.rs

C nowToBarem,

Avpekrop JenapTMana 3a criorbHE Be3e U 04HOCE ca ApXaBHUM opraHuma y Cpbuju
[JenapTMaH 3a CnorbHe Be3e M O4HOCE Ca APXaBHUM opraHuma y Cpbujn
HWC a.g. Hoeu Cag

’. “. 4 Y F 7
L= \‘( [= f’./
Tartjana Vicakosuh

HMC a Lau

T +38% 271 48
142:2005

] seilad)d T a4



Penybnnka Cpbuja

Ipap beorpan

lpaacka ynpaea rpapa beorpapa
Cexpetapujar 3a caobpahaj

CekTop 3a nnaHupatse caobpahaja un

27. mapta 43

11000 beorpag

Ten. (011) 2754-458, akc 2754-636
e-mail: info.saobracaj@beograd.gov.rs

ypbaHy mobunHocT nPo i
Ope/verse 3a NnaHuparse caotpahaja BeOl‘p all y OJ/EETHM BMPO" g.0.0.
IV - 08 Bp. 344.5-534/2023 = e T —
10.07.2023. rogue www.beograd.rs w2 0
BEOTPAQ

AU!I!{GHI{O{'\I’!\ n“\”ll'n"
JENEKTFOMPEXA CPBIJE” EEOI PAR
[ nuCAPHILA s
(n PUAILERO
|

Enexrpomperxa Cp6uje a.a.
LleHTap 3a nHBecTHnumje, CeKTOp 3a BUCOKOHAIMOHCKE BOAOBE
'HMW J Cnyx6a 3a npunpemMy rpaate BUCOKOHANOHCKUX BOAOBA

.“r“"“—;—"j—“— | ¥n. Knesa Munowa 6p. 11
W__ ¢,// *.,,;771 Jm:r l . 11000 Beorpag
Baw 6poj: 310-00-UTD-031-44/2022-010

Y Besn ca BawwM 3axTeBOM 3a npubabrbarbe ycnoBa 3a M3pagy Yp6aHMCTMuKOr npojexTa 3a
ysoherbe panexoeoga 110KV 6p. 1153 (TC ,Beorpan 7° — TC ,[MavueBo 2“) y nnanupaHy Tpaco
crahmuy TC 110/35/10kV ,Beorpan 46 (36er)", CekpeTapujaT 3a caobpahaj Bam nocTaemna cnenehe
ycnose:

1. Tpacy panekosoaa NPOjEKTOBATM ¥ CKNady ca:

- lpocTopHvM nnaHoM nogpydja nocebHe HameHe kopuaopa aytonyTa Beorpag — 3perbaHuH —
Hoeu Caa (,,Cn. rnacHuk PC", 6p. 98/21);

- [lnaHoMm reHepanve perynauuje rpaheBuMHCKOr nMogpydja ceaviTa jeAnHULE noKanHe
camoynpase - rpag beorpag uenure I - XIX (,Cn. nuct rpapa beorpaga®, 6p. 20/16, 97/16,
69/17, 97/17, 72/21 u 27/22) - MI'P-om;

- MnavoMm petarbHe perynaumje npvepeaHe 30He y3 CeBEPHy TaHreHTY, CeBEpHO 0f Hacerba
Osua, rpaacka onwtuHa Manunyna (,Cn. nvcT rpaga Beorpaga®, 6p. 102/19);

- TlnaHom petarnsHe perynaumje 3a caobpahajnuLly CesepHa TaHreHTa oa caobpahajHuie T64 0
lMNaHueBaukor nyTa — cektop 2 (AeoHUUa of 3persaHuHCKor nyta — M24.1 go MaHyesaukor
nyta M 1.9) (,Cn. nuct rpaga Beorpaga", 6p. 24/10);

- NnaHoM petarbHe perynauwie fena 3perbaHWHCKOr MyTa €3 KOHTaKTHAM noapydjeM, o4
kaHana Cebew po caobpahajrvue CesepHa TaHreHTa, rpaacka ormwTwHa Manunyna (,Cn.
nncT rpapa beorpapa®, 6p. 19/17).

2. O6yxBaT NpeAMETHOr NPOjeKTa He CaapXu ynuLe Koje cy y HaaNneXHOCTM rpapa beorpaga npema
Onnyuu o KaTeropusauujn OMWTUHCKUX MyTeBa U ynuua Ha TepuTopwjm rpaga Beorpaga (,Cn.
nvcr rpaga Beorpada®, 139/20) (PedepeHTHN CUCTEM MPEXe ONWTMHCKMX MyTeBa W yiuua Ha
Teputopuiu rpaga beorpaga, MpagoHauenHuk rpapa Beorpaga, 6poj: 34-73321-I — 5. theBpyap
2021. roauHe).

3. Ycnose 3a notpebe npojekTosara 1 U3rpaarbe Y OKBUPY APKABHOT MyTa W Y 3aLUTUTHOM nojacy
ApxasHor nyta Ib pesa (o3Haka nyta 13) (CriosbHa MarucTpanHa TaHrewTa), obpaTuTi ce
ynpassbady nyta — I Myresu Cpbuje".

y f
/ /

Obpaano: Jlyka JKMasL, Anrnn.mnHx.caobp. :
'- ICke ynpase rpgaa beorpaga -
yj@fé,?’ha,xﬁa}%haj
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Penybsnka Cpbuja

I'pap Beorpan

I'paacka ynpaBa rpaga beorpaaa
Cexpetapnjar 3a jaBun npesos
¥n. 27. mapra 43-45

11000 Beorpaa

XXXIV - 03 Ep. 346.8 — 41/2023
31.08.2023. eOP al[

www.beograd.rs

EJIEKTPOMPEXA CPBVIE
CEKTOP 3A YTPAB/bALE KANMUTANHAM NMPOJEKTUMA
KHE3A MW/IOLLA 11
11000 BEOIPALR

MNowTrosaku,

Ha ocHosy 3axTesa Af] ,Enextpompexa Cpbuje® ns Beorpana, ¥n. Knesa Munowa 6p.11, 3a nagasatbe ycnosa za
uspagy Yp6aHuCTMYKOT NpojekTa 3a ysofjere ganexoBoga 110 kv 6p. 1153 (TC ,beorpag 7" — TC ,MaHueso 2%) y
nnaHvpany Tpao craHuuy TC 110/35/10 xV ,beorpaa 46 (36er)", y beorpaay, Cekperapwijar 3a jaBHW NPEBO3 BaC
obasewTaea cnepehe:

Y Gyayhem cucremy Mpexe nMHuja, NPeAMETHU NPOCTOP, HE NPEeACTaB/ba KOPUAOP KojuMm ce nnaHupa sofjerse Tpaca

PenoBHUX NHMja JJTM-8 HUTK UHPPACTPYKTYPHK 06jeKTH Yy (PYHKUWIW JaBHOr IMHUICKOT NpeBo3a.
CekpeTapujaT 3a jaBHM NPEBO3 HE NNaHupa NPOMEHy Tpace RocTojelnX AuHUja HUTK YCTOCTaB/batke HOBMX JInHKMja

JNN-a u 4uxoBo Bofjere NPeAMETHUM NPOCTOPOM.
CexpeTapujat 3a jaBHWM NpeBo3 Hema nocebHux caobpahajHo-TEXHWUKWX YCnoBa Koju ce oaHoce Ha yBofetbe

Aanexosoga 110 kV 6p, 1153 (TC ,Bbeorpaa 7* — TC .MaHueso 2%) y nnanupaHy Tpado cranuuy TC 110/35/10 kV
~Beorpag 46 (36er)".

C nowToBameM,

[N
Hocrasuty: <>?;vc\’“ g
B.A. 3aMe un%xiﬁgminka 'paacke ynpase rpaga beorpapa -
 Hacnosy E é_isgkﬁp g:gm)}erapujara 3a jaBHK NpeBo3
e afa KA oy
\& “‘;; _ ,} faﬁosau K|72Muh
\:\ < I .4\5
~fgg f_;?::?:“f:/ [
O6pahusay npemera: MNonuc:
(Napujana 3
Munazuosvih Netuykuh) 2\1‘?%9\\1“\\\?\ o,
Hauennuk Opesbeba: Norrmc:
(Cnalaxa Nepuh) |
Pykosoamnnal, CeKropa: ﬂﬁ’rg Ci S / -
(Henaa Cunuh) [ t?ﬂ?(}? ( Jusy] ﬂ

AT gt ¢

CEKPETAPIIAT 34 JABHM NPEBO3, Yn, 27. mapra 6p, 43-45, 11000 Georpaa




SABHO KOMYHAJIHO HPEAY3ERE
.BEOI'PACKH BOAOBOA U KAHAM3ALIMJA®

JKII,,beorpaacku sogosoa n Kanaauauuja®
Kneza Murowa 27

11000 beorpai. Cpouja

[THb: 100346317, Maririnn Gpoj: 07018762
Kourtakt uenrap: 3 606 606

¢-mail: gov

aarvm: 18.7.2023.

opoj: A-505/2023

Cay#xba TexHHUKe TOKyMeHTalHje
Kuesza Munowa 27, 11000 Beorpan
Ten: 2065018

®dakc: 3612 896

e-mail: stdiwbvk.rs

JEKTHW BUPO" g.0.0

= 3a uusectutopa: ,,Eaexrpompexa Cpouje*All

S o — - LenTap 3a HHBecTHUHje
3 Kunesa Munoma 11, Beorpan

9?9'0‘3—“0 {?rog ’ p

BEOTPAQN

NMPEAMET: VYecaosu BoxoBoaa 3a mipaay Ypbauucruukor npojexta 3a ysohemwe aasiekoBosa
110kV 6p. 1153 (TC ,Bbeorpan 7*-TC ,IlanueBo 2*) y naanupany TC 110/35/10kV
~beorpaa 46 (36er)*

¥ Be3n awier 3axtesa 6p. 310-00-UTD-031-44/2022-006 on 23.06.2023, 3asenenor y JKIL.BBK™ noa apx. op.
36496 li. on 28.06.2023. roaune. a y Ciyx6u texnuuke aokymentaumje JKI, BBK*-a 3aseaexor noa Opojem
A-505/2023 nana 29.06.2023. roauHe. KOjUM TpakuTEe YCA0BE BOAOBQA 32 H3paay YpbanucTHUKOr NpojeKTa
3a ysohewe nanexkosoaa 110kV 6p. 1153 (TC ,Beorpaa 7“-TC ,Manueso 2*) y naamupany TC
110/35/10kV ,,Beorpaa 46 (36er)", y cknaay ca 3akowom o naannpawy u n3rpaamwn (.Ca. raacuuk PC Gp.
72/09. 81/09 - wucnpaska. 64/10-YC, 24/11, 121/12. 42/13-YC. 50/13-VC. 98/13-YC, 132/14, 145/14, 83/18,
31719, 37719, 9/2020 w 52/21) u Oaaykom o npeunwmhasamwy u auerpudynnju soxe ("Cn. aucr rpana
beorpana". 6p.23/2005, 2/2011, 29/2014. 19/2017 v 74/2019), u3BeinaraBamo Bac o ciejehiem:

OGyxBar YpOanucTHUKOr NpojekTta ce NpocTHpe Ha NoApy4jy rpajckux onwtuna [anunyaa, KO bopua u KO
Osua. Ha curyaunonom nnany noctojehe BosoBoine mpese (rpaduuku npunor oux Yeaosa, ACAD, P
1:20000). npukazana je BoaoBoana Mpeska | BHCHHCKe 30He Georpackor BoAOBOAHOI cuctema — noctojeha
Mpeska Ce Hala3H BaH rpaHuie obyxpara.

AucTprbyTrBHa BOJOBOIHA MpeXka Ha OBOM MOAPYU]y. Ca KOTama TepeHa o1 oko 7Smnm. npunana | BHCHHCKO]
30HK Deorpaackor BoaosoaHor cuctema. Hoaauwm JKIT BBK n PI73 0 noctojehoj mpewki ce patiukyjy.

[Mpeamerna nokanuja je oGyxsaheHa MIaHCKOM 10KYMEHTALM|OM:

- {Lwanom cenepane peevaayuje (1P} epahesuncros noopyyja ceomuma jeounuye rokame cavoyapase 1 pao
beoepao-yerune 1-XIX ("Cu. auem cpaoa beocpaoa”. ap. 20/2016. 97/16, 69/17. 97/17, 72/21 u 27/22) nanasu
ce y okBupy ueaunne VI-bopua, Osua. Llpeenka

- Llwanom oemavne pecvaayuje (1JIP) 3a caodpahajuuyy cesepna mancenma 00 caoopahajuuye T6 oo
Hanuesauroe nyma-Cexmop 2 (0eonuna 00 3pemwsamunckoe nyma M24.1. oo Ianveeauxoe nyma-M1.9) ("Ca.
auem epaoa beoepada” dp. 24/10) — KOjHM je (Ha NPeAMETHOM NMOTE3Y-1VK 3PEbaHHHCKOT 11yTa) HA 1€OHHLM
oA nocrojeher uesoroja O500mm v vacesby bopua 10 [aanncke Crene, ianupan uesoso O500mm: v eny
CMT koju je Tpacupan ka nacesby Osua npeasuhen je ueosoa Q400mm

- 1Tanoy oemaene peayaayuje (IP) sa wsepadivy cacosoda 00 ciacne vepno-peeyviayuone cmaniye (FMPC)
Aaouncka ckena™ oo noopyuja IHHIITH "beocpao na coou”-I'0 Hanayaa u Cmapu epao ("Ca. auem epaoa
beocpaoa” op. 46/16)

- Iaanom oemavue pecyaayuje (HJIP) npuspeone sone vi cesepuy mancenmy. cesepno 00 nace.ba Ogua, 10
Hanyvaa epao ("Ca iem epada beocpaoa” ap. 102/19) - kojum je (Ha npeameTHoMm notesy-aysk C MT-e)
npeasuhen  uesosoa  0400mm W ucrospemeno v cepeucuum caobpahajuuuama CAOl uw CAQ?2
AHCTPUOYTUBHHU 1iesoBoar O 150mm.

M nnanom v w3panm:

- Iaanow oemabne peeyvaayuje (IIP) oeaa speranuncikoe nyma ca koumaxmnunt noopyujes oo kanaia Cede
oo caoopahajnue CMT (00avka o wspaou naana odjas.eena v ., Cr. awem spada beoepaoa” ép. 19/17)

3A 13200000 010/08
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JABHO KOMYHAJIHO IPEY3ERE
+BEOI'PAJCKH BOAOBOA H KAHAJTM3ALLMJ A~
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JABHO KOMYHAJIHO NPEY3ERE
~bEOI'PAACKHW BOJOBOA U KAHAJIM3ALIKJA®

VpbaHucTHUKOM 1pojekTy 3a yBohewe nanekoopa 110kV &p. 1153 (TC ..beorpan 7°-TC .Ilanueso 2% y
nnanupany TC 110/35/10 kV .beorpan 46 (36er)”. npucTyna ce Ha OCHOBY NjaHa pa3Boja NPEHOCHOT W
AUCTPHOYTHBHOI CHCTEMA 110 KOM je MiaHupaHa uirpaama tpaHcdopmatopeke cranuue 110/35/10 kV ,beorpan
46 (36er)”. [Mosesusame oBe TpancdopmaTopeke cTaHuie npeaguhero je npeko aanekosoaa | 10kV koju Hacrajy
paceuamem nocrojeher nanekosona [ 10kV 6p. 1153 (TC .beorpan 7° — TC .Ilanueso 2%). Tlpeamer uspane
oBor YpdaHHCTHUKOr NPOJEKTa je W3rpaiiba ABa Hoa aanekoBoaa | 10kV uume ce TexHHuKH ocTBapyje yBohere
naseneHor nanexosona y TC ..beorpan 46 (30er)”. YpbanuctHukum npojektom oOyxBaheHa je noepuiMHa oa
oko 61.4xa Ha noapyyjy rpana beorpana, rpaacke onwrute [Nanunyna, KO bopua u KO Osua.

OIIMC TPACE IIVIAHUPAHUX JAJIEKOBOJA 110 kV

[IpeaAMeTHH JaIeKOBOJAM Mpesa3e MPEeKOo PAaBHHYAPCKOT TEepeHa M MOJbONPHBPEIHOr 3eMibHiNTa. Y
jeHOM Jiesty. [UIaHHpaHH JA1EeKOBOAM Npeiiase npexo caobpahajuuie CeBepHa TaHreHTa — JpIKaBHOT
nyta IB pena 6poj 13. Tepen ucnoa nanekopoja uynHe obpahene mHUBE M NOJLONPHBPEAHO 3EMIBHLITE
MCIpecellaHo je atapckuM nyteBuMa koju he npesicrtaB/baTti NOBOJbHE MPHMCTYIIHE [YTEBE NPHIIHKOM
U3rpanamwe JajiekoBo/a.

Ha 20-ak wmerapa oa noctojeher yraowo-zate3nor ctyba 6p. 28 y pacnony ka ctydy 29 npeasuheno je
NOCTABbaE HOBOI yraoHo-3atesHor ¢ryba YC 11, koju npeacrassba nonasHy Tauky cesepHe Tpace ysohemwa (y
npasuy ka TC..[llanueso 27). npu yemy ce nocrojehu cryd Op. 28 nemontupa. llonasehu on YC 11, Tpaca
Gynyher nanekoBona HacTaB/ba Ka 3anaiay npu tome ykpurajyhu apxasun nyt [B peaa 6p. 13-caoGpahajumuy
CeBepHy TaHreHTY. W TPH KaHasa 3a HaBobaBase. [Tonokaj cryda YC 12 nedunucan je tako 1a o6e3benn wro
NOBOJBHUJH Yrao YKPIITAkA APKABHOI NYTa W Tpace /alekoBo/la H HCTOBpeMeHOo 00e30e1H yrao 04 MHHUMaIHO
30° npu ykpwitamwy ca kananuma. Mcrospemeno, n3abpaHuM nonokajem npee ABe YraoHwe Tauke vibernyto je
3anaxerse Y naaHupaty NpuBpeIHyY 30HY OKO JAPKaBHOI MyTa.

Kako je ¢ty Op. 27 Hocehu. y pacnony crtybosa 27 u 28, na 80-ak merapa on cryba 6p. 27 ka cryly 28,
NAHUPaH je HOBM yraoHo-3ate3Hu ¢Tyd YC 21, Koju npejacrasiba noja3Hy Tauky 3a jysxHy Tpacy ysolewa (u3
npasua TC ..beorpan 7).

Y 3auITHTHOJ 30HH aajiiekoBoda (25M 041 Kpajibe daze ganckosona. YKynHo 30m o KOpHIOpa oce IUIaHHWPAHO!
JIB) TpeHyTHO ce He Hazazn HW jeaadH o0jekar ceM NOMEHYTOr [0JMFOHA 33 BOXKKHIY W HaBEAEHHX
undpacTpyKTYpHHN objexkara: kanana. nyresa W Jaiekosoia 35kV. Paceuame noctojehe Tpace nanekosona op.
1153 npeasubeno je na reputopuju KO Osua 10k nnanupane Tpace yop30 HakoH yraotux ctybosa YC 12 m YC
23 npenaze na repuropujy KO Bopua. Jly:kuna Tpace u yaa3sHor W Wia3HOP BOJA NJAHHPAHOT JIAIEKOBO/A
110KV u3Hock 3acebuo oko 5,6kMm.

IMoueTHe Tauke oda Boaa naanupador aaaekosoaa 110kV 6uhe va nopranmma y naankpanoj TC beorpan 46
(36er)y". Msrpaumwa nouernux crybosa YC16 u YC27 npeasuhena je Ha rpaheBMHCKO] napuenu npeamerHe
Tpancopmatopeke ctanuie. OBAKBO TEXHHUKO PELICHE HEONXOAHO je y AabUM dazama w3paiae 1pojeKTHe
JIOKYMEHTALM]E yeariiacuTit ca TexHuukum petteibeM 3a TC beorpaa 46 (30er)™. a y capajubu ca onepatopom
JHCTPUOYTHBHOI CHCTEMA OJIHOCHO KOpHCHHKOM nnanupane TC.

Kpajibe Tauke niaHupanux BoJ0Ba NPEIACTAaB/bA]Y TAUKe NPUKIbYYetba Ha noctojehu nanexoson 110KV 6p. 1153
(TC .beorpan 7°-TC .llanueso 27). oanocHo nnanupann crydosn YCI1 u VC21. OsaksuM TeXHHUKHM
pewerem npeasuheno je vkuaare nocrojeher cryda I1C 28 kao u nena kopuaopa noctojeher nanekososa
uimely HoBux ctvbosa YC 11 u ¥ 21,

[Tpu opadupy Tpace carieaaHe cy MOryYhHOCTH M YCI0BH MOCTaB/batba J€IMHCTBEHOI KOPH/Opa 3a /JBE Tpace
nanckosoaa |10kV. npocropHa orpannuerba veaosibena nocrojehum mirpahennm objektima ctamOeHMX u
NPUBPEHHUX 30HA Y OKPYAKEHY. KOH(pHIrypauuja TepeHa, NPUCTYNAuHOCT, KAO W JIPYIe TEXHHUKE YCIOB/LEHOCTH
KOj€ YTHUY Ha NON0XKaj Tpace AaleKoBOAA,

Y norsieay niaHMpaH|ux HameHa, JaieKkoBO/LH NpeJiase Npeko HameHa Koje ¢y aeduuucane BakehoM naaHcKoM
JIOKYMEHTALMjOM: jaBHUX caoOpahajHUX M JaBHMX 3€JE€HWX MOBPUIMHA — 3AUITHTHO 3€JeHKN0, Y Hajsehem neny
IPEKO  NOBpUIMHA HAMECHEHHX l'lO.."bOﬂpl’prC,le. a v MajmoMm  aeny  fpexko ﬂJ]aHHPaHG 30HC ilpHBpEI.lHO
KOMEPLUMJATHUX J1e1aTHOCTH. YpOaHMCTHYKUM NpojekToM Huje npeisulleHa w3meHa HameHa nJaHWpaHHuX
BaxxehoM IIaHCKOM JIOKYMEHTAUHjOM.

V ckiay ca Baxehum 3aKOHOM 0 eHepreTHIM JedUHKHCcaH je 3alITHTHH 10jac IJIaHHPaHHX JaJIcKOBO/La

Kao 30HA KOHTPOJIMCAHE W3rpajlibe Koja 3a npeasuhenn nanoncku HuBo 110kV u3nocu 1o 30.0m sieBo u
3A 13200000 010/08
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JABHO KOMYHAJIHO INPE/1Y3ERE
+BEOIPAICKH BOQOBOA U KAHANTHU3ALHIA~

JECHO Y OMHOCY Ha OCYy IUIAHMPAHOT KopHaopa fajlekoBoja (25.0m oboctpano oa kpajwer (asHor
MPOBO/IHHKA, YH]ja je XOPH30HTATHA NpojekiMja Ha 5.0M 0/1 oce KopHaopa IaNeKoBOa).
YpbaHuCTHUKMM [pojeKToM AeduHHcaH je u3Bohauku nojac muanupanor gaitekosojaa 10.0m (10 5.0m y
OZIHOCY Ha OCy IUIAHMPAHOI KOpUA0pa JaJIeKOBOJA). y OKBHPY KOjUX he OMTH MOCTaB/beHH YraoHH
crybosu nanexoropaa 110kV, kao u Hocehin cTy6oBH. MakcuManHa BUCHHA CBHX cTy0OBa MIaHHpaHOr
nanexosoja je 45.0 M.

i S E

P o

b : 11
Curyaunja 3 YIl-npukas tpace umehy yraonnx crybosa YC11-YC12/YC21-Y(C22/

]

YpbaHHcTHUKH NpojeKaT PaauTH Y CKIaly €a IIAHCKOM A0KYMEHTALIMjOM.

Tpaca napa 6ynyha nanekosona 110KV, koju cy npeamer paspajne npeametHor YpSaHHCTHUKOr NpojeKTa, He
YKPLITA C& HW Ha jeIHOM MecTy ca noctojehoM BoI0BOAHOM Mpexom koja je v HapnesknocTn JKIT"BBK™,

3A 13200000 010/08
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JABHO KOMYHAJIHO IPEJY3ERLE
~bEOI'PAACKH BOAOBOA U KAHAJTU3ALIMJA®

Kon oapehusaiwa raune nosuumje yraonux u nocehux cTybOBa /1yK npeaMeTHe Tpace. 10ceSHO BOAHTH pauyHa
0 06e36ehuBatby MHHUMATHO 103BOULEHOT PacTojatba Temesba cTy6a 01 crosbHe MBULE TIAHHPAHHX LIEBOBOJA:
mun 1,0m o1 cnosbhe HBHLE JMCTPUOYTHBHHUX LEBOBOA (BOJIOBO/IHA Mpeska npeuHuka A0 @300mm), munl.5m
OA_€NO/bHE MBUUE MArWCTPaJHMX LEBOBOAA (BOAOBOAHA Mpeka npeuHuka npeko O300mm) a HapouuTo Ha
MECTUMA axToBa. MuHHManHO 103BOJbeHO pacTojarbe omoryhapa (dopmHpaibe HernocpeaHor 3alTHTHOT
KOpHIOpa 33 BOJI0BO/IHE HHCTaNauMje 3a obe3dehuBatbe UXOBE DYHKLMOHANTHOCTH, CTABHITHOCTH H HECMeTaHOr
NPUCTYNA 3a OApAaBatbe. Y 3aLUTHTHOM KOPHIOPY, W3HAL HHCTANAlMja BOAOBOAA HHje 1103BO/bEHA W3rpaliba H
NOCTaB/batbe 3HAAHNX M CTaTHUX oOjekata ypehersa.

Ycaosu ce uinajy Ha saxves uHecturopa ..EaekTpompexa Cpbuje™ AJl. Kueza Munowa 11, Beorpan, ua
OCHOBY JIOKYMEHTAllH]e 1OCTAB/bEHE Y JMIHTanHOM o0aMKY: WHdoOpMauMje y BesH ca Ypbanucruukum
MPOjEKTOM 3a W3rpamby Asa aanexosoia | 10kV 3a yeohewe anekosona Op. 1153 (TC Beorpaa 7-TC IManuero
2) y naaumpany TC 110/35/10kV ..Beorpaa 46 (36er)", rpadmukor npunora . lupa curyaunja“, P 1:20000.
rpapuukor npunora .Ilpeanor pewemwa™, P 1:2500.

OG6e36ehuBarbe HMOBMHCKO NPABHOI OCHOBA 3a CBE PajloBEe Ha H3BONEIbY XHIPOTEXHHUKMX MHCTANallMja pema
Oyayhoj npojekTHOj IOKYMEHTALMM je Y HALNEKHOCTH OpraHa kOJu u3zaje rpahesuneky u ynotpebuy no3sony.

OBH ycI0BH C€ MOTY KOPHETHTH €amo 3a notpede Hipajne YpdaHHCTHUKOr NpojekTa.

[Mo ycBajatby ypOaHUCTHUKOI NpojeKTa MOKETe NOAHETH 3aXTeB 3a 100Hjarbe JOKALKJCKUX YCI0BA 3a NpeaMeTHY
Tpacy JBa asocucTemcka nanekosoaa 110kV. y oksupy objennisene npouetype. npu yemy je y3 HMaejno peluerse
NOTPEOHO N0CTABHTH M3BO/L M3 YPOAHHCTHUKOL NPOjeKTa (TEKCTYAIHU W rpaHuKH NPUIIOT OBHX YCIIOBA M TEKCT
H CHHXPOH NAaH W3 ypOaHHUCTUUKOL NPOjeKTa).

NPUIIOT W HANOMEHA:

- CHTYaUHoHH niak noctojehe sonosoane mpexce, I'MC. P 1:20000. wnpa curyaumja, na L1y

- 11021ATKE O ILIAHHPAHWM MHCTAlAUM]aMa Npey3eTh U3 Baskehe nnancke 10KyMeHTalwmje.

-MO1auH 32 AePUHHCAIbE YCA0BA BOAOBOLA-TEKCTYANHH H rPadHuKH NPHIO3H KOjE je HEONXOAHO 10CTABHTH
¥3 3aNTCB 32 JIOKAUM|CKE YCJOBE Y OKBHPY OOJelMIbEHE MpOledype. npey3erH ca cajra JKIT BBK:

obpahueay :
Jenena Mapuh. i, unsk.rpal).
PYKOBOJAHJIALL CJIYKBE TEXHHYKE
AOKYMEHTAIMIE
77 /7/’;//7(./?'\.
—_— /T.

Munnua Pasosanosuh. aunn.unk.rpal.
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s 13 €
JABHO KOMYHAJIHO [IPEAY3ERE 2 927_3
_BEOTPAICKH BOAOBOJ M KAHAIM3AUAIN—LT 23 20 2r0p
BEOIFPAL
JKII,beorpancku BonoBos 0 Kanaauzaumnja® 185 )
Kiesa:-Misnoio 27 Cnynba TexHH4KEe JOKYMEHTaUM]e
11000 beorpai, Cpbuja Kuneza Murowa 27, 11000 Beorpan
ITHB: 100346317, Matuunu Opoj: 07018762 Ten: 2065 018
Koutakt nenrap: 11011 hakc: 3612 896
e-mail: gov wnm by e-mail: std@bvk.rs
Jarym: 24.07.2022.
A-231/2023 - L Eaextpompexa Cpbuje“AJl

LlenTap 3a HHBecTHUH]e
Knesa Munoma 11, Beorpan

NPEAMET: ¥Ycnosu kanaausaumje 3a n3paay Y poéanucTHUKOr NpojexTa 3a ysohemwe nanexkosoaa
110KV 6p. 1153 (TC ,,beorpan 7*-TC ,,ITanueso 2*) y nuauupany TC 110/35/10Kv
~beorpan 46 (36er)*

¥ Besu pawer 3axtesa 6p. 310-00-UTD-031-44/2022-006 oa 23.06.2023, 3asenenor y JKIT.BBK* noa apx. 6p.
36496 i) on 28.06.2023. roamnne, a y Cayx6u Texunuke aokymentaunje JKIL.BBK -a 3aBenenor noa Gpojem
A-231/2023 nana 29.06.2023. roanve. KOjMM TpaKMTE YCIOBE KaHa/lu3auuje 3a mipaay Ypéammcruuxor
npojexta 3a ysohemwe nanexosona 110kV 6p. 1153 (TC ,Beorpaa 7*-TC ,[lanueso 2*) y naauupany TC
110/35/10kV ,,Beorpan 46 (36er)*. y ckiany ca 3akonom o naanupamy 0 wsrpaamwu (..Co. rnackux PC™ Gp.
72/09, 81/09 - wucnpaska, 64/10-YC, 24/11, 121/12, 42/13-YC. 50/13-VC. 98/13-YC, 132/14, 145/14, 83/18.
31/19. 37719, 972020 u 52/21) n Oaaykom o npeunmhapamwy n auctpubyunju soae ("Ca. auct rpana
beorpana”. 6p.23/2005. 2/2011. 29/2014, 19/2017 u 74/2019). u3sewarasamo sac o cienchem:

OGyxsat YpOGaHHCTHUKOr NpojexTa ce NPocTHpe Ha NOAPYYjy rpaackux onwruna lMaamayna, KO Bopua u KO
Osua. Ha curyaunonom naavy nocrojehe kaHaiuszaunone mpexe (rpadmuku npuior ogux Yenosa, ACAD, P
1:20000). npuka3zana je nocrojeha kKaHaAH3aUMOHA MPEXKa KOja ce Hana3u BaH rpaHnue obyxaeara.

llpeamerna Teputopuja npunaga lLleHTpasHOM KaHAIWM3ALMOHOM CHCTEMY. /1€ je KaHalMCalbe pPEWeHo Mo
cenapauroHoM cHetemy oasoherba KHIHHX u dekaiiux Boja.

[lpeamerHa nokaumja je odyxpaheHa NIaHCKOM J10KYMEHTALH]OM:

- Ilnanom renepanne perynanuje (I1I'P) rpahesunckor noapyyja ceaniura jeamuuue Jokaane camoynpase—I paa
beorpan-uenune I-XIX ("Ca. sriem epaca Beoepaoa”, op. 2002016, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 u 27/22)—nanazu
ce y okBHpy uenuHe VI-bopua, Osua. [lpsenka

- Ilaanom aetabne perynaumje (INJIP) 3a caoGpahajuuuy cesepna Tanrenta oa caoOpahajuuue T6 1o
Manuesaukor nyra-Cexrop 2 (deonuya 00 3pesanunckoe nyma M24.1. oo Hanvesaukoe nyma-M1.9) ("Ch.
auem epaoa beoepaoa™ op. 24/10)

- [nanom neramwue peryvaaumje (NJIP) 3a w3rpaawy racosona oa rnasme mMepHo-peryiaunone cranuue (FMPC)
~[Maauncka ckena” no noapyudja MITH "beorpan va Boan"-I'0O Nanunyna u Crapw rpan ("Ca. aucm 2pada
beoepaoa” op. 46/16)

- [lnanom nerasbue peryvaaumje (IJP) npuspeiane 3oHe y3 ceBepHy TaHreHTy, cesepHo o nacesba Osua, [0
[anunyna rpan ("Cn. auct rpaaa beorpaaa” 6p. 102/19)

- Ilaanom aeramne peryaaumje (IJIP) aena speraHuHCKOr NyTa ca KOHTAKTHHM noApy4jem oa kanana Cebew

=

1o caodbpahajunue CMT (odavka o uspaou niana odjus.sena v .. Ca. em epada beocpaoa” op. 19/17)
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JABHO KOMYHAJIHO HPEAY3ERE
+BEOT'PAJCKH BOJOBOA U KAHAJTU3ALIMJA®
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JABHO KOMYHAJIHO ITPEJIV3ERE
~BEOTIPAICKH BOAOBOA U KAHAJIU3ALIMJA™

Ypbanuctuukom npojexty 3a yesohewse nanexosopa 110kV ©p. 1153 (TC _beorpan 7°-TC .Ilanueso 2% y
naauupany TC 110/35/10 kV ,beorpan 46 (38er)”, npucTyna ce Ha OCHOBY [MJlaHa pa3Boja NMPEHOCHOT M
AUCTPUOYTHBHOr cHCTEMA 110 KOM je NilaHupaHa u3rpaama TpaHchopmaTopeke ctandue 110/35/10 kV .beorpan
46 (36er). lNoe3usaive oBe TpaHchopmaropeke crannue npeasufieno je npexo panexososa | [0KV koju HacTajy
paceuarem nocrojeher aanekosoaa 110KV 6p. 1153 (TC ,beorpan 7 — TC .[lanueso 2*). Ilpeamer uspane
oBor YpbaHHCTHUKOr NpojeKTa je u3rpajta Asa Hosa nanekosoaa | 10KV unme ce TexHHUKH ocTBapyje yBohere
HageaeHor nanexkosona y TC .Beorpan 46 (36er)”. YpbaHucTHukum nipojektoM oOyxBahieHa je noBpluHHA 01
oko 61.4xa Ha noapyujy rpasna beorpana, rpancke onwtkHe [anunyna, KO Bopua u KO Osua.

ONNUC TPACE ILNTIAHUPAHUX JAJNEKOBOJA 110 kV

[lpeamMeTHH 1anekOBOAM Npenase NpPeKo paBHHHAPCKOT TEPEHA M MOONPHBPEAHOT 3eMibUILTA. Y jeHOM aeny,
NAaHMpaHK anekoBoau npenase npeko caobpahajuuue CepepHa taHreHta — apxkasHor nyta 1B pena 6poj 13.
Tepen ucnoa nanekosoja uuHe obpaheHe HHBE W MOBONPHBPEAHO 3EMJBHMLUITE HCMpecelaHo je aTapcKuM
nyTeBUMa Koju he npecTaB/baTi MNOBOJbHE MPUCTYIHE TYTEBE MPUIIMKOM H3rPadbe AaleKOBOAA.

Ha 20-ak merapa on noctojeher yraono-zatesdor cryba Op. 28 y pacnony ka crydy 29 npensulieHo je
NOCTaB/bake HOBOI yraoHo-3ate3Hor cryba YC 11, Koju npeacrasiba nonasHy Tavky cesepHe Tpace yeohema (y
npaeuy ka TC.Tlanuero 2°), npu yemy ce nocrojehn ctyd op. 28 nemoutupa. Ilonazehn on YC 11, Tpaca
Oyayher nanekoBoja HacTaB/ba Ka 3anaay npu Tome ykpwrtajyhu apxasnu nyt 1B pena 6p. 13-caobpahajuuiyy
CeBepHy TaHTeHTY. M TPH KaHana 3a HaBoamwaBatse. [lonoxkaj ctyba ¥YC 12 nedunucan je tako na obezdeanu wro
MOBOJLHU]H YTao YKPLUTaa [IPAKABHOI MYTa W Tpace JajeKoR0/Ia W McToBpeMeHo o0e30ean yrao 0 MUHHMAaIHO
30° npy ykpuitatby ca kaHanuma. Metospemeno. w3aldpaHuM nosiozkajeM npee JBe yraoHe tauke uibernyro je
3aNaxKerbe Y NIaHMPaHy NPHBPEAHY 30HY OKO JPXKABHOI MyTa.

Kako je cty6 6p. 27 Hocehu. y pacnony crybosa 27 u 28, ua 80-ak merapa on ctyba 6p. 27 ka ctyOy 28,
NAaHupaH je HOBHM yraoHo-3aTe3nun ctyd YC 21, koju npencrasiba nonazHy Tauky 3a jyxuy Tpacy yeohemwa (u3
npaeua TC ..beorpaa 77).

Y 3amtuTHoj 301U JasiekoBoaa (25m oa kpajibe (aze nanekosoia, YKynHo 30M oa Kopuaopa oce naaHudpaHor
JAB) tpenyrHOo ce He Hainazd HU jedan o0jexar ceM IOMEHYTOI [OJIMIOHA 33 BOKibY M  HaBEAEHHX
HH(pacTPYKTYpHUX odjekata: KaHaja, nyresa v lanekopoja 35kV. Paceuawe nocrojehe tpace nanekosoja op.
1153 npeasubeno je na reputopujn KO Osua nok nnanupade tpace yop30 HakoH yraowux ctybopa YC 12 n YVC
23 npenaze na teputopvjy KO Bopua. JlvikuHa Tpace W yNa3HOI W WM31a3HOI BOJA MJIAHMPAHOI [aNeKOoBOAA
110KV u3HoCcH 3acedHO OKO 5.6KM.

[Moyerre Tauke oba Bona nuanupanor aanekosoaa 110KV Guhe Ha noprasuma y mnanupanoj TC [ beorpan 46
(36er)". Marpamba noyerhux crybora YCI16 u YC27 npeasuhena je na rpaheBuHCKO] napuein npejamertte
Tpanchopmaropeke cravuie. OBAKBO TEXHMUKO PELUCHE HEONXOJHO je vV AabuM (da3ama uipale MpojeKTHe
JIOKYMEHTALH]E YCarIacHTH ca TeXxHuUKNM petuerbem 3a TC _beorpan 46 (30er)”. a y capaamu ca oneparopom
QHCTPHOYTHBHOI CHCTEMA OJIHOCHO KOPUCHUKOM nnanupane TC.

Kpajibe Tauke naaHupaHdx BOJOBA NpeACTaB/bajy Tauke NPHKbYUeba Ha nocrojehn narexkosoa | 10kV 6p. 1153
(TC .beorpap 7°-TC .llanueso 27). oanocHo nnanupann cryGosn YCI1 n YC21. OpakBMM TEXHHUKHM
pewerem npeasubero je ykuaawe nocrojeher cryba 11C 28 kao u nesa xopuaopa nocrojelier nanexkosona
namehy Hosux crydosa YC 11w YC 21,

[lpu opabupy Tpace carnefade ¢y MOrYRHOCTH M YCJIOBH MOCTaB/batkd JEAMHCTBEHOI KOPHIOpA 3a JIBE Tpace
aAanekoroaa | 10KV, npocropHa orpaHuuersa yeioebeHa noctojehum wirpahenum ofjexkTuMa cTamMOEHHX H
MPUBPELHHX 30HA ¥ OKPYKEHY. KOH(HTYPallHja TepeHa. NPUCTYNAYHOCT. KA0 W JPYre TEXHHUKE YCIOB/BEHOCTH
KOje YTHYY Ha NOJosaj Tpace AaleKoBOa.

Y norneay naanupaHux HameHa. JAJIEKOBOH Mpenase MNpeko Hamena Koje ¢y AeuHucane BaxkehoM niaaHcKom
JAOKYMEHTAUMjoM: jaBHUX caoOpahajHHUX M JABHHUX 3€/IeHWX MOBPLIMHA — 3ALUTUTHO 3€N1EHUN0. ¥ Hajpehem neny
MPEeKO MOBPUIMHA  HAMEHEHUX MOBLONPUBPEIM. a Y MalnoM Jely MpeKko NJaHUpaHe 730He TMpHBPEIHO
KOMEPUHMJAIHUX Ae1aTHOCTH. YpOaHHMCTUHKUM NpojeRToM HWje npeagubeHa H3MeHa HameHa 1JIaHHPaHMX
BaxkelOM NNAHCKOM IOKYMEHTALIH]OM.

Y cknany ca sakelinm 3aKOHOM O eHEPreTHUM AePUHHCAH j€ 3aLITHTHH N0jac MNJaHWPaHUX J1aJIeKOBO/A Kao 30Ha
KOHTpOIMCaHe W3rpaime koja 3a npeasuhenu Hanoucku uuso 1 10kV u3nocn no 30.0m neBo u lecHo y oaHOCY
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JABHO KOMYHAJIHO INMPEAY3ERE
+BEOIPAACKH BOJOBOA U KAHAJIM3ALIMJAY

Ha OCY MNJAHWPAHOr Kopulopa Janekosoda (25.0m oboctpaHo oa Kpajier (asHOI NPOBOAHWKA, 4YHWja je
XOPHM30HTaNHA Npojeklrja Ha 5.0M 0/1 0ce KOPHIOpa AaneKkoBoaa).

VYpbanucTHukum npojextom neduHucal je m3sohauku nojac naanmpanor aanekosoaa 10.0m (no 5.0m y oanocy
Ha OCY IUIAHHPAHOTr KOPH/0pa AaleKoBOaa), Y OKBUPY Kojux he OUTH nocras/beHn yraoHu cTyboBH aanekoBoaa
I'10kV, kao u Hocehu cTyGoBH. Makcumana BHCHHA CBHX cTYOOBa NuIaHUpaHor aanekoso/a je 45.0 m.

Yol

= ¥
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CHTy&lih}n u3 Y[I—npm{éw Tpace .mMeY)y‘ Iy-ra_o-ﬁux cwénga YCI1-YCI12/YC21-YC22/

YpGaHHCTHUKK NpojeKaT paJMTH Y CKIAAY €a MIAHCKOM JI0KYMEHTaLUH|OM.

Tpaca aBa 6yayha nanexosona 110kV. koju cy npeamer paspaie npeavernor YpOaHHCTHUKOr NpojekTa, He
YKPLUTA CE€ HU HA JE/IHOM MecTY ¢a noctojehoM KaHaIM3aLMoHOM MpeKoM Koja je y HaanexHoctn JKITBBK™.
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JABHO KOMYHAJIHO HPEJAY3IRE
~bEOIPANCKH BOJOBOA U KAHAJIU3ZALIMJA™

[Tpojexrom paau  mehycoGuor ycarnawaeawa noctojehMX W NpojeKTOBaHMX MHCTanauMja oGe3denntn
MHHUMAJTHO 103BOJLEHO pacTojarbe 3a napanento soherwe oa 1.0m oa cnosbHe MBHMLE Kanaia, a 1,5m oa crnoJsbHe
MBHLE KOJICKTOPA. @ HAPOUMTO HA MECTHUMA YIIMUHMX CHJA3a (3a CAMBHMYKE Bese u3yzeTHo 0.3m). Oa cnosbHe
MBHLE KaHaiM3auMje 10 CnojkHe HWBMIE Teme/ba cTyGoBa npojekToBaTW min pactojame 1.5m. 3a
BMCOKOHAIIOHCKe Kalul0Be, WIMPHHY 3aLITHTHOI KOPHAOPA-poBa MPOJEKTOBATH TAKO 114 ce Y TOKy W3Boherba uin
Ouio KakBe MHTEPBEHLM]E HA MHCTANALMjaMa KaHANU3aLM]e Y POBY HE NOjaBH /€0 Kabia Wi eHepreTcKu Kabi y
ueanHu. 3a ykpwTawe KabNOBCKMX WHCTanauMja ca noctojehMM M NPOJEKTOBAHMM  KAHATH3aLHMOHMM
HHCTanalMjaMa (KaHaIM3allMOHA MpekKa, CIMBHULIM, CIMBHUYKE BE3E, NPUKbYULM) MHHHMATHO 103BOJBEHO
pactojatbe y BepTHKaiHOM cMueay je 0,5m. Huje 103B0sbeHO YKpLITake Mo MabkM Yriom 04 60. Munumanto
N03BOJBEHO  pacTojaibe omoryhasa (opmHpaibe HENOCPENHOr 3AUTHTHOT KOPHAOPA 33 KAHAIM3ALMOHE
WHCTanauMje 3a obesbehuBare 1HMNOBE  (DYHKUMOHANHOCTH. CTAMAHOCTH M HECMETAHOr NpPHCTYMA 3a
OApIKaBatbe.

[Tpojektom o8yxBaTMTH W NpPHKA3aTH CBE KAPAKTEPUCTHYHE MOMYXKHE, fonpedde npoduie W aetabe
napanesHor sohera M yKpiuTaba KabIOBCKE Mpexe ca MHCTAlaUMjaMa Kananiusaumje (ca KOTHPaHuMm
pacTojaibima Himehy cnosbHe UBHMUE KaHana 10 CrnosbHe WBMIEe Kabia H/WiK KaBnoBCke KaHaausauuje u/mim
CHO/bHHX HMBHUA Temeba cTyOOBa) M cBe npeasuheHe, ajexkBaTHe Mepe 3alITUTE KAHATW3ALMOHMX
HHCTaNaUK]ja.

MeljycoGHo ycarnawasare HHCTaalMja HA HHBOY NIAHMPAHMN HHCTANALM]A j€ Y HALICHKHOCTH OpraHa KOjH
H3jlaje peleise 3a u3Bohere paaosa.

Yenosu ce u3iajy Ha 3axteB uHBecTHTOpa Enektpompexa Cpouje” AJl. Knesza Munowa 11, beorpan, na
OCHOBY JIOKYMCHTAalMj€ JOCTaB/EHE V JIMIHTANHOM OOAMKY: uudopmaumje Y Be3n ca YpOaHUCTHUKMM
NPOJEKTOM 3a H3rpaaiby jiBa aanekorona |10kV 3a ysohewe nanexosona 6p. 1153 (TC Beorpan 7-TC Manueso
2) y naanupany TC 110/35/10kV ..beorpan 46 (36er)”. rpaduuror npunora .Illupa curyaumja™, P 1:20000,

rpadmuror npunora .Ilpeanor pewema™. P 1:2500.

Obe3dehusarbe MMOBMHCKO NPABHOT OCHOBA 33 CBE PajoBe Ha W3BOWCHLY NMAPOTEXHHUKHX MHCTaNalMja npema
Oyayhoj NpojeKTHOj I0KYMEHTALM]H je ¥ HALIEXKHOCTH Oprana KojH uinaje rpaheBMHCKY H ynoTpeSHy 103BOIY.

OBu yCc0BU ce MOTY KOPHCTHTH camo 3a noTpede uipajie Y pdaHucTHUKOT npojekTa.

[To yesajarby ypOaHuCTHUKON NPOjEKTa MOKETE TIOAHETH 3AXTEB 3a 100HjaIbe JIOKALIMjCKMN VCI0Ba 3a npeaMeTHyY
Tpacy jiBa ABOCHCTEMCKa Janekosoaa | 10KV, y okeupy objeaumsene npoueype. npu vemy je y3 Haejno petnetse
NOTPEGHO 10CTABUTH W3BO/L M3 YPOAHMCTHUKOT NPOJEKTA (TEKCTYANHH W rPadHUKH NPUIOT OBHX YCI0BA W TEKCT
H CHHXPOH MJ1aH U3 ypOaHucTHUKOT npojekTa).

NPHIOT U HATIOMEHA:

- CHTYalHOHK tlan noctojehe kanannsaunone mpexke, 'MC, P 1:20000. wupa curyaumja. na LYL-y

- 10/1aTKe O NJAHKPAHHM HHCTAALIMjaMa pey3eTH W3 Bakehe nnaHcke 10KyMeHTalmje.

-NoAauN 3a JePHUHHCAbE YCI0BA BOAOBOAA-TEKCTYANHH U rpaduKy NPUIO3H KOJE J& HEONXOAHO JO0CTABUTH
Y3 3aXTEB 3a JOKalUMjCKE YCI0Be Y OKBHPY objeiudibeHe npoueaype. npevietu ca cajra JKIT BBK:

obpaauna : PYKOBOJMIIALL CNTYKBE TEXHHUYKE
HOKYMEHTALMIE
s
Karapuna Musomesnh, crpys.nus.apx. =T /// [

Munua Pazosanosull, tnnammxk.rpal.
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I4/ I ST LOCR0 RAVUITES
»ENEXTPOMPEXA CPSHMJE" BEOI PAL
. de.af /%0 MMCAPHHLIA: KLY
O aTEA i W MPHILEHO: 18 -07- 2073
Opr. o | Apxsax
beorpaacke enektpane = A SOt
V  JABHO KOMYHANHO NPEAY3ERE e [99782

A.L. .ENEKTPOMPEXXA CPBUJE”

T Bawtpol | UTD-031- LieHTap 3a MHBecTMumje
44/2022/019 CeKTop 3a BUCKOHAMNOHCKE BOAOBE
e o 500] i Cnyx6a 3a npunpemy rpaatse
[-50507 193 BUCKOHAMOHCKNX BOROBA

KHE3A MUJTOLLA 6p.11
11030 BEOTPAQ

17 3L 229

JNatym: 12.07.2023.rop.

MpeaveT:  Ycnosw 3a ykpwTatbe v napanenHo sohere — Janekoeod 110kV

6p.1153(beczpad 7 - TC Man4eso 2) y nnaHupaHy TC beozpad 46
(36e2)

Ha saw 3axtes 6p. UTD-031-44/2022/019 of 28.06.2023.rof. y Kojem TpaxuTe
Ycnose 3a ykpwrarme W napanenHo soherwe - Ysohewe panekosoga 110kV
6p.1153(Beorpaa 7 - TC Nanueo 2) y nnanupary TC 110/35/10kV beorpaa 46 (36er), y
uwby uspage YpbaHucTuuykor npojekta, obaselwTasamo BaC fAa Y rpaHvLama OBuX

ycnosa JKI ,beorpaacke enektpane” Hemajy nocebHux ycnosa 3a nssoherse nomeHyTnx
pagosa.

Y cknagy ca Oanykom oprana ynpassarea JKIM ,beorpagcke enexrpave” 6p. I-
10290/10 op 30.05.2012roa. o ycBojeHOM LIEHOBHWKY yCnyra, HakHaga TpPOLWKOBa
YcnoBa 3a Npojekrosame NMHUjckux objekata msHocn 16.230,00 auHapa (ca NB-om).

Ynnata usHoca ce Bpwm Ha pauyH 6p. 160-6791-73 JKI ,beorpagcke enektpaHe” ca
nosueom Ha npodaktypy 6p. 4110- 153/23 og  16.06.2023 wu3nate Ha ume
EnexkTpoancTpunbyuwnja Cpbuje noo.

W3BPLLHW JWPEKTOP 3A PA3BOJ
MHBECTULIMJE
Npwnor; & '

-Cutyayuja %;"“

Cnobopax Llynuh, gunn.uHx.en. x()

JKM Beorpancke enektpane / Casckm Hacwn 6p.11/ Hoem Beorpan / Cpbwja / Ten. 2093-000 / renedakc 2093-665
www beoelektrane.rs / M6: 100139344
Banka MNowrancka wreguonnua 200-2348310102033 / Intesa Bank 160-6791-73




LEGENDA:

GRANICA URBANISTICKOG PROJEKTA
GRANICA PGR BEOGRADA
GRANICA PDR PRIVREDNE ZONE UZ SEVERNU TANGENTU

GRANICA POR ZA SEVERNU TANGENTU

GRANICA PDR DELA ZRENJANINSKOG PUTA OD KANALA SEEES
DO SEVERNE TANGENTE - resenje sa JU

GRANICA KATASTARSKE OPSTINE

LEOMFPAINCKE ENEKTPATIE™ T

. A/ = S0SP9 /23
20} - 7 2%

Aaje ce carnachocT wa vpacy, noa
YéFhopuMa narw™ y HawewM onsey

LLALN-T T IH
Pykogoamnay
" z-.n;):..—c'-"i &

investilor. !

f Elekiroislok projekini biro d.o.0,

Beograd, Rownyska 14

Elektromreza Srbije AD

Beograd Knezs Micka 11

projektna
organizacija
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R o o B JKI ,BEQTPAL-NYT BEOTPAL"
: Hparocnaea Cpejoeuhio 8a, beorpaa
Ten: +381 112763 966; 3223 505
& A g 3 L dax: +381 11 3302 855

www.beogradput.com

ENEKTPOMPE g
ot EG ' AHjJA O pmroeror ey sk
Knesa Munotwa 6p.11 ol .. ~ - V 6p.26804-1/2023

22, 10 50845 ¥ BEOTPAAY, 04.07.2023.

BATYM
BEQOTPAR

MNPEOMET: VYcnoeu JKIM ,Beorpap nyt® y NOCTYnKy capagke Ha wuspagu
Yp6aHucTuyKor npojekTa 3a ysohewe ganekosoga 110kV 6p.1153
(TC ,Beorpap 7“-TC ,ManueBo 2) y nnavupany TC 110/35/10kV
,beorpapn 46 (36er)“

Ha ocHoBy Baluer 3axTesa 6poj 310-00-UTD-031-44/2022-018 op 23.06.2023.
roavHe 3aBefeHor ko Hac nog 6pojem 1V/3-26804/2023 on 28.06.2023. roguHe
1 NpUnoXeHe 4OKyMEHTauuje, a y cknady ca 3akoHOM O NnaHupatby 1 Usrpaitbu
(,Cn. rnachuk PC”, 6p. 72/2009, 81/2009 - ucnp., 64/2010 - oanyka YC, 24/2011,
121/2012, 42/2013 — opnyka YC, 50/2013 — oanyka YC, 98/2013 — oanyka YC,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- gp.3akoH, 9/20 n 52/2021), JKI
,beorpan nyT‘gocTtasrba criegehe ycrose:

-MpenmeTHu npojekaT pagnuTu Ha axypupaHoj reofeTCcKoj NoANo3N.

-MpegMeTHu npojekaT ypaauTh y ckragy ca [lnaHom reHepariHe perynauuje
rpafeBMHCKOr MoApydja cefulita jeauHuUe JlokarnHe camoynpase - rpaj
Beorpag (uenuHe | — XIX) (,Cnyx6enn nuct rpaga beorpaga“, 60.20/16, 97/16,
69/17, 97/17, 72/21 v 27/22).

-ObaBesHo je kopuwhere kaTacTpa BOAOBa Kao U HKxoBa NpeTxoAHa nposepa
oA cTpaHe oarosapajyhvx HagnexHyx opraHusauyja.

-Tpacy HOBOMPOjEKTOBaHE WHCTanauuje He BOAWTW MOAYXHO Y KOJIOBO3Y OCUM
YKOSIMKO Cy 3eneHu (MBUYHU UMM CpefjHbi) nojac, TPOToap M MapKuHT hUsnyKu
NOMYyH-EHN LOPYruM MHMPACTPYKTYPHUM BOLOBMAMA WNW HUXOBUM 3aALLTUTHUM
30Hama, OJHOCHO 300r MPOCTOPHOr OrpaHuYeHa MHCTanauuje Mopajy aa nexe
MCMOZ KOMOBO3a UMK Y Chydajy peKoHCTpyKUuje nocTojehux uHcTanauuja rae ce
HOBOMpOjeKTOBaHe Boge Tpacom mnoctojehux wuHcTanauuja. Y ToMm cnyyajy
06aBe3HO NPUMEHUTU NocebHe 3allTUTHE Mepe.

-Mpenase UHcTanauwja NPOjEKTOBATY yNPaBHO Ha 0COBMHY caobpahajHuLe.
-Moa3eMHe WHcTanauuje y caobpahajHuuama nonarati Ha Aybunu min.1,50m
“cron KONoOBO3HE KOHCTpyKUMje (padyHajyhu of ropte KoTe KorioBo3a A0 ropke
KOTe 3aluTUTEe NHcTanauuje).

-MiHcTanaumje y KonoBO3y MOPEA MexaHudKe 3aluTuTe ObenexuTn u Tpakom
ynosopekma.

-MpegmeTHa WHCTanauuja He CMe YrposuTh  CTAbUNMHOCT  KONMOBO3HE
KOHCTPYKLWMjE, TPOTOapa v NapKnHra HUTU OMeTaTh hUXOBO OApXaBare.
WHcTanauvje mopajy 6ut Takse Aa usgpxe caobpahajHo onTepeherwe Ha
npeamMeTHnM caobpahajHuLiama.

-Tpaca npeAMeTHUX MHCTanaumja Mopa ce NpojekTHO ycarnacuTy ca nocrojehum
WHCTanmauujama nopea M wcnofd npeameTHe caobpahajHuue  (nolTosaTy
nponucuma npeasuiieHa pacTojarba 1 yrmoBe YKpLUTaka).

K ,Beorpaa-nyT beorpan”
maruunu Anois 07023332, MMB: 102209952, TeKvﬁM:JOuyHM:105—500110—95,165-17186-91,205-134781-41

waw hanaradnit. com  e.mail: office@beoaradput.com
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-HauvH nonararba NpeaMeTHUX MHCTanauuja mMopa 6uTK y cknagy ca Baxehum
3aKOHCKMM nponucuMa W Hopmatusuma u3 OBe obnactu kao u ycnosuma
ocTanux HafMeXHUX MHCTUTYUMuja kako ce He 61 yrposuno HopmarnHo onBujare
n ©Ge3begHOCT MOTOPHOr U neLaqkor caobpahaja Ha npeaMeTHO)
caobpahajHuum.

-HakoH 3aBplUeHMX pajoBa KOMOBO3HY KOHCTPYKUWMjy (TpoTOapa, napkuHra)
BpaTWUTK y NPBOOUTHO CTak€.

-Tpacy ctyboBa BOAUTH BaH OLBOLHOr japka.

-CTy60BM HALA3EMHE EreKTPOEHEpPreTcke Mpexe CBOjUM rMOMnoXajeM He cmejy
yrpoauTyu crioboaaH npodun caobpahajHuLe.

-Ha mecTtuma npenacka HaaseMHuX YHCTanauvja naHag nyta, omoryhutu
crnoBoaax npochun 3a 6esbenar nponas ceMX BPCTa BO3UNA KOMOBO30OM.
-MpeameTHU Npojekat ypaguTy y cknaay ca 3aKOHOM O MnaHupawy 1 narpagku
(,Cn. rnachuk PC”, 6p. 72/2009, 81/2009 - vcnp., 64/2010 - opnyka YC, 24/2011,
121/2012, 42/2013 — ognyka YC, 50/2013 — oanyka YC, 98/2013 — oanyka YC,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- ap.3akoH, 9/20 n 52/2021).

. N3BPLUHW OUPEKTOP
OE’PA‘D‘/‘f Sy 3A TEXHWUKE MOCIIOBE
CQé)réa MunaHoswh, rpaf.nHx. Anexcanaap Ceunap, aunn.rpaf.uHx.
/ z : \ A

JKM ,beorpaa-nyt Beorpag”
maTunanm Bpoj: 07023332, MB: 102209952, texyhu pauyrm: 105-500110-95, 165-1 7186-91, 205-134781-41
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JK ,3enenvnc-beorpan” _Jorg
Beorpan
Anpsca: Manu KanemerpaH 8, 11000 Beorga,q BATY M _Q?i’f_‘f 2043
Tenecon/darc: +381 11 66 76 776; 26 30 506 B R P A n—m

MaTuunu 6poj: 07066597
NUB: 101511244

e-mail: injp_@zflg.n_ihﬁ
web: www.zelenilo.rs

Bpoj: 14049 ,! 4
AETVE 01 AUG 2023

AKLUWOHapCKo APYLWTBO

Enexrpompexa Cpbuje"

LieHTap 32 ViHsecTuumje

CeKrop 3a BUCOKOHANoHcKe BOROBE

Cnyxb6a 3a npunpemy rpaake BUCOKOHaNOHCKNX BOA0BA
Knesa Munowa 11

11000 Beorpan

TlowsToBaxy,

Y npunory Aonuca AOCTABILAMO Bam Ycnoee 3a uapagy Yp6anucTudkor npojexta sa
yeofere ganekosoga 110 kV 6p. 1153 (TC JBeorpan 7° — TC ,Maxueso 2) y nnaHupaHy
TpadocTanmuy TC 110/35/10 kV ,Beorpap 46 (36er)*

C nowTopatbem,

. TIMPEKTOP/CEKTOPA
3A PA3BOJ, AAHUPAHE
© 5 /APOJEKTOBAHE

@ & ;}{]’7‘

Eéjaﬂé 'Ep‘rsiﬁ;a,/hnm. rpah.

DocraButi: (/66/

- Hacnosy
- PJ sa npojekroBate

« CEKTOP SA OIPYKABAIGE JABHUX SENEHMX NMOBPLIKHA: Manu enemarnak 8, uenTpeng:28 22 344 « CEKTOP SAHSI'PABIbV;mBI 18, wﬂ%ﬁ;:ﬂw?i .
*



Bpoj: 14049 7

Hdarym:

01

AKLUWOHapCKO OPYLITBO

<Enexrpompexa Cpbuje”

LieHTap 3a UHBecTnumje

CeKTop 3a BUCOKOHaNOHCKe BOAoBe

Cniyx6a 3a npunpeMy rpaghe BUCOKOHANOHCKX BOAOBA
KHeaa Munowa 11

11000 Beorpan

Ycnosu 3a wspagy YpGaHuctuukor npojexta 3a yeohetse fanexkoBoaa 110 kV 6p. 1153 (TC
JBeorpag 7° - TC ,MaHueBo 2') y nnaHupaHy Tpado CTaHuLY TC 110/35M10 kV
.beorpapg 46 (36er)"

FinaHcKku OcHOB

>

3aKkoH 0 nnaHupawsy u marpagmu (,Cn. rnackmk PC ©p. 72/2009, 81/2009 - wcnp.
64/2010, ognyka YC 24/2011, 121/2012, 42/2013, oanyka YC 50/2013, opnyka
YC 98/2013, oanyka YC 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, ap. 3akoH
9/20, 52/2021);

3akoH o eHepreTum (,Cn. rnacknk PC* Bp. 145/2014, 95/2018 — np. 3akoH 40/2021);
Mnan reHepanHe perynauuje rpafjeBUHCKOr noapyyja ceauvwrta jeAuHnUe nokanHe
camoynpase-rpaga Beorpaga (uenure I-XIX) ("Cn. nuer rpapa Beorpapa" 6p. 20/16,
97/16, 69117, 97117, 72121 v 27/22),

MnaH reHepanHe perynauuje cucTema 3eneHnx nosplinHa Beorpapa (,Cn. nuer rpaga
Beorpaga * 6p. 110/19);

MnaH AeTarbHe perynauwje npuspeaHe 3oHe y3 CeBepHY TaHrewty, CeeepHO oA
Hacerba Ogua, rpaficka onwTiHa Manunyna (,Cn. mveT rpana Beorpapna * op. 102/19);
MNnaH getarnxe perynaumje 3a caocbpahajHuuy CesepHa TaHreHTa of caoGpahajHuue T6
no ManueBaukor nyTa — cektop 2 (AeoHUUa 3peH-aHUHCKOr myTa — M24.1 go
Manvesaukor nyTa M 1.8) (,Cn. nucT rpana Beorpaaa “ 6p. 24/10);

Mpanvuom YpBaHuctuukor npojexta oByxeafieHa je NoBpiuMHa oA OKO 61,4 ha, Ha noapy4jy
rpapa beorpaga.

Mna

HApaHa Tpado craHuuya ,Beorpap 46 (36er)’ w Tpace npeAMETHWUX [anekoBoAa

npoctupy ce npeko onwtuHe Manunyna (KO Bopua, KO Oeuva) y Ayxwuhn sacebHo
og oko 5,6 km.

Crpata 273



Mocrojehe crame

Ha npeameTHoj nokauuju Ha Teputopuju onwtuHe [anunyna (KO Bopua, KO Osua),
NPUCYCTBO jaBHUX 3€NeHMX noBpluMHa y HagnewHoct JKI “3enekuno — Beorpag’, Huje
3abenexeHo.

Ycnoew

Mpasuia ypehewa u rpafiea MPUMEHWTM 3a AATy HameHy y cCKnagy ca napameTpuma
AeduHncaHum MNaHoM reHepanHe perynauuje cuctema senexux nospiuuHa Georpapa v 0!

Cmp

/
/

y:

3a Had3emHe godose 110 kV

3allTWTHa soHa/nojac ofocTpaHo oOf KpajHer dhasHor NPoOBOAHUKA HaJ3IeMHOTr BoAa —
110kV je 25 m;

AO3BOTBEHO jé O3enetaBake 3aWTUTHE 3oHe/nojaca; — 3a o3enet-asawe Tpeba
KOPUCTUTH eKCTBH3WBHe TpaBibake, NMBAACKE BPCTe, MoKpuBaue Tna, nysasuue wu
Apyre 3er-acte BpcTe BereTauvje,

OpBeHacTe BpCTe je AO3BO/bEHO CaauTh Ha CUrYPHOCHO] yAarseHoCTU koja ce mMopa
oppXatu y cnyvajy napa crabna, npu Yemy ce CUrypHOCHa yRarbeHoCT Meépn of
NPOBOAHWKA Y HEOTKNOKEHOM fonoXajy

3a TC 110/X kV

[I03BOTLEHO je Osenerasare KOMNNEeKCa pasnuuuTuM BpcTama Tpaek-axa,
noKpyBau“Ma Tna v ApYrom 3erLactom n xodyHacTom gereTatujom;

D03BOrEEHO je orpaljuearke KOMNNEKca XKMBOM OrpaaoM Ca XuuaHom KOHCTPYKLUjOM;
HUBENauujy TepeHa paguTW Ha OCHOBY reoAeTCKOr CHUMKA nocrojeher TepeHa u
npuctynHe caoGpahajHuie, Bogehn pavyHa o oaBsofjerby armocdepckux Bopa ca
HOBOMPOjeKTOBAHUX MOBPLUKHA, CTA3a Y KHULUIHE peLMnnjeHTe;

nNaHupaHy BereTauvjy ycknaguTi ca noA3emMHM U Hag3eMHUM WHcTanauvjama;

3a caB cagHu marepuwjan, o6esbeguTv OOBOIbHE KONWYMHE BOAE 3a 3anusaie y
cknagy ca 6uonotukum noTpebama Gureaka

41 CAPAAHKK
JOE e LA

Maja BYykosuh ,qunn.uHr.nejs.apx.

PYKOBOAWNAL|
PJ 3A NPOJEKTOBAHE

Mupjaa LUTyruh, gmnp’ frx.nejs.apx.
HMPEm/ P CEKTOPA

3A PA3BOJ, NNAHUPAKE
N NPDJEKTOBAHE
f 'IJ‘- |

[ il L
A

BojaHa Poryrea, uHx.rpah).
b _|

Crpana 3/3



LEGENDA:

FAENR  GRANCAURBANISTIKOG PROJEKTA
fesse]  GRAMICA PR BEUGRADA

[F==75]  eRANICAPDR PRIVREDNE Z0KE UZ SEVERHL TANGENTU
{ ] cRANICAPDR ZASEVERNU TANGENTU

f====70  GRAMGAPDR DELA ZRENJANINGHOG PUTA OD KANALA BEBES
D0 S8EVERNE TANGENTE - refenjn sa JU

E=" cRancaKATASTARSIE OPSTINE
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Muje Koeauesuha 4
11050 BEOrerag

-
Tekyhu pauyu: 205-487-82
M1B: 100003603

M.B: 07045000

Cpbuja
AKLHOHAPCKO NIPYUITBO
po G EAIERTOOMPEIA CPEWIE" BECERAR |
MACARHIALL A fo.( JA‘BHD KOMYHARHO NPERLY3ERE
e FPANICKA YNCTORA
?B?{' Bpcj | LK per ‘-’i-.‘ ot
. ! i
oI ORI N "ENEKTPOMCT,
8 7 0K - 1P 1 ;
A 50908 "PETHAEPO" o
svoi___88Y

e e

OATY Y @6.@:,‘..2025

+EJEKTPOMPEXA CPEUJE® a.n. BBorpay
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Llenrap 3a Uneectuunje,CexTop 3a BUCOKOHANIOHCKE gonoelATY M CEOrPAD
Caysx0a 32 npHUNpeMy rpajihe BUCOKOHANOHCKHX BOI0BA
Kuesa Munouwa 6p 11
11 000 Beorpazg

MPEJMET:  YcnoBM y MOCTYNKY W3paje ypOaHHCTHUKOr MPOjeKTa 3a notpebe yeoljersa
aanexosoza 110kV 6p1153(TC Beorpaa 7-TC IManueso 2) y nianupany Tpago
cranuuy TC 110/35/10 kVbeorpan 46

BE3A: Bat 6poj: 310-00-UTD-031-44/2022-017 ox 23.06.2023.roa.
Haw 6poj: 6992 oa 28.06.2023.roa.

1, Onurte nogamns

1.1, Ha3ns naaHckor Z0KYMeEHTA:

Y p6anucTHuKH npojekat 3a yBohemwe aanexosoaa 110 KV 6p. 1153 (TC ,.Beorpan 7° - TC
_[Manueso 2* y anannpany TC 110/35/10 kV ,Beorpan 46 (306er)

OcHoB 32 H3paay YpGAHHCTHYKOI NPOjexTa:
OCHOBHH LM/b H3pane YpOaHUCTHUKOT MPOjEKTa je CTBaparbe ypOaHUCTHUKHX yCil0Ba 38 peasinzalmjy
TeXHHYKOr pewersa yBohewe B 110 kV 6p. 15153 (TC “Beorpan 7° — TC .[Manueso 27y TC
.Beorpan 46 (36er)” no apuHUMAY .yAa3-u31a3". [IpeasoxKeHHM pelletbenm npeasulieHa je u3rpaama
/1Ba HOBa jeJHOCHCTEMCKa aafekosoda 110 kB:
- nmanexosoa 110 kV TC ,.Beorpan 7" — TC ,beorpaa 46 (306er)™ u
- panekosoa 110 kV TC ,.Beorpan 46 (36er)* — TC .[Jlanueso 2.

ILiascka A0KyMeHTAlHja BHIIEr peja:

- PervoHaIHM MPOCTOPHH MIaH aAMMHUCTPAaTHBHOr Moapy4ja rpana beorpaja (y aamem TekcTy
PIIAT). (,.Cn. auct rpaga beorpana™ 6p. 38/11):

- Tenepanuu ypbanucrnuku nnav beorpana (y dabem TeKCTy ['VIT Beorpaaa), (..Ca. auct rpaja
Beorpaaa™ 6p. 11/16);

- TlnaH reHepaiHe perynauuje cuctema 3eieHMX noepuinHa beorpada (y Jabem Tekcty are
3eneHHX nospuikHa), (..CA. ancT rpaza beorpana™ 6p. 1 10/29):

- Tliau reHepanHe peryaauuje rpaeBUHCKOr NOAPYHja CEANLUTA jeAMHULE NOKATHE CaMOYNpase -
rpaa beorpan (uenune ¥ — XHX), (y aamem texery TP Beorpasa), (..Ca.JIuct rpana beorpaza™
op. 20/16,97/16, 69/17.97/17, 72/21 u 27/22);

- [lnan perasbHe perynaumje npuepeane 30He y3 CeBepHy TaHIEHTY, CEBEpHO O Hacesba Osua,
rpaicka onwtuta [anunyna, (y nabem tekery [1JIP npuspenne 301e y3 CesepHy TaHreHTy), (-.Ci.
nucT rpaga Beorpaza™ 6p. 102/19);

- Tinan petasbHe peryiaumje 3a caoOpahajuuiyy CeBepHa TaHTeHTa 04 caobpahajunue T6 1o
TManueBaukor nyTa - cektop 2 (Aeonnua o 3pewarunckor nyta - M 24.1 no [Nanuesaykor nyTa
M 1.9), (y aamenm texcty 1P 3a CepepHy TaHreHTy), (,.Ci. AnCT rpaja Beorpana® 6p.24/10);



- Ilnan neramue perynaumje nena 3pemaHHHCKOr MyTa ca KOHTAKTHMM NOApYy4jeM, Ol KaHana
Cebewn no caobpahajunue Cesepra TanrenTa, rpagcka oniruna [anunyna, (y aamem texcry 1P
Aena 3perbaHHHCKOr nyTa ofi kanana CeGew o Cesepre Tanrente), (Onayka ,,Cin. aucT rpaga
Beorpana™ 6p.19/17); u

- Tpocropun nnan noapy4ja nocebHe uamexe kopunopa ayronyra Beorpaz — 3pemanun — Hoeu
Cag, (y maswem Texcry ITMIIH ayto nyta BI I — 3P - HC), (,,Ca1. rachuk PC™ 6p.98/21).

Crparenka ZoKymenTa:

Bononpuspenna ocnosa Penybnuke Cpbuje (,,Ca. rnacHuk PC*, 6poj 11/02), [poctopuu rnau
Peny6muke Cpbuje (..Ca. rnachuk PC¥, 6poj 88/10) u Crtpareruja ynpasmaiba Boiama Ha TEpUTOPHjH
Penybanke Cpouje no 2034. roguue (,,Cn. rnacuuk PC*, 6poj 3/17).

Ocrana obasesyjyha noxymenta: Onepatusiu maaH onbpare oa nomnasa 3a 2024.roauuy
(Cn.rmachuk 6p. 117/23 n onepatypHu nnan oaGpane o4 nonasa 3a ogoroxe 11 peaa (y MHIrepeHuujH
JIOKaJtHe caMoynpase).

1.2. Xupporpadcekn noxaun:
Peka: JiyHas;
Cnus pexe: [yHas;

1.3 XHIPOIOIIKY NOJALMK:
/
1.4  Ocraan nogaun:

1.4.1. IlocTojehe crame
V3 3axTes je aocTasibeHa caeneha AoKymeHTauuja:
-Undopmauja y Besu ca npeameTHHM YPOaHUCTHUKMM NPOjEKTOM 3a yBoljere JajlekoBoaa
110 kV 6p. 1153 (TC ,,beorpan 7 — TC ,Jlanuepo 2“ y nnanmupany TC 110/35/10 kV -.beorpan 46
(36er)
- Ppagmurs npunor «llinpa cutyauuja»1:20 000;
- I'paduuxy npuaor «Ilpeanor pewnemar [ :5000
OcuoBrH UMb n3pazge YpOGaHHUCTHUKOT MPOjeKTa je CTBapate ypOaHWCTHYKUX YCIOBa 3a
peain3aiijy TeXHUYKoOr pelnera ysoewe JIB 110 kV 6p. 15153 (TC “Beorpaa 7* — TC ,.TTaHueso 2
y TC ,,Beorpan 46 (36er)” no npuxummny ,ynas-uinas®. [peatokeHHM peLicrem npenpuljeHa je
M3rpajiiba JBa HOBA jeIHOCHCTeMEKa nanekosona |10 kB:
- nmanekoson 110 kV TC ,,Beorpaa 7* — TC ,,beorpan 46 (36er)*; u
- nanexoson 110 kV TC ,Beorpaa 46 (36er)" — TC . ITanueBo 2%.

1.4.2. IInanupaHo cTame

TlpeameTHu aanexoBoAM Npenase NPEKO PABHHHAPCKOT TEPEHA H NOJLONPUBPETHOT 36MIbHLLTA.
Y jeanom meity, nnaHupaHy aexoBoau npenase npexo caobpahajuuue Cerepra TaHreHTa — JpaKaBHOr
nyta b pena 6poj 13. Tepen ucnon sanexoBona uune ofpaheHe wuBe U NOBLONPHBPEIHO 3EMIBUILTE
HCTIPECELIAHO je aTapCKUM MyTeBMMa Koju fie npencTaB/baTh NOBOJbHE MPUCTYMHE MyTeBe NPUITHKOM
u3rpajikbe J1aJeKoBOAA.

Y norneny miaHWpaHux HameHa, aneKOBOAM Mpenase MPeko HAMeHa Koje cy Ae(HHUCaHe
BXKENOM MIAHCKOM I0KYMEHTALIHM]OM: jaBHHX caobpahajHuX W jaBHHX 3eNEHHX OBPLLHHA — 3ALUTHTHO
3€EHUI0, Y HajBelieM OeNy NPexo MOBPUIHHA HAMEHEHHX MOJLONIPHBPENH, 3 Y MATIOM Aely MPeKo
MJaHHPAHE 30HE MNPHBPEAHO KOMEPLMjANHUX JAENATHOCTH. YPOAaHHCTHUKMM FPOJEKTOM HHje
npenBulieHa U3MeHa HaMeHa MIaHHPaHUX BaxelioM NIAHCKOM J0KyMEHTALMHjOM.

Tpancgopmatopeka cranuua ,,Beorpan 46 (36er) n 0BakBO TEXHHUKO pelleH»e MIAHHPAHHU Cy
[lnanom renepanne perynaumje rpalieBHHCKOr NOAPYYja CEAMIUTA jeAMHHMLE TOKANIHE CAMOYNPABE —
rpaa beorpaa (uenune U — XUX), (y namem texcry [P Beorpaaa), (,,Cnt. amer rpaga Beorpana“ 6p.
20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 wu 27/22). Oaxsum peluetsem oMoryhyje ce cHrypHo u MOY31aHO
Hanajatbe eneKTPHYHOM eHeprujoM GaHarckor nema Beorpaackor koHsyma, Kao M pactepeherse
nocrojehie 35 kV mpexe.

YpbanucTuukum npojextom obyxsafieHa je noBplMHa 04 oko 61.4 xa Ha nogpyujy rpaja
beorpaaa, rpancke onwrune Manunyna, KO Bopua n KO Osua. Mpanuia Vp6arucruukor npojekra
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NpyGaBILEHHUX CBMX YCNIOBA HAAIEKHHX HHCTHTYUH]A.

I'paBesuncka napuena TC 110/35/10 kV ,,Bbeorpaa 46 (30er)” u perynausone JMHUjE Y OBOM
Aeny npeameTHor oByxsata nedunncanu cy [LiaHom aetamHe peryjnaumje neia 3perwaHMHCKOT MyTa
ca KOHTaKTHMM Nnoapyujem, oa kanana Cebew 1o caobpahiajruue CeepHa TaHI€HTa, IPaacKa ONITHHA
Maminysa. Ipeamerhu [Mnay je npowao ¢asy unarawa Ha jJaBHOM YBHAY H Y jyHy 2023. roavne ce
oueKyje meroBo yceajame. [lpasuia rpaliera 1 ypehiera 3a npeamMeTHy TpaHCOpMaTOpCKy CTaHMLLY
6uhe ycknahena u npeyseta u3 [1J[P-a HAKOH HEroBOT yCBajatba.

PerynaLioHH efeMeHTH MpUKasaHy Ha rpaduukom npuiory .JIlpeanor pewema™ P 1:2500
npeyseTH cy M3 Baxkefinx nnaxoea Aetasshe peryiaumje: [1/IP npuspeane 30He y3 CeBepHY TaHreHTY
(.Cn. nuct rpaga Beorpana® 6p. 102/19); TIJIP 3a CepepHy TaurenTy (,.Cn. qucT rpaja Beorpaaa™
6p.24/10) u pelensa ca obasibeHor japHor ysraa y [1/IP aena 3pewaHHHCKOr NyTa 0 kaHana Ceberu
o CesepHe Tanrente (Onniyka ,.Ci1. ancr rpaaa beorpaaa® 6p.19/17).

ITpu onabupy Tpace carneaaHe cy MOryRHOCTH 1 yC/I0BY NOCTaB/batba jeAHHCTBEHOT KOPHAOPA 3a
aBe Tpace ganekosona 110 kB, npoctopHa orpaHHuema yCioBibeHa noctojehum usrpaljenum
objekTrma cTamOeHHX U MPUBPEIHUX 30HA Y OKPYIKEIbY, KOHGUrypaLlija TepeHa, NPUCTYNa4YHOCT, Kao
W pyre TEXHUUKE YCTOBbEHOCTH KOje yTHUY Ha M0JI0Kaj Tpace AanekoBoja.

VKpuTate MIAHWPAHMX J&ieKOBOZA Ca  OCTanlMM  NocTojehuM ¥ MAaHMpaHKM
uH(pPACTPYKTYPHUM 06jexTuMa, caobpahajuuuamMa ¥ BOAHUM NOBPLIHHAMA aedunucahe ce y cxnany
ca mpasuauMa JeUHUCAHHM Y TIpaBUHUKY O TEXHHYKMM HOPMAaTHBMMA 3a W3Ipajtby Haa3eMHHMX
e/leKTPOEHEPreTCKUX BOI0BA Haa3eMHor HaroHa o 1kV a0 400 KV (CryxGenn amct C®PJ 6p.65/88
u Cayx6eun auct COPJ 6p.19/92).

TpeameTHo noapyje oasoarasa ce npexo LIC ,,Pesa”™, a MaKCHMATHH HHBO BOAE Y KaHa1MMa je 70,00
mnm, a HajMaibk 69,50 mnm, Q0K je Npu GyHKUH|H HaBOAH-ABAH-A KOj€ Ce BPLUM Y JIETHEM NMEPHOIY
70,00 mnm, usyserdo 70,20 mnm.

Kauanu koju ce Hanase y ofyxparTy MiaHa 3a yBofjewe aatekosoga 110 kV op. 11583 (TC
Beorpaa 7 — TC ,Ianueso 2y naanupary TC 110/35/10 kV ..beorpau 46 (36er) cy:

Kanan 4-93-1 k.n. 10932, KO Bopua, npunaaa cansy LIC ..Pepa™ ayxune 2.200m. Kaunan
npecelia TPacy AaleKOBO/A Ha cTauMonaxku kM 1+150. Ha KOjOj CY KapakTepHCTHKe KaHana cieaehe:

Kota ana kanana 68.62 mnm,

Kora BoaeHor oraesana 69.32 mnm

Jybuna kanana 0,7 m

Haru6 kocuHa m=1:1,3

InpuHa aHa kaHana b=1.00 m

Man ana kanana 1=0,1%c

Kanaa 4-93( P-7) k.n. 770/70.770/3.3597/2, KO Osua, npunaaa causy LIC ..PeBa™ nyxune
9.500m. Kanan npecela Tpacy AanekoBoAa Ha cTauuonaky km 4+000, na KOjOj CY KapakTEpHCTHKE
kaHasa cieaehe:

Kora ana xanana 69.598 mnm,

KoTta Bozenor ornesaana 69.688 mnm

Haru6 kocuna m=1:1.5

Iliupuna 1Ha kaHana b=1,00 m

IMaa axa kanana 1=0.1%o

Kanan 4-90 x.n. 764 KO Osua, (kanan Hema cBojy napueay). npunaaa causy LIC ..Pesa”
ayxuue 1.960m. Kanan npeceua Tpacy JaneKoBoja Ha CTaUHOH@KH KM 1+050, Ha kojoj cy
KapaKTepHCTHKE KaHasa caeaehe:

Korta ana xanana 68.26 mnm,

Korta sBogenor ornieaana 69.67 mnm

Haru6 kocuna m=1:1.5

ILlupuHa aAHa kaHana b=1.00 m

Kanan 4-92 k.n. 5070/1 KO Osua, npunana ciausy LIC ,Pesa™ myxune 3.200m. Kanan
npecella Tpacy AanekoBoja Ha cTalHoHaky kM 1+000, Ha k0joj Cy KapaKTEPHCTHKE KaHata caeaehe:

KorTa aHa kaunana 68.89 mnm,

Kota BoaeHor oraeaana 69.69 mnm

Haru6 kocuna m=1:1,5

[llnpuna aHa kaHana b=1,00 m

[Tan nna kanaaa [=0,1%o

Kanaa P-9-2-3 k.n. 10934, KO Bopua, (kaHan je HOBOINpPOJEKTOBAH, MO MPOJEKTY W3
1989.roauHe, anu Huje useeaeH). [punana ciusy LC ,.Pesa™ ayxune 620m.
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Kapaxrepucrtuke kaHana cy cnenehe:

Ha km 0-+000:

Kora nHa kanana 69,00 mnm,

Kota BogeHor ornegana 69.356mnm
Harub kocuna m=1:1.5

[Inpuna nHa kaHana b=1,00 m

ITan nHa kanana 1=0,6%o

Ha kM 0+620

Kora gna kanana je 69,372 mam,
Kota BopeHor ornegana 69.529mnm
Harub kocuna m=1:1.5

Hlypuna qHa kanana b=1.00 m

Ilap aHa kaHana 1=0,6%0

CBe KapaKTepHCTHKE KaHAICKe MPEXke ¢a KOjOM ce YKpLUTa IulaHupaHH aanekosoa 110 kV 6p.

1153 (TC ,beorpag 7 — TC ,[lanueso 2 y mnanupady TC 110/35/10 kV ,Beorpan 46 (36er),
npeysete cy u3 [ naBHor npojexTa ypeliera nowonpHepeIHUX NOBPLLIMHA HA NPUBATHOM cekTopy KO
bopua u KO Osua, PO , JIKE Arpounskewepunr-beorpan” uz 1989.roauHe.

2. [pyrn xapakrepHCTHYHH nojJaus (orpaHn4ersa, odasesa u ap.)

2.1.

2.2.

2.3.

24.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

VpbanucTruky npojexart ¥ Apyra JOKyMmeHTauujana Oyae ypaheHa y cknaay ca Bakehum
NponucHMa ¥ HOpMaTHBMMA 3a Ty BPCTY o0jexara, OZHOCHO paloBa, kao u a npenysehe koje ce
OaBH M3pajloM NPOJjEKTHE JOKyMEHTaLlMje MOpa UMATH NOTBPAY O pedepeHilamMa W NHlLeHLama
3a CBE fipojeKTaHTe

IMpunukom uspane YpOaHHCTHUKOT MpPOjeKTa BOAHTH pPauyHa O MOCPEAHOM M HEMOCPEAHOM
yThuajy Ha Beh msrpalieHe Boame ofjexrte, Ka0 # O AKTYEHOM PEXHMY MMOBPLIMHCKHX ©
noxseMHux Bona. [lpenBnaeTn HeonxonHe 3emibaHe W W XMAPOTEXHHYKE PAloOBE Y LIMibY
3ailiTUTE NOJ3EMHHX H aTMOC(hEepPCKHX BOJa, YBaKaBajyhin mepoaasHe KoTe TepeHa,

Heonxoauo je ycarmacutu muanupaHe notpebe ca Bozonpuepeanom ocHosom Peny6inke
Cpbuje(Cn.I'nacuunk PC 6poj 11/02), Ipoctopuum naanom Peny6anke Cpouje(Cn.Fnacuuk PC
Opoj-88/10)u  Crpaterdjom ynpasmata BoJaMa Ha TepuTopuju  Penybnuxe fo
2034.ron.(Cn.I'nacuuk PC 6poj 3/17). [TocebHo 06paTHTH NaKby Kaja je y NuTakby 3ailiTHTa Ol
BEJHKKX BOJa, 3alITHTa BOAA, Kao W kopuinhewe Boaa.

3a n3pagy YpOaHUCTHHKOr NPOjeKTa H3BPLINTH ATALHO MEOAETCKO CHUMAaTbE LIENOr MpocTopa
3a (hopMupare KaTacTpacko-Toflorpad)cKor MlaHa y noroaHoj pasmept. Cea notpebHa cHuMarba
YPaaWTH Y ancoNyTHHM KOTaMa ¥ IPHKA3aTH Y AP’KABHOM KOOPAMHATHOM CHCTEMY:;
YpbanucTiuuky NpojekaT yCKiaguTH ca BaxehoMm ANaHCKOM JA0KYMEHTALHjOM:;

Hupectutop je y obaBe3u fa pellH UMOBHHCKO-MPABHE OJHOCE Y NOCEGHOM MOCTYNKY Kako ca
KOPMCHHKOM [PUBATHOT 3€MJbHLITA TAKO M C2 YIIPABbadeM BOJHOr 3EMIbUILTA Y JaBHOj CBOJMHH
. exoHo unady 10h) 3akona o Bogama (Cn nachuk PC 6poj 30/10,93/12.101/16,95/18 wn ap
3aKOHU)

Boae v BoaHO 3eMsbHLLITE Y jaBHO] CBOJMHU CY JaBHO BOAHO 106PO H KOPHCTE CE HA HAYMH H MO,
ycnosuma yrephenum 3axoHum o Bomama (Cn.l'anuuk PC Gpoj 30/10,93/12,101/16,95/18 n
JIp.33KOHK)

ATmocdepcke Boae ca  YCAOBHO  HesrpaljeHHX, KPOBHHX M HEKOMYHMKALMOHMX
noepuinHallpUKyNUTH CHCTEMOM DHIofia M eBakyucaTH 6e3 MPETXONHOT TPETMAHA Y OKOJIHE
3e/ieHe MOBPLIKHE;

OneparuBun NIaTOM KOjH HHMCY TUIAHHPAHW 32 O3eeraBawe, Tpeba aa 6yay v3beToHHUpaHu,
CTUM Ja ce npeapuae o0ogHe OETOHCKE pHroie yeMepeHe Ka HAjHIKO] TauKH CBUX
W3HUBEAHCAHUX NOBpLIMHA(caobpahajHHUX H MaHHUIYNaTHBHUX), Kako OM ce MOrnie eBakyucaTH
6e3 NPeTXOAHOT TPETMaHa Y OKOSHE 3e/leHe MOBPIUHHE,

Vkonkko ce npeasubajy an3en arperaT v pe3epBOapH 3a CKIAAMIITEHE TEUHOT TOPHUBA, PaaH
o0e30eljera anTepHaTHBHOr pelliekha y Hanajaby eNeTPUMHOM EHEPrUMjOM WK 3a rpejarbe,
noTpebHO je NpeBMAETH TEXHHUKO peLicte ca MOTpeGHOM 3alTHTOM Kako OH ce y cayuajy
aKkuuaeHata cnpeunsno saraljere MOBPIIMHCKHMX H MOA3EMHUX BOAA Y ckiaay ca Ypeabom o
rpaHdYH¥M BpeAHOCTHMA 3arabyjyfiux Martepuja y MOBPLIMHCKMM W MOA3EMHMM BOJAaMa Y
CeAMMEHTY U POKOBMMA 33 HHXOBO JocTH3awe (,Ca. rmachuk PC* 6poj 50/2012) u Ypeabom o
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2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

JlocraButi: o
- oawnocuoily 3axTera

rpaHWYHUM BPEIHOCTHMA MPHOPHTETHUX W NPHOPHTETHHX Xa3apAHUX CYNCTaHuM koje 3arahyjy
NOBPILKHCKE BOJE ¥ POKOBMMA 3a iHX0BO AocTH3ae (,.Ca. rnacHuk PC 6poj 24/2014);
YpOGaHHCTHUKHM NPOJEKTOM MOpajy ce neMHUCATH TEXHMHKH YCIOBH 32 u3BOjetbe pajosa
KOjuMa MOke GUTH yrpoxeHa cTabHIHOCT rocTojehux BoAHHX objexaTa WM BOAHH PEXKHUM.
EsentynnHa owrehema koja HacTaHy y TOKy u3Bohera pafoBa MOpajy c€ OTKJIIOHHTH O TPOLUKY
MHBECTUTOPA.

VpOaHHCTHUYKUM MIPOJEKTOM MPEABHAETH 3aLUTHTY PeKMMa H KBalMTETa NOA3EMHMX BOJ4, 32
€BEHTYa/IHA Npefa3Ha WK TpajHa pelueba, ¥ 3aBUCHOCTH OA HaMeHe xopuiifiewa (TeXHHYKa
BOJa, NPOTHBMOXAPHA BOJA,...). U360p pewerba GpyHaupara AenoBa objekTa je y AMPEKTHO]
BE3Y Ca HUBOOM MMOJ3EMHHX BOAA, LITO MOKE M3a3BATH €BEHTYAIHO I1AB/EH-E HWKHX KOTA HITH
aejcTBO y3roHa. [IpojekToM JeduHMCATH aKTyeaHy KOTY MOJA3E€MHHX BOJA M 32 QUEKHBaHE
yTHUaje U3BPLIKMTH 0AroBapajyhie npopauyHe cTabuaHOCTH nocTojefinx v NAaHUPaHKX o0jexaTa.
VpOaHUCTHUKAM MPOJEKTOM MOpa C€ MPeABUIETH, a CE NPUIMKOM BpIIEHA Paaosa, uckona u
Hacunama, OApead MECTO Onaramba Matepujana. Martepujasn ce He CMe OIaraTd y KaHaicky
MpeKy, cTapaue, Ka0 HH Ha obanaMa KaHasta, NOTOKA Wil peKa.

TexHuyKa AOKYMEHTALM]a MOpa ce YCKAaauTH ca OnepaTHBHUM N1aHOM 3a 010paKy O/ 11on1aBa
3a Boaotoke | peaa 3a 2024.roaudy ( Ca. [macuuk PC 6Gpoj 117/2023) u Ypendom o o
yrephuBawy OnwTer miava 3a  oxbpadHy oA nonaasa 3a nepwoa oa  2019-
2025.roauue(Cn.I'nacuuk PC 6poj 19/2019) .

V noctynky npubapibatba JOKAHHCKUX YC10Ba HeonxonHo je kpo3 LIEOIT npubasutu BOAHE
ycnoee oA umaoua jaBHux oBnainfiewa, a cBe y cwiady ca [lpasunuukom o mocTynky
cnipoBoliersa objeantbeHe npoLenype e1eKTPOHCKHUM NyTem M uitaHoM 41, Ilpasrinuka o n3paau
W HauWHy BpUIEHA KOHTPOJE TEXHUYKE [AOKYMEHTaUMje FfpeMa KIacH M HaMEHH
o6jexra(Ca.raacHuk PC 6poj 96/2023).

- Pyxosoauaan
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3a ysohewe nanexosopa 110 kV 6p. 1153 (TC ,Bbeorpan 7 — TC ., Jlanueso 2“) y
naHupandy Tpago cranuuy TC 110/35/10 kV ,,Beorpan 46 (36er)*

3axtesom ynyhenum 3aBoy 3a 3alUTHTY cnoMeHHKa KyiaType rpana Beorpana, 3asenenum non 6p.
62-281/2023 on 28.06.2023. roaune obpaTwiv CTe ce 3a H3NaBake YC/IOBa 3a NPEdy3UMae Mepa
TeXHHUYKe 3alITHTE 32 M3pally YpPOGaHHCTHUKOr NpojekTa 3a yeohemwe manexosona 110 kV 6p. 1153
(TC ,.beorpan 7“ — TC ,Ilanueso 2“) y rinanupany tpado cranumy TC 110/35/10 kV ,Beorpan 46
(36er)*.

Ca acriexTa 3alITHTE HEMOKPETHHX KyITYpHUX f06apa H y ckiafly ca 3aKOHOM O KyJITYpHOM Hacnehy
(,»Cyx6enn rnachmk PC“ 6p. 129/21) npeameThn npoctop Huje yrephen 3a KynaTypHo n06po, He
Hanas¥ ce Y. OKBHpY MNpOCTOPHO KyJTYPHO-HCTOPHjCKE LUeNHHE, HE YKuBa cratyc nobpa noa
NPETXO0AHOM 3aLUITHTOM H HE HaNasK ce Y OKBHPY NpeTXoaHo 3awTuhieHe uetnHe.

CxonHo HaBeneHOM, 3a NPEAMETHY HHTEpBeHUM]y Huje noTtpebHo npubaBbawe Peimewa o
yTephuBamy ycnosa 3a npey3MMare¢ Mepa TeXHHUYKe 3aluTHTe U Peluema 0 NaBawy carnacHoCTH Ha
TpojexaT W IOKYMEHTaLHjy, Koje M3aaje 3aBoj 32 3aLUTHTY cioMeHKka Ky Type rpaaa Beorpana.

Ykonuko ce npuiukom n3soherba 3eM/baHuX pafoBa Hanlje Ha apXeonowke ocratke, H3ohau panopa
Jje/mo un.109. 3akona o kynTypHuM no6puma (,,Cnyx6enn rnacaux PC* 6p.71/94, 52/11-1p. 3akoH
99/11-np. 3akoH), a y Besu ca onpenGama unana 137. 3akona o kyarypHom Hacnely (,,Cayxbenu
rnacauk PC* 6p. 129/21) nyxan pa onmax, Ges omnaramwa npekuse paiaose u obasectd 3aBoa 3a

__3aWTHTY CMOMEHMKa KyaType rpaja beorpana u Aa NpeaysMe Mepe 1a Ce Hanas He YHWWITH, He

OLITETH M 14 Ce CadyBa HA'MECTY H ¥ TIONTOMKA]Y Y KOME J& OTKPHBEH? == = S rrmimee - —a . = o o mm

l/luaecmmp, Je nyxaH na, no un.ll0. naseneHux 3akoHa, obe3benn ¢uHAHCHMjcKa cpeacTBa 3a
MCTpaKHBAE, 3ALITHTY, YyBake, IyOnuKoBambe W Hanarawe no0pa, Ao npenaje aobpa Ha uyBame

- oBnawheHoj yCTaHOBH 3aLUTHTE.
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AKUMOHAPCKO APYLITBO

.Enexrpompexa Cpbuje”

Oupekunja 3a UHBECTULMjE, CEKTOP 3@ BUCOKOHANOHCKE BOAOBE
Cnyxb6a 3a npunpemMy rpafHe BUCOKOHANOHCKUX BOAOBA
Knesa Munowa 11

TEXHUYKW YCIOBK

3a wusgasBawe ycnoBa 3a wu3pady YpbaHuWCTUYKOr npojekta 3a yBsofewe
panekosoga 110 kV 6p.1153 (TC ,Beorpag 7°-TC ,lNaHyeBo 2°) y nnaHupaHy Tpado
ctanuuy TC 110/35/10 kV ,beorpag 46 (36er)"

MNpema Bawem pgonucy bpoj 310-00-UTD-031-44/2022-022 op 23.06.2023.
3aBegeHum kop Hac nog Bpojem T-3679 op 29.06.2023.roguHe, obpahamo Bam ce y
UnIby OOCTaBrbaka TpaXeHux nHgopmauuja:

Moctojeha MHcTanauuja jaBHOr OCBETIbEH:A, kOja Ce Hanasu Ha npeameTHO]

nokauuju, a koja he 6uTK ykuHyTa, Mopa BUTU 3aMeHeHa HOBOM WHCTanauujom jaBHOr
OCBETIbEH:A, Koja he npeacTaBrbat ofrosapajyhe antepHaTMBHO pelliete

Mpu nameluTary BOJOBA, BOAUTW pavyHa o noTpebHum MehycobHUM pacTojarknva
M yrooBUMa caBujawsa npu napanenHom Bofjerwy KW yKpwTaky ca  apyrum
EneKkTPOEeHepreTCKMM 1 ocTanumM NoA3eMHUM UHCTanauwjama, Koje ce Mory Hahu y Tpacu
eneKkTpoeHepreTCKUX BOAOBA.

Pagose y 6nusuHu kabnosa BPLUMTU PYYHO UMW MEXAHU3ALIMjOM, KOja HE U3a3usa
owTehera nsonaywja.

Koo dcdopmuparsa Tpace, OAHOCHO nonoxaja ctyboea U wuxosor mehycoGHor
pasmaka, BOOWTU padyHa o nonoxajy cycefHwx objekata W Apyrix WHcTanauuwja, Te
KOHurypauuju TepeHa yx Tpace.

Mpunukom warpapwe, pagn obesbeherwa ocobrba, CBe NPOBOAHMKE Y3EMIBUTHM.
YKonuko ce y TOKy rpafhe nojase onpaeaaHe notpebe ga ce ofcTynu of npojexkra u
U3BpLUE Mare W3MeHe, M3BORAY Mopa 3a CBako O[CTynare-uameHy, na npubasu
NMUCMEHY carnacHoCT Haf30pHOr opraHa.

YHyTap 30He nnaHupaHux pafoBa, Kao U Y HEeHO] HenocpenHo] BnusnHu
npeaBuaeT 3alWTUTy W uaMellTake cBux cTyboBa jaBHOr ocBeTrbetha ca npatehom
UHCTanauujoM, Koju he O6uUTM [OUPEKTHO YrPOXEHW nNnaHWpaHoM usrpagHkom, Y3
3afpxaBare CBMX NOCTOjehunX enekTpu4yHuX sesa.

3a cee speme u3BoOhewe pafoBa, Kao M HakOH 3aBpLUETKAa pajosBa, mMopa ce
BOAWTW padvyHa fa ceBaku geo nocrojefinx caobpahajuuua (koje ce Hanase yHyTap 3oHe
nnaHMpaHux pajoBa, Kao U Y HbeHOj HenocpedHoj BrusuHun), Mopa y CBaKOM TPEHYTKY
BUTW afeKkBaTHO OCBETIbEH (3a BpeMe paja cucTemMa jaBHOr OCBETIbEHa Ha TEPUTOPUjU
rpaga beorpana).



HogonpojekToBany  MHCTanauuwjy  jaBHOr  OCBETIbeHsa  Harnojut  npeko
HOBOMOCTABILEHOr OPMaHa jaBHOr OCBETIbeha. Y chnyvajy Aa ce HOBONpojeKToBaHa
WHCTanaLuja jaBHOr OCBETILEH:&, UMK jefaH HeH A80, NPUKIbyYyje Ha Mpexy jaBHor
OCBETIbEHE, NOCTYNUTYU No cnegehem:

1. Mecmo u Ha4uH NpUKby4Yetba:

MasplunTi npukrsyqere HOBOMPOjeKToBaHe WHCTanauuje jaBHOr OCBETMbeH:a
npeko nocrojehe uHcTanauuje jasHor OCBETILEHA,

YKOMUKO c& ca TeXHUYKOr UMK acnekta gasHor kasofetsa paJoBa UcnocTasK ba je
TO HeonxoAgHo, nocTaBuTW noTpebad O6poj LOAATHUX pasBOAHUX OpMaHa jaBHOr
oceeTrbera Koju fie HanajaTk HOBOMPOjeKToBaHY WHITanauujy jaBHOr OCBETILEHE Ha
npeaMeTHO] NoKauuvju Unu jenat wex geo.

MpuKkrbyyer-e pasBogHUX OpMaHa jaBHOr OCBETIbeHa Ha eNneKTPoAUCTPMOYTUBHY
MpeXy M3BPLUMTY Npema saxehum ycnosuma Enextpoructpubyumnje Beorpag.

HoeonocTasr-eHu pasBofHu opmaHyu mMopajy tut ROR — 6p ca MTK ypeRajem u
mepHoM rpynom. OpmaHu Mopajy BuTW nocTaBrbeHM Ha NpUCTynadHoM Mecty npema
saxkehuM nponucuma i NpasunHuLMMa.

Mpukrbyderse Ha WHGDPaCTPYKTYPHY Mpexy jaBHOr oceeTibetsa Moryhe je ys
carnacHocT Mpagcke ynpase [paga Beorpaga — Cekpe~apujaTta 3a eHepreTuky.

HanomeHa:

Hanajake U HOBONPOjEKTOBARY MHCTanauujy jaBHOr OCBETIbeHa W3BEecT npema
saxehum CPIMC cTaHgapawMa, nponucuma W npaBunHULMMa 3a aaTy BpcTy UHcTanauuje.

YKONUKO C& HOBOMPOJEKTOBaHa WHCTanauwja jeBHOr ocBeTibewa Hehe Hanajamm
NPeKo MpexXe jaBHOr OCBET/Letba, FOpe HaBedeHU YCIOBY KOju Ce OA4HOCE Ha Hanajate
UHCTanauuje jJarHor OCBETIbeH:a He BaKe.

2. H36op onpeme:

N3abpaHe ceeTUbKE Mopajy OUTU NPoM3BOf 3a Xoju Mopa OUTU LOCTABILEH U3BOA
13 karanora ca nogauuma o IP u K zawrutu (IP > 65 IK> 0,8), carnacHo ctaHgapaumMa
SRPS/IEC/EN 80598, 62262, 62471.

WNaabparu cTyboBY YKONUKO Cy METanHW, Mopaly BUTW onpemibeHn PeBU3NOHUM
OTBOPUMA, CTaHAaPAHUM NPUKBYYHUM NNoYMUamMa, carflacHo ctaHaapauma EN 40.

Mpukrbyua nnoduya y ctyby mopa na 6yfe tako yrpafeHa kako 6u ce Ha UCTy
MOFMO TPUKTBYYUTW Hajeuwe Tpu kabna twuna PFO0-A 4x25 mm2 Y3 rpadumdky
AOKYMEHTaUMjy nNpuaoxuTW u3 karanora cryba geTars Temerba. Cty6 mopa Ourn
NoCTaB/bEH Tako 4a My OTBOp ca MOKMNONueMm Yy [AOH-eM CerMeHTy cTyba (peBWU3noHM
oteOp), ByAe yBEK Ha CynpOTHO] cTpaHu of cMepa BoxXhe. MNpe nocTaerbaka cTyboBa,
“3Bohay M Had30pHW OpraH Mopajy W3BpLIWTW Tauno obenexasake CTyOHUX MmecTa
(konuerse). PacTojarba usmely ctybosa Mopajy oArosapaTii pasmauuma ca cUTyauuoHor
nnaHa, YKOMWKo He NMocToje onpaBAaHi pasnosaun aa ogeTynakse.



HanomeHa:
ObapsesaH feo TexHudKe AoKyMeHTauuje je hoToMETPUjCKM NpopaYyH, Ha OCHOBY
kora he ce BpWKTK M3Bop cBETUILKM U cTYBORA, Kao K HUXoBa Aucnosuuuja.

3. H3bop u mpaca kabnosa:

Fpeasuaetn kabn Tuna PPOO-A 4x25 mm?, y posy, og cryba ao cryba. Ha caum
MecTuMa rge gonasu o npecelara unu ykplraka Tpace kabna ca caoBpahajHuuom
N Newlavkom CTasoMm, ypaauTit kabroscky kasanusauvyy PVC Lesuma 100 mm u Kpos
FoUX MONOKKTY Kabn jaBHOr ocBeTrbetba. Ykonuko 6yae notpebe, Ha nojeguHnM MecTima
KopucTUTU oarosapajyha rubrevea ypesa.

3a usBohere HanzemMHe MpexXe jaBHOr OCBET/LEHa NPENOpPYYrbUBO j& KOPUCTUTU
kabn XOO0-A 2x16 mm?, ogHocHo XOO-A 4x16 mm?,

Y cTyBy, 0of passofHe nnouvue [0 CBeTUrbke NOCTaBUTKH Kabn MMHMManHor
npeceka PP-Y 3x1.5 mm?2.

MNapanenHo Boflelke U yKpWITaHe EMNeKTPOoeHepreTCKUX Kabnosa ca ocTanum
KOMyHanHuM wuHcranauujama (TT, BOJOBO4, KaHanuzauwja), U APYrUM NOA3EMHUM
ofjekTuma BpnTh npema CaBe3sum U FpalckuM nponAcuMa oarosapajyhinx KomyHanHux
pagHux opraHusauuja.

Mpunukom nonarawa kabna noTpetHo je Aa ce BOAU padyyHa O APYruM Nod3eMHUM
UHcTanauujama u objekruma, Pagose Tpeba unseecTd y cknagy ca TexHU4KuM
npenopykama EMNC-a, oaHocHo ELB-a, kao W ocranum Baxehum nponvcuma U
CTaHpapcuma us oee obrnacTu.

MapanenHo Boflewe enexTpoeHepreTeknxX kabriosa ca racosogon, Tpeba nssecty
TaKo fa ce uaMeRy CnofbHUX NpeYHuKa MHCTanayuja ocTBapy MUH 2 M, a Kofb yKpLTaka
0.5 m. Ha mecTy ykpwitaka kabna ca racoeogom noTpebHo je ga ce kabn nocrasu y
3alTUTHY jyBuayp ues nebrbuHe snfda 3.5 m Ha QyxuHW 3 m of yKplUTeHOr mecTa. Y
BN13KMHKU racoBofa, CBe 3eMIbaHe pafose obaBe3Ho U3BOOUTU PYUHO.

EnekrpoeHepretcke kabnose Tpeba nonaratn criobofHo y 3eMrsy. Ha npenasuma
npeko ynuua, nyTeeBa W €Tasa, Kac U Ha CBUM mecTuma rge Tpeba kabn sawmutuTh og
MexaHnukux owTtehera, Kabnoey ce Nonaxy y 3aWwTUTHUM LUEBUMA, OOHOCHO KabnoBCKoj
KkaHanuasauuju. Kabnosu ce nonaxy pyyHo WUNu npumeHom mexadusauuje. MNpu Tome ce
Mopajy y3eTKi y 0631p LO3BOrLEHW NONYNPEYHULM caBujarba U O3BOSbEHE BYUHe cune.

Ho3sorbeHun nonynpedxuLy casujarea 3a kabnose tuna PPO0, PP41XHE-49, NPO-
13 je 15D (mm), ogHocHo 15 D1, a sa HPOO 12 D.

[JosBorbeHe By4He cUNe Npeko satesHe Yapanuue cy 3a Tun PPO0 ASJ,

PP 41 ASJXHE-49A, XPO0-AS, 5D?(N), a 3a NPO-13A 1 NPZO-13 A je 3 D?(N).

Ha npeameTHoj nokauynju moryhe je MasplwnTk gorpadwy noctojehe nHcTanauuje
jaBHOr OCBETILEH:A HOBMM ENEMEHTUMA.

He npenopyuyje ce nonarake Kabnopa ako j€ cnorbHa TeMnepaTypa Hwka of
+5°C, ¥V cynpotHom TpeBa nperxogHo 3arpejaTh kabn w wro je moryhe Gpxe ra
NONOXWUTY. 3arpeBare ce BPLUKM Tako WTo ce Kabn Ha BybGmwy Apxn 36 o 48 vacosa y
npoctopuju y kojoj je Temnepatypa 10°C po 20°C. Epso sarpesake kabna moryhe je
nocTuhiv NPONYLUTakEM ENekTpuYHe CTpyje rycTue 5 A/mm? v Tpajatby oko 1 caT, npu



“emy ce Mopa BOAWTW padvyHa fa ce He npekopadvu Temnepartypa off 25°C Ha noBpLUKMHK
kabna.

Ha npenasuma ucnop KomoBo3a ynuua ¥ fyTeBa, TPaMBajCKUX KOMoceka,
KenesHUUKUX npyra, KONCKUX npenasa Kpos ABopuluTa, Npy npekopavery L03BOMbEeHNX
oAcTojaksa kabna y oAHocy Ha Apyre floA3eMHe uHCTanauuje KopucTih ce KaBnoecka
WHTanauuja.

fMipu napanenHom Bofewy eHepreTckUX KabnoBa ca TenekOMYHUKALUWOHUM
kabrnosuma noTpebHo je muHUManHo pacTojarke og 0.5 m.

Huje poseorbeHo napanenHo eofjewe eHepreTckux kabnoea Wcnof Wnu WaHag,
BOAOBOAHUX K KAHANU3AUMOHNX LEBKW, OCUM NMPU YKpLUTakLY.

Mpy ykpwirawy kabn moxe fa byge ucnof unu U3Has BoRoBOAHE Mpexe. Paamak
nameRy kabna 1 Uuesu Tpeba fa UaHOCU Hajmare 0.3 m.

Huje nossorbeHo gofjerse eHepreTckux kabnosa WaHag unuv Wcnog Tonnosoaa
OCUM MNMpPU YKpLUTaHsY.

Mpu ykpwtawy xabn ce no npaswny nocTasrba W3Hag TONMOBOAA, & W3Y3eTHO U
wcrioq Tonnosopa. PacTojame eHepreTckor xabna of cnofkHe  uMBMUE KaHana 3a
Tonsnosop Tpeba ga wsHocK Hajmawe 0.6 m.

Ha mectuma napanenHor Boflessa WM ykowTawa eHepreTckor kabna ca
BOAOBOOHOM WNKW  KaHanu3auWoHOM UeBW, PoB ce Kona pyvHo (bes ynotpebe
MexaHusauuje).

MefycobHo pacTojakbe eHepreTckux kabnoesa y uctom poBy Tpeba pga Byne
Hajmarse 0.07 m, npu napanenHoMm BoRewy, ogHocHo, 0.2 m npu ykpLiTawsy. AKo ce Y
UcTW poB nonaxy KabnoBu HUCKOr W cpefdrer Hanowa unu Buwe kabnoea cpegk-er
HanoHa, jeaHu og Apyrux Tpeba na Byny ofsojeHU 3aTROPEHUM HU30M ONexa Ui Hekum
APYruM M3onauuoHUM matepujanom.

Pasmak u3amefly eHepreTckor kabna W racosofga npu yKpluTakwy W napanesiHom
pofjewy TpebGa pa Gyne Hajmawe 0.8 m y HacerbeHUM Mectuma U 1.2 m u3gBaH
HacerbeHuX MecTa, YkpliTame KabGnosckor Bofa ca NyTeM U3BaH Hacersa BpLUM ce
ronaratseM kabna y 3alWTUTHY UeB NOCTaBrbeHy xopusoHTanuum Oywerwem 6Oes
packonasatka nyTa.

Paamak kaGnosckor Boga og nyTa npu napanentcomM sofery Tpeba aa usHocu:

- 3a ayTonyT U NyT NpBOr pega Hajmawe £ m,
- 3a nyTeBe UCNOA NPBOT pefa HajMarke 3 m.

Flocne nonaraka kabna,a npe saTpnasBamka ‘rpeﬁa U3BPLUNTY CHUMaH-€ TauvHe

Tpace kabna. Ha nnaHy nonarawa Tpeba WO3BPLLUMTU O3HaYaBaHe YKPLUTAKA ca OpYrUM
“uHCTanaunjama, crojHa MecTa, TadHy OyXWHY kabna, Tpace u cn.

4, Hauuu sawmume 00 kpamkoe croja u ppecnmepehera:

MpepsugeTn ocurypave y ctyBy npema samehum npenopykama, nponucuma u
npaBunHALMMA,



5. Hayun 3awmume 00 npesucokoe HanoHa dodupa:

YpaauTu npema Baxehum craHgapauma, npoivcuma W NpasunHuUMMa 3a pary
BPCTY MHCTanauuje.

6. lIpedmepomM u npopayyHoOM rpojekma:

MNpeperpeTy nosuuvje goctasfbaka CekpeTapujaty 3a eHepreTuky u JKIM-y JaBHo
OCBeTIbeHe" Beorpag: reopeTcke [OKYMEeHTauuje CHUMIbeHe enexkTpouHcranauyuvje y
ENeKTPOHCKOM 0DNuKy, UsBellTaje 0 UCIMTUBaKY U Mepeky UMnedaHce NeTrbe Keapa,
npoBepw najegHadvera notTeHuujana ctyba jagHor ocBeTIbeba U naMepeHoM ontepehetby
Ha W3ROAMUMA NPeaMETHE nHCTanauuje.

Hanonmena:

- OBW TEXHUYKY YCMOBK BaXe rofuHy AaHa of faHa usfasatba.

- [lpe noyeTka wusBoferwwa pagosa Wueectutop Tpeba pa ce obpatu JKIM-y ,JasHo
oceeTrberwe” beorpag vy Uuiby npyxaka uHgopmaduoHux yenyra, Ha agpecy: JKI1
+JaBHO oceeTreerwe” Teogopa [pajsepa 6p 42, 11000 bBeorpag, umejn: office@bg-
osvetlienje.rs / (011) 440-5110, n CexpeTapujaTy 3a eHepreTuky, agpeca: Tupliosa
6p. 1/11l, 11000 Beorpapn, umejn: energetika@beograd.gov.rs / (011) 360-5855.

- HakoH okoHuawsa papoBa VHeecTuTop ce obaBesyje Aa foctasu no jegaH npumepak
MpojexTa uasepeHor objekta CekpetapujaTy 3a eHepreTuky, agpeca: Tupliosa 6p.
1/Hl, 11000 Beorpaa, vumejn; energetika@beograd.gov.rs / (011) 360-56855 u JKIM-y
~JaBHO ocBeT/bewe” beorpag, appeca: Teofopa [pajsepa 6p. 42, 11000 bBeorpap,
umejn: office@bg-osvetlienje.rs / (011} 440-5110.
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I " AWPEKLIUJA 3A TPAHEBUHCKO BEOrpPAj

SEMJBLULLTE ¥ UBrPARKLY BEOIPAMA J.M.
Bpoj: 3('/9@.2( @ - 01

fatym:

U7 -07- 293
EMC ,, EJIEKTPOMPEXA CPEBHJE“ A 11, [ AKOMCHAPCRI RGO |
IenTap 3a MnBecTuuuje, Cextop 32 BHCOKOHANOHCKE S EOMEERAT °E‘/C{ SEQrFAR ‘
Bonose, Cayx6a 3a npunpemMy BHCOKOHANOHCKHX ::::TC::: ::;‘ 1 4 _W.- 7ﬂ??
BOAOBA =
ya. Kneza Muioma 11 gﬁr_l Bpaj I“p"(g';:"_ Npwras | Bpesoer
11000 BEOT'PAJ fﬂ@| ‘?/G@l[ | | A

Ipeamer: locrasa III'/] 3a n3rpaniy uesoBoja on 3emyna 10 3pem-aHuHCKOr nyTa

[Towrrosann,

Homucom on 28.06.2023. roaune ofasectunu cte Hac aa je npeaysehie ,Enextpoucrok
Ipojexrau 61upo™ 1.0.0 npucTyNHIO M3paan Y pbanuctnuxor npojexTa 3a yoljerve aanekosoaa 110 kV
6p. 1153 (TC ,,beorpan 7“ - TC , Tlanueso 2*) y nnanupany Tpado cranuuy TC 110/35/10kV ,,beorpan
46 (36er)*

Osum nytem Bac obaBeluTaBamo Aa je y TOKY M3paja TeXHM4Ke JOKYMEHTALME 32 M3rpatby
LieBOBOAa O 3eMyHa 210 3peraHHHCKOT NYyTa, Tj AMBEHO-IBO3AEHOr Boaosoaa @500 mm, Te Bam cTora
moctaskamo [lpojexar 3a rpaljeBuHCKy 7103BONY Y OKBUPY KOjer Ce HanasM CHTYALHOHO pelletbe
MPOJEKTOBAHOT BOJOBOAA Y AMIHTANHO] (OPMH.

3a poparne nudopmaumje Moxere ce obpatutu Becun [ajuh, na Ten: 3600-530 wnn 064/1986-
070.

[Tpunor

o I - [I'/ 3a n3rpanmy ueBoBoaa oA 3eMyHa A0 3peraHHHCKOr nyTa

C nowitoBareMm,

JocTtaBury :

- HacioBy o LT : P CEKTOPA 3A [IPOTPAM U

- Cekropy 1 [TPUMPEMY

o .y Y.
“\%&!’lf}} lorioBuh, gun.umxk.rpaly.

uupexuvua 3a rpaf]eBuHcKo 3e~m=mune 1 U3rpagky Beorpa.qa J.na., Hoerowesa 84, 11111 Beorpag, Cpbuja, MAK 126016
Tenetbor-n (011) 20—41 300, cbaxc (011) 38-18-580
<Desland com, Info@hedland.com; matuynu Bpoj: 07094094; MUB 100293512
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Ar.alpo 22 on
Jelena Peri¢ T e s E"
From: Marija Stanimirovic <marija.stanimirovic@aginstitut.com>
Sent: Tuesday, July 25, 2023 11:36 AM
To: ‘Jelena Peri¢'
Cc: ‘Marina Tanaskovic'; 'Vasilka Spasic'; 'Svetlana Erjavec’; ‘Dusica Jevic'; 'iparomup’
Subject: RE: UP za uvodjenje DV 110 kV u planiranu TS Zbeg

Postovana Jelena,

Prema juceradnjem dogovoru ja Vam na linku $aljem Granicu PPPPN autoputa Bg-Zr-NS na sektoru 1
Preklopila sam deo koji ste mi poslali, i vidi se da obuhvat ka¢i manji deo PPPPN juzno od petlje Ovéa.

https:/iwe.tl/t-eyTaHxDI|T

Srdacan pozdrav,

Marija Stanimirovi¢, mast.inz.grad

Zamenik generalnog direktora
ARHITEKTONSKO-GRADEVINSKI INSTITUT DOO NOVI SAD
Adresa: Dr. Borda Joanovi¢a 4/VII,21000 Novi Sad

Tel: +381 21 511 551

Mob: +381 69 587 41 30

e-mail: marija.stanimirovic@aginstitut.com

web: www.aginstitut.com

,f“’ﬂ' |
(1)

Wisy vt

From: Jelena Deri¢ [mailto:jelena.djeric@eipb.rs]
Sent: Monday, July 24, 2023 1:56 PM



To: marija.stanimirovic@aginstitut.com
Cc: 'Marina Tanaskovic'; 'Vasilka Spasi¢'; 'Svetlana Erjavec’; 'Dusica Jevic'
Subject: UP za uvodjenje DV 110 kV u planiranu TS Zbeg

Postovana Marija,

u skladu sa nadim telefonskim razgovorom, u prilogu Vam $aljem dokumentaciju u vezi sa izradom
Urbanistickog projekta za uvodenje DV 110 kV br. 1153 (TS "Beograd 7"-TS "Pancevo 2") u planiranu
TS "Beograd 46 (Zbeg)". Graficke priloge i sve informacije moZete preuzeti sa sledeceg linka:

https://we.tl/t-1JXKjIxGaK

Takode, uputili smo Vam i zvani¢no dopis koji bi trebalo da stigne po3tom.

Hvala unapred na saradnji i predusredljivosti!
Na raspolaganju sam Vam za sva dodatna pitanja i pojasnjenja.

Srdacan pozdrav,

Jelena Derié

Jelena Peri¢, dipl.inZ.arh.

ENEKTPOUCTOK Elektroistok — Projektni biro d.o.o.
npojexTHi Drpo A,.0.0

Rovinjska 14

11 000 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 3043 521
Mob. +381 64 840 8841
jelena.djeric@eipb.rs
www.eipb.rs




VY cknany ca olpenama dnaHa 15. 3akona o japxaBHO] ynpaeu (,,CITy»KeHH TJIACHHK
PC*, 6p. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 u 30/18 — npyru 3aKkoH),

MunucrapcTBo rpaljeBuHapcTBa, caobpahaja u nHppacTpykType TOHOCH,

YIyTCrBO
0 NPHMEHH NI0jeANHUX OAPeAdH 3aKoHa 0 NVIAHUPaky U U3IPAALU
(,Cayxoenu riaacaux PC”, 6p. 72/09, 81/09 - YC, 64/10 - YC, 24/11, 121/12, 42/13 - YC,
50/13-YC, 98/13 - YC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 — apyru 3akon u 9/20)
~ypOAHHCTHYKH NpPojeKaT-

| IIpeamer ynmyrcrBa

OBUM yIyTCTBOM JleTalbHHUje ce oJipehyyje HAauMH W3BpIIABama MOJSIUHUX OApeadu
3aKoHa O TJIAHUPA’kY U U3TPaJbH U MPOITKCa JOHETHX Ha OCHOBY OBOT 3aKOHA, T C€ y TOM
CMHUCIY BpIIM U HUXOBO MeljycoOHO ycarnamaBame, Y IWBY epHKAaCHHUjer u3JaBarba
JIOKALIMjCKUX YCJIOBA, & TUME 1 OpIKer M3/1aBama JO3B0JIa 38 U3TPaby.

1) | Pazjio3u 3a noHomeme ynyrcraa

OcHOBHa WHTEHIMja 3aKOHOAABIA IPUJIMKOM M3MEHa U JIOIyHa 3aKoHa O IUIaHUpamy
U U3rpaimpy y nepuony oa 2014, roguse 10 naHac, je ga ce y Penybnmunu Cp6uju mojcrakte
UHBECTHpame, U OMOTryhu 60JbH MOCTOBHY aMOHjEHT, HAa HAUMH Ja CC I10jeIHOCTABE U yUMHE
e(UKACHMJUM TOCTYIIH H3JaBarba JIOKALHjCKUX YCJIOBA, JO3BOJIA M JPYTHMX YIIPaBHUX U
BaHYNpaBHUX aKaTa y HpoIlecy IIaHHpama U U3Tpajiihe, 0JJHOCHO Jia e MopeJl CpoBohema
IUTAHCKMX JIOKYMEHATa, W TIOCTYNaK Hu3pajic IJIAaHCKMX JOKyMEHaTa YYMHH 3HayajHo
e(DUKACHU]UM.

W3menama u jlonyHaMa 3akoHa O IJIaHUpawy U u3rpanmu u3 2014. roqune, yseeHu
Cy HOBH IIPaBHH MHCTHTYTH Y TIOCTYIIKY crpoBoljema IMIaHCKMX JOKyMeHara. YBeJeHa je
o0jenmumeHa Tpoueaypa y OKBHPY Koje Ce: W3Jajy JIOKalHjCcKM YCJIOBH, TpaljeBuHCKa U
yroTpeOHa JI03BOJIa, OJTHOCHO BPIIH TIpHjaBa paioBa, Npudaribajy yCIOBH 3a IPOjeKTOBAE U
IPUKJBYUYEH:-E, OTHOCHO NPHOABIba]y APYTe UCIpPaBe U JIOKYMEHTH KOjy U3/1ajy IMAOIH JaBHUX
opnamherma a yCIIOB Cy 3a M3/1aBarke JIOKALMjCKUX YCIoBa, OJHOCHO M3rpajikby o0jexara, Kao
W 3a YINC NpaBa CBOjJUHE Ha U3rpaljeHOM 00jeKTy.

YBohemeM HOBHX NpaBHUX MHCTHUTYTA, UHTEHIMja 3aKOHOJABIA j€ Ja C€ IOCTYIMIH
U3IaBarka yCI0Ba UMallalla JaBHUX OBJanihemna, Kao v JIPYruX YIPaBHUX ¥ BAHYIPABHUX aKaTa
y IpOIleCy TUIaHNpamh-a ¥ U3TPaIibe YUNHE 3HAYAJHO ePUKACHH]HUM, & IIPe CBETa MOITOBAKEM
yrBphennx poxosa. McroBpeMeHo, HHTEHITHja 3aKOHOAABLA je Ja ce y mTo je moryhe Behoj
Mepu, Kopuctehst HOBE MpaBHE MHCTHUTYTE, Y CKJaay ca 3aKOHOM, NMO3UTHBHO W e(pUKACHO
peurapajy npeaMeTH, HCTOBpeMeHo Boaehu padyHa Jia ce IOIITYjy Havyela OIINTET YIPaBHOT
MOCTYIIKA.



VY nocrynuuma cpoBoljema JoKyMeHaTa IPOCTOPHOT M YpOAHUCTHUKOT TIaHUPaha |
u3JlaBamba JIOKALM]CKUX YCJIOBa, HAJUIe)KHHW OpPraHd y IIPOBEPH IUTAHCKOT OCHOBa CBE
ydecTalldje M3[1ajy HeraTHBHE JIOKAIlUjCKe YCJIOBE, OJHOCHO CIIOpPE IOCTOjambe BajbaHoT
IUTAHCKOT OCHOBA, MaKO TOCTOj¢ YCBOJEHM IUIAHCKH JOKYMEHT W NOTBpheHrn ypOaHMCTHYKH
IIpojexar KOjM Cy Ha IpaBHOj CHa3W M y IpaBHOM caoOpahajy (nmpuMena onapenbe unana 57.
ctaB 4. 3aKkoHa O IJNAHUpAY M H3TPalibH). Y TOM CMHCIY, TIOCTOJH PU3HK Jia ce YCIOpH
peanuzainyja npojekata 3HauvajHuX 3a PenyOmmkxy CpOujy, OJMHOCHO W3rpajmy objexara
UHQPaCTPYKType, Kao U U3rpajmmy Apyrux objexara 3HaUajHUX 3a pa3Boj Penybnuke Cpbuje,
OJTHOCHO 32 JIOKQJIHU pa3Boj. MicToBpeMEHO MOCTOjH PU3KK OJf IPABHE HECUT'YPHOCTH, UMajyhu
y BUJY Ja C€ oclopaBa BaJbaHOCT BaxehwxX IJIAHCKUX JOKyYMEHaTa W HOTBpHEeHHUX
ypOaHUCTHYKHUX IIpojeKaTa KOjU Cy Ha IMPaBHO] CHa3W M y MpaBHOM caobpahajy. Hamme,
IIPUIIMKOM II0CTyTamka HaJIe)KHUX OpraHa MPHIIMKOM H3[aBama JIOKAIMjCKUX YCIoBa, OO0
Jla ce paJii O IPUBATHUM MHBECTHTOPHUMA HIIM J1a Cy Y IUTakhy MHBECTUIH]E U3 JABHOT CEKTOpa
(jenuHune JjokanHe camoynpase win Penybnuka CpOuja m muxoBa jaBHa mnpenyseha wnm
JpYyr¥ UMaollM jaBHUX OBJamliera), NOTEHLUjaIHO ce CTBapa IpaBHA HECHTYPHOCT, H
CBOJEBPCHH ,,JUTAHCKU U NIPABHU BaKyyM‘, IITO j€ Y AUPEKTHO] CYHPOTHOCTH ¢4 MHTCHIIHjOM
3aKOHOJABIIA, KA0 H Y CYIIPOTHOCTH Ca OCHOBHUM IIPABHUM IIPHHIMIIAMA U HHCTHTYTHMA.

Oro OCIIOpaBamke BaJbaHOCTH INIAHCKOT OCHOBA CE ACIaBa y cnyqajy U3rpagme:

a) JUMHMjCKHX  HH(QpacTpyKTypHHX  objekara  (caoOpahajua,  eHepreTcka,
XHUJIPOTEXHUYKA, TCICKOMYHHKAIIMOHA U Jpyra MHPPacTpyKTypa);

6) objekara y OKBHpY MHAYCTPH]CKO — IIPUBPEHHUX — CHEPIeTCKUX KOMILIEKCa,;

B) ofjexara y OKBHpY IIpojeKaTa KOjH Cy HpPOTJAIleH! MPOjeKTHMa 3HAYajHUM 32
Penybmuxy Cpbwujy;

r) cramO0eHO — MOCJOBHMX oOOjekata Ha OCHOBY MNOTBphHeHHX YpOAHHCTUUKHX
npojekaTa KOjUM j¢ HM3BPLICHO BHCHHCKO Yje/HAuYaBam-¢ BEHAlla MM ClEMeHa
oOjexaTta marpaljenux y OnoKy H0 MakcuManHO mnpejsuljeHe BucHHE obOjexara
u3rpaheHor y ckiaay ca 3aKkoHOM y Tom 010Ky (oapenda wiana 60. crap 5. 3akoHa
0 IUIAHUPAY U U3TPaJIby).

Y Tom cMucty, TOTPEOHO je OBUM YIYCTBOM J€Ta/bHUjE OAPEAUTH HAYHMH IIOCTYIIamba
Ha[UIeXXHUX Oprasa, Ha HauyMH Ja ce IpPWIMKOM Inocrynama MehycoOHO ycariameHo
IIPUMEY]Y B CIIPOBOJIE TIojeIuHE oapeade 3akoHa O MIaHUpamby U H3TPaJibH.

111 Ilperaen nojequnux oapendu 3aKoHa o MIAHUPALY M U3IPA/IIHLH U NPOIHCA
JOHETHX HAa OCHOBY OBOT 3aKOHA

IIpunukom uzMeHa U JonyHa 3aKoHa o IUIaHupawy ¥ usrpaamu 2014. ronusne, 1o npeu
HYT je Y aKTyeJIHO] paKcH IIaHupama ¥ U3rpaame oapel)eHo f1a ce miaH getajpHe peryranugje,
OJIHOCHO YpOaHMCTHUKM IIPOjeKaT MOTY U3Pa/IUTH Ha 3aXTeB HHBECTUTOPA U Y CIIy4a]y Kaja To
HYj€ eKCIUIMLUTHO oApeljeHo MITaHCKUM TOKYMEHTOM IIuper noapydja (ojpeade u3MermheHor
U JIONYH-EHOT wiaHa 27. ctaB 2, ojHocHO wiana 60. cras 1.).



HcroBpeMeBo, N3MEBEHUM U JONYHBCHUM oApendama wiana 57. crae 4. oapeleno je
lla C& YKOIIMKO j& IUIaHCKUM JOKYMEHTOM HpeluBleHa u3pana ypOaHHCTUYKOT IPOjEKTa, MITH
Jje ypbaBMCTHYKY Tpojekar u3paljeH 1o 3aXTeBY MHBECTHTOPA, JIOKaUjCKH yCIOBY M3ajy Ha
OCHOBY TOT IUIAHCKOI' JIOKYMEHTa U YpOaHUCTHUKOT TIPOjeKTa.

Osa ozpenbda ce y akTyesHOj Npakcu NpUMeERyje Kao KyMYJIaTHBHY YCiI0B (M31aBamkhe
JIOKaLMjCKUX YCIOBA U U3 IUIAHCKOT JOKYMEHTA U 13 YPOAHUCTHUKOL IIPOJEKTA), C TUM /1A ce
KaCHUjUM M3MEHaMa U JIoIyHama 3aKoHa O TIaHupamy U uarpaamu us 2018, u 2020. ronune,
NIOKa3a/10 [a y HEKHM Clly4ajeBUMa Huje Moryha KyMynaTHBHA IIpUMEHA HaBeleHe ofpeade.

IlpunukoM peanmsanyje CIOKEHHX HHQPACTPYKTYpPHHX HpojeKkara y HEKHM
CllyyajeBUMa HEOIIXO/IHA je U3MEHa U JIOIyHa rpal)eBHHCKE 03BOJIE M3 Pa3NMYUTUX Pa3jiora.
VY HekuM ciTydajeBUMa JI0N1a3M [0 OJCTYIama O IPBOOUTHOI CHTYaIHOHOT pellema 00jeKTa,
LITO 3aXT€Ba U JIOJATHO pellaBarmke MMOBHHCKO MPAaBHOI OCHOBA, OJHOCHO IIOCTaBJba Ce
IIUTare NJTAHCKOT OCHOBA. M3MeHama U onyHama 3aKOHa O TIaHUPaky ¥ H3rpalibi yBeaeHa
je ckpaheHa nporneaypa U3MeHa U JOIyHa IUIAHCKHX JIOKYMEHATa ¥ HCTOBPEMEHO CY YBEIECHU
HOBH IIPaBHHU MHCTHTYTHU y BE3U U3PALE, OJIHOCHO IIPEIMETA U yJiore ypOaHHCTHYKOL [IPOjeKTa
y crpoBoljery IUTaHCKHX JOKYMEHATa.

Msmenama u nonmyHama 3aKkoHa O IUTaHUpamby U u3rpaimu u3 2018, roaune oapeheno
je Ja ce ypOaHHCTHYKHM IPOjeKaT MOXKE M3PaJUTH U 3a M3rpamy objexara jaBHe HaMEHe 3a
norpebe yrBphuBama jaBHOT HHTepeca, 0e3 H3MEHE IUIAHCKOI JOKYMEHTa, H3y3eB 3a
yTBphuBame jaBHOT HHTEpeca 3a pojeKTe y 3amTinheHuM moapydjuma (IpUpoiHa U KyaTypHa
OamrruHa).

Taxobe, onpeheno je 3a moTpebe paspoja cena ja ce ypOAHHCTHUKH IPOjEKAT MOIKE
U3paIuTH W 3a HU3rpadmy ofjekara Koju cy y Qysxkumju obasipama JEIaTHOCTH
IIOJbOIIPUBPEHOT Ta3[IMHCTBA, OJHOCHO JENAaTHOCTH CEOCKOT TYPHUCTHYKOI JoMahuHCTBA,
HAayTUYKOr TypH3Ma H/MIH JIOBHOT TypH3Ma (IIpuMepa paji 00jeKTH 3a Ipepany U dyBarbe
HOJLONPMBPEHUX IIPOM3BO/A, OOJEKTH 3a cMelTaj M Hucxpany Typucrta u ci). Opm
ypOaHHCTHYKH IPOJEKTH ce pajie y MoJApydjuMa Koja HUCY Y 00yXBaTy ILUIAHCKOI JOKYMEHTA
KOJH €& MOXE JUPEKTHO PHUMEHUTH.

Wsmenama 1 fomyHaMa 3akoHa O IUIaHUpamwy ¥ usrpajmy u3 2018. rogune oapeheno
je a ce ypOaHHCTHYKHM IIPOjEKTOM MOTY HM3Y3€THO, Y Cly4ajy yckiahusama ca Baxehum
IUIAHCKUM JOKYMEHTOM (TOI MJIM LIMpEr NOJApyYja), IPHMEHTH YPOaHHCTHUKY ITapaMeTPH, U
TO Ha HAYMH J]a c€ KOPUCTH WK HajBehH J03BOJBEHH MHIEKC 3ay3eTOCTH MK HajBehn nraaekc
msrpaheHoctu rpaheBuHCKe maprerne, oJHOCHO Hajseha 03BOJbeHa BUCHMHA WM HajBeha
JI03BOJbEHA CIIPATHOCT 00jeKTa y 3aBHCHOCTH 0] KApaKTEPUCTHKA JIOKAIM]E U ApXUTEKTOHCKO
— ypOaHUCTHYKOT KOHTEKCTA. Y POAHUCTHYKUM IIPOJEKTOM MOXKE CE€ IPOIMCATH U BUCHUHCKO
yjenHauyaBame BEHIIa WM clleMeHa o0jexara u3rpaljeHux y CKiajy ca 3aKOHOM y TOM OJIOKYy.

OBa onpenba je pesynrar HeyjelJHa4eHE Ipakce IPHIIMKOM H3paje ¥ CrpoBolhema
IUIAHCKUX JOKyMEHaTa, Ka0 M Kao pe3yNTaT HeIUIaHCKe H3rpaiibe, OJHOCHO KacHUjer
IIOCTYIKA 03aKOIEHha. 3aKOHOM 0 03aKoBmewy o0jekaTta (,,Cinyx6enn rmacuux PC*, 6p. 96/15,
86/18 m 81/20 — omnyka YC) onpeljeHo je a ce akToM jeJUHUIE JIOKAIHE CAMOYIIPABE MOYXKE




U3Y3€THO OJIPEIUTH CIPATHOCT Koja je Beha oJf CupaTHOCTH Iporikcane BaxehuM IIaHCKuM
JIOKYMEHTOM.

Opaj onmrTd akT jeJWHHULE JIOKAJHE caMOylpaBe Cy JOHeJIe y POKY YyTBpheHum
3aKOHOM O 03aKOmemy oOjexara (moderkoM 2016. rojune), Mo ypOaHUCTHYKHM 30HAMA,
ueNnrHama iy 6noxkosuMa. Jpyrum peunmMa, ypOaHUCTHUKHM TIPOJEKTOM C€ BPIIM BUCHHCKO
u3je/lHavaBame, OJJHOCHO BUCHHCKA peryiauuja u3rpaljenux objexara y GIOKOBUMA Y CKIaLy
ca 3akoHoM. Ilox 3akoHOM, OBAE ce cMmaTpa UEJOKYIHH 3aKOHCKH OKBUP H3 00nactu
IIaHUPaBka, U3TPailbe, 03aKOHCHA, 3aIITUTE KUBOTHE CPEJUHE, MPUPOJHOT M KYITYPHOT
HacJyieha u 1p.

ITonazehu ox 3akoHOM ofpeheHnx Hauena IaHupama, ypehemwa U kopumherma
pocTopa (OJPXKUBH Pa3BOj, PALMOHATHO KOPUIINCHE 3eMJBHIITA, PAIIMOHAIHO ¥ OJPIKUBO
xopuniheme HeOOHOBJBHBHX peypca U ONTHMATHO Kopuiihieme 0OHOB/BUBHX peycpea, U Ip.),
U3MEHaMa M JoIyHaMma 3akoHa O IUIaHMpamy H m3rpaamu 2020. rojHHE H3BPUIEHO je
npenusupame o1peom wiana 60. crap 3. 3akoHa O IUTAHUpAKY U U3rPabH, Ha HAYHH Ja ce
ypOaHUCTHYKHU IIpOjeKaT MOXKE U3PAUTH U 3a 00jeKTe 3a MPOU3BOIILY €Hepruje u3 buomace
Kao OOHOBJBHBOI HM3BOpa €HEpruje, y (yHKUMjU MNOJBONPHUBpPENHE IPOU3BOJE. TuMe je
oMoryheHo ga ce Ha IOjeAMHHMM JIOKalldjaMa IUTAaHCKHM TIOJICTHYE PAIlMOHAIHO YIIPaBJharhe
OTIIaI0M Ha IPUHIMIIIMA IHPKYJIapHe €eKOHOMH]e, Kao ¥ Jia Ce CMarbe EBEHTYAIHH HECTaTHBHM
yTULAJH Ha )XUBOTHY CPEAMHY, CMamEHEM MPOAYKIIH]C IacoBa cTakieHe OamTe U CMambemhe
HOTPOLIHe HCOOHOBJLHBHX M3BOpa EHEPTHje.

v YpOanucTHYKH NapaMeTpH M YIYTCTBO 32 NOCTYNAam-¢ (IPUMEHY U cIpoBoljemse)

VY morneny npuMeHe ypOaHMCTHUKHMX IlapameTapa (MHICKC 3ay3€TOCTH H HMHIEKC
nsrpaheHocTy, BHcHMHaA 00jeKTa U CIPATHOCT), KyMYJaTWBHA INPHUMCEHA YpOAHMCTUYKHX
napamerapa Huje oOasesna jomr ox 2011. romgmue. Haume, nonomemem [IpaBumimuka o
u3MeHaMa M JionyHama [lpaBHiHMKa O CalpXXHHU, HAYMHY U TOCTYNKY H3paje IUIAaHCKUX
JIOKyMeHaTa Koju je 6mo Ha mpaBHOj cHa3u oy 12. mapra 2011. go 20. jyna 2015. rogune, a
ynje cy oapende norspheHe y u3MeHaMa M JoIyHaMa 3aKOHa O IJIaHUpPAmby M U3rpalibh U3
2014. romuHe W NpOHHCHMA JOHETHM Ha OCHOBY OBOI' 3aKOHA, Yy TPaKCy IUIAHUpama |
U3rpajiibe je yBEHEHO Jia c¢ Y IUTAHCKHM JOKYMEHTHMA KOJH HMMajy €JIEeMEHTE NUPEKTHOT
copoBolema, y npaBwinMa rpahema, uamely ocramor onpelyyjy Hajpehu 103BOJbEHN HHAEKC
3ay3eTOCTH Wi u3rpahenoctu rpaljeBuHCKe Imapiiene, kao u Hajseha 7103BOJbEHA CIIPATHOCT
wi BucuHa objexTa. Jpyrum peumma, oxpelieno je na ce uupexc u3rpaheHOCTH ¥ MHIEKC
3ay3€TOCTH HE IpUMERY]y KyMYJIAaTHBHO, OJHOCHO Jia C€ Y IUIAHCKMM JOKYMEHTHMa He
onpehyje wUXoBa KyMyJIaTUBHA IPUMEHA, jep Cy e y MPAKCHU MoKa3alia 3Ha4ajHa OrpaHrnyerha
y cupoBohemy INIAaHCKHX JOKyMeHara. M3 THX pasjora, YCTpojeHa je mpaxca Io Kojoj ce
IprMemYyje JeAHO oA oBa JBa Ipasmwina. Hajuemhu ciydaj je fa ce mpuMemyje HHIEKC
3ay3€TOCTH, JOK C€ H3y3€THO KOPHCTH M HHJIEKC M3rpaljeHoCTH, any caMo Kao hakTop mposepe,
He ¥ Kao obaBe3yjyhu ypbanucTuuky rnapamerap.



Oga npaxca je norepheHa u3MeHama ¥ JIonyHaMa 3akoHa O ITaHUpamby M H3TPajtba U3
2014. ronuHe, Tako Aa je npuxBaheH 0Baj NPUCTYN y CHpoBohemY MIaHCKUX JOKyMEHara,
OJTHOCHO OBa IIpaKca je akTyelTHa Y H3paJid U CIpoBoljery nimaHcKux gokymeHara. Oapendama
yiada 31. 3akoHa O IUIAaHUpary M H3TPaJEbH, jacHo je W HeaBocMucieHo u3Mmehy ocrarnor
onpeheno nma mparuia rpahema y NIIaHCKUM JOKYMEHTHMa KOJU C€ AMPEKTHO CIPOBOJE,
cazipxe HajBehH JI03BOJbEHH MHIEKC 3ay3€TOCTH WM m3rpalieHocTH rpaljeBHHCKe mapuele,
Hajsehy N03BOJbEHY BHCHHY HJIM CHOpPaTHOCT objekTa. Y ckiany ca tame, ojapehena je
caJipkuHa ypOaHUCTHYKOr INpojekTa. YpOaHUCTHUYKU IpojexaT u3aMmely ocranor caipxu u
HYMEpHUKe I10Ka3aresbe (MTOBPIIMHE, WHIEKC W3rpaljeHOCTH WM HHIEKC 3ay3€TOCTH,
CTIPATHOCT WJIM BUCHMHA U JIP.), TaKO Jia C€ Y NpaKkcH ypOaHUCTHUKH IapaMeTapy NpUMEnY]Y
ONMIIMOHO (HE KYMYJAaTHBHO), ¥ TO WM HHJICKC 3ay3€TOCTH MJIM HHJCKC H3rpaljeHOCTH,
OJTHOCHO MJIH CIIPaTHOCT MJIM BHCHHA.

Onpenbama wirana 60. 3akoHa 0 TWIAHUPAKY M H3TPA/EbU CTaB S. PONMCAHO j€ Jia ce
ypOaHHUCTHYKHM TPOjEKTOM MOXKE M3Y3eTHO, y cliy4ajy yckiiahupama ca BaxehuM IUIaHCKUM
JIOKYMEHTOM (TOT MJIM IIIMPET MOAPYYja), IPUMEHUATH YPOAHUCTHUKY ITapaMeTpH, Ha HaYMH Ja
ce KOpHCTH WM HajBehu J103BOJbEHM MHJEKC 3ay3eTOCTH MM Hajehu no3BOJbEHM
usrpaljeHoctr rpaljeBHHCKE napiene, OJHOCHO HajBeha J03BOoJpeHA BUCHHA MM HajBeha
JI03BOJbEHA CIIPATHOCT 00jeKTa, Y 3aBUCHOCTH OJ1 KAPaKTEPHCTHKA JIOKAIH}E H apXHUTEKTOHCKO
— ypOaHUCTHYKOT KOHTEKCTa. Y OBOM CTaBY j& HCTOBPEMEHO IPOITHCAHO Jia C€ YPOAHUCTUIKUM
IIPOJEKTOM MOXKE IPONUCATH M BUCHHCKO YyjelHayaBame BEHAIlA W clieMeHa objexara
narpaljeHux y 010Ky 10 MakcHManHO npejaBul)eHe BUCHHE oOjekta marpahenor y ckiany ca
3aKOHOM y TOM OJioKy. Y cTaBy 6. HCTOT 4iaHa, MPOMUCAHO je Jia HAUIe)KHA KOMHCHja 3a
ITAaHOBE, JOHOCH 3aK/byyaK O MOTYRAHOCTH u3paje ypOAHHCTHYKOT IIPOjeKTa KOjUM ce
TUTaHHpa BUCHHCKO YjelHauyaBare BeHalla WM clieMeHa ofjekarta u3rpaljeHux y OJIoKy, y
HEToCPeJHO] 30HH MHTEpPBEHIIUje MpeaAMeTHOr 0JIOKa, IO MakCHUMaJIHO Npe/BUljeHe BUCHHE
objexta m3rpaheHor y CKJjaay ca OBHM 3aKOHOM y TOM OJIOKy, Ipe IOYeTKa H3paje
ypOaHUCTHYKOT NMPOJeKTa, y3 HU3BOJ U3 INIAHCKOT JIOKYMEHTa M IIPHKa3a IIUPEr OKPYKCrha
jgokandje. TuMe ce mpaBOBpEeMEHO Jajy HMHCTPYKIHjE HMHBECTHTOPY O MOTYhHOCTH
APXUTEKTOHCKO — YpOAHUCTUYKE HMHTEPBEHIM]C Y KOHTEKCTY JIOKAllHje, OJHOCHO Ja JIH je
Moryhe W3BpUIIMTH ypOAHUCTHYKHM  IPOJEKTOM BUCHHCKY peryjanujy, OJHOCHO
u3je/lHaYaBame BUCHHA oOjekaTa y 670Ky, Koju ¢y u3rpaljeHu y cKiiaay ca 3aKOHOM.

V cKiagy ca NPETXOLHO HABSNCHHM, Kako OM Ce MCIOIITOBaNna HHTCHIH]a
3aKOHOJaBIA, Kao U Ja OM ce euKacHO CIpOBOJMIM BakehM JOKYMEHTH IPOCTOPHOT H
ypOAHUCTHYKOT TUIaHUpama, oTpebHO je Ja ce y Be3u mpuMeHe ojapende wiana 57. cras 4.
3akoHa 0 MIAHUPaky U U3TPAIEBH, TPUMEHH MTPUCTYII JIa c€ Kao MPUMApPHH OCHOB 3a U3/1aBaHe
JIOKAIMjCKUX yCJIOBa NpUMErbyje YPOAHUCTHYKH IIPOjeKar, Ia 3aTHM IUIAHCKU JOKYMEHT Ha
OCHOBY KoOra je rnoTBpheH ypOaHHCTHYKH MpOojeKar, C TUM Jia € IJIAHCKUM JOKYMEHTOM He
IOTUPY NpaBuiia koja cy oxpehena y norsphenom (Baxkehem) ypbanuctuukoM npojexty. OBaj
IIPUCTYI Y TIOCTYIIAkbY j€ HEOIIXOJIaH U3 pasjiora jep je oxpendama:



6)

wiana 60. crap 2. 3akoHa O IUIAHMpaly M M3rpagu oxpeheno ga ce
ypOaHHUCTHYKY IIPOjEKaT MOXKE H3PAJMTH U 3@ U3rPajiiby o6jeKkaTa jaBHe HAMEHE 3a
notpebe yTBphuBama jaBHOr HHTEpeca, 6e3 H3MEHe MIAHCKOT JOKYMEHTa, H3Y3eB
3a yTBphuBame jaBHOT MHTEpeca 3a IIPOjeKTe ¥ 3amTHheHrM Hoapydjuma;

wiana 60. crap 3. 3akoHa o INMaHHpamwy ¥ M3rpajmKM oxpeheHo na ce
YpOaHUCTUYKA IIPOjeKaT MOXE HM3PaJuTH M 3a M3rpajimy objexara Koju je y
Gynxuuju  obaBbama JNEJATHOCTH MOJHONPHBPENHOr T'a3JAHHCTBA, OJHOCHO
JIeJIATHOCTH CEOCKOT TYPHUCTHYKOT JoMaNMHCTBA, HAYTHYKOT TYPH3Ma W/HIIH
JIOBHOT TypH3Ma (IpuMepa pajid 00jeKTH 3a IIpepajly H 4yBarbe MOJHOIPHUBPEIHNX
NPOU3BOJA, O0JEKTH 3a CMEINTaj M MCXpaHy TYpHUCTa, 00jEKTH 3a IIPOU3BOIEY
eHepruje u3 OuomMace Kao OOHOB/BHBOI H3BOpa €Hepruje y (yHKIMjH
HOJHONPUBPEIHE [IPOU3BOMILE M CII.), 38 OJPYYje Koje HHje Y 00yXBaTy MIAHCKOT
JOKYMEHTA KOjH CE€ MOXKE JUPEKTHO IPUMEHUTH,

wiaa 60. craB 5. 3akoHa O IaHMpamy M U3rpagmH oxipeheHo je ma ce
ypOaHHUCTHYKMM IPOjEKTOM MOXE H3y3eTHO Y Cily4ajy yckiahupama ca Bakehum
IUIAHCKUM TOKYMEHTOM TOT MJM HIMpPEr IOApYYja, MPUMEHUTH YpOAHUCTUYKU
napamMeTpy, M TO Ha HAa4yMH Ja ce KOPHCTU WM HajBehH J103BOJLEHHM HMHIEKC
3ay3eTOCTH uim HajBehn uHjeke u3rpalleHocTH rpaljeBUHCKE MapleneM 0 HOCHO
Hajseha J03BoJbeHa BHCHMHA MIM HajBeha j03BoJbEeHA CIpaTHOCT oOfjexTa, y
3aBHCHOCTH O] KapakTepHCTHKA JIOKalMje U apXUTEKTOHCKO — YpOaHUCTHYKOT
KOHTEKCTa. YpPOaHHCTHYKUM IMIPOJEKOM MOXE C€ MPOINMCATH M BUCHHCKO
yjenHa4aBame BeHalla WK clleMeHa objekara usrpaljenux y 610Ky 710 MAKCHMAITHO
npensubhene BucHHe o6jexaTa H3rpaljeHOT y CKIIajly ca 3aKOHOM Y TOM GII0KY;

wiana 61. 3akona 0 NNaHMpamy M H3TpaiBH ofpeheHO ga ce IpUIMKOM
ypOaHUCTUYKO — apXMTEKTOHCKE pa3paje JIOKalHje ypOaHMCTHUKHM IIPOJEKTOM
MOJXC YTBPIMTH NPOMEHA HaMeHe y CMHCIy Hpelu3upama KOMIaTHOIHOCTH, Yy
CKJIajly ca KanauMTeTHMa HH(PacTpyKType M KOMIATHOWIHOCTH HaMeHa Koje Cy
oJipeheHe y miIaHCKOM JIOKYMEHTY.

Hasenenum onpenbama 3akoHa O INIAHMpamy M HM3rpaimu je oapeheHo ma ce
ypOaHUCTHYKHM NIPOjEKTOM MOTY IPELHM3UPATH Pellierha U3 MIAHCKUX JOKYMEHATa U JJOHEKIIC
U3MCHHTH pelletha U3 MJIaHCKUX AOKyMEHATa, HAPOUUTO IO IUTAMbY:

a)

0)

u3rpajm-e objexara japue Hamere (oapenda wiana 60. cras 2. 3aKOHa O IIIAHUPALY
U U3rpaimy) — 00jeKTH HHQPACTPYKType H APYTH 00jeKTH jaBHE HAMEHE;

usrpagme objekata BaH rpaljeBuHCKOr mozapydja (ompemba wnana 60. cra 3.
3aKoHa 0 IIaHKMpPaRy M M3rpaJii) — 00jeKTH BaHTpaleBUHCKOT MOApyYja;

BHCHHCKOT yjeJHa4aBama ca u3rpaljenum objekrtuma (oapenba unaga 60. cras 5.
3aKoHa O IUTaHUPAY U U3TPaibh);

IPOMEHE M NpPEUU3HO AedUHHCABE IUIAHUPAHHX HAMEHA Y OKBHDPY IUIAHOM
nebpuHrcaHuX KommaTubmiHocTH (oapenba wiama 61. craB 2. 3akoHa O
IITIAaHUPAHEM ).



HpyruM peuuma, npumena ozmpesnbe wiana 57. crag 4. 3akoHa O IUIAHMPAY U
U3Tpajby, Ka0 KyMYNaTHBHHU INPHUCTYN NPUMEHE IUIAHCKOT JOKYMEHTA ¥ YpOAaHHCTHUKOT
pOjeKTa NPaKTHYHO Huje MOryha OBUM CilydajeBHMa, Te je HEOXOJHO /I CE Kao IpUMapHU
OCHOB 3a M3/laBare JIOKANMJCKHUX yCIOBa KOPHCTe HOTBpeHM ypOAHMCTHYKM NPOjeKTH, a
3aTHUM IIJJAHCKH JJOKYMEHTH Ha OCHOBY KOjHX Cy TOTBphEHH ypOaHUCTHYKH IPOjeKT, Ha HAUHH
Jla ce He TOTHPY IpaBuia Koja cy oxapehena y morephenom (Baxehem) yp6aHHCTHUKOM
IIPOJEKTY.

HcroBpemeHo, MOry ce KOPHCTHTH H OIIUTA NPaBHIIa 34 NapleNalHjy, peryianujy i
U3rpafmy Koja ¢y onpehena IIpaBunHHKOM O ONINTUM INpaBUIMMA 33 NaplEIaHjy,
perynanujy u msrpanwy (,,Ciayxbenn rmacuuk PC“, 6poj 22/15), kao nojiasHa ocHOBa 3a
IUIaHHpame U ypeherme nmpocTopa.

Y cny4ajy na ce monece 3aKi/bydyak Ha OCHOBY 4iaHa 60. cTaB 6. 3aKOHA O IIAHUPAILY
¥ M3TPajibl, a y CKIIaly ca ofpendaMa wiana 60. cTas 5. 3aK0Ha O ITaHUPAtby ¥ U3TPagiH, Y
CMHCITY Jia ce YPOaHHCTHYKHM NPOjeKTOM MOXKE OJPEIUTH BUCHHCKO yje[HAYaBarmhe BeHALA
HIM crneMeHa oOjexara msrpahennx y GJOKy 10 MakCHMalHO npensuiieHe BucuHe oGjexTa
M3rpaljeHor y cKiajy ca 3aKOHOM y ToM GIIOKY, CTBapajy ce yCJIOBH Jia ce NpuMeHe oapenbe
wiaHa 61. IIpaBuinuika 0 ONINTHM IIpaBHIMMA 32 HapLENalHM]y, PEryIalujy u H3rpammy, ¥
CMHCILYy Jia ce CIpaTHOCT objekara CBUMX BpCTa y OJIOKY, YTBphyje y CKIamy ca OKOJIHOM
nocrojehioM rpagmoM.

A\ Cryname Ha cHary

OBo ymyTcTBO CTyna Ha CHary NaHOM IIOTIHCHBama u objaBibyje ce Ha MHTepHeT
crpanuuy MunucTapeTsa rpalieBiHapeTBa, caobpahiaja u undpacTpykType.

Bpoj: 011-00-605/2020-1
¥ beorpany, 27. HoBemOpa 2020. rogune




Peny0smuxa Cpouja
MUHUCTAPCTBO I'PABEBUHAPCTBA,
CAOBPARAJA U THOPACTPYKTYPE
bpoj: 350-01-00067/2023-11
Jatym: 17.1.2023. ronuae
Hemamunna 22-26, beorpan

OBABEINITEIBE

0 HAYHMHY NOCTYNalkha HHBECTUTOPUMA/yNpaB/badyumMa objexkaTa jaBHe HaMeHe
y HOCTYNKY H3pajJe ypOaHHCTHYKOI NMPojeKTa Koju ce u3pahyje 3a usrpaamy
o0jexTa jaBHe HaMeHe 3a NoTpede yrBphuBama jaBHOT HHTepeca

VYV cximamy ca ompenbama wiana 60. craB 2. 3aKkoHa O IUTAHUPAKy W H3TPaIbU
(,,Ciyx06enu rimacauk PC”, 6p. 72/09, 81/09 - ucnpaeka, 64/10 - YC, 24/11, 121/12, 42/13 - VC,
50/13 - VC, 98/13 - VC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - ap. 3akon, 9/20 u 52/21, y namem
TEKCTY: 3aKOH), YPOAHHCTHYKH IPOjeKaT ce MOKe H3PAJIUTH U 32 U3rPajilby o00jeKaTa jaBHe
HaMeHe 3a moTpede yrBphuBama jaBHOr HHTepeca, 0e3 H3MeHe IIAHCKOI JOKYyMEHTA,
u3y3eB 3a yrBphuBame jaBHOr HHTepeca 3a MpojekTe y 3amTuheHuM noapy4juma.

Wmajyhu y Bumy ma cy 3aKOHOM M IIPOIKCHMA JTIOHETHM Ha OCHOBY 3akoHa yTBphene
nocebHe o0aBe3e HMHBECTHTOPA OJHOCHO yNpaB/bada o0jeKaTa jaBHe HaMeHE Yy OBOM
MOCTYIIKY, a KOje Ce Pa3jMKyjy Y OJHOCY Ha ypOaHHCTHYKE MPOjeKTe KOjU Ce paie y CKIaxy ca
onpenbama unada 60. cras 1, 3. u 4. 3akona, obaBemTaBaMo Bac cienehe.

Ha ocnoBy unana 86. ctas 1. IlpaBuiHMKa O Cagp)XWHHU, HAUHHY W IOCTYIKY H3paje
JIOKyMEHATa IIPOCTOPHOT U ypOaHUCTHUKOT Iutanupama (,,Ciry>x6enn rinacauk PC”, 6p. 32/2019,
y HameM Tekcry: IIpaBuiHHK), ypOaHHCTHYKHU HpojekaT Koju ce m3palyje 3a m3rpaamy
o0jexkTa jaBHe HaMeHe 3a morTpebe yrBphuBama jaBHOI HHTepeca, Paad_ce HA 3aXTEB
HHBECTUTOPA 00]eKTA jaBHe HAMeHe, OTHOCHO VIIPABJ/baya 00jeKTa jaBHEe HAMEHE.

VY ckiany ca ogpendama uinana 86. cras 2. u 3. IlpaBuiHuKa, 0 H3pagu ypOAHUCTHUKOD
IIpOjeKTa U3 CTaBa 1. OBOI wWiaHa, HHBECTHTOP 00jeKTa jaBHe HaMeHe, OJJHOCHO yNpaB/bad
o0jekTa jaBHe HaMeHe, 00aBemITABA OPraH jeqHHHUIIE JIOKAJIHE CAMOVIPABE HA YHjOj
TePUTOPH|H ce HaJa3H 00YXBAT YPOAHHCTHYKOI INPOjeKTa, 0 NPHUCTYNAKY HM3PAIAH OBOIr
YPOAHHCTHYKOI NIPOjeKTa, a y cIydajy Kaja ce paay o 00jeKTy jaBHE HaMEHE 3a UMy U3TPaiby
rpal)eBUHCKY JJ03BOJIy M3/1aj€ MHHHCTapCTBO HAIJICKHO 3a TIOCIIOBE IpaljeBHHApCTBA, OZHOCHO
Ha/JIE)KHH OpraH ayTOHOMHE IIOKpajuHe, WHBECTHTOP 00jeKTa jaBHEe HaMeHe, OJHOCHO
yIopaB/bad 00jeKTa jaBHe HaMeHe 00aBeITABA MW HAJJIEKHO MHHHCTAPCTBO, OJHOCHO
HA/UIKHH OpPraH AayTOHOMHE NOKpajHHe 0 NPUCTYNAKY H3PATH_O0BOr YPOAHHCTHYKOL

MmpojeKTa.

Ha ocHoBy unana 87. ctaB 1. u 2. IIpaBuiHuKa, M0 npujeMy obaBeInTemha u3 yiana 86.
[TpaBuiHNKa, OpraH jEeQWHUIIE JIOKAJHE caMOylpaBe HaJUIe)kaH 3a I0CiIoBe ypOaHusMa
npubaBba aJpecHe IIOJaTKe O HOCHOIIMMa IipaBa Ha HEMOKPETHOCTHMAa Yy 00yxBaTy
ypOaHHCTHYKOT IIPOjEKTa, OHOCHO y HETIOCPETHOM CYCENCTBY (8peCHH MOAAIH ce IPHOaBibajy
YBHJIOM Y jaBHY KEBUT'Y O HETIOKPETHOCTHMA M IIpaBUMa Ha bHUMa, aIpECHOM PETHCTPY U YBHIOM
y Ipyre peleBaHTHE U3BOPE O MPEOUBATUIIITAMA JIHIIA).




Y ciuany ca oapenbama uigana 87. craB 3. [lpaBwiiHuKa, opraH jequHHUUEe JIOKAJIHE
caMoynpaBe HA/IJIeKAH 32 110c/JI0Be ypOaHU3Ma Yy capa/ilhbi ca HHBECTUTOPOM 00jeKTa jaBHE
HaMeHe, 0JHOCHO ynpaB/badeMm o0jeKkTa jaBHe HameHe H m3pahuBadeM ypOaHMCTHYKOr
IPOjeKTa JI0CTAB/bA Y NMHCAHOM O0JHKY 00aBemTeHhe 0 M3paad YPOAHHCTHYKOL MPOjeKTa
HOCHOLIMMA IIPABA HA HEMOKPETHOCTHMA.

Ilopen HaBeneHor, moceOHO HAMOMHUEEMO W oapenade wiaHa 63. craB 3. 3akoHa, Ha
OCHOBY KOJUX Y ClIyuajy Kaja ce ypOaHHCTHYKH mpojexaT u3palyje 3a objexar jaBHe HamMeHe 3a
noTpebe yrphuBama jaBHOI HHTEpeca, HA/NIEKHH OpraH 3a moTBphuBame ypOaHHCTHYKOL
npojekTa 00ape3HO 00aBemITaABa CBe BJIACHHKE, OJHOCHO KOPHCHHKE HENMOKPETHOCTH Y
o0yxBaTy ypOaHMCTHYKOI TMpOjeKTa, OJHOCHO BJIACHHUKE, OJHOCHO KOPHCHHKE
HEMOKPETHOCTH Yy HENOCPEAHOM CyCeACTBY, Ka0 H HMaolle jaBHUX oBJamhema o u3paau
yYPOaHHCTHYKOI NPOjeKTa U jaBHOj Mpe3eHTalMjH, a IITO je TOTPeOHO UMATH y BHIY Kaja ce
pagd o o00jeKTy jaBHe HaMeHe 3a 4Hjy H3rpaglmy rpaheBHHCKY [103BOJIy H3aaje
MHHHCTAPCTBO HAJJIEKHO 3a mocjoBe rpalheBHHapcTBa, OJHOCHO HAJNJIEKHH OpPraH
ayTOHOMHeE IOKPAajUuHe.

C momroBameM,
MUHUHUCTAP
—

I'opan Becuh
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EPOJ

Ha ocroBy Bamrer 3axtesa, 6poj 310-00-UTD-031-44/2022-052 ox 25.09.2024. romune, nam Gpoj 953-
20153 or 26.09.2024. romuHe, 3a U3aBake MUIUBEHA Ha YPOAHHCTHYKH NPOjeKaT 3a yBoheme JaleKoBo/ia
110kV 6p. 1153 (TC ,,Beorpax 7 — TC ,Jlamueso 2°) y mianupany tpadocranuiy 110/35/10 ,Beorpan 46
(36er)“, obasemraBamo Bac ciesehe:

JIT ,ITyresu Cp6uje” je HA OCHOBY BAIlET 3aXTeBa M3LAJN0 YCIIOBE 3a W3PaJy MPEIMETHOT ypOaHHCTHIKOT
npojexta, moj 6pojeM 953-13902/23-1 ox 17.07.2023. ronune.

O6aBemTaBaMo Bac ja je Bnama Peny6inke Cp6Guje ycsojuiia HOBY Ypen®y o KaTeropus3aluju JAPKaBHHX
nyresa (,Cnyx6enu rpacauk PC“, 87/2023 u 24/2024), y xojoj je npxasmum myT Ib pema Opoj 13
npexateropucan y apxkasuu nyt IM pena 6poj M6: Beorpan (metiba Kosunoso) — Ianueso (Be3sa ca ApaBHUM
nyrem 1B 10 u IIA 130).

YBHIOM y JOKYMEHTAH]Y ypOaHHCTHUYKOT MPOjeKTa KOHCTaTyjeMo cienehe:

- I'paduukn U TEKCTyaTHH Jieo TiaHa KOPUTOBATH M yCKJIA/UTH Ca HAIPe/l HaBeIeHOM HOBOM KAaTETOPHjOM
IPXKaBHOT MyTa a CBe Y CKIafy ca YpeaboM o KaTeropusaluju ApXKaBHUX IyTeBa U TO:
Jlpxasuu myT IM pena 6poj M6: neonuna 6poj M6001/M6002, ox usopa 6poj M601 merspa KoBminoso
kox xm 0-+000 mo uBopa M602 Bbeorpan (mrammapuja) koj km 12+235.
[loTpe6HO je HamUCcaTH CTAMOHAXY JPIKABHOT IyTa Ha MO3UIHjH YKPIITaja JaJeKoBOJA Ca yTeM.

-V TexcTyanHOM jeny ypOaHHCTHUKOT MpojekTa MoTpebHO je HaBecTH ja fie ce MCIOITOBATH MOTpeOHaA
yIalberma cTyOGOBa JANEeKOBONA, MEPEHO OJ APXKABHOT IyTa, M IPHIMKOM IIPOjeKTOBAmA MO3MLMjE
Hocehnx cTyboBa a He caMo Ha MO3ULUJH YraoHO-3aTe3HUX CTYy0OBa JAJIEKOBOJA.

ITo UMIUTeMEHTALMj| HANpes HaBedeHor Y pOaHUCTHYKY [pojexat 3a yeoheme nanekosoma 110kV Gp. 1153
(TC ,Beorpan 7% — TC ,IlarueBo 2%) y nnanupany tpadocranuiy 110/35/10 ,,beorpan 46 (36er)”, je moryhe
YIOYTHTH Y JiaJby TIPONeAypy Je(UHUCAHY 3aKOHCKOM PEryJIaTHBOM.

, Ocoba 3a konraxt: Jlanujesna ['ojuh, qumn.npoctop.mnan. 011 /30-40-749
danijela.gojic@putevi-srbije.rs

JII "IIYTEBH CPBUJE"

N3BPLIHU )II/IPF P CEKTOPA 3A
CTPATET'UJY OBAILE 1
Oo6paano: “ Muo);(p:{ /l‘lonezmua, ACT.HHIK.CA00P.

S
§
*,

Hanujena I'ojuh, mumi.npocTop.miaH.
KonrpoJsmcao:

«
—
7a”
- 3
4
»

=
f
’s

Besbko bojoBuh, IUIuI.mpocTop.IIIaH.

ﬂOC JbeHo:
9 Hacnosy
JIT "Tytesn Cpbuje" beorpan, Apxinsa
JIT "Tyresu Cp6uje" Beorpan, Onesberse 3a MPojeKTHY i MIAHCKY JOKYMCHTAIH]y

®M 750.102 CrtpaHa 1 o 1
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. TIPOJEKTHI SAKIMOHAPCKO JIPYIITBO ,EJIEKTPOMPEIKA CPBUJE®
' Jlupexnuja 3a HHBECTHIH e

*EfIEKTPOUCTO

EPOJ _____éz___ﬁ{f—————-—- IlenTap 3a BHCOKOHANIOHCKE BOJ0BE
CekTop 32 NpUnpemMy rpajiibe BHCOKOHATIOHCKUX BOAOBA
0,02/
OATYM 72.72 202 L won 11000 Beorpan
GEOFPAIL yi1. Knesza Munoma 6p. 11

3aBoj1 3a 3amrTuty npupoze CpGuje, Ha ocHOBY WwiaHa 9. cras 18. 3akoHa 0 3alITHTH IPHPOJIE
(,,Cryx6ernn rnacaukx PC*, 6p. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ucnpasxa, 14/2016, 95/2018 -
apyra 3akom u 71/2021), mocrymajyhum mo 3axrtesy 310-00-UTD-031-44/2022-053 ox
25.09.2024. rojuue, Akironapekor apymirsa ,,Eixexrpompexe Cpouje®, yin. Kneza Muormra

op. 11, 11 000 beorpan, naje
MUII/BEILE

3aBojty 3a samuty tpupoje Cpbuje obpatuiio ce ,,AKIHOHAPCKO APYIITBO ,,EleKTpoMpexe
Cpbuje’, saxreBom 6p. 310-00-UTD-031-44/2022-053 ox 25.09.2024. roxuse, 3aBeIcHEM y
3asoay mox 03 6p. 021-2480/3 ox 27.09.2024. rouue, 38 MUIUBEEE O UCIIYHEHOCTH YCJIOBA
saurTHTe Ipupose w3aaTux Pememem 03 6p. 021-2480/2 ox 21.07.2023. rommue 3a norpede
m3paje Y pOanUCTHYKOr IpojeKTa 3a yBohere naxexkosoza 110 kv 6p. 1153 (TC ,,beorpan 7+ -
TC ,Ianyero 2%) y mnanupany tpado cranuny TC 110/35/10 kv ,,beorpan 46 (36er)*.

V3 3axTeB je mocraBibeH YpbamucTHuky npojexar, uspahen on crpane IIpojexrHor Gupoa
. EJIEKTPOUCTOK"“n.0.0., yi1. Posuiscka 6p. 14, Beorpax, oxroBopuu ypbanucra JeneHa
‘Bepuh, qurr. uHK. apx., 6poj mumenne 200 1505 15.

VBHIOM y JIOKyMEHTAanujy 3aBoja, yrBpljeHo je aa je 3a mpeaMeTHH Y pOaHHCTHYKH NIPojeKart,
3aBoy1 137120 Pememe o yenosuma zanrrure npupoje 03 6p. 021-2480/2 0021.07.2023. rojuxe,
a no 3axrteBy 6p. 310-00-UTD-031-44/2022-015 ox 23.06.2023. rojpuHe AKIHOHAPCKOT
npyurrea ,,Enexrpompesxe Cpbuje, yir. Kuesa Muoma 6p. 11, 11000 beorpay.

VBuaoM y Hpuioxkenn YpOaHHCTHYKH HpojeKar, yTBpheHo je Ja Cy U3[aTd yCJIOBH 3allTUTE
HpUpOJie YBOKEHH X MHKOPIIOPHPAHH Yy HCTH, Te 3aBOJ ca acleKTa 3aliTHTe IIPHpOJe Hema
IpAMENOH U J1aje TTO3UTHBHO MUIILUBEH:E O UCITYHEHOCTH YCII0Ba 3aIITHTe IIpEpoje u3 Pemera

03 6p. 021-2480/2 ox 21.07.2023. ropune.

JlocTaBibeHo:
- IToHocuHoLy 3axTeBa
- ApxuBa




"EﬂEKTPOMCTOK-ﬂPCUEKTHMEMPO‘gon,

1458
_015-_«_/_/_ 20_1'27@1-

BEOTPAIN

EPQJ

TR BATYM
Peny6aukxa Cpbuja
ATEHHHJA 3A NPOCTOPHO NUVIAHHPAILE H
¥PBAHH3AM PENNYBJIHKE CPBH.IE,
Bpoj: 1608:2024-06
Hatys: 20.11.2024. roanue
Kpaba Muaytuua |0a. beorpaa

Ha ocroBy uiana 63. u 63a 3akona o naanupaiby n wirpaawu (.Cayxbenn raacauk PCT. 6poj
72/2009, 812009 - ucnpaska. 64:2010 - oaayka YC. 24/201 1, 121/2012. 42:2013 - oaayka YC. 502015 -
oxvka YC, 98/2013 - oanyka YC, 13272014, 145/2014, 83/2018. 31/2019. 5372019 - ap. 3akoH, 9/2020.
52/2021 u 62/2023. y aabey Tekety: 3axon). Komicnja 3a CTpyUHy KOHTPOY ypOanHCTHUKOr NpojexTa.
AOHOCH:

H3BEWITAJ

O OBABJ/BEHOJ CTPYUYHOJ KOHTPOJHN YPBAHUCTHUKOT MPOJEKTA
3a yBolcibe AaieroBoaa 110 kV 6p. 1133 (TC ,Beorpaa 7 — TC ,,llanueso 2") y naanupany TC
110/35 kV ,,Beorpaa 46 (36er)”

{. YBOAHHU ZEO

Y ckaaay ca oapeadama 4aana 63. 1 63a 3akoHa, OpraH HaLIeKaH 3a NOTBphiBatbe. HAKOH jaBHe
Npe3CHTALM]C, OpraHilyje CTPYHHY KOHTPOy YpGaHHCTHYKOr npojexta. ¥YpOaHucTHUKK (IpOjEKaT KOji
ce mpahyje 3a usrpaamwy objexara 3a Koje rpalleBHHCKY 10380y H3laje MHHHCTAPCTBO HALISKHO 33
nocnose rpalieBuHapcTaa, NOTBphYje MIHICTAPCTBO HALISKHO 3 NOC10BE YpOaHIsMa.

¥ ckaaay ca opeabava uiana |66r 3akona. AreHumja 3a npocTOpHO naanupatbe i ypbanwsam
PenyvGanke Cpbuje je HawiewHa Ja 00aBba CTPY4HY KOHTPOlY JOKYMEHATAa TPOCTOPHOr H
ypOAHHCTHUKOr [1aHHpaba B KOHTpOAy yCKAaheHOCTH NAaHCKHX JOKYMEHATAa M3 HALIEKHOCTH
PenvBinKe, 0AHOCHO ayTOHOMHE NOKPAjHHE, KAO MOREPCHE MOCIOBE ¥ CKIALY €A 3UKOHOM I NPORHCHMA
JIOHETHM Ha OCHOBY 3aKOHA.

Cai OjMOBH KOjH Cy ¥ OBOM HIBEWITAjy YOTPESbEHY Y JEIHOM MPAMATHIKOM POy odyxBaTajy
MYLIKH H IKEHCKH P02 THLA Ha Koja Ce 01HOCE.

Mooauu o Kosucuju a cmpyqiy Konmpoy

Kowmchja 3a crpyuuy koumpo:y Ypoanucmuuroz npojexma ia yeohetoe oarexosoda 110 KV ap. 1153
(TC ,,Beozpao 7" — TC ,,Manueso 2") y naanupany TC 110/35 kV ,Beozcpao 46 (36e2)”, (opmupata je
Pewetbest MunmcTpa rpaliessnapcTsa. caodpahaja i unpacTpykType. 6poj: 003006565 2024 143 10 006
001 012001 oa 28.10.2024. roaune (y aawem Tekery: Komucnja). y cneaehem cacrasy:

mp Bophe Miciih, anna.np.naanep. auuexua 6p. 100008304, npeacenuk:

Mpeapar Yomsh. aunsumk.apx., uedua op. 300D36906, unaw;

sp Henaa Kpuys. anna.np.naadep. anuenue 6p. 100003103 1 201042403, waan:

Jlanujena Muwkosuh, auma.rpah.uHK., Tuchua 6p. 315896204 1 415A29506. unau:
Baaaucnasa YKusawosnh Pucrosuh. aunaammkapx.. amuesue Gp. 100012308, 200030903 u
300E29407. wiaH 11 cekperap Komucuje.

'JIJ—!-:J(J—-



3azatak Kowmucije je 1a o6aBi cTpyuHy KOHTpOay ypOaHMCTHYKOr npojexra. koja norephyje aa
ypOANNCTHYKI NPOjEKaT HMje Y CYNPOTHOCTH ca BakehHM MIANCKHM IOKYMEHTHMA. 3aKoHOM n
N1013aKOHCKIM aKTHMA JOHETHM Ha OCHOBY 3aKOHA.

Ocnoenu nedayy o Ypoanucmuuxom npojexmy

Husue: YpbauncTisskn npojexat 3a ysoljere aaiexosoaa 110 kV 6p. 1153 (TC ,.Beorpan 7" - TC
wManueso 2") y naannpany TC 110/35 kV ,,Beorpaa 46 (36¢r)”

Cmpyvunn odpahueay: EJEKTPOUCTOK - IMpojexthn 61po™ 1.0.0. beorpai. Posiibeka 14

Qocosopun vpaanucma: Jeaena Bepuh, aunasms.apy, muenua op. 200 1505 13

Hugeemumop: AIL EJTIEKTPOMPEXA CPBEMIE”. beorpaa. Knesa Musowa 11

ek ocuos:

- PeruoHaiun NpocTOpHH FUIaH aaMHHHCTPATHBHOr Noapy4ja rpaila beorpata (..Cayxdenu uct
rpasa Beorpaaa™ Spoj 10/2004, 38/2011 1 86:2018).

- Tlpoctopun naan noapyuja noceGHe HaMeHe KopHaopa aytonyTa Beorpat - 3pewsannn -~ Hosn
Caa (..Cayxbenu raacuuk PC™. 6poj 98:2021).

- [euepainn ypdanncthuky rian beorpaia (CaywGenn auct rpaaa beorpaaa™. 6poj 11:2016).

- Iaan renepasue peryiausje cnerema 3elennx nospuinsa Beorpaja (..CayxGenn aucr rpaia
Beorpaza™. 6poj 110/2019).

- Ilaan rexepaine peryiawje rpaljeBitHCKOr NoApyY4ja CeIHUITA jCAHHULEC SIOKATHE CaMoynpase —
rpan Beorpaa (uemmne 1 - XIX) (.CayaGenu anct rpana Beorpaaa™, Gpoj 20:2016. 97.2016.
69/2017.97/2017, 72/2021, 272022, 45/2023 - ncnipaska # 66:2023 - ncnpaska TexH. Ipewxe),

- [lnan aerabHe perynaumje npuspeaue 3oHe ¥3 CeBepHY TaHreHTY, CeBEpHO 0a Haceba OBya.
rpa;icka omuTina MNaaniayaa (LCayxGenn aner rpata beorpana™, 6poj 10272019),

- TMaan gerasHe perynaumje 3a caoSpahajuiuy CesepHa Tanrenta oa caoGpahajunue T6 a0
IManuesauxor nyta - cexrop 2 (1eonnua o1 3peranuickor nyta - M 24.1 a0 [lanvesaukor nyTta
M 1.9 (..CayxGenn aucT rpaaa Beorpaaa™, 6poj 24/2010) u

- Tlnad JeTasbHe peryiaupje Jena 3perbaniMHCcKOr fyTa €a KOHTAKTHUM NOAPYYjeM. 01 Kanaia
CeBew 10 caobpahajuiue CesepHa TaHrenta, rpaicka omuthHa Mamnayaa ((CayxGenn anet
rpaia beorpaaa™. 6poj 59/2024).

[To600 3u wpaoy Ypdanuennerrco: npojesma: Y cknany ca wianom 60. cras 2. 3akoHa o IWRHNPabY 1 H3rpattbi.

Hooauu o cednuyu Komucuje sa cmpyany Kounpo.y

v

Ceannna Komucuje oapwana je 28. oxrodpa 2024. roaume. ca nouetkom y 11.00 uyacosa y
npocTopijaMa Aredlutje 3a NpoCTOPHO riiaunpaibe i ypSansusam Penybauxe Cpouje. By:aesap kpassa
Anekcanapa 288, Beorpai.

V paiy Ha CeaHHLIH KOMHCH]E YUECTBOBATH Cy!

A) Haanvoen Komucuje:
1. ~p DBophe Mizmh, Anrei.np.naasep. NpeaceIHnkK:

2. [peapar Yoauh, Aunia.HHK.apx.. 4nan;

3. mp Henaa Kpuysm. anmi.np.naasep. wian;

4. Jamujena Muuwkosnh. anna.rpal.uHk.. wIaK:

5. Baaaucaapa YKusanosuh Puctosnh, aun:unz.apx.. wian i cekperap Kosuchje.

B) INpeacTasHuum cTpyytor odpalsaua:

1. Jenena Pepuh., auna.nnx.aps. oarosopHis ypdauncra. .EAEKTPOUCTOK - TMpojekTHn Giipo™
1.0.0.
2. Mapuna Tanackosuh, EMC. A.JL

t2



2. NMPUKA3 CNPOBEJAEHOI NMOCTYNKA

Mpe cTpyune KOHTpoide YpGaHHCTHKOT NPOjeKTa OPraHi3oBaHa j¢ jaBHa npelcHTalja ¥y
Tpajawy 01 7 aaWa. y ckiady ca oapeabama wiana 60. 1o 63a 3akoHa O NIaHHMpalby H HITpallbit i
oapeabama wiana 91. [PaBHIHIKE O CATPKHHN. HAUHHY H NOCTYTIKY H3DA1E JOKYMCHATA NPOCTOPHOL i
y pBanicTHuKOr mannpatba (. Caymbenn raacnnk PC™, 6poj 32:2019)

Mpema obasewTewy I'paicke ynpase rpaia beorpasa. Cekperapijata 3a ypOasniam
rpahesuncke nocnose. Cektopa 3a cnposoheme niavoea, Olebeiba 32 NpHNPeMy Y POAHHCTIHKHN
npojekata M Jokaunja 1X-07 &poj 350.13-75/2023 oa 21.6.2024. roaue. o6asellTeme O jaBHO]
npelenTaljn Ypbaunctuukor npojexta oriauseno je 2. jyna 2024, rommHe y IHCBHOM JNICTY
JToauTnka™

Jasua npelentaunja YpGanuctiukor npojexta oapxana je oa 10. a0 18. jyuna 2024. roanne. ¥
3rpasw I"paacke ynpase rpana beorpaza. ¥Ya. 27. wapra 43-45 (cana 2 y cyTepeHy). CBAKOT pagHOr JaHa
0.1 9.00 a0 15.00 yacosa.

3. NPUMEIBE H CYTECTHJE 3JAHHTEPECOBAHHUX JIHUA

Mpeva obasewTewy Ipaicke ynpape rpaia beorpada. Cexpetapujata 3a ypbanuzam M
rpaliesitcke nociiose, Cextopa 3a ypbanucTHuko niaunpatbe. Onesbeiba 3a npunpeMy ypOaHHCTHUKHX
npojexara u okauuja. 1X-07 8poj 350.13-75/2023 oa 21.6.2024. roanHe. y TOKY Tpajaiba jaBHe
npesenTaunje npeameTHor YpOaHHCTHUKOr (POjeKTa HHCY H0CTaB.belie npuveade M cyrecTHje
JABHTEPECOBAHIX JHIA.

4. TMPUMEIBE YU CYTECTUJE KOMHCHJIE

Haxon passarpaima i cTpyuHe koutpoite, Komncija xoucraryje 1a je y Vpoanucnukom npojexmy
su veoheree oarexosoda 110 kV ép. 1153 (TC  Beocpad 77 — TC [Manueso 27 ¥ nianupany TC 1035
kI ., Beocpad 46 (36ec) " noTpedHo 13BpWINTY cagache TEXHUKE KOpEKLuje:

-y TEKCTY&TIHOM Aedy. Y oderbKy 2. TL1aHCKH OCHOB aXypHPaTH noJaTke o {IpaBHOj
aapecH A0HETHX MIaHekhX oxymenara ([lan actasbie peryraunje sena perbaniHckor
flyTa ca KOHTAKTHMM noapyujem. oa kawata Cedew 0 caoGpahajuuue  Cesepha
TAHreHTa, rpajcka onwThHa [auayaa)

-y eaaBopar YpOauuCTHYKOr NMPOJEKTa YHETH MOJMATKE W3 HAKHAIHO /10CTaBbeHHX
Aokysmenata (JKIT ..Beorpaz nyt beorpan™ JBIN .Cpdujasoae” - Brii] ..Casa-JiyHar™.
suuberse JI1 . TlyTtesi Cpoije” 1 3asoaa 3a 3awmiry npupoae Cpduje):

-y TEKCTYATHOM ey YCKJIAINTH O3HAKE IPKABHMX NyTesa npema npioasbeHoM
MHULbBEIY HaLIekHor ynpasbasa, JIT.ITyTesn Cpbuje™

- ¥ TEKCTYATHOM 1€y, ¥ O2TbKY KOji Je(unuie yCose H3rpalibe 1aiekoBo1a J10aaTH
oIpeHNLLY Ja je TOKOM H3pale TeXHHUKe JokyMeHTawtje Moryhe aa Aohe Ao npoMeHe
BHCHHE JA/1eK0BOA (C 003MPOM Ja ce HCTH rpaay y odyxsary rpaliesunckor noapyHja);

-y TEKCTYATHOM AE1Y. ¥ OJE/bKY KOjH A€hHHIIEC YCIOBE HIrpaThe ¢Ty00Ba 131CK0BOAA,
koa Hasohetba Gpoja Mi1anHMpaHKX cTy50BAa HA3HAUNTH 1a je Taj 6poj OKBUpHH. Te Ja
APHIHKOM pa3pa’e TEXHiuke JOKyMeHTauuje mowe aohi 10 npomee Gpoja ycaen
ycariauiasara TEXHUUYKOr pelliciba AaieKosoia (npH 4eMy cCy N031UMjE  YTAOHHX
cTy60Ba eKCIAHUNTHO AHATHTHUKH AehHHICaHe Y POAHHCTHUKHM NpOJEKTOM):

- npuankom npupeliBawa thuHaHor enadopara YpOaHHCTHUKOP APOJEKTa WIBPLIHTH
NPOBEPY H NMpEMa NOTPeSH TEXHUUKY pelaKkuijy Matepijasa.

5. 3AK/BYYAK
Kowmucija HakoH pa3maTpara i CTPY4HE KONTPOIC KOHCTaTyje aa Ypdanucmuuru npojexam 3a
yaoheme darexosooa 110 kV ép. 1153 ( TC , Beozpad 7" — TC ,Ianuego 2"} y naanupany TC 110/35
kV ,Beocpud 46 (36ez)”, HWJE Y CYTIPOTHOCTH ca sakehny niasckny AOKYMCHTHMA WHper

nOAPYUja, 3aKOHOM K NPOMHCHMA JOHETHM HA OCHOBY 32KOHA, H NPETAKE HALIEAHOM OPrany i3,

-
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HAKOH MOCTYNAILA ¥ CKIATY €a AaThy npiveabava i cyrecTujama Komiscitje. NOTBPIN npeveThil
ypOaHiucTHMKH NPOjeRaT.

Mposepy NOCTYNAiba MO MpHMeE10aMa 1 cyrecTHjava Komiscnje u3spunhe Arenunja 3a npocTopHo
1 ypBamicTHako naauiparwe Penydanrke Cponje. npe niorphiBara.

KoMitcHja KOHCTaTyje [1a NPEAMETHY YpounucmuuK npojesam sa yooheroe daiterosooa 110 k17 op.
1133 ¢TC ..Beocpao 7" - TC ., Hawueso 2" y nranupany TC 110°35 k17, Beocpao 46 (36ec) " npeacTaBba
OCHOB 33 H3JABAILC [IOKALWMJCKHX YC:10BA y ckaaly ca uianom 57. ctas 4. 3akoHa o niaumpaiby i
H3rpadib 1 YNYTCTBOM O NPHMCHH NOJEAHHIN 01peAdit 3aKOHA O NTaHHPakbY H ITSTPaibH. opoj 011-00-
605:2020-1 02 27. HosemSpa 2020. roanue koje je aoHesno Munncrapetso rpahesiuapcrsa. caoGpahaja
H HHDPACTPYKTVPE.

KosicHja KOHCTaTYje J1a HPEAMETHI Y pdaiucnussy npofexant 3u ygoheibe dd1ekosnda HO KV op.
1153 (TC .. Beocpud =" - TC , Hanueso 2" y naanupany TC 11035 kV' . beospad 46 (30e2”, caapikn
sforyRHOCTH. OTpaHuYetba i YCII0BE 33 H3IFPAliby. OINOCHO YCIO0BC 33 MPHKBYUCHE HA KOMyHAIHY.
caobpahajy # ocTaly HHQPACTPYKTYPY HALICKHUN HMATALA jaBuix opnamshersa y CKIA1Y €A 4AAHOM
54. cras 1. 3aKoHa 0 MaaHupatby H HIrPAambil.

®dunaany sepinjy Ypbanucmuure: npojekma 3¢ yeoleise 04.1eK0800a 110 kV ép. 1153 (TC
wBeozpao 7" — TC ,[lanyeeo 27 y naanupany TC 110735 KV wBeocpao 46 (36e2)" crpyunn odpalisay
AOCTARBA ¥ HAjMAILE [1BA NPHMEPKA ¥ WTAMIAHOM H TPH APHMEPKA ¥ AHTHTATHOM dopmary (02
KOJHX jeAan WTAMITAHK H 1BA AUTHTATHA NPHMEPKA 3ApKRaBa Munuicraperso), pain ynyhusawa ¥
rpoueiypy noraphusatba.

[peaceaniik Komuenje
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GEODETSKE PODLOGE
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KATACTAPCKO TOMOMPA®CKM MIAH - AB 110 kB 